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L’analisi effettuata relativamente agli impianti d’illuminazione pubblica presenti sul territorio 

comunale di San Biagio di Callalta ha permesso di riscontrare in generale uno stato degli impianti 

mediamente. I corpi illuminanti di più recente installazione sono in buono stato di conservazione 

mentre per quelli più datati è piuttosto scadente. 

Le aree tematiche analizzate sono state le seguenti: 

1. Tipo di applicazione 

2. Tipologie di corpi illuminanti 

3. Tipologie di sorgenti luminose 

4. Tipologie di sostegni 

La base di dati è costituita dal parco lampade di proprietà comunale che conta 2939 punti luce, e 

complessivamente 3269 apparecchi illuminanti compresi gli apparecchi di arredo urbano delle 

lottizzazioni a carico dell’Amministrazione Comunale. 

 

1. CORPI ILLUMINANTI 

1.1 Tipologia di impiego degli apparecchi illuminanti 

Principalmente gli apparecchi sono costituiti da armature stradali, corpi illuminanti da arredo 

urbano con un uso smisurato di paletti a distanze molto ravvicinate. 

Le armature stradali sono state impiegate esclusivamente per uso stradale, gli apparecchi da 

arredo urbano per vie secondarie e di lottizzazione, piste ciclopedonali è talvolta anche in zone 

con traffico intenso: 

 

TIPOLOGIA PUNTI LUCE QUANTITA’ 

ARMATURA STRADALE 1789 

GLOBO 543 

LANTERNA 708 

PROIETTORE 162 

ALTRI APPARECCHI 67 

Totale complessivo 3269 
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In generale gli impianti necessitano di un adeguamento per quanto riguarda la normativa relativa 

all’inquinamento luminoso, in particolare per gli apparecchi a globo, da arredo urbano con 

coppa ed artistici. 

 

1.2 Conformità apparecchi 

Il complessivo di 3269 apparecchi per l’illuminazione pubblica, si suddividono come di seguito 

riportato: 

CONFORMITA’ APPARECCHI QUANTITA’ 

CONFORME 1961 

NON CONFORME 1308 

TOTALE 3269 
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1.3 Condizione dei corpi illuminanti 

Il censimento valuta anche lo stato dei 3266 corpi illuminanti presenti sul territorio ai fini 

dell’obsolescenza e del rendimento luminoso con il seguente esito: 

 

STATO DELL’APPARECCHIO QUANTITA’ 

BUONO 2277 

ACCETTABILE 687 

OBSOLETO 305 

Totale complessivo 3269 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. LAMPADE 

2.1 Tipologia lampade 

Per quanto riguarda i tipi di lampade installate si rileva quanto segue: 

 Nei punti luce LED sono compresi i fotovoltaici. 

 

TIPOLOGIA LAMPADE QUANTITA’ 

LED 561 

SHP – Sodio Alta Pressione 1980 

HQL – Vapori di mercurio 513 

JMT – Ioduri metallici 134 

Fluorescente 81 

Totale complessivo 3269 
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2.2 Potenza lampade 

La tabella che segue esplica la potenza dei corpi illuminanti nel territorio comunale suddivisa per 

tipologia di sorgente: 

POTENZA LAMPADE QUANTITA’ 

LED  561 

Sodio alta pressione 70W 645 

Sodio alta pressione 100W 778 

Sodio alta pressione 150W 541 

Sodio alta pressione 250W 19 

Vapori di mercurio 80W 128 

Vapori di mercurio 125W 383 

Ioduri metallici 134 

Fluorescente 81 

Totale complessivo 3269 

 

Alla luce delle attuali tecnologie riguardanti le sorgenti luminose si evidenzia che le potenze 

impiegate sono alquanto elevate rispetto a quanto necessario con l’utilizzo di nuovi corpi 

illuminanti. 

 

3. CONFORMITA’ ALLA L.R. 17/09 DEI VARI CORPI ILLUMINANTI 

Emissione Verso l’alto: 

gli apparecchi illuminanti in funzione della loro posizione di installazione, possono essere suddivisi 

nelle seguenti categorie ai fini della conformità della LR17/09: 
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NB: L’inclinazione dell’apparecchio è intesa come inclinazione del bordo su cui si attacca il vetro 

di chiusura rispetto all’orizzontale.  

Vetro piano: Inclinazione dell’apparecchio (rispetto all’orizzontale) inteso come inclinazione del 

bordo su cui si attacca il vetro di chiusura 

Vetro piano   inclinazione 0°    conforme L.R. 17/09 

Vetro piano   inclinazione >0°   non conforme L.R. 17/09 

Ottica aperta   inclinazione 0°    conforme ma obsoleta 

Ottica aperta   inclinazione >0°   non conforme L.R. 17/09 

Vetro curvo   inclinazione qualsiasi   non conforme L.R. 17/09 

Vetro sporgente  inclinazione qualsiasi   non conforme L.R. 17/09 

Globo    inclinazione qualsiasi   non conforme L.R. 17/09 

Risultano essere conformi alla LR 17/09 1963 apparecchi e 1306 apparecchi non conformi. 

Gli apparecchi non conformi rappresentano 40% degli apparecchi esistenti. 

Le azioni correttive, la stima dei costi di adeguamento o del cambio armatura saranno più in 

dettaglio sviluppate nei relativi allegati. 

 

3.4 Proiettori 

Dei proiettori presenti sul territorio comunale, sono tutti del tipo a vetro piano, quindi corpi 

illuminanti di tipologia conformi alla L.R. 17/09; tuttavia la loro installazione per l’illuminazione di 

chiese e piazze, risulta non orizzontale e non conforme alla suddetta Legge. 

Risulta da rivedere il posizionamento dei proiettori dei campi da calcio ed in generale di tutti gli 

impianti sportivi comunali, in quanto fortemente inquinanti. 

 

4. SOSTEGNI 

4.1 Tipologie di sostegni e supporti 

In fase di rilievo si sono rilevate le seguenti tipologia di sostegni: 

 

TIPOLOGIA SUPPORTI QUANTITA’ 

Pali 2870 

Parete 47 

Tesata 1 

Incasso a terra 21 

Totale complessivo 2939 
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SBRACCI QUANTITA’ 

Nessuno 1938 

Singolo 838 

Doppio 78 

Triplo 12 

Quadruplo 4 

Totale complessivo 2870 

 

Sono esclusi apparecchi da parete, arredo urbano, paletti e similari. 

 

MATERIALE DI SUPPORTO QUANTITA’ 

Acciaio verniciato 1220 

Acciaio zincato 1650 

Totale complessivo 2870 

 

Le tipologie più diffuse sul territorio comunale sono quelle su palo a sbraccio/pastorale e a 

testapalo. 

L’altezza più diffusa di palo è di 8/9m f.t.; sono presenti però molti punti luce con altezza da 3 a 

5mt.f.t. che implica un elevato numero di apparecchi e conseguentemente un maggior consumo 

energetico. 

 

4.2 Condizioni dei sostegni 

Su un totale di 2939 sostegni (compresi sostegni su parete fabbricati) si osserva che la ripartizione 

per tipologia e per stato di conservazione è quella sotto riportata: 

 

CONDIZIONE SOSTEGNI QUANTITA’ 

Buono 2808 

Accettabile 49 

Sostituire 39 

Tesate, parete e altro 43 

Totale complessivo 2939 
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5. CONFORMITA’ DEGLI IMPIANTI ALLA L.R. 17/09 

La valutazione della conformità degli impianti d’illuminazione alla Legge Regionale n. 17/09 

dipende da 2 fattori, il tipo di corpo illuminante e la sua posa; apparecchi conformi con ottica cut 

off se installati in maniera inappropriata e cioè con angoli di inclinazione rispetto all’orizzontale 

superiori a zero, possono rendere il punto luce non conforme. 

I corpi illuminanti di tipo “semi-cut off” sono da considerare non conformi alla L.R. 17/09. 

Sulla base dei risultati emersi dalla valutazione dello stato di fatto territorio (vedi elaborato 

“Censimento degli impianti”), si è proceduto ad una identificazione puntuale delle tipologie di 

apparecchi installati. 

Le informazioni ricavate rendono possibile lo sviluppo del piano di adeguamento e le stime di 

spesa per la messa a norma. 

La valutazione della conformità alla legge n.17/09 in questa sezione riguarda: 

 tipologia delle sorgenti luminose e relative potenze 

 installazione dei corpi illuminanti (inclinazione) 

 tipologia dei corpi illuminanti 
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6. INCLINAZIONE DEGLI APPARECCHI 

Gli apparecchi illuminanti presenti nel territorio del Comune di San Biagio di Callalta in funzione 

della loro posizione di installazione, possono essere suddivisi nelle seguenti categorie ai fini della 

conformità della L.R. 17/09: 

 

INCLINAZIONE APPARECCHI QUANTITA’ 

0° 2924 

>0° 345 

Totale complessivo 3254 

 

Si deduce che circa il 89% degli i apparecchi è installato a norma. 

 

7. CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI 

7.1 Stato e consistenza dei quadri elettrici 

A fine documento seguiranno analisi di tutti i quadri elettrici con le rispettive potenze assorbite ed 

indicato la tipologia di riduzione del flusso luminoso. 

Nel territorio comunale sono presenti 129 quadri elettrici. 

Si rimanda alle schede di censimento dove sono inserite le dotazioni e le carenze. 

 

7.2 Riduzione del flusso luminoso 

Sono presenti nr. 7 riduttori di flusso luminoso centralizzati. 

I punti luce LED di recente installazione presentano la dimmerazione automatica del flusso luminoso 

di tipo punto-punto con riduzione del 30% alla mezzanotte “virtuale”, che consente un notevole 

risparmio sugli attuali impianti dotati di questa tecnologia. 
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8. VERIFICA IMPIANTI PRIVATI NON CONFORMI 

8.1 Risultanze della verifica 

La legge regionale n. 17/09, ha come ambito di applicazione sia gli impianti di illuminazione 

pubblica sia gli impianti di illuminazione privata. 

Il presente PICIL prevede una sezione dedicata all’analisi degli impianti di illuminazione privata 

segnalando quelli che nello specifico non sono conformi con la L.R. 17/09 in modo da identificare 

gli elementi che li rendono incompatibili individuando, ove possibili, soluzioni alternative alla mera 

sostituzione. 

I criteri che hanno guidato l’approfondimento sugli impianti d’illuminazione privata, direttamente 

correlati con la L.R. 17/09 sono: 

1- Apparecchi illuminanti palesemente difformi dalle indicazioni della L.R. 17/09 per emissione verso 

l’alto; 

2- luce invasiva e/o intrusiva, in contrasto anche con l’art. 844 del Codice Civile sulle immissioni 

moleste; 

Gli impianti oggetto della valutazione in ambito privato sono stati diversi ed identificabili con le 

seguenti tipologie: 

 residenziali 

 zone industriali e grandi aree 

 insegne 

 altro 

 

L’analisi per gli impianti privati ha riguardato: 

 impianti privati relativi alle attività produttive che provocano notevole inquinamento 

luminoso; 

 impianti privati relativi alle attività che provocano moderato inquinamento luminoso; 

 impianti sulle singole abitazioni. 

 

Per quanto riguarda le analisi sopra citate si rimanda all’elaborato “Programma adeguamenti 

impianti esistenti” dove a titolo esemplificativo anche se non esaustivo, sono evidenziate le varie 

tipologie di anomalie riscontrate affinché l’Amministrazione renda noto alla cittadinanza l’obbligo 

della necessità dell’adeguamento alle disposizioni della Legge Regionale anche per quanto 

attiene l’inquinamento luminoso. 

 

8.2 Adeguamenti proposti 

Quasi tutte le difformità relative ai funghi e alle sfere ad emissione libera richiedono la sostituzione 

del corpo illuminante con altro corrispondente alla normativa; l’art. 12 comma 3 che per i privati 

consente la sola installazione di appositi schermi risulta difficilmente applicabile. 
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Per le difformità sulle insegne pubblicitarie dotate di luce propria risulta necessario che le 

medesime non superino i 4500 lumen di flusso totale per ogni singolo esercizio e che le stesse siano 

spente alla chiusura dell’esercizio e comunque entro le ore 24 (LR art. 9 comma 5). In caso 

contrario le medesime devono essere illuminate dall’alto verso il basso. 

Pur essendo di stretta competenza dei privati la scelta dei corpi illuminanti, purché conformi alla LR 

17/2009, si suggeriscono di seguito alcune tipologie che potrebbero essere impiegate in fase di 

adeguamento. 
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9. SITUAZIONI DI SOTTO E SOVRA ILLUMINAZIONE 

Allo scopo di rilevare a mezzo sopralluogo in sito situazioni di sotto o sovra illuminazione si è 

condotta una verifica serale sulle strade del Comune di San Biagio di Callalta. 

Il territorio comunale non presenta casi di illuminazione superiore a quella prevista dalla normativa;  

Casi di sotto illuminazione stradale si riscontrano nelle zone illuminate con sorgenti al mercurio o 

con apparecchi del tipo vetro curvo che col tempo ha perso le caratteristiche di trasparenza, 

nelle vie secondarie a scarso traffico e limitata residenzialità, dove si è provveduto alla sola 

illuminazione dei tratti stradali più pericolosi (incroci e curve). 

La tipologia di sorgente (mercurio, sodio, led) influisce moltissimo a parità di potenza della 

lampada sul livello di illuminamento della strada. 

Si riportano di seguito alcuni casi di evidente non conformità e scarsa uniformità: 

 Via Cucca 

 Via Torcello 

 Via Postumia Centro, Via Postumia Est, la carreggiata dei tratti esterni con illuminazione 

delle sole piste ciclopedonali non è adeguatamente illuminata per l’influenza di traffico 

presente 

 Via Risorgimento e lottizzazioni laterali 

 Via Carlo Alberto 

 Via Perinotto – via Marco Polo – via Nino Bixio – via Nievo – viale della Resistenza – Piazza 

Municipio 

 Via Olimpia 
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 Via S. Martino 

 Via Postumia Est 

 Via Bortolozzi 

 Via Gioto/Callaltella 

 Via Silvio Pellico 

 Via Borgo Chiesa 

 

Le carenze, essendo per la maggioranza gli impianti accesi al crepuscolo al 100% della 

potenzialità, sono colmabili solo con la sostituzione dei corpi illuminanti, oppure in casi dove si è 

provveduto ad una illuminazione parziale realizzata solo nei punti di maggior pericolo per il traffico 

motorizzato (curve, incroci ecc.) sarà necessaria una integrazione con altri punti luce intermedi 

rispetto agli esistenti, considerando che vista la particolare conformazione del territorio, molte 

curve periferiche ai centri abitati sono illuminate con apparecchi del tipo fotovoltaico a LED, che 

andrebbero manutentati, in quanto le batterie e la scheda elettronica andrebbero sostituite 

periodicamente. 

Da un punto di vista economico non è consigliabile manutentare punti luce fotovoltaici ma ove 

possibile sostituirli con alimentazione da rete elettrica. 

Nelle tabelle relative al confronto tra i punti luce esistenti e quelli post - intervento (elaborato 

“Programma delle nuove installazioni/Caratteristiche tecniche nuovi impianti”) per un 

adeguamento sia normativo che di risparmio energetico con sorgenti luminose di nuova 

tecnologia a led, si portano in evidenza le differenze di potenza, e quindi di risparmio energetico 

tra vecchie e nuove tecnologie. 
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10. APPARECCHI ILLUMINANTI PRESENTI NEL TERRITORIO 

10.1 Apparecchi conformi alla L.R. 17/09 

 

 AEC Armonia AEC Evoluta 

  

 

AEC Italo 2 urban tP AEC I-Tron 

  

 

AEC Kaos Faretti a pavimento 
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Fotovoltaico iGuzzini Woody 1 

  

 

Disano Clima led City Design Tear Light 

  

 

Tipologia C Tipologia C 

  

 

Tipologia C 
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10.2 Apparecchi non conformi alla L.R. 17/09 

 

iGuzzini proiettore iGuzzini Woody 1 non conformi 

  

 

Lanterna con tiranti Lanterne 

  

 

Paletti 
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Tipologia A Tipologia A 

  

 

Tipologia B Tipologia B 

 

 

 

Tipologia B 

 

 

Tipologia G Tipologia G 

  

 



Comune di San Biagio di Callalta 
Piano dell’illuminazione per il contenimento dell’inquinamento luminoso - PICIL 
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Tipologia G Tipologia G 

  

 

11. CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI E PUNTI LUCE 

Nelle pagine che seguono vengono allegati il censimento dei quadri elettrici e dei punti luce 

esistenti presenti nel territorio, suddivisi per singolo quadro elettrico. 

 



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA – PROVINCIA DI TREVISO 

 

- SCHEDA CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI - 
 

 

Data rilievo: DICEMBRE 2022            

Ubicazione: VIA CUCCA / VIA PARIS BORDONE Denominazione: Q01A 

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL QUADRO 

     

STATO DI CONSERVAZIONE  ALIMENTAZIONE QUADRO  GRADO DI PROTEZIONE QUADRO 

 Buono   TRIFASE + NEUTRO   IP44 

 Involucro rotto (parzialmente)   MONOFASE + NEUTRO   IP55 

 Inadeguato (non a norma)      IP65 

        

 
PROTEZIONI ELETTRICHE PRESENTI 

SUL QUADRO 
 MESSA A TERRA:  TIPOLOGIA CAVI: 

 SI’    NO MAGNETOTERMICO   PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV UNIPOLARI 

 SI’    NO DIFFERENZIALE   NON PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV MULTIPOLARI 

    CLASSE II    

 
ACCENSIONE/SEGNIMENTO  REGOLAZIONE FLUSSO: 

  CREPUSCOLARE   TUTTA LA NOTTE/MEZZA NOTTE 

  OROLOGIO    REGOLATORE DI FLUSSO 

  OROLOGIO ASTRONOMICO    

     

 
 

CONFORMITA’ ALLE NORME 

     

 CONFORME  NON CONFORME  DA SOSTITUIRE 

 
 

NOTE AGGIUNTIVE 

MANCA LA PROTEZIONE DIFFERENZIALE 

 

 

 

 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

 

 

        
 



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA – PROVINCIA DI TREVISO 

 
- SCHEDA CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI - 

 

 

Data rilievo: DICEMBRE 2022  

Ubicazione: PIAZZA BERLINGUER Denominazione: Q02A 

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL QUADRO 

     

STATO DI CONSERVAZIONE  ALIMENTAZIONE QUADRO  GRADO DI PROTEZIONE QUADRO 

 Buono   TRIFASE + NEUTRO   IP44 

 Involucro rotto   MONOFASE + NEUTRO   IP55 

 Inadeguato (non a norma)      IP65 

        

 
PROTEZIONI ELETTRICHE PRESENTI 

SUL QUADRO 
 MESSA A TERRA:  TIPOLOGIA CAVI: 

 SI’    NO MAGNETOTERMICO   PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV UNIPOLARI 

 SI’    NO DIFFERENZIALE   NON PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV MULTIPOLARI 

    CLASSE II   CAVI RIGIDI 

 
ACCENSIONE/SEGNIMENTO  REGOLAZIONE FLUSSO: 

  CREPUSCOLARE   TUTTA LA NOTTE/MEZZA NOTTE 

  OROLOGIO    REGOLATORE DI FLUSSO 

  OROLOGIO ASTRONOMICO    

     

 
 

CONFORMITA’ ALLE NORME 

     

 CONFORME  NON CONFORME  DA SOSTITUIRE 

 
 

NOTE AGGIUNTIVE 

IL QUADRO E’ CONFORME ALLE NORME MA SAREBBE OPPORTUNO INTERVENIRE CON IL RIFACIMENTO INTERNO 

(VEDI FOTO) 

 

 

 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

 

      



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA – PROVINCIA DI TREVISO 

 

- SCHEDA CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI - 
 

 

Data rilievo: DICEMBRE 2022  

Ubicazione: VIALE DELLA RESISTENZA Denominazione: Q03A 

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL QUADRO 

     

STATO DI CONSERVAZIONE  ALIMENTAZIONE QUADRO  GRADO DI PROTEZIONE QUADRO 

 Buono   TRIFASE + NEUTRO   IP44 

 Involucro rotto   MONOFASE + NEUTRO   IP55 

 Inadeguato (non a norma)      IP65 

        

 
PROTEZIONI ELETTRICHE PRESENTI 

SUL QUADRO 
 MESSA A TERRA:  TIPOLOGIA CAVI: 

 SI’    NO MAGNETOTERMICO   PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV UNIPOLARI 

 SI’    NO DIFFERENZIALE   NON PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV MULTIPOLARI 

    CLASSE II    

 
ACCENSIONE/SEGNIMENTO  REGOLAZIONE FLUSSO: 

  CREPUSCOLARE   TUTTA LA NOTTE/MEZZA NOTTE 

  OROLOGIO    REGOLATORE DI FLUSSO 

  OROLOGIO ASTRONOMICO    

     

 
 

CONFORMITA’ ALLE NORME 

     

 CONFORME  NON CONFORME  DA SOSTITUIRE 

 
 

NOTE AGGIUNTIVE 

 

 

 

 

 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

 

      

  



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA – PROVINCIA DI TREVISO 

 

- SCHEDA CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI - 
 

 

Data rilievo: DICEMBRE 2022  

Ubicazione: VIA TRIESTE Denominazione: Q04A 

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL QUADRO 

     

STATO DI CONSERVAZIONE  ALIMENTAZIONE QUADRO  GRADO DI PROTEZIONE QUADRO 

 Buono   TRIFASE + NEUTRO   IP44 

 Involucro rotto   MONOFASE + NEUTRO   IP55 

 Inadeguato (non a norma)      IP65 

        

 
PROTEZIONI ELETTRICHE PRESENTI 

SUL QUADRO 
 MESSA A TERRA:  TIPOLOGIA CAVI: 

 SI’    NO MAGNETOTERMICO   PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV UNIPOLARI 

 SI’    NO DIFFERENZIALE   NON PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV MULTIPOLARI 

    CLASSE II    

 
ACCENSIONE/SEGNIMENTO  REGOLAZIONE FLUSSO: 

  CREPUSCOLARE   TUTTA LA NOTTE/MEZZA NOTTE 

  OROLOGIO    REGOLATORE DI FLUSSO 

  OROLOGIO ASTRONOMICO    

     

 
 

CONFORMITA’ ALLE NORME 

     

 CONFORME  NON CONFORME  DA SOSTITUIRE 

 
 

NOTE AGGIUNTIVE 

DA EFFETTUARE PULIZIA AL QUADRO. 

 

 

 

 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

 

    

    



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA – PROVINCIA DI TREVISO 

 

- SCHEDA CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI - 
 

 

Data rilievo: DICEMBRE 2022  

Ubicazione: VIA TORCELLO Denominazione: Q05A 

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL QUADRO 

     

STATO DI CONSERVAZIONE  ALIMENTAZIONE QUADRO  GRADO DI PROTEZIONE QUADRO 

 Buono   TRIFASE + NEUTRO   IP44 

 Involucro rotto   MONOFASE + NEUTRO   IP55 

 Inadeguato (non a norma)      IP65 

        

 
PROTEZIONI ELETTRICHE PRESENTI 

SUL QUADRO 
 MESSA A TERRA:  TIPOLOGIA CAVI: 

 SI’    NO MAGNETOTERMICO   PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV UNIPOLARI 

 SI’    NO DIFFERENZIALE   NON PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV MULTIPOLARI 

    CLASSE II    

 
ACCENSIONE/SEGNIMENTO  REGOLAZIONE FLUSSO: 

  CREPUSCOLARE   TUTTA LA NOTTE/MEZZA NOTTE 

  OROLOGIO    REGOLATORE DI FLUSSO 

  OROLOGIO ASTRONOMICO    

     

 
 

CONFORMITA’ ALLE NORME 

     

 CONFORME  NON CONFORME  DA SOSTITUIRE 

 
 

NOTE AGGIUNTIVE 

IL QUADRO RISULTA OBOSLETO. DA SOSTITUIRE. 

 

 

 

 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

 

         
       



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA – PROVINCIA DI TREVISO 

 

- SCHEDA CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI - 
 

 

Data rilievo: DICEMBRE 2022  

Ubicazione: VIA POSTUMIA CENTRO – BORGO VERDE Denominazione: Q06A 

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL QUADRO 

     

STATO DI CONSERVAZIONE  ALIMENTAZIONE QUADRO  GRADO DI PROTEZIONE QUADRO 

 Buono   TRIFASE + NEUTRO   IP44 

 Involucro rotto   MONOFASE + NEUTRO   IP55 

 Inadeguato (non a norma)      IP65 

        

 
PROTEZIONI ELETTRICHE PRESENTI 

SUL QUADRO 
 MESSA A TERRA:  TIPOLOGIA CAVI: 

 SI’    NO MAGNETOTERMICO   PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV UNIPOLARI 

 SI’    NO DIFFERENZIALE   NON PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV MULTIPOLARI 

    CLASSE II    

 
ACCENSIONE/SEGNIMENTO  REGOLAZIONE FLUSSO: 

  CREPUSCOLARE   TUTTA LA NOTTE/MEZZA NOTTE 

  OROLOGIO    REGOLATORE DI FLUSSO 

  OROLOGIO ASTRONOMICO    

     

 
 

CONFORMITA’ ALLE NORME 

     

 CONFORME  NON CONFORME  DA SOSTITUIRE 

 
 

NOTE AGGIUNTIVE 

IL QUADRO E’ CONFORME ALLE NORME MA SAREBBE PREFERIBILE ADEGUARLO CAMBIANDO IL GRADO DI PROTEZIONE  

A IP65. 

FONDO IN METALLO. 

 

 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

 

        



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA – PROVINCIA DI TREVISO 

 

- SCHEDA CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI - 
 

 

Data rilievo: DICEMBRE 2022  

Ubicazione: VIA LEONARDO DA VINCI Denominazione: Q07A 

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL QUADRO 

     

STATO DI CONSERVAZIONE  ALIMENTAZIONE QUADRO  GRADO DI PROTEZIONE QUADRO 

 Buono   TRIFASE + NEUTRO   IP44 

 Involucro rotto   MONOFASE + NEUTRO   IP55 

 Inadeguato (non a norma)      IP65 

        

 
PROTEZIONI ELETTRICHE PRESENTI 

SUL QUADRO 
 MESSA A TERRA:  TIPOLOGIA CAVI: 

 SI’    NO MAGNETOTERMICO   PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV UNIPOLARI 

 SI’    NO DIFFERENZIALE   NON PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV MULTIPOLARI 

    CLASSE II    

 
ACCENSIONE/SEGNIMENTO  REGOLAZIONE FLUSSO: 

  CREPUSCOLARE   TUTTA LA NOTTE/MEZZA NOTTE 

  OROLOGIO    REGOLATORE DI FLUSSO 

  OROLOGIO ASTRONOMICO    

     

 
 

CONFORMITA’ ALLE NORME 

     

 CONFORME  NON CONFORME  DA SOSTITUIRE 

 
 

NOTE AGGIUNTIVE 

IL QUADRO PRESENTA L’INVOLUCRO ROTTO 

 

 

 

 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

 

      

  



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA – PROVINCIA DI TREVISO 

 

- SCHEDA CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI - 
 

 

Data rilievo: DICEMBRE 2022  

Ubicazione: VIA GALILEO GALILEI (Z.I.) Denominazione: Q08A 

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL QUADRO 

     

STATO DI CONSERVAZIONE  ALIMENTAZIONE QUADRO  GRADO DI PROTEZIONE QUADRO 

 Buono   TRIFASE + NEUTRO   IP44 

 Involucro rotto   MONOFASE + NEUTRO   IP55 

 Inadeguato (non a norma)      IP65 

        

 
PROTEZIONI ELETTRICHE PRESENTI 

SUL QUADRO 
 MESSA A TERRA:  TIPOLOGIA CAVI: 

 SI’    NO MAGNETOTERMICO   PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV UNIPOLARI 

 SI’    NO DIFFERENZIALE   NON PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV MULTIPOLARI 

    CLASSE II    

 
ACCENSIONE/SEGNIMENTO  REGOLAZIONE FLUSSO: 

  CREPUSCOLARE   TUTTA LA NOTTE/MEZZA NOTTE 

  OROLOGIO    REGOLATORE DI FLUSSO 

  OROLOGIO ASTRONOMICO    

     

 
 

CONFORMITA’ ALLE NORME 

     

 CONFORME  NON CONFORME  DA SOSTITUIRE 

 
 

NOTE AGGIUNTIVE 

DA SOSTITUIRE LA NICCHIA PORTACONTATORE IN QUANTO RISULTA ROTTA. 

AL QUADRO MANCA IL RELE’ DIFFERENZIALE. 

 

 

 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

 



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA – PROVINCIA DI TREVISO 

 

- SCHEDA CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI - 
 

 

Data rilievo: DICEMBRE 2022  

Ubicazione: VIA MADONNA / VIA ROSMINI Denominazione: Q09A 

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL QUADRO 

     

STATO DI CONSERVAZIONE  ALIMENTAZIONE QUADRO  GRADO DI PROTEZIONE QUADRO 

 Buono   TRIFASE + NEUTRO   IP44 

 Involucro rotto   MONOFASE + NEUTRO   IP55 

 Inadeguato (non a norma)      IP65 

 Accettabile       

 
PROTEZIONI ELETTRICHE PRESENTI 

SUL QUADRO 
 MESSA A TERRA:  TIPOLOGIA CAVI: 

 SI’    NO MAGNETOTERMICO   PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV UNIPOLARI 

 SI’    NO DIFFERENZIALE   NON PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV MULTIPOLARI 

    CLASSE II    

 
ACCENSIONE/SEGNIMENTO  REGOLAZIONE FLUSSO: 

  CREPUSCOLARE   TUTTA LA NOTTE/MEZZA NOTTE 

  OROLOGIO    REGOLATORE DI FLUSSO 

  OROLOGIO ASTRONOMICO    

     

 
 

CONFORMITA’ ALLE NORME 

     

 CONFORME  NON CONFORME  DA SOSTITUIRE 

 
 

NOTE AGGIUNTIVE 

SI CONSIGLIA IL RIFACIMENTO DEL QUADRO. 

 

 

 

 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

 

     

   



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA – PROVINCIA DI TREVISO 

 

- SCHEDA CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI - 
 

 

Data rilievo: DICEMBRE 2022  

Ubicazione: VIA BOITO (Z.I.) Denominazione: Q10A 

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL QUADRO 

     

STATO DI CONSERVAZIONE  ALIMENTAZIONE QUADRO  GRADO DI PROTEZIONE QUADRO 

 Buono   TRIFASE + NEUTRO   IP44 

 Involucro rotto   MONOFASE + NEUTRO   IP55 

 Inadeguato (non a norma)      IP65 

       METALLO (NON CONFORME) 

 
PROTEZIONI ELETTRICHE PRESENTI 

SUL QUADRO 
 MESSA A TERRA:  TIPOLOGIA CAVI: 

 SI’    NO MAGNETOTERMICO   PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV UNIPOLARI 

 SI’    NO DIFFERENZIALE   NON PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV MULTIPOLARI 

    CLASSE II   MULTIPOLARE RIGIDO 

 
ACCENSIONE/SEGNIMENTO  REGOLAZIONE FLUSSO: 

  CREPUSCOLARE   TUTTA LA NOTTE/MEZZA NOTTE 

  OROLOGIO    REGOLATORE DI FLUSSO 

  OROLOGIO ASTRONOMICO    

     

 
 

CONFORMITA’ ALLE NORME 

     

 CONFORME  NON CONFORME  DA SOSTITUIRE 

 
 

NOTE AGGIUNTIVE 

L’ARMADIO IN METALLO CON PANNELLO IN LEGNO NON CONFORME ALLE NORME.  

LE PORTE DELLO STESSO NON SI CHIUDONO. 

AL QUADRO MANCA IL RELE’ DIFFERENZIALE. 

 

 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

 

        



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA – PROVINCIA DI TREVISO 

 

- SCHEDA CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI - 
 

 

Data rilievo: DICEMBRE 2022  

Ubicazione: VIA OLIMPIA Denominazione: Q11A 

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL QUADRO 

     

STATO DI CONSERVAZIONE  ALIMENTAZIONE QUADRO  GRADO DI PROTEZIONE QUADRO 

 Buono   TRIFASE + NEUTRO   IP44 

 Involucro rotto   MONOFASE + NEUTRO   IP55 

 Inadeguato (non a norma)      IP65 

 Accettabile       

 
PROTEZIONI ELETTRICHE PRESENTI 

SUL QUADRO 
 MESSA A TERRA:  TIPOLOGIA CAVI: 

 SI’    NO MAGNETOTERMICO   PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV UNIPOLARI 

 SI’    NO DIFFERENZIALE   NON PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV MULTIPOLARI 

    CLASSE II    

 
ACCENSIONE/SEGNIMENTO  REGOLAZIONE FLUSSO: 

  CREPUSCOLARE   TUTTA LA NOTTE/MEZZA NOTTE 

  OROLOGIO    REGOLATORE DI FLUSSO 

  OROLOGIO ASTRONOMICO    

     

 
 

CONFORMITA’ ALLE NORME 

     

 CONFORME  NON CONFORME  DA SOSTITUIRE 

 
 

MANCA LA PROTEZIONE DIFFERENZIALE, SAREBBE OPPORTUNO INTERVENIRE CON IL RIFACIMENTO INTERNO. 

 

 

 

 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

 

        



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA – PROVINCIA DI TREVISO 

 

- SCHEDA CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI - 
 

 

Data rilievo: DICEMBRE 2022  

Ubicazione: VIA BOSCO – VIA SANTA CATERINA Denominazione: Q12A 

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL QUADRO 

     

STATO DI CONSERVAZIONE  ALIMENTAZIONE QUADRO  GRADO DI PROTEZIONE QUADRO 

 Buono   TRIFASE + NEUTRO   IP44 

 Involucro rotto   MONOFASE + NEUTRO   IP55 

 Inadeguato (non a norma)      IP65 

        

 
PROTEZIONI ELETTRICHE PRESENTI 

SUL QUADRO 
 MESSA A TERRA:  TIPOLOGIA CAVI: 

 SI’    NO MAGNETOTERMICO   PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV UNIPOLARI 

 SI’    NO DIFFERENZIALE   NON PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV MULTIPOLARI 

    CLASSE II    

 
ACCENSIONE/SEGNIMENTO  REGOLAZIONE FLUSSO: 

  CREPUSCOLARE   TUTTA LA NOTTE/MEZZA NOTTE 

  OROLOGIO    REGOLATORE DI FLUSSO 

  OROLOGIO ASTRONOMICO    

     

 
 

CONFORMITA’ ALLE NORME 

     

 CONFORME  NON CONFORME  DA SOSTITUIRE 

 
 

NOTE AGGIUNTIVE 

 

 

 

 

 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

 

      

  



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA – PROVINCIA DI TREVISO 

 

- SCHEDA CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI - 
 

 

Data rilievo: DICEMBRE 2022  

Ubicazione: VIA BOSCO Denominazione: Q13A 

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL QUADRO 

     

STATO DI CONSERVAZIONE  ALIMENTAZIONE QUADRO  GRADO DI PROTEZIONE QUADRO 

 Buono   TRIFASE + NEUTRO   IP44 

 Involucro rotto   MONOFASE + NEUTRO   IP55 

 Inadeguato (non a norma)      IP65 

        

 
PROTEZIONI ELETTRICHE PRESENTI 

SUL QUADRO 
 MESSA A TERRA:  TIPOLOGIA CAVI: 

 SI’    NO MAGNETOTERMICO   PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV UNIPOLARI 

 SI’    NO DIFFERENZIALE   NON PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV MULTIPOLARI 

    CLASSE II    

 
ACCENSIONE/SEGNIMENTO  REGOLAZIONE FLUSSO: 

  CREPUSCOLARE   TUTTA LA NOTTE/MEZZA NOTTE 

  OROLOGIO    REGOLATORE DI FLUSSO 

  OROLOGIO ASTRONOMICO    

     

 
 

CONFORMITA’ ALLE NORME 

     

 CONFORME  NON CONFORME  DA SOSTITUIRE 

 
 

NOTE AGGIUNTIVE 

L’INVOLUCRO E LA NICCHIA SONO DA ADEGUARE, SISTEMARE E PULIRE. 

 

 

 

 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

     



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA – PROVINCIA DI TREVISO 

 

- SCHEDA CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI - 
 

 

Data rilievo: DICEMBRE 2022  

Ubicazione: VIA INDIPENDENZA Denominazione: Q14A 

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL QUADRO 

     

STATO DI CONSERVAZIONE  ALIMENTAZIONE QUADRO  GRADO DI PROTEZIONE QUADRO 

 Buono   TRIFASE + NEUTRO   IP44 

 Involucro rotto   MONOFASE + NEUTRO   IP55 

 Inadeguato (non a norma)      IP65 

        

 
PROTEZIONI ELETTRICHE PRESENTI 

SUL QUADRO 
 MESSA A TERRA:  TIPOLOGIA CAVI: 

 SI’    NO MAGNETOTERMICO   PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV UNIPOLARI 

 SI’    NO DIFFERENZIALE   NON PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV MULTIPOLARI 

    CLASSE II    

 
ACCENSIONE/SEGNIMENTO  REGOLAZIONE FLUSSO: 

  CREPUSCOLARE   TUTTA LA NOTTE/MEZZA NOTTE 

  OROLOGIO    REGOLATORE DI FLUSSO 

  OROLOGIO ASTRONOMICO    

     

 
 

CONFORMITA’ ALLE NORME 

     

 CONFORME  NON CONFORME  DA SOSTITUIRE 

 
 

NOTE AGGIUNTIVE 

 

 

 

 

 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

 

      

  



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA – PROVINCIA DI TREVISO 

 

- SCHEDA CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI - 
 

 

Data rilievo: DICEMBRE 2022  

Ubicazione: VIA GARIBALDI Denominazione: Q15A 

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL QUADRO 

     

STATO DI CONSERVAZIONE  ALIMENTAZIONE QUADRO  GRADO DI PROTEZIONE QUADRO 

 Buono   TRIFASE + NEUTRO   IP44 

 Involucro rotto   MONOFASE + NEUTRO   IP55 

 Inadeguato (non a norma)      IP65 

        

 
PROTEZIONI ELETTRICHE PRESENTI 

SUL QUADRO 
 MESSA A TERRA:  TIPOLOGIA CAVI: 

 SI’    NO MAGNETOTERMICO   PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV UNIPOLARI 

 SI’    NO DIFFERENZIALE   NON PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV MULTIPOLARI 

    CLASSE II    

 
ACCENSIONE/SEGNIMENTO  REGOLAZIONE FLUSSO: 

  CREPUSCOLARE   TUTTA LA NOTTE/MEZZA NOTTE 

  OROLOGIO    REGOLATORE DI FLUSSO 

  OROLOGIO ASTRONOMICO    

     

 
 

CONFORMITA’ ALLE NORME 

     

 CONFORME  NON CONFORME  DA SOSTITUIRE 

 
 

NOTE AGGIUNTIVE 

 

 

 

 

 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

 

     

   



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA – PROVINCIA DI TREVISO 

 

- SCHEDA CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI - 
 

 

Data rilievo: DICEMBRE 2022  

Ubicazione: VIA ROMA – S. BIAGIO DI CALLALTA Denominazione: Q16A 

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL QUADRO 

     

STATO DI CONSERVAZIONE  ALIMENTAZIONE QUADRO  GRADO DI PROTEZIONE QUADRO 

 Buono   TRIFASE + NEUTRO   IP44 

 Involucro rotto   MONOFASE + NEUTRO   IP55 

 Inadeguato (non a norma)      IP65 

        

 
PROTEZIONI ELETTRICHE PRESENTI 

SUL QUADRO 
 MESSA A TERRA:  TIPOLOGIA CAVI: 

 SI’    NO MAGNETOTERMICO   PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV UNIPOLARI 

 SI’    NO DIFFERENZIALE   NON PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV MULTIPOLARI 

    CLASSE II    

 
ACCENSIONE/SEGNIMENTO  REGOLAZIONE FLUSSO: 

  CREPUSCOLARE   TUTTA LA NOTTE/MEZZA NOTTE 

  OROLOGIO    REGOLATORE DI FLUSSO 

  OROLOGIO ASTRONOMICO    

     

 
 

CONFORMITA’ ALLE NORME 

     

 CONFORME  NON CONFORME  DA SOSTITUIRE 

 
 

NOTE AGGIUNTIVE 

AL QUADRO MANCA IL RELE’ DIFFERENZIALE. 

 

 

 

 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

 

     

   



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA – PROVINCIA DI TREVISO 

 

- SCHEDA CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI - 
 

 

Data rilievo: DICEMBRE 2022  

Ubicazione: VIA CARLO ALBERTO Denominazione: Q17A 

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL QUADRO 

     

STATO DI CONSERVAZIONE  ALIMENTAZIONE QUADRO  GRADO DI PROTEZIONE QUADRO 

 Buono   TRIFASE + NEUTRO   IP44 

 Involucro rotto   MONOFASE + NEUTRO   IP55 

 Inadeguato (non a norma)      IP65 

        

 
PROTEZIONI ELETTRICHE PRESENTI 

SUL QUADRO 
 MESSA A TERRA:  TIPOLOGIA CAVI: 

 SI’    NO MAGNETOTERMICO   PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV UNIPOLARI 

 SI’    NO DIFFERENZIALE   NON PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV MULTIPOLARI 

    CLASSE II    

 
ACCENSIONE/SEGNIMENTO  REGOLAZIONE FLUSSO: 

  CREPUSCOLARE   TUTTA LA NOTTE/MEZZA NOTTE 

  OROLOGIO    REGOLATORE DI FLUSSO 

  OROLOGIO ASTRONOMICO    

     

 
 

CONFORMITA’ ALLE NORME 

     

 CONFORME  NON CONFORME  DA SOSTITUIRE 

 
 

NOTE AGGIUNTIVE 

AL QUADRO MANCA IL RELE’ DIFFERENZIALE. 

 

 

 

 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

 

     

   



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA – PROVINCIA DI TREVISO 

 

- SCHEDA CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI - 
 

 

Data rilievo: DICEMBRE 2022  

Ubicazione: VIA VITTORIO ALFIERI Denominazione: Q20A 

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL QUADRO 

     

STATO DI CONSERVAZIONE  ALIMENTAZIONE QUADRO  GRADO DI PROTEZIONE QUADRO 

 Buono   TRIFASE + NEUTRO   IP44 

 Involucro rotto   MONOFASE + NEUTRO   IP55 

 Inadeguato (non a norma)      IP65 

        

 
PROTEZIONI ELETTRICHE PRESENTI 

SUL QUADRO 
 MESSA A TERRA:  TIPOLOGIA CAVI: 

 SI’    NO MAGNETOTERMICO   PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV UNIPOLARI 

 SI’    NO DIFFERENZIALE   NON PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV MULTIPOLARI 

    CLASSE II    

 
ACCENSIONE/SEGNIMENTO  REGOLAZIONE FLUSSO: 

  CREPUSCOLARE   TUTTA LA NOTTE/MEZZA NOTTE 

  OROLOGIO    REGOLATORE DI FLUSSO 

  OROLOGIO ASTRONOMICO    

     

 
 

CONFORMITA’ ALLE NORME 

     

 CONFORME  NON CONFORME  DA SOSTITUIRE 

 
 

NOTE AGGIUNTIVE 

EFFETTUARE LA PULIZIA INTERNA. 

 

 

 

 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

 

    

    



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA – PROVINCIA DI TREVISO 

 

- SCHEDA CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI - 
 

 

Data rilievo: DICEMBRE 2022  

Ubicazione: VIA CUCCA / VICOLO MEOLO Denominazione: Q25A 

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL QUADRO 

     

STATO DI CONSERVAZIONE  ALIMENTAZIONE QUADRO  GRADO DI PROTEZIONE QUADRO 

 Buono   TRIFASE + NEUTRO   IP44 

 Involucro rotto   MONOFASE + NEUTRO   IP55 

 Inadeguato (non a norma)      IP65 

        

 
PROTEZIONI ELETTRICHE PRESENTI 

SUL QUADRO 
 MESSA A TERRA:  TIPOLOGIA CAVI: 

 SI’    NO MAGNETOTERMICO   PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV UNIPOLARI 

 SI’    NO DIFFERENZIALE   NON PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV MULTIPOLARI 

    CLASSE II    

 
ACCENSIONE/SEGNIMENTO  REGOLAZIONE FLUSSO: 

  CREPUSCOLARE   TUTTA LA NOTTE/MEZZA NOTTE 

  OROLOGIO    REGOLATORE DI FLUSSO 

  OROLOGIO ASTRONOMICO    

     

 
 

CONFORMITA’ ALLE NORME 

     

 CONFORME  NON CONFORME  DA SOSTITUIRE 

 
 

NOTE AGGIUNTIVE 

QUADRETTO CON PORTELLO DA SOSTITUIRE. 

 

 

 

 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

 

        



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA – PROVINCIA DI TREVISO 

 

- SCHEDA CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI - 
 

 

Data rilievo: DICEMBRE 2022   

Ubicazione: VIA FRIULI - OLMI Denominazione: Q01B  

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL QUADRO 

     

STATO DI CONSERVAZIONE  ALIMENTAZIONE QUADRO  GRADO DI PROTEZIONE QUADRO 

 Buono   TRIFASE + NEUTRO   IP44 

 Involucro rotto   MONOFASE + NEUTRO   IP55 

 Inadeguato (non a norma)      IP65 

        

 
PROTEZIONI ELETTRICHE PRESENTI 

SUL QUADRO 
 MESSA A TERRA:  TIPOLOGIA CAVI: 

 SI’    NO MAGNETOTERMICO   PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV UNIPOLARI 

 SI’    NO DIFFERENZIALE   NON PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV MULTIPOLARI 

    CLASSE II    

 
ACCENSIONE/SEGNIMENTO  REGOLAZIONE FLUSSO: 

  CREPUSCOLARE   TUTTA LA NOTTE/MEZZA NOTTE 

  OROLOGIO    REGOLATORE DI FLUSSO 

  OROLOGIO ASTRONOMICO    

     

 
 

CONFORMITA’ ALLE NORME 

     

 CONFORME  NON CONFORME  DA SOSTITUIRE 

 
 

NOTE AGGIUNTIVE 

 

 

 

 

 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

 

      
  



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA – PROVINCIA DI TREVISO 

 

- SCHEDA CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI - 
 

 

Data rilievo: DICEMBRE 2022   

Ubicazione: VIA VALDEMONEGHE - OLMI Denominazione: Q02B  

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL QUADRO 

     

STATO DI CONSERVAZIONE  ALIMENTAZIONE QUADRO  GRADO DI PROTEZIONE QUADRO 

 Buono   TRIFASE + NEUTRO   IP44 

 Involucro rotto   MONOFASE + NEUTRO   IP55 

 Inadeguato (non a norma)      IP65 

        

 
PROTEZIONI ELETTRICHE PRESENTI 

SUL QUADRO 
 MESSA A TERRA:  TIPOLOGIA CAVI: 

 SI’    NO MAGNETOTERMICO   PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV UNIPOLARI 

 SI’    NO DIFFERENZIALE   NON PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV MULTIPOLARI 

    CLASSE II    

 
ACCENSIONE/SEGNIMENTO  REGOLAZIONE FLUSSO: 

  CREPUSCOLARE   TUTTA LA NOTTE/MEZZA NOTTE 

  OROLOGIO    REGOLATORE DI FLUSSO 

  OROLOGIO ASTRONOMICO    

     

 
 

CONFORMITA’ ALLE NORME 

     

 CONFORME  NON CONFORME  DA SOSTITUIRE 

 
 

NOTE AGGIUNTIVE 

AL QUADRO MANCA L’INTERRUTTORE DIFFERENZIALE 

 

 

 

 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

 

        



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA – PROVINCIA DI TREVISO 

 

- SCHEDA CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI - 
 

 

Data rilievo: DICEMBRE 2022   

Ubicazione: VIA VERONA - OLMI Denominazione: Q03B  

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL QUADRO 

     

STATO DI CONSERVAZIONE  ALIMENTAZIONE QUADRO  GRADO DI PROTEZIONE QUADRO 

 Buono   TRIFASE + NEUTRO   IP44 

 Involucro rotto   MONOFASE + NEUTRO   IP55 

 Inadeguato (non a norma)      IP65 

        

 
PROTEZIONI ELETTRICHE PRESENTI 

SUL QUADRO 
 MESSA A TERRA:  TIPOLOGIA CAVI: 

 SI’    NO MAGNETOTERMICO   PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV UNIPOLARI 

 SI’    NO DIFFERENZIALE   NON PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV MULTIPOLARI 

    CLASSE II    

 
ACCENSIONE/SEGNIMENTO  REGOLAZIONE FLUSSO: 

  CREPUSCOLARE   TUTTA LA NOTTE/MEZZA NOTTE 

  OROLOGIO    REGOLATORE DI FLUSSO 

  OROLOGIO ASTRONOMICO    

     

 
 

CONFORMITA’ ALLE NORME 

     

 CONFORME  NON CONFORME  DA SOSTITUIRE 

 
 

NOTE AGGIUNTIVE 

QUADRO INTERNO DA RIFARE. 

 

 

 

 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

 

    

    



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA – PROVINCIA DI TREVISO 

 

- SCHEDA CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI - 
 

 

Data rilievo: DICEMBRE 2022   

Ubicazione: VIALE 1 MAGGIO - OLMI Denominazione: Q04B  

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL QUADRO 

     

STATO DI CONSERVAZIONE  ALIMENTAZIONE QUADRO  GRADO DI PROTEZIONE QUADRO 

 Buono   TRIFASE + NEUTRO   IP44 

 Involucro rotto   MONOFASE + NEUTRO   IP55 

 Inadeguato (non a norma)      IP65 

        

 
PROTEZIONI ELETTRICHE PRESENTI 

SUL QUADRO 
 MESSA A TERRA:  TIPOLOGIA CAVI: 

 SI’    NO MAGNETOTERMICO   PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV UNIPOLARI 

 SI’    NO DIFFERENZIALE   NON PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV MULTIPOLARI 

    CLASSE II    

 
ACCENSIONE/SEGNIMENTO  REGOLAZIONE FLUSSO: 

  CREPUSCOLARE   TUTTA LA NOTTE/MEZZA NOTTE 

  OROLOGIO    REGOLATORE DI FLUSSO 

  OROLOGIO ASTRONOMICO    

     

 
 

CONFORMITA’ ALLE NORME 

     

 CONFORME  NON CONFORME  DA SOSTITUIRE 

 
 

NOTE AGGIUNTIVE 

IL QUADRO PRESENTA L’INVOLUCRO ROTTO E PERTANTO E’ DA SOSTITUIRE 

 

 

 

 
 

 RILIEVO FOTOGRAFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA – PROVINCIA DI TREVISO 

 

- SCHEDA CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI - 
 

 

Data rilievo: DICEMBRE 2022   

Ubicazione: VIA COMO - OLMI Denominazione: Q05B  

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL QUADRO 

     

STATO DI CONSERVAZIONE  ALIMENTAZIONE QUADRO  GRADO DI PROTEZIONE QUADRO 

 Buono   TRIFASE + NEUTRO   IP44 

 Involucro rotto   MONOFASE + NEUTRO   IP55 

 Inadeguato (non a norma)      IP65 

        

 
PROTEZIONI ELETTRICHE PRESENTI 

SUL QUADRO 
 MESSA A TERRA:  TIPOLOGIA CAVI: 

 SI’    NO MAGNETOTERMICO   PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV UNIPOLARI 

 SI’    NO DIFFERENZIALE   NON PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV MULTIPOLARI 

    CLASSE II    

 
ACCENSIONE/SEGNIMENTO  REGOLAZIONE FLUSSO: 

  CREPUSCOLARE   TUTTA LA NOTTE/MEZZA NOTTE 

  OROLOGIO    REGOLATORE DI FLUSSO 

  OROLOGIO ASTRONOMICO    

     

 
 

CONFORMITA’ ALLE NORME 

     

 CONFORME  NON CONFORME  DA SOSTITUIRE 

 
 

NOTE AGGIUNTIVE 

 

 

 

 

 
 

 RILIEVO FOTOGRAFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA – PROVINCIA DI TREVISO 

 

- SCHEDA CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI - 
 

 

Data rilievo: DICEMBRE 2022   

Ubicazione: VIA VARESE - OLMI Denominazione: Q06B  

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL QUADRO 

     

STATO DI CONSERVAZIONE  ALIMENTAZIONE QUADRO  GRADO DI PROTEZIONE QUADRO 

 Buono   TRIFASE + NEUTRO   IP44 

 Involucro rotto   MONOFASE + NEUTRO   IP55 

 Inadeguato (non a norma)      IP65 

        

 
PROTEZIONI ELETTRICHE PRESENTI 

SUL QUADRO 
 MESSA A TERRA:  TIPOLOGIA CAVI: 

 SI’    NO MAGNETOTERMICO   PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV UNIPOLARI 

 SI’    NO DIFFERENZIALE   NON PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV MULTIPOLARI 

    CLASSE II    

 
ACCENSIONE/SEGNIMENTO  REGOLAZIONE FLUSSO: 

  CREPUSCOLARE   TUTTA LA NOTTE/MEZZA NOTTE 

  OROLOGIO    REGOLATORE DI FLUSSO 

  OROLOGIO ASTRONOMICO    

     

 
 

CONFORMITA’ ALLE NORME 

     

 CONFORME  NON CONFORME  DA SOSTITUIRE 

 
 

NOTE AGGIUNTIVE 

IL QUADRO E’ SPROVVISTO DI INTERRUTTORE DIFFERENZIALE 

 

 

 

 
 

 RILIEVO FOTOGRAFICO 

 



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA – PROVINCIA DI TREVISO 

 

- SCHEDA CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI - 
 

 

Data rilievo: DICEMBRE 2022   

Ubicazione: VIA BOLZANO - OLMI Denominazione: Q07B  

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL QUADRO 

     

STATO DI CONSERVAZIONE  ALIMENTAZIONE QUADRO  GRADO DI PROTEZIONE QUADRO 

 Buono   TRIFASE + NEUTRO   IP44 

 Involucro rotto   MONOFASE + NEUTRO   IP55 

 Inadeguato (non a norma)      IP65 

        

 
PROTEZIONI ELETTRICHE PRESENTI 

SUL QUADRO 
 MESSA A TERRA:  TIPOLOGIA CAVI: 

 SI’    NO MAGNETOTERMICO   PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV UNIPOLARI 

 SI’    NO DIFFERENZIALE   NON PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV MULTIPOLARI 

    CLASSE II    

 
ACCENSIONE/SEGNIMENTO  REGOLAZIONE FLUSSO: 

  CREPUSCOLARE   TUTTA LA NOTTE/MEZZA NOTTE 

  OROLOGIO    REGOLATORE DI FLUSSO 

  OROLOGIO ASTRONOMICO    

     

 
 

CONFORMITA’ ALLE NORME 

     

 CONFORME  NON CONFORME  DA SOSTITUIRE 

 
 

NOTE AGGIUNTIVE 

 

 

 

 

 
 

 RILIEVO FOTOGRAFICO 

 



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA – PROVINCIA DI TREVISO 

 

- SCHEDA CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI - 
 

 

Data rilievo: DICEMBRE 2022   

Ubicazione: VIA G. MARCONI / VIA BORGO CHIESA - OLMI Denominazione: Q08B  

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL QUADRO 

     

STATO DI CONSERVAZIONE  ALIMENTAZIONE QUADRO  GRADO DI PROTEZIONE QUADRO 

 Buono   TRIFASE + NEUTRO   IP44 

 Involucro rotto   MONOFASE + NEUTRO   IP55 

 Inadeguato (non a norma)      IP65 

        

 
PROTEZIONI ELETTRICHE PRESENTI 

SUL QUADRO 
 MESSA A TERRA:  TIPOLOGIA CAVI: 

 SI’    NO MAGNETOTERMICO   PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV UNIPOLARI 

 SI’    NO DIFFERENZIALE   NON PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV MULTIPOLARI 

    CLASSE II    

 
ACCENSIONE/SEGNIMENTO  REGOLAZIONE FLUSSO: 

  CREPUSCOLARE   TUTTA LA NOTTE/MEZZA NOTTE 

  OROLOGIO    REGOLATORE DI FLUSSO 

  OROLOGIO ASTRONOMICO    

     

 
 

CONFORMITA’ ALLE NORME 

     

 CONFORME  NON CONFORME  DA SOSTITUIRE 

 
 

NOTE AGGIUNTIVE 

 

 

 

 

 
 

 RILIEVO FOTOGRAFICO 

 



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA – PROVINCIA DI TREVISO 

 

- SCHEDA CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI - 
 

 

Data rilievo: DICEMBRE 2022   

Ubicazione: VIA BORGO CHIESA - OLMI Denominazione: Q09B  

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL QUADRO 

     

STATO DI CONSERVAZIONE  ALIMENTAZIONE QUADRO  GRADO DI PROTEZIONE QUADRO 

 Buono   TRIFASE + NEUTRO   IP44 

 Involucro rotto   MONOFASE + NEUTRO   IP55 

 Inadeguato (non a norma)      IP65 

        

 
PROTEZIONI ELETTRICHE PRESENTI 

SUL QUADRO 
 MESSA A TERRA:  TIPOLOGIA CAVI: 

 SI’    NO MAGNETOTERMICO   PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV UNIPOLARI 

 SI’    NO DIFFERENZIALE   NON PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV MULTIPOLARI 

    CLASSE II    

 
ACCENSIONE/SEGNIMENTO  REGOLAZIONE FLUSSO: 

  CREPUSCOLARE   TUTTA LA NOTTE/MEZZA NOTTE 

  OROLOGIO    REGOLATORE DI FLUSSO 

  OROLOGIO ASTRONOMICO    

     

 
 

CONFORMITA’ ALLE NORME 

     

 CONFORME  NON CONFORME  DA SOSTITUIRE 

 
 

NOTE AGGIUNTIVE 

 

 

 

 

 
 

 RILIEVO FOTOGRAFICO 

 



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA – PROVINCIA DI TREVISO 

 

- SCHEDA CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI - 
 

 

Data rilievo: DICEMBRE 2022   

Ubicazione: VIA BORGO CHIESA - OLMI Denominazione: Q10B  

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL QUADRO 

     

STATO DI CONSERVAZIONE  ALIMENTAZIONE QUADRO  GRADO DI PROTEZIONE QUADRO 

 Buono   TRIFASE + NEUTRO   IP44 

 Involucro rotto   MONOFASE + NEUTRO   IP55 

 Inadeguato (non a norma)      IP65 

        

 
PROTEZIONI ELETTRICHE PRESENTI 

SUL QUADRO 
 MESSA A TERRA:  TIPOLOGIA CAVI: 

 SI’    NO MAGNETOTERMICO   PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV UNIPOLARI 

 SI’    NO DIFFERENZIALE   NON PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV MULTIPOLARI 

    CLASSE II    

 
ACCENSIONE/SEGNIMENTO  REGOLAZIONE FLUSSO: 

  CREPUSCOLARE   TUTTA LA NOTTE/MEZZA NOTTE 

  OROLOGIO    REGOLATORE DI FLUSSO 

  OROLOGIO ASTRONOMICO    

     

 
 

CONFORMITA’ ALLE NORME 

     

 CONFORME  NON CONFORME  DA SOSTITUIRE 

 
 

NOTE AGGIUNTIVE 

EFFETTUARE PULIZIA GENERALE DEL QUADRO. 

 

 

 

 
 

 RILIEVO FOTOGRAFICO 

 



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA – PROVINCIA DI TREVISO 

 

- SCHEDA CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI - 
 

 

Data rilievo: DICEMBRE 2022   

Ubicazione: VIA TURAZZA - OLMI Denominazione: Q11B  

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL QUADRO 

     

STATO DI CONSERVAZIONE  ALIMENTAZIONE QUADRO  GRADO DI PROTEZIONE QUADRO 

 Buono   TRIFASE + NEUTRO   IP44 

 Involucro rotto   MONOFASE + NEUTRO   IP55 

 Inadeguato (non a norma)      IP65 

        

 
PROTEZIONI ELETTRICHE PRESENTI 

SUL QUADRO 
 MESSA A TERRA:  TIPOLOGIA CAVI: 

 SI’    NO MAGNETOTERMICO   PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV UNIPOLARI 

 SI’    NO DIFFERENZIALE   NON PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV MULTIPOLARI 

    CLASSE II    

 
ACCENSIONE/SEGNIMENTO  REGOLAZIONE FLUSSO: 

  CREPUSCOLARE   TUTTA LA NOTTE/MEZZA NOTTE 

  OROLOGIO    REGOLATORE DI FLUSSO 

  OROLOGIO ASTRONOMICO    

     

 
 

CONFORMITA’ ALLE NORME 

     

 CONFORME  NON CONFORME  DA SOSTITUIRE 

 
 

NOTE AGGIUNTIVE 

 

 

 

 

 
 

 RILIEVO FOTOGRAFICO 

 

 

 

                                                            

 



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA – PROVINCIA DI TREVISO 

 

- SCHEDA CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI - 
 

 

Data rilievo: DICEMBRE 2022   

Ubicazione: VIA POSTUMIA OVEST - ATER - OLMI Denominazione: Q12B  

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL QUADRO 

     

STATO DI CONSERVAZIONE  ALIMENTAZIONE QUADRO  GRADO DI PROTEZIONE QUADRO 

 Buono   TRIFASE + NEUTRO   IP44 

 Involucro rotto   MONOFASE + NEUTRO   IP55 

 Inadeguato (non a norma)      IP65 

        

 
PROTEZIONI ELETTRICHE PRESENTI 

SUL QUADRO 
 MESSA A TERRA:  TIPOLOGIA CAVI: 

 SI’    NO MAGNETOTERMICO   PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV UNIPOLARI 

 SI’    NO DIFFERENZIALE   NON PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV MULTIPOLARI 

    CLASSE II    

 
ACCENSIONE/SEGNIMENTO  REGOLAZIONE FLUSSO: 

  CREPUSCOLARE   TUTTA LA NOTTE/MEZZA NOTTE 

  OROLOGIO    REGOLATORE DI FLUSSO 

  OROLOGIO ASTRONOMICO    

     

 
 

CONFORMITA’ ALLE NORME 

     

 CONFORME  NON CONFORME  DA SOSTITUIRE 

 
 

NOTE AGGIUNTIVE 

IMPIANTO COMPLETAMENTE DA ADEGUARE. 

 

 

 

 
 

 RILIEVO FOTOGRAFICO 

 

 

                                                                                                    

                                                            

 



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA – PROVINCIA DI TREVISO 

 

- SCHEDA CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI - 
 

 

Data rilievo: DICEMBRE 2022   

Ubicazione: VIA POSTUMIA OVEST - SAN MARTINO - OLMI Denominazione: Q13B  

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL QUADRO 

     

STATO DI CONSERVAZIONE  ALIMENTAZIONE QUADRO  GRADO DI PROTEZIONE QUADRO 

 Buono   TRIFASE + NEUTRO   IP44 

 Involucro rotto   MONOFASE + NEUTRO   IP55 

 Inadeguato (non a norma)      IP65 

        

 
PROTEZIONI ELETTRICHE PRESENTI 

SUL QUADRO 
 MESSA A TERRA:  TIPOLOGIA CAVI: 

 SI’    NO MAGNETOTERMICO   PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV UNIPOLARI 

 SI’    NO DIFFERENZIALE   NON PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV MULTIPOLARI 

    CLASSE II    

 
ACCENSIONE/SEGNIMENTO  REGOLAZIONE FLUSSO: 

  CREPUSCOLARE   TUTTA LA NOTTE/MEZZA NOTTE 

  OROLOGIO    REGOLATORE DI FLUSSO 

  OROLOGIO ASTRONOMICO    

     

 
 

CONFORMITA’ ALLE NORME 

     

 CONFORME  NON CONFORME  DA SOSTITUIRE 

 
 

NOTE AGGIUNTIVE 

 

 

 

 

 
 

 RILIEVO FOTOGRAFICO 

 

 

                                                                                                    
                                                            

 



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA – PROVINCIA DI TREVISO 

 

- SCHEDA CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI - 
 

 

Data rilievo: DICEMBRE 2022   

Ubicazione: VIA POSTUMIA OVEST - BAGNON - OLMI Denominazione: Q14B  

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL QUADRO 

     

STATO DI CONSERVAZIONE  ALIMENTAZIONE QUADRO  GRADO DI PROTEZIONE QUADRO 

 Buono   TRIFASE + NEUTRO   IP44 

 Involucro rotto   MONOFASE + NEUTRO   IP55 

 Inadeguato (non a norma)      IP65 

        

 
PROTEZIONI ELETTRICHE PRESENTI 

SUL QUADRO 
 MESSA A TERRA:  TIPOLOGIA CAVI: 

 SI’    NO MAGNETOTERMICO   PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV UNIPOLARI 

 SI’    NO DIFFERENZIALE   NON PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV MULTIPOLARI 

    CLASSE II    

 
ACCENSIONE/SEGNIMENTO  REGOLAZIONE FLUSSO: 

  CREPUSCOLARE   TUTTA LA NOTTE/MEZZA NOTTE 

  OROLOGIO    REGOLATORE DI FLUSSO 

  OROLOGIO ASTRONOMICO    

     

 
 

CONFORMITA’ ALLE NORME 

     

 CONFORME  NON CONFORME  DA SOSTITUIRE 

 
 

NOTE AGGIUNTIVE 

 

 

 

 

 
 

 RILIEVO FOTOGRAFICO 

 

 

                                                                                                    
                                                                             

 



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA – PROVINCIA DI TREVISO 

 

- SCHEDA CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI - 
 

 

Data rilievo: DICEMBRE 2022   

Ubicazione: VIA GENOVA - OLMI Denominazione: Q15B  

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL QUADRO 

     

STATO DI CONSERVAZIONE  ALIMENTAZIONE QUADRO  GRADO DI PROTEZIONE QUADRO 

 Buono   TRIFASE + NEUTRO   IP44 

 Involucro rotto   MONOFASE + NEUTRO   IP55 

 Inadeguato (non a norma)      IP65 

 Involucro da sostituire       

 
PROTEZIONI ELETTRICHE PRESENTI 

SUL QUADRO 
 MESSA A TERRA:  TIPOLOGIA CAVI: 

 SI’    NO MAGNETOTERMICO   PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV UNIPOLARI 

 SI’    NO DIFFERENZIALE   NON PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV MULTIPOLARI 

    CLASSE II    

 
ACCENSIONE/SEGNIMENTO  REGOLAZIONE FLUSSO: 

  CREPUSCOLARE   TUTTA LA NOTTE/MEZZA NOTTE 

  OROLOGIO    REGOLATORE DI FLUSSO 

  OROLOGIO ASTRONOMICO    

     

 
 

CONFORMITA’ ALLE NORME 

     

 CONFORME  NON CONFORME  DA SOSTITUIRE 

 
 

NOTE AGGIUNTIVE 

VISTO LO STATO GENERALE SI CONSIGLIA IL RIFACIMENTO. 

 

 

 

 
 

 RILIEVO FOTOGRAFICO 

 

                                                                      
                                                                                                    

                                                                             

 



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA – PROVINCIA DI TREVISO 

 

- SCHEDA CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI - 
 

 

Data rilievo: DICEMBRE 2022   

Ubicazione: VIA PORDENONE - OLMI Denominazione: Q16B  

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL QUADRO 

     

STATO DI CONSERVAZIONE  ALIMENTAZIONE QUADRO  GRADO DI PROTEZIONE QUADRO 

 Buono   TRIFASE + NEUTRO   IP44 

 Involucro rotto   MONOFASE + NEUTRO   IP55 

 Inadeguato (non a norma)      IP65 

        

 
PROTEZIONI ELETTRICHE PRESENTI 

SUL QUADRO 
 MESSA A TERRA:  TIPOLOGIA CAVI: 

 SI’    NO MAGNETOTERMICO   PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV UNIPOLARI 

 SI’    NO DIFFERENZIALE   NON PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV MULTIPOLARI 

    CLASSE II    

 
ACCENSIONE/SEGNIMENTO  REGOLAZIONE FLUSSO: 

  CREPUSCOLARE   TUTTA LA NOTTE/MEZZA NOTTE 

  OROLOGIO    REGOLATORE DI FLUSSO 

  OROLOGIO ASTRONOMICO    

     

 
 

CONFORMITA’ ALLE NORME 

     

 CONFORME  NON CONFORME  DA SOSTITUIRE 

 
 

NOTE AGGIUNTIVE 

 

 

 

 

 
 

 RILIEVO FOTOGRAFICO 

 

                                                                           
                                                                                                                                                                        

 



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA – PROVINCIA DI TREVISO 

 

- SCHEDA CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI - 
 

 

Data rilievo: DICEMBRE 2022   

Ubicazione: VIA VENETO - OLMI Denominazione: Q17B  

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL QUADRO 

     

STATO DI CONSERVAZIONE  ALIMENTAZIONE QUADRO  GRADO DI PROTEZIONE QUADRO 

 Buono   TRIFASE + NEUTRO   IP44 

 Involucro rotto   MONOFASE + NEUTRO   IP55 

 Inadeguato (non a norma)      IP65 

        

 
PROTEZIONI ELETTRICHE PRESENTI 

SUL QUADRO 
 MESSA A TERRA:  TIPOLOGIA CAVI: 

 SI’    NO MAGNETOTERMICO   PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV UNIPOLARI 

 SI’    NO DIFFERENZIALE   NON PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV MULTIPOLARI 

    CLASSE II    

 
ACCENSIONE/SEGNIMENTO  REGOLAZIONE FLUSSO: 

  CREPUSCOLARE   TUTTA LA NOTTE/MEZZA NOTTE 

  OROLOGIO    REGOLATORE DI FLUSSO 

  OROLOGIO ASTRONOMICO    

     

 
 

CONFORMITA’ ALLE NORME 

     

 CONFORME  NON CONFORME  DA SOSTITUIRE 

 
 

NOTE AGGIUNTIVE 

 

 

 

 

 
 

 RILIEVO FOTOGRAFICO 

 

                                                                           
                                                                                                                                                                        

 



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA – PROVINCIA DI TREVISO 

 
- SCHEDA CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI - 

 

 

Data rilievo: DICEMBRE 2022   

Ubicazione: VIA CALLALTA VECCHIA/VIA POLA - OLMI Denominazione: Q18B  

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL QUADRO 

     

STATO DI CONSERVAZIONE  ALIMENTAZIONE QUADRO  GRADO DI PROTEZIONE QUADRO 

 Buono   TRIFASE + NEUTRO   IP44 

 Involucro rotto   MONOFASE + NEUTRO   IP55 

 Inadeguato (non a norma)      IP65 

 Accettabile       

 
PROTEZIONI ELETTRICHE PRESENTI 

SUL QUADRO 
 MESSA A TERRA:  TIPOLOGIA CAVI: 

 SI’    NO MAGNETOTERMICO   PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV UNIPOLARI 

 SI’    NO DIFFERENZIALE   NON PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV MULTIPOLARI 

    CLASSE II    

 
ACCENSIONE/SEGNIMENTO  REGOLAZIONE FLUSSO: 

  CREPUSCOLARE   TUTTA LA NOTTE/MEZZA NOTTE 

  OROLOGIO    REGOLATORE DI FLUSSO 

  OROLOGIO ASTRONOMICO    

     

 
 

CONFORMITA’ ALLE NORME 

     

 CONFORME  NON CONFORME  DA SOSTITUIRE 

 
 

NOTE AGGIUNTIVE 

Mancano targhette di identificazione delle linee e degli interruttori 

 

 

 

 
 

 RILIEVO FOTOGRAFICO 

                                                                                              

                                                                                                                                                                       

 



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA – PROVINCIA DI TREVISO 

 

- SCHEDA CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI - 
 

 

Data rilievo: DICEMBRE 2022   

Ubicazione: VIA DE GASPERI - OLMI Denominazione: Q19B  

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL QUADRO 

     

STATO DI CONSERVAZIONE  ALIMENTAZIONE QUADRO  GRADO DI PROTEZIONE QUADRO 

 Buono   TRIFASE + NEUTRO   IP44 

 Involucro rotto   MONOFASE + NEUTRO   IP55 

 Inadeguato (non a norma)      IP65 

 Accettabile       

 
PROTEZIONI ELETTRICHE PRESENTI 

SUL QUADRO 
 MESSA A TERRA:  TIPOLOGIA CAVI: 

 SI’    NO MAGNETOTERMICO   PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV UNIPOLARI 

 SI’    NO DIFFERENZIALE   NON PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV MULTIPOLARI 

    CLASSE II    

 
ACCENSIONE/SEGNIMENTO  REGOLAZIONE FLUSSO: 

  CREPUSCOLARE   TUTTA LA NOTTE/MEZZA NOTTE 

  OROLOGIO    REGOLATORE DI FLUSSO 

  OROLOGIO ASTRONOMICO    

     

 
 

CONFORMITA’ ALLE NORME 

     

 CONFORME  NON CONFORME  DA SOSTITUIRE 

 
 

NOTE AGGIUNTIVE 

EFFETTUARE LA PULIZIA GENERALE DEL QUADRO. 

 

 

 

 
 

 RILIEVO FOTOGRAFICO 

 

                                                                                         
                                                                                                                                                                        

 

 



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA – PROVINCIA DI TREVISO 

 

- SCHEDA CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI - 
 

 

Data rilievo: DICEMBRE 2022   

Ubicazione: VIA RAFFAELO SANZIO - OLMI Denominazione: Q20B  

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL QUADRO 

     

STATO DI CONSERVAZIONE  ALIMENTAZIONE QUADRO  GRADO DI PROTEZIONE QUADRO 

 Buono   TRIFASE + NEUTRO   IP44 

 Involucro rotto   MONOFASE + NEUTRO   IP55 

 Inadeguato (non a norma)      IP65 

        

 
PROTEZIONI ELETTRICHE PRESENTI 

SUL QUADRO 
 MESSA A TERRA:  TIPOLOGIA CAVI: 

 SI’    NO MAGNETOTERMICO   PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV UNIPOLARI 

 SI’    NO DIFFERENZIALE   NON PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV MULTIPOLARI 

    CLASSE II    

 
ACCENSIONE/SEGNIMENTO  REGOLAZIONE FLUSSO: 

  CREPUSCOLARE   TUTTA LA NOTTE/MEZZA NOTTE 

  OROLOGIO    REGOLATORE DI FLUSSO 

  OROLOGIO ASTRONOMICO    

     

 
 

CONFORMITA’ ALLE NORME 

     

 CONFORME  NON CONFORME  DA SOSTITUIRE 

 
 

NOTE AGGIUNTIVE 

 

 

 

 

 
 

 RILIEVO FOTOGRAFICO 

 

                                                                                         
                                                                                                                                                                        

 

 



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA – PROVINCIA DI TREVISO 

 

- SCHEDA CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI - 
 

 

Data rilievo: DICEMBRE 2022   

Ubicazione: PIAZZA DA PRA’ - OLMI Denominazione: Q21B  

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL QUADRO 

     

STATO DI CONSERVAZIONE  ALIMENTAZIONE QUADRO  GRADO DI PROTEZIONE QUADRO 

 Buono   TRIFASE + NEUTRO   IP44 

 Involucro rotto   MONOFASE + NEUTRO   IP55 

 Inadeguato (non a norma)      IP65 

        

 
PROTEZIONI ELETTRICHE PRESENTI 

SUL QUADRO 
 MESSA A TERRA:  TIPOLOGIA CAVI: 

 SI’    NO MAGNETOTERMICO   PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV UNIPOLARI 

 SI’    NO DIFFERENZIALE   NON PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV MULTIPOLARI 

    CLASSE II    

 
ACCENSIONE/SEGNIMENTO  REGOLAZIONE FLUSSO: 

  CREPUSCOLARE   TUTTA LA NOTTE/MEZZA NOTTE 

  OROLOGIO    REGOLATORE DI FLUSSO 

  OROLOGIO ASTRONOMICO    

     

 
 

CONFORMITA’ ALLE NORME 

     

 CONFORME  NON CONFORME  DA SOSTITUIRE 

 
 

NOTE AGGIUNTIVE 

 

 

 

 

 
 

 RILIEVO FOTOGRAFICO 

 

                                                                       
                                                                                                                                                                        

 

 



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA – PROVINCIA DI TREVISO 

 

- SCHEDA CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI - 
 

 

Data rilievo: DICEMBRE 2022   

Ubicazione: VIA MICHELANGELO - OLMI Denominazione: Q22B  

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL QUADRO 

     

STATO DI CONSERVAZIONE  ALIMENTAZIONE QUADRO  GRADO DI PROTEZIONE QUADRO 

 Buono   TRIFASE + NEUTRO   IP44 

 Involucro rotto   MONOFASE + NEUTRO   IP55 

 Inadeguato (non a norma)      IP65 

        

 
PROTEZIONI ELETTRICHE PRESENTI 

SUL QUADRO 
 MESSA A TERRA:  TIPOLOGIA CAVI: 

 SI’    NO MAGNETOTERMICO   PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV UNIPOLARI 

 SI’    NO DIFFERENZIALE   NON PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV MULTIPOLARI 

    CLASSE II    

 
ACCENSIONE/SEGNIMENTO  REGOLAZIONE FLUSSO: 

  CREPUSCOLARE   TUTTA LA NOTTE/MEZZA NOTTE 

  OROLOGIO    REGOLATORE DI FLUSSO 

  OROLOGIO ASTRONOMICO    

     

 
 

CONFORMITA’ ALLE NORME 

     

 CONFORME  NON CONFORME  DA SOSTITUIRE 

 
 

NOTE AGGIUNTIVE 

 

 

 

 

 
 

 RILIEVO FOTOGRAFICO 

 

                                                            
                                                                                                                                                                        

 

 



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA – PROVINCIA DI TREVISO 

 

- SCHEDA CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI - 
 

 

Data rilievo: DICEMBRE 2022   

Ubicazione: VIA BOLOGNA - OLMI Denominazione: Q23B  

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL QUADRO 

     

STATO DI CONSERVAZIONE  ALIMENTAZIONE QUADRO  GRADO DI PROTEZIONE QUADRO 

 Buono   TRIFASE + NEUTRO   IP44 

 Involucro rotto   MONOFASE + NEUTRO   IP55 

 Inadeguato (non a norma)      IP65 

        

 
PROTEZIONI ELETTRICHE PRESENTI 

SUL QUADRO 
 MESSA A TERRA:  TIPOLOGIA CAVI: 

 SI’    NO MAGNETOTERMICO   PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV UNIPOLARI 

 SI’    NO DIFFERENZIALE   NON PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV MULTIPOLARI 

    CLASSE II    

 
ACCENSIONE/SEGNIMENTO  REGOLAZIONE FLUSSO: 

  CREPUSCOLARE   TUTTA LA NOTTE/MEZZA NOTTE 

  OROLOGIO    REGOLATORE DI FLUSSO 

  OROLOGIO ASTRONOMICO    

     

 
 

CONFORMITA’ ALLE NORME 

     

 CONFORME  NON CONFORME  DA SOSTITUIRE 

 
 

NOTE AGGIUNTIVE 

 

 

 

 

 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

 

                                                                                                 
                                                                                                                                                                        



 

 

 



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA – PROVINCIA DI TREVISO 

 

- SCHEDA CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI - 
 

 

Data rilievo: DICEMBRE 2022   

Ubicazione: VIA P. NENNI - OLMI Denominazione: Q24B  

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL QUADRO 

     

STATO DI CONSERVAZIONE  ALIMENTAZIONE QUADRO  GRADO DI PROTEZIONE QUADRO 

 Buono   TRIFASE + NEUTRO   IP44 

 Involucro rotto   MONOFASE + NEUTRO   IP55 

 Inadeguato (non a norma)      IP65 

 Accettabile       

 
PROTEZIONI ELETTRICHE PRESENTI 

SUL QUADRO 
 MESSA A TERRA:  TIPOLOGIA CAVI: 

 SI’    NO MAGNETOTERMICO   PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV UNIPOLARI 

 SI’    NO DIFFERENZIALE   NON PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV MULTIPOLARI 

    CLASSE II    

 
ACCENSIONE/SEGNIMENTO  REGOLAZIONE FLUSSO: 

  CREPUSCOLARE   TUTTA LA NOTTE/MEZZA NOTTE 

  OROLOGIO    REGOLATORE DI FLUSSO 

  OROLOGIO ASTRONOMICO    

     

 
 

CONFORMITA’ ALLE NORME 

     

 CONFORME  NON CONFORME  DA SOSTITUIRE 

 
 

NOTE AGGIUNTIVE 

EFFETTUARE MANUTENZIONE E ADEGUARE IL CREPUSCOLARE FISSATO SULLA SIEPE. 

 

 

 

 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

 

                                                                                                                           
                                                                                                                                                                        

 

 



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA – PROVINCIA DI TREVISO 

 

- SCHEDA CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI - 
 

 

Data rilievo: DICEMBRE 2022   

Ubicazione: VIA FIRENZE - OLMI Denominazione: Q25B  

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL QUADRO 

     

STATO DI CONSERVAZIONE  ALIMENTAZIONE QUADRO  GRADO DI PROTEZIONE QUADRO 

 Buono   TRIFASE + NEUTRO   IP44 

 Involucro rotto   MONOFASE + NEUTRO   IP55 

 Inadeguato (non a norma)      IP65 

        

 
PROTEZIONI ELETTRICHE PRESENTI 

SUL QUADRO 
 MESSA A TERRA:  TIPOLOGIA CAVI: 

 SI’    NO MAGNETOTERMICO   PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV UNIPOLARI 

 SI’    NO DIFFERENZIALE   NON PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV MULTIPOLARI 

    CLASSE II    

 
ACCENSIONE/SEGNIMENTO  REGOLAZIONE FLUSSO: 

  CREPUSCOLARE   TUTTA LA NOTTE/MEZZA NOTTE 

  OROLOGIO    REGOLATORE DI FLUSSO 

  OROLOGIO ASTRONOMICO    

     

 
 

CONFORMITA’ ALLE NORME 

     

 CONFORME  NON CONFORME  DA SOSTITUIRE 

 
 

NOTE AGGIUNTIVE 

 

 

 

 

 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

 

                                                                                                 
                                                                                                                                                                        

 

 



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA – PROVINCIA DI TREVISO 

 

- SCHEDA CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI - 
 

 

Data rilievo: DICEMBRE 2022   

Ubicazione: VIA POSTUMIA OVEST - OLMI Denominazione: Q26B  

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL QUADRO 

     

STATO DI CONSERVAZIONE  ALIMENTAZIONE QUADRO  GRADO DI PROTEZIONE QUADRO 

 Buono   TRIFASE + NEUTRO   IP44 

 Involucro rotto   MONOFASE + NEUTRO   IP55 

 Inadeguato (non a norma)      IP65 

        

 
PROTEZIONI ELETTRICHE PRESENTI 

SUL QUADRO 
 MESSA A TERRA:  TIPOLOGIA CAVI: 

 SI’    NO MAGNETOTERMICO   PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV UNIPOLARI 

 SI’    NO DIFFERENZIALE   NON PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV MULTIPOLARI 

    CLASSE II    

 
ACCENSIONE/SEGNIMENTO  REGOLAZIONE FLUSSO: 

  CREPUSCOLARE   TUTTA LA NOTTE/MEZZA NOTTE 

  OROLOGIO    REGOLATORE DI FLUSSO 

  OROLOGIO ASTRONOMICO    

     

 
 

CONFORMITA’ ALLE NORME 

     

 CONFORME  NON CONFORME  DA SOSTITUIRE 

 
 

NOTE AGGIUNTIVE 

MANCA RELE’ DIFFERENZIALE. 

INVOLUCRO ROTTO DA SOSTITUIRE. 

 

 

 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

                                                                                                                        
                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                        

 

 



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA – PROVINCIA DI TREVISO 

 

- SCHEDA CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI - 
 

 

Data rilievo: DICEMBRE 2022   

Ubicazione: VIA POSTUMIA OVEST - OLMI Denominazione: Q27B  

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL QUADRO 

     

STATO DI CONSERVAZIONE  ALIMENTAZIONE QUADRO  GRADO DI PROTEZIONE QUADRO 

 Buono   TRIFASE + NEUTRO   IP44 

 Involucro rotto   MONOFASE + NEUTRO   IP55 

 Inadeguato (non a norma)      IP65 

        

 
PROTEZIONI ELETTRICHE PRESENTI 

SUL QUADRO 
 MESSA A TERRA:  TIPOLOGIA CAVI: 

 SI’    NO MAGNETOTERMICO   PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV UNIPOLARI 

 SI’    NO DIFFERENZIALE   NON PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV MULTIPOLARI 

    CLASSE II    

 
ACCENSIONE/SEGNIMENTO  REGOLAZIONE FLUSSO: 

  CREPUSCOLARE   TUTTA LA NOTTE/MEZZA NOTTE 

  OROLOGIO    REGOLATORE DI FLUSSO 

  OROLOGIO ASTRONOMICO    

     

 
 

CONFORMITA’ ALLE NORME 

     

 CONFORME  NON CONFORME  DA SOSTITUIRE 

 
 

NOTE AGGIUNTIVE 

INVOLUCRO ROTTO DA SOSTITUIRE. 

 

 

 

 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

                                                                                                                        

                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                        

 

 



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA – PROVINCIA DI TREVISO 

 

- SCHEDA CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI - 
 

 

Data rilievo: DICEMBRE 2022   

Ubicazione: VIA ERACLEA - OLMI Denominazione: Q29B  

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL QUADRO 

     

STATO DI CONSERVAZIONE  ALIMENTAZIONE QUADRO  GRADO DI PROTEZIONE QUADRO 

 Buono   TRIFASE + NEUTRO   IP44 

 Involucro rotto   MONOFASE + NEUTRO   IP55 

 Inadeguato (non a norma)      IP65 

        

 
PROTEZIONI ELETTRICHE PRESENTI 

SUL QUADRO 
 MESSA A TERRA:  TIPOLOGIA CAVI: 

 SI’    NO MAGNETOTERMICO   PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV UNIPOLARI 

 SI’    NO DIFFERENZIALE   NON PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV MULTIPOLARI 

    CLASSE II    

 
ACCENSIONE/SEGNIMENTO  REGOLAZIONE FLUSSO: 

  CREPUSCOLARE   TUTTA LA NOTTE/MEZZA NOTTE 

  OROLOGIO    REGOLATORE DI FLUSSO 

  OROLOGIO ASTRONOMICO    

     

 
 

CONFORMITA’ ALLE NORME 

     

 CONFORME  NON CONFORME  DA SOSTITUIRE 

 
 

NOTE AGGIUNTIVE 

 

 

 

 

 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

                                                                                                                        

                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                        

 

 



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA – PROVINCIA DI TREVISO 

 

- SCHEDA CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI - 
 

 

Data rilievo: DICEMBRE 2022   

Ubicazione: VIA RISORGIVE - OLMI Denominazione: Q30B  

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL QUADRO 

     

STATO DI CONSERVAZIONE  ALIMENTAZIONE QUADRO  GRADO DI PROTEZIONE QUADRO 

 Buono   TRIFASE + NEUTRO   IP44 

 Involucro rotto   MONOFASE + NEUTRO   IP55 

 Inadeguato (non a norma)      IP65 

        

 
PROTEZIONI ELETTRICHE PRESENTI 

SUL QUADRO 
 MESSA A TERRA:  TIPOLOGIA CAVI: 

 SI’    NO MAGNETOTERMICO   PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV UNIPOLARI 

 SI’    NO DIFFERENZIALE   NON PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV MULTIPOLARI 

    CLASSE II    

 
ACCENSIONE/SEGNIMENTO  REGOLAZIONE FLUSSO: 

  CREPUSCOLARE   TUTTA LA NOTTE/MEZZA NOTTE 

  OROLOGIO    REGOLATORE DI FLUSSO 

  OROLOGIO ASTRONOMICO    

     

 
 

CONFORMITA’ ALLE NORME 

     

 CONFORME  NON CONFORME  DA SOSTITUIRE 

 
 

NOTE AGGIUNTIVE 

ESEGUIRE PULIZIA GENERALE INTERNA. 

 

 

 

 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

                                                                                                                
                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                        

 



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA – PROVINCIA DI TREVISO 

 

- SCHEDA CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI - 
 

 

Data rilievo: DICEMBRE 2022   

Ubicazione: VIA RISORGIVE - OLMI Denominazione: Q32B  

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL QUADRO 

     

STATO DI CONSERVAZIONE  ALIMENTAZIONE QUADRO  GRADO DI PROTEZIONE QUADRO 

 Buono   TRIFASE + NEUTRO   IP44 

 Involucro rotto   MONOFASE + NEUTRO   IP55 

 Inadeguato (non a norma)      IP65 

        

 
PROTEZIONI ELETTRICHE PRESENTI 

SUL QUADRO 
 MESSA A TERRA:  TIPOLOGIA CAVI: 

 SI’    NO MAGNETOTERMICO   PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV UNIPOLARI 

 SI’    NO DIFFERENZIALE   NON PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV MULTIPOLARI 

    CLASSE II    

 
ACCENSIONE/SEGNIMENTO  REGOLAZIONE FLUSSO: 

  CREPUSCOLARE   TUTTA LA NOTTE/MEZZA NOTTE 

  OROLOGIO    REGOLATORE DI FLUSSO 

  OROLOGIO ASTRONOMICO    

     

 
 

CONFORMITA’ ALLE NORME 

     

 CONFORME  NON CONFORME  DA SOSTITUIRE 

 
 

NOTE AGGIUNTIVE 

EFFETTUARE LA PULIZIA DEL QUADRO. 

 

 

 

 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

 

                                                                                                 
                                                                                                                                                                        

 

 



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA – PROVINCIA DI TREVISO 

 

- SCHEDA CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI - 
 

 

Data rilievo: DICEMBRE 2022   

Ubicazione: VIA FRIULI/PARCO GIOCHI - OLMI Denominazione: Q33B  

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL QUADRO 

     

STATO DI CONSERVAZIONE  ALIMENTAZIONE QUADRO  GRADO DI PROTEZIONE QUADRO 

 Buono   TRIFASE + NEUTRO   IP44 

 Involucro rotto   MONOFASE + NEUTRO   IP55 

 Inadeguato (non a norma)      IP65 

        

 
PROTEZIONI ELETTRICHE PRESENTI 

SUL QUADRO 
 MESSA A TERRA:  TIPOLOGIA CAVI: 

 SI’    NO MAGNETOTERMICO   PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV UNIPOLARI 

 SI’    NO DIFFERENZIALE   NON PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV MULTIPOLARI 

    CLASSE II    

 
ACCENSIONE/SEGNIMENTO  REGOLAZIONE FLUSSO: 

  CREPUSCOLARE   TUTTA LA NOTTE/MEZZA NOTTE 

  OROLOGIO    REGOLATORE DI FLUSSO 

  OROLOGIO ASTRONOMICO    

     

 
 

CONFORMITA’ ALLE NORME 

     

 CONFORME  NON CONFORME  DA SOSTITUIRE 

 
 

NOTE AGGIUNTIVE 

ESEGUIRE PULIZIA GENERALE INTERNA. 

SOSTITUIRE RELE’ DIFFERENZIALI GUASTI. 

 

 

 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

 

 

 

                                                                              
    



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA – PROVINCIA DI TREVISO 

 

- SCHEDA CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI - 
 

 

Data rilievo: DICEMBRE 2022   

Ubicazione: VIA CRETA Denominazione: Q34B  

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL QUADRO 

     

STATO DI CONSERVAZIONE  ALIMENTAZIONE QUADRO  GRADO DI PROTEZIONE QUADRO 

 Buono   TRIFASE + NEUTRO   IP44 

 Involucro rotto   MONOFASE + NEUTRO   IP55 

 Inadeguato (non a norma)      IP65 

        

 
PROTEZIONI ELETTRICHE PRESENTI 

SUL QUADRO 
 MESSA A TERRA:  TIPOLOGIA CAVI: 

 SI’    NO MAGNETOTERMICO   PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV UNIPOLARI 

 SI’    NO DIFFERENZIALE   NON PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV MULTIPOLARI 

    CLASSE II    

 
ACCENSIONE/SEGNIMENTO  REGOLAZIONE FLUSSO: 

  CREPUSCOLARE   TUTTA LA NOTTE/MEZZA NOTTE 

  OROLOGIO    REGOLATORE DI FLUSSO 

  OROLOGIO ASTRONOMICO    

     

 
 

CONFORMITA’ ALLE NORME 

     

 CONFORME  NON CONFORME  DA SOSTITUIRE 

 
 

NOTE AGGIUNTIVE 

SOSTITUIRE QUADRO  

 

 

 

 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

                                                                              
    



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA – PROVINCIA DI TREVISO 

 

- SCHEDA CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI - 
 

 

Data rilievo: DICEMBRE 2022   

Ubicazione: VIA MARIANI Denominazione: Q35B  

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL QUADRO 

     

STATO DI CONSERVAZIONE  ALIMENTAZIONE QUADRO  GRADO DI PROTEZIONE QUADRO 

 Buono   TRIFASE + NEUTRO   IP44 

 Involucro rotto   MONOFASE + NEUTRO   IP55 

 Inadeguato (non a norma)      IP65 

        

 
PROTEZIONI ELETTRICHE PRESENTI 

SUL QUADRO 
 MESSA A TERRA:  TIPOLOGIA CAVI: 

 SI’    NO MAGNETOTERMICO   PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV UNIPOLARI 

 SI’    NO DIFFERENZIALE   NON PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV MULTIPOLARI 

    CLASSE II    

 
ACCENSIONE/SEGNIMENTO  REGOLAZIONE FLUSSO: 

  CREPUSCOLARE   TUTTA LA NOTTE/MEZZA NOTTE 

  OROLOGIO    REGOLATORE DI FLUSSO 

  OROLOGIO ASTRONOMICO    

     

 
 

CONFORMITA’ ALLE NORME 

     

 CONFORME  NON CONFORME  DA SOSTITUIRE 

 
 

NOTE AGGIUNTIVE 

SOSTITUIRE QUADRO  

 

 

 

 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

                                                                              

    



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA – PROVINCIA DI TREVISO 

 

- SCHEDA CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI - 
 

 

Data rilievo: DICEMBRE 2022   

Ubicazione: VIA AGOZZO - NERBON Denominazione: Q01C  

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL QUADRO 

     

STATO DI CONSERVAZIONE  ALIMENTAZIONE QUADRO  GRADO DI PROTEZIONE QUADRO 

 Buono   TRIFASE + NEUTRO   IP44 

 Involucro rotto   MONOFASE + NEUTRO   IP55 

 Inadeguato (non a norma)      IP65 

        

 
PROTEZIONI ELETTRICHE PRESENTI 

SUL QUADRO 
 MESSA A TERRA:  TIPOLOGIA CAVI: 

 SI’    NO MAGNETOTERMICO   PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV UNIPOLARI 

 SI’    NO DIFFERENZIALE   NON PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV MULTIPOLARI 

    CLASSE II    

 
ACCENSIONE/SEGNIMENTO  REGOLAZIONE FLUSSO: 

  CREPUSCOLARE   TUTTA LA NOTTE/MEZZA NOTTE 

  OROLOGIO    REGOLATORE DI FLUSSO 

  OROLOGIO ASTRONOMICO    

     

 
 

CONFORMITA’ ALLE NORME 

     

 CONFORME  NON CONFORME  DA SOSTITUIRE 

 
 

NOTE AGGIUNTIVE 

 

 

 

 

 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

                                                                                                                

                                                                                                                             
                                                                                                                                                                        

 



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA – PROVINCIA DI TREVISO 

 

- SCHEDA CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI - 
 

 

Data rilievo: DICEMBRE 2022   

Ubicazione: VIA AGOZZO - NERBON Denominazione: Q02C  

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL QUADRO 

     

STATO DI CONSERVAZIONE  ALIMENTAZIONE QUADRO  GRADO DI PROTEZIONE QUADRO 

 Buono   TRIFASE + NEUTRO   IP44 

 Involucro rotto   MONOFASE + NEUTRO   IP55 

 Inadeguato (non a norma)      IP65 

        

 
PROTEZIONI ELETTRICHE PRESENTI 

SUL QUADRO 
 MESSA A TERRA:  TIPOLOGIA CAVI: 

 SI’    NO MAGNETOTERMICO   PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV UNIPOLARI 

 SI’    NO DIFFERENZIALE   NON PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV MULTIPOLARI 

    CLASSE II    

 
ACCENSIONE/SEGNIMENTO  REGOLAZIONE FLUSSO: 

  CREPUSCOLARE   TUTTA LA NOTTE/MEZZA NOTTE 

  OROLOGIO    REGOLATORE DI FLUSSO 

  OROLOGIO ASTRONOMICO    

     

 
 

CONFORMITA’ ALLE NORME 

     

 CONFORME  NON CONFORME  DA SOSTITUIRE 

 
 

NOTE AGGIUNTIVE 

 

 

 

 

 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

                                                                                                                

                                                                                                                                 

                                                                                          

      

 



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA – PROVINCIA DI TREVISO 

 

- SCHEDA CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI - 
 

 

Data rilievo: DICEMBRE 2022   

Ubicazione: VIA AGOZZO - NERBON Denominazione: Q03C  

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL QUADRO 

     

STATO DI CONSERVAZIONE  ALIMENTAZIONE QUADRO  GRADO DI PROTEZIONE QUADRO 

 Buono   TRIFASE + NEUTRO   IP44 

 Involucro rotto   MONOFASE + NEUTRO   IP55 

 Inadeguato (non a norma)      IP65 

        

 
PROTEZIONI ELETTRICHE PRESENTI 

SUL QUADRO 
 MESSA A TERRA:  TIPOLOGIA CAVI: 

 SI’    NO MAGNETOTERMICO   PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV UNIPOLARI 

 SI’    NO DIFFERENZIALE   NON PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV MULTIPOLARI 

    CLASSE II    

 
ACCENSIONE/SEGNIMENTO  REGOLAZIONE FLUSSO: 

  CREPUSCOLARE   TUTTA LA NOTTE/MEZZA NOTTE 

  OROLOGIO    REGOLATORE DI FLUSSO 

  OROLOGIO ASTRONOMICO    

     

 
 

CONFORMITA’ ALLE NORME 

     

 CONFORME  NON CONFORME  DA SOSTITUIRE 

 
 

NOTE AGGIUNTIVE 

 

 

 

 

 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

                                                                                                                

                                                                                                                                 

                                                                                          

 



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA – PROVINCIA DI TREVISO 

 

- SCHEDA CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI - 
 

 

Data rilievo: DICEMBRE 2022   

Ubicazione: VIA AGOZZO/GORIZIA/RONCADE - NERBON Denominazione: Q04C  

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL QUADRO 

     

STATO DI CONSERVAZIONE  ALIMENTAZIONE QUADRO  GRADO DI PROTEZIONE QUADRO 

 Buono   TRIFASE + NEUTRO   IP44 

 Involucro rotto   MONOFASE + NEUTRO   IP55 

 Inadeguato (non a norma)      IP65 

        

 
PROTEZIONI ELETTRICHE PRESENTI 

SUL QUADRO 
 MESSA A TERRA:  TIPOLOGIA CAVI: 

 SI’    NO MAGNETOTERMICO   PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV UNIPOLARI 

 SI’    NO DIFFERENZIALE   NON PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV MULTIPOLARI 

    CLASSE II    

 
ACCENSIONE/SEGNIMENTO  REGOLAZIONE FLUSSO: 

  CREPUSCOLARE   TUTTA LA NOTTE/MEZZA NOTTE 

  OROLOGIO    REGOLATORE DI FLUSSO 

  OROLOGIO ASTRONOMICO    

     

 
 

CONFORMITA’ ALLE NORME 

     

 CONFORME  NON CONFORME  DA SOSTITUIRE 

 
 

NOTE AGGIUNTIVE 

MANUFATTO ROTTO DA SOSTITUIRE 

 

 

 

 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

                                                                                                                

                                                                                                                                                   
                                                                                          

 



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA – PROVINCIA DI TREVISO 

 

- SCHEDA CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI - 
 

 

Data rilievo: DICEMBRE 2022   

Ubicazione: VIA GORIZIA - NERBON Denominazione: Q05C  

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL QUADRO 

     

STATO DI CONSERVAZIONE  ALIMENTAZIONE QUADRO  GRADO DI PROTEZIONE QUADRO 

 Buono   TRIFASE + NEUTRO   IP44 

 Involucro rotto   MONOFASE + NEUTRO   IP55 

 Inadeguato (non a norma)      IP65 

        

 
PROTEZIONI ELETTRICHE PRESENTI 

SUL QUADRO 
 MESSA A TERRA:  TIPOLOGIA CAVI: 

 SI’    NO MAGNETOTERMICO   PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV UNIPOLARI 

 SI’    NO DIFFERENZIALE   NON PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV MULTIPOLARI 

    CLASSE II    

 
ACCENSIONE/SEGNIMENTO  REGOLAZIONE FLUSSO: 

  CREPUSCOLARE   TUTTA LA NOTTE/MEZZA NOTTE 

  OROLOGIO    REGOLATORE DI FLUSSO 

  OROLOGIO ASTRONOMICO    

     

 
 

CONFORMITA’ ALLE NORME 

     

 CONFORME  NON CONFORME  DA SOSTITUIRE 

 
 

NOTE AGGIUNTIVE 

 

 

 

 

 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

                                                                                                                

                                                                                                                                       
                                                                                          

 



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA – PROVINCIA DI TREVISO 

 

- SCHEDA CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI - 
 

 

Data rilievo: DICEMBRE 2022   

Ubicazione: VIA GORIZIA – CHIESA DEL REDENTORE Denominazione: Q06C  

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL QUADRO 

     

STATO DI CONSERVAZIONE  ALIMENTAZIONE QUADRO  GRADO DI PROTEZIONE QUADRO 

 Buono   TRIFASE + NEUTRO   IP44 

 Involucro rotto   MONOFASE + NEUTRO   IP55 

 Inadeguato (non a norma)      IP65 

 Eseguire pulizia       

 
PROTEZIONI ELETTRICHE PRESENTI 

SUL QUADRO 
 MESSA A TERRA:  TIPOLOGIA CAVI: 

 SI’    NO MAGNETOTERMICO   PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV UNIPOLARI 

 SI’    NO DIFFERENZIALE   NON PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV MULTIPOLARI 

    CLASSE II    

 
ACCENSIONE/SEGNIMENTO  REGOLAZIONE FLUSSO: 

  CREPUSCOLARE   TUTTA LA NOTTE/MEZZA NOTTE 

  OROLOGIO    REGOLATORE DI FLUSSO 

  OROLOGIO ASTRONOMICO    

     

 
 

CONFORMITA’ ALLE NORME 

     

 CONFORME  NON CONFORME  DA SOSTITUIRE 

 
 

NOTE AGGIUNTIVE 

ESEGUIRE ACCURATA PULIZIA 

 

 

 

 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

                                                                                                                

                                                                                                                                                                             

                                                                                                                              
  

 



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA – PROVINCIA DI TREVISO 

 

- SCHEDA CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI - 
 

 

Data rilievo: DICEMBRE 2022   

Ubicazione: VIA VERDI – VIA PANTIERA Denominazione: Q07C  

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL QUADRO 

     

STATO DI CONSERVAZIONE  ALIMENTAZIONE QUADRO  GRADO DI PROTEZIONE QUADRO 

 Buono   TRIFASE + NEUTRO   IP44 

 Involucro rotto   MONOFASE + NEUTRO   IP55 

 Inadeguato (non a norma)      IP65 

 Eseguire pulizia       

 
PROTEZIONI ELETTRICHE PRESENTI 

SUL QUADRO 
 MESSA A TERRA:  TIPOLOGIA CAVI: 

 SI’    NO MAGNETOTERMICO   PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV UNIPOLARI 

 SI’    NO DIFFERENZIALE   NON PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV MULTIPOLARI 

    CLASSE II    

 
ACCENSIONE/SEGNIMENTO  REGOLAZIONE FLUSSO: 

  CREPUSCOLARE   TUTTA LA NOTTE/MEZZA NOTTE 

  OROLOGIO    REGOLATORE DI FLUSSO 

  OROLOGIO ASTRONOMICO    

     

 
 

CONFORMITA’ ALLE NORME 

     

 CONFORME  NON CONFORME  DA SOSTITUIRE 

 
 

NOTE AGGIUNTIVE 

 

 

 

 

 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

 

 

 

                                                                           
                                                                                                                                                                                                                         

 



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA – PROVINCIA DI TREVISO 

 

- SCHEDA CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI - 
 

 

Data rilievo: DICEMBRE 2022   

Ubicazione: VIA GENERALE DALLA CHIESA Denominazione: Q01D  

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL QUADRO 

     

STATO DI CONSERVAZIONE  ALIMENTAZIONE QUADRO  GRADO DI PROTEZIONE QUADRO 

 Buono   TRIFASE + NEUTRO   IP44 

 Involucro rotto   MONOFASE + NEUTRO   IP55 

 Inadeguato (non a norma)      IP65 

        

 
PROTEZIONI ELETTRICHE PRESENTI 

SUL QUADRO 
 MESSA A TERRA:  TIPOLOGIA CAVI: 

 SI’    NO MAGNETOTERMICO   PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV UNIPOLARI 

 SI’    NO DIFFERENZIALE   NON PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV MULTIPOLARI 

    CLASSE II    

 
ACCENSIONE/SEGNIMENTO  REGOLAZIONE FLUSSO: 

  CREPUSCOLARE   TUTTA LA NOTTE/MEZZA NOTTE 

  OROLOGIO    REGOLATORE DI FLUSSO 

  OROLOGIO ASTRONOMICO    

     

 
 

CONFORMITA’ ALLE NORME 

     

 CONFORME  NON CONFORME  DA SOSTITUIRE 

 
 

NOTE AGGIUNTIVE 

SOSTITUIRE IL QUADRO IN QUANTO L’INVOLUCRO RISULTA ROTTO. 

 

 

 

 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

 

        



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA – PROVINCIA DI TREVISO 

 

- SCHEDA CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI - 
 

 

Data rilievo: DICEMBRE 2022   

Ubicazione: VIA BORGO FURO Denominazione: Q02D  

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL QUADRO 

     

STATO DI CONSERVAZIONE  ALIMENTAZIONE QUADRO  GRADO DI PROTEZIONE QUADRO 

 Buono   TRIFASE + NEUTRO   IP44 

 Involucro rotto   MONOFASE + NEUTRO   IP55 

 Inadeguato (non a norma)      IP65 

        

 
PROTEZIONI ELETTRICHE PRESENTI 

SUL QUADRO 
 MESSA A TERRA:  TIPOLOGIA CAVI: 

 SI’    NO MAGNETOTERMICO   PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV UNIPOLARI 

 SI’    NO DIFFERENZIALE   NON PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV MULTIPOLARI 

    CLASSE II    

 
ACCENSIONE/SEGNIMENTO  REGOLAZIONE FLUSSO: 

  CREPUSCOLARE   TUTTA LA NOTTE/MEZZA NOTTE 

  OROLOGIO    REGOLATORE DI FLUSSO 

  OROLOGIO ASTRONOMICO    

     

 
 

CONFORMITA’ ALLE NORME 

     

 CONFORME  NON CONFORME  DA SOSTITUIRE 

 
 

NOTE AGGIUNTIVE 

IL QUADRO E’ DA RIFARE. 

 

 

 

 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

 

        



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA – PROVINCIA DI TREVISO 

 

- SCHEDA CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI - 
 

 

Data rilievo: DICEMBRE 2022   

Ubicazione: PIAZZA CONCILIAZIONE Denominazione: Q03D  

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL QUADRO 

     

STATO DI CONSERVAZIONE  ALIMENTAZIONE QUADRO  GRADO DI PROTEZIONE QUADRO 

 Buono   TRIFASE + NEUTRO   IP44 

 Involucro rotto   MONOFASE + NEUTRO   IP55 

 Inadeguato (non a norma)      IP65 

        

 
PROTEZIONI ELETTRICHE PRESENTI 

SUL QUADRO 
 MESSA A TERRA:  TIPOLOGIA CAVI: 

 SI’    NO MAGNETOTERMICO   PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV UNIPOLARI 

 SI’    NO DIFFERENZIALE   NON PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV MULTIPOLARI 

    CLASSE II    

 
ACCENSIONE/SEGNIMENTO  REGOLAZIONE FLUSSO: 

  CREPUSCOLARE   TUTTA LA NOTTE/MEZZA NOTTE 

  OROLOGIO    REGOLATORE DI FLUSSO 

  OROLOGIO ASTRONOMICO    

     

 
 

CONFORMITA’ ALLE NORME 

     

 CONFORME  NON CONFORME  DA SOSTITUIRE 

 
 

NOTE AGGIUNTIVE 

ESEGUIRE PULIZIA E MANUTENZIONE. 

 

 

 

 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

 

        



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA – PROVINCIA DI TREVISO 

 

- SCHEDA CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI - 
 

 

Data rilievo: DICEMBRE 2022   

Ubicazione: VIA BOSCO Denominazione: Q04D  

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL QUADRO 

     

STATO DI CONSERVAZIONE  ALIMENTAZIONE QUADRO  GRADO DI PROTEZIONE QUADRO 

 Buono   TRIFASE + NEUTRO   IP44 

 Involucro rotto   MONOFASE + NEUTRO   IP55 

 Inadeguato (non a norma)      IP65 

        

 
PROTEZIONI ELETTRICHE PRESENTI 

SUL QUADRO 
 MESSA A TERRA:  TIPOLOGIA CAVI: 

 SI’    NO MAGNETOTERMICO   PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV UNIPOLARI 

 SI’    NO DIFFERENZIALE   NON PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV MULTIPOLARI 

    CLASSE II    

 
ACCENSIONE/SEGNIMENTO  REGOLAZIONE FLUSSO: 

  CREPUSCOLARE   TUTTA LA NOTTE/MEZZA NOTTE 

  OROLOGIO    REGOLATORE DI FLUSSO 

  OROLOGIO ASTRONOMICO    

     

 
 

CONFORMITA’ ALLE NORME 

     

 CONFORME  NON CONFORME  DA SOSTITUIRE 

 
 

NOTE AGGIUNTIVE 

ESEGUIRE PULIZIA E MANUTENZIONE. 

 

 

 

 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

 

        



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA – PROVINCIA DI TREVISO 

 

- SCHEDA CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI - 
 

 

Data rilievo: DICEMBRE 2022   

Ubicazione: VIA CASARIA Denominazione: Q05D  

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL QUADRO 

     

STATO DI CONSERVAZIONE  ALIMENTAZIONE QUADRO  GRADO DI PROTEZIONE QUADRO 

 Buono   TRIFASE + NEUTRO   IP44 

 Involucro rotto   MONOFASE + NEUTRO   IP55 

 Inadeguato (non a norma)      IP65 

        

 
PROTEZIONI ELETTRICHE PRESENTI 

SUL QUADRO 
 MESSA A TERRA:  TIPOLOGIA CAVI: 

 SI’    NO MAGNETOTERMICO   PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV UNIPOLARI 

 SI’    NO DIFFERENZIALE   NON PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV MULTIPOLARI 

    CLASSE II    

 
ACCENSIONE/SEGNIMENTO  REGOLAZIONE FLUSSO: 

  CREPUSCOLARE   TUTTA LA NOTTE/MEZZA NOTTE 

  OROLOGIO    REGOLATORE DI FLUSSO 

  OROLOGIO ASTRONOMICO    

     

 
 

CONFORMITA’ ALLE NORME 

     

 CONFORME  NON CONFORME  DA SOSTITUIRE 

 
 

NOTE AGGIUNTIVE 

 

 

 

 

 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

 

        



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA – PROVINCIA DI TREVISO 

 

- SCHEDA CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI - 
 

 

Data rilievo: DICEMBRE 2022   

Ubicazione: VIA DE GASPERI Denominazione: Q06D  

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL QUADRO 

     

STATO DI CONSERVAZIONE  ALIMENTAZIONE QUADRO  GRADO DI PROTEZIONE QUADRO 

 Buono   TRIFASE + NEUTRO   IP44 

 Involucro rotto   MONOFASE + NEUTRO   IP55 

 Inadeguato (non a norma)      IP65 

        

 
PROTEZIONI ELETTRICHE PRESENTI 

SUL QUADRO 
 MESSA A TERRA:  TIPOLOGIA CAVI: 

 SI’    NO MAGNETOTERMICO   PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV UNIPOLARI 

 SI’    NO DIFFERENZIALE   NON PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV MULTIPOLARI 

    CLASSE II    

 
ACCENSIONE/SEGNIMENTO  REGOLAZIONE FLUSSO: 

  CREPUSCOLARE   TUTTA LA NOTTE/MEZZA NOTTE 

  OROLOGIO    REGOLATORE DI FLUSSO 

  OROLOGIO ASTRONOMICO    

     

 
 

CONFORMITA’ ALLE NORME 

     

 CONFORME  NON CONFORME  DA SOSTITUIRE 

 
 

NOTE AGGIUNTIVE 

SOSTITUIRE QUADRO E INVOLUCRO. 

 

 

 

 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

 

      
  



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA – PROVINCIA DI TREVISO 

 

- SCHEDA CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI - 
 

 

Data rilievo: DICEMBRE 2022   

Ubicazione: VIA MATTEOTTI Denominazione: Q07D  

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL QUADRO 

     

STATO DI CONSERVAZIONE  ALIMENTAZIONE QUADRO  GRADO DI PROTEZIONE QUADRO 

 Buono   TRIFASE + NEUTRO   IP44 

 Involucro rotto   MONOFASE + NEUTRO   IP55 

 Inadeguato (non a norma)      IP65 

        

 
PROTEZIONI ELETTRICHE PRESENTI 

SUL QUADRO 
 MESSA A TERRA:  TIPOLOGIA CAVI: 

 SI’    NO MAGNETOTERMICO   PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV UNIPOLARI 

 SI’    NO DIFFERENZIALE   NON PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV MULTIPOLARI 

    CLASSE II    

 
ACCENSIONE/SEGNIMENTO  REGOLAZIONE FLUSSO: 

  CREPUSCOLARE   TUTTA LA NOTTE/MEZZA NOTTE 

  OROLOGIO    REGOLATORE DI FLUSSO 

  OROLOGIO ASTRONOMICO    

     

 
 

CONFORMITA’ ALLE NORME 

     

 CONFORME  NON CONFORME  DA SOSTITUIRE 

 
 

NOTE AGGIUNTIVE 

 

 

 

 

 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

 

        



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA – PROVINCIA DI TREVISO 

 

- SCHEDA CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI - 
 

 

Data rilievo: DICEMBRE 2022   

Ubicazione: PIAZZA SAN LORENZO Denominazione: Q01E  

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL QUADRO 

     

STATO DI CONSERVAZIONE  ALIMENTAZIONE QUADRO  GRADO DI PROTEZIONE QUADRO 

 Buono   TRIFASE + NEUTRO   IP44 

 Involucro rotto   MONOFASE + NEUTRO   IP55 

 Inadeguato (non a norma)      IP65 

        

 
PROTEZIONI ELETTRICHE PRESENTI 

SUL QUADRO 
 MESSA A TERRA:  TIPOLOGIA CAVI: 

 SI’    NO MAGNETOTERMICO   PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV UNIPOLARI 

 SI’    NO DIFFERENZIALE   NON PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV MULTIPOLARI 

    CLASSE II    

 
ACCENSIONE/SEGNIMENTO  REGOLAZIONE FLUSSO: 

  CREPUSCOLARE   TUTTA LA NOTTE/MEZZA NOTTE 

  OROLOGIO    REGOLATORE DI FLUSSO 

  OROLOGIO ASTRONOMICO    

     

 
 

CONFORMITA’ ALLE NORME 

     

 CONFORME  NON CONFORME  DA SOSTITUIRE 

 
 

NOTE AGGIUNTIVE 

 

 

 

 

 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

 

        



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA – PROVINCIA DI TREVISO 

 

- SCHEDA CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI - 
 

 

Data rilievo: DICEMBRE 2022   

Ubicazione: VICOLO ALTINO Denominazione: Q02E  

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL QUADRO 

     

STATO DI CONSERVAZIONE  ALIMENTAZIONE QUADRO  GRADO DI PROTEZIONE QUADRO 

 Buono   TRIFASE + NEUTRO   IP44 

 Involucro rotto   MONOFASE + NEUTRO   IP55 

 Inadeguato (non a norma)      IP65 

        

 
PROTEZIONI ELETTRICHE PRESENTI 

SUL QUADRO 
 MESSA A TERRA:  TIPOLOGIA CAVI: 

 SI’    NO MAGNETOTERMICO   PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV UNIPOLARI 

 SI’    NO DIFFERENZIALE   NON PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV MULTIPOLARI 

    CLASSE II    

 
ACCENSIONE/SEGNIMENTO  REGOLAZIONE FLUSSO: 

  CREPUSCOLARE   TUTTA LA NOTTE/MEZZA NOTTE 

  OROLOGIO    REGOLATORE DI FLUSSO 

  OROLOGIO ASTRONOMICO    

     

 
 

CONFORMITA’ ALLE NORME 

     

 CONFORME  NON CONFORME  DA SOSTITUIRE 

 
 

NOTE AGGIUNTIVE 

MANCANZA DI RELE’ DIFFERENZIALE 

 

 

 

 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

 

        



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA – PROVINCIA DI TREVISO 

 

- SCHEDA CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI - 
 

 

Data rilievo: DICEMBRE 2022   

Ubicazione: VIA PRATI Denominazione: Q03E  

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL QUADRO 

     

STATO DI CONSERVAZIONE  ALIMENTAZIONE QUADRO  GRADO DI PROTEZIONE QUADRO 

 Buono   TRIFASE + NEUTRO   IP44 

 Involucro rotto   MONOFASE + NEUTRO   IP55 

 Inadeguato (non a norma)      IP65 

        

 
PROTEZIONI ELETTRICHE PRESENTI 

SUL QUADRO 
 MESSA A TERRA:  TIPOLOGIA CAVI: 

 SI’    NO MAGNETOTERMICO   PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV UNIPOLARI 

 SI’    NO DIFFERENZIALE   NON PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV MULTIPOLARI 

    CLASSE II    

 
ACCENSIONE/SEGNIMENTO  REGOLAZIONE FLUSSO: 

  CREPUSCOLARE   TUTTA LA NOTTE/MEZZA NOTTE 

  OROLOGIO    REGOLATORE DI FLUSSO 

  OROLOGIO ASTRONOMICO    

     

 
 

CONFORMITA’ ALLE NORME 

     

 CONFORME  NON CONFORME  DA SOSTITUIRE 

 
 

NOTE AGGIUNTIVE 

INVOLUCRO DA SOSTITUIRE 

 

 

 

 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

 

        



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA – PROVINCIA DI TREVISO 

 

- SCHEDA CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI - 
 

 

Data rilievo: DICEMBRE 2022   

Ubicazione: VIA POSTUMIA EST Denominazione: Q04E  

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL QUADRO 

     

STATO DI CONSERVAZIONE  ALIMENTAZIONE QUADRO  GRADO DI PROTEZIONE QUADRO 

 Buono   TRIFASE + NEUTRO   IP44 

 Involucro rotto   MONOFASE + NEUTRO   IP55 

 Inadeguato (non a norma)      IP65 

        

 
PROTEZIONI ELETTRICHE PRESENTI 

SUL QUADRO 
 MESSA A TERRA:  TIPOLOGIA CAVI: 

 SI’    NO MAGNETOTERMICO   PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV UNIPOLARI 

 SI’    NO DIFFERENZIALE   NON PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV MULTIPOLARI 

    CLASSE II    

 
ACCENSIONE/SEGNIMENTO  REGOLAZIONE FLUSSO: 

  CREPUSCOLARE   TUTTA LA NOTTE/MEZZA NOTTE 

  OROLOGIO    REGOLATORE DI FLUSSO 

  OROLOGIO ASTRONOMICO    

     

 
 

CONFORMITA’ ALLE NORME 

     

 CONFORME  NON CONFORME  DA SOSTITUIRE 

 
 

NOTE AGGIUNTIVE 

 

 

 

 

 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

 

        



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA – PROVINCIA DI TREVISO 

 

- SCHEDA CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI - 
 

 

Data rilievo: DICEMBRE 2022   

Ubicazione: VIA CALLALTELLA Denominazione: Q05E  

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL QUADRO 

     

STATO DI CONSERVAZIONE  ALIMENTAZIONE QUADRO  GRADO DI PROTEZIONE QUADRO 

 Buono   TRIFASE + NEUTRO   IP44 

 Involucro rotto   MONOFASE + NEUTRO   IP55 

 Inadeguato (non a norma)      IP65 

        

 
PROTEZIONI ELETTRICHE PRESENTI 

SUL QUADRO 
 MESSA A TERRA:  TIPOLOGIA CAVI: 

 SI’    NO MAGNETOTERMICO   PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV UNIPOLARI 

 SI’    NO DIFFERENZIALE   NON PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV MULTIPOLARI 

    CLASSE II    

 
ACCENSIONE/SEGNIMENTO  REGOLAZIONE FLUSSO: 

  CREPUSCOLARE   TUTTA LA NOTTE/MEZZA NOTTE 

  OROLOGIO    REGOLATORE DI FLUSSO 

  OROLOGIO ASTRONOMICO    

     

 
 

CONFORMITA’ ALLE NORME 

     

 CONFORME  NON CONFORME  DA SOSTITUIRE 

 
 

NOTE AGGIUNTIVE 

 

 

 

 

 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

 

        



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA – PROVINCIA DI TREVISO 

 

- SCHEDA CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI - 
 

 

Data rilievo: DICEMBRE 2022   

Ubicazione: VIA SAN FRANCESCO Denominazione: Q06E  

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL QUADRO 

     

STATO DI CONSERVAZIONE  ALIMENTAZIONE QUADRO  GRADO DI PROTEZIONE QUADRO 

 Buono   TRIFASE + NEUTRO   IP44 

 Involucro rotto   MONOFASE + NEUTRO   IP55 

 Inadeguato (non a norma)      IP65 

        

 
PROTEZIONI ELETTRICHE PRESENTI 

SUL QUADRO 
 MESSA A TERRA:  TIPOLOGIA CAVI: 

 SI’    NO MAGNETOTERMICO   PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV UNIPOLARI 

 SI’    NO DIFFERENZIALE   NON PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV MULTIPOLARI 

    CLASSE II    

 
ACCENSIONE/SEGNIMENTO  REGOLAZIONE FLUSSO: 

  CREPUSCOLARE   TUTTA LA NOTTE/MEZZA NOTTE 

  OROLOGIO    REGOLATORE DI FLUSSO 

  OROLOGIO ASTRONOMICO    

     

 
 

CONFORMITA’ ALLE NORME 

     

 CONFORME  NON CONFORME  DA SOSTITUIRE 

 
 

NOTE AGGIUNTIVE 

DA EFFETTUARE PULIZIA INTERNA. 

 

 

 

 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

 

        



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA – PROVINCIA DI TREVISO 

 

- SCHEDA CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI - 
 

 

Data rilievo: DICEMBRE 2022   

Ubicazione: VIA SAN FRANCESCO Denominazione: Q07E  

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL QUADRO 

     

STATO DI CONSERVAZIONE  ALIMENTAZIONE QUADRO  GRADO DI PROTEZIONE QUADRO 

 Buono   TRIFASE + NEUTRO   IP44 

 Involucro rotto   MONOFASE + NEUTRO   IP55 

 Inadeguato (non a norma)      IP65 

        

 
PROTEZIONI ELETTRICHE PRESENTI 

SUL QUADRO 
 MESSA A TERRA:  TIPOLOGIA CAVI: 

 SI’    NO MAGNETOTERMICO   PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV UNIPOLARI 

 SI’    NO DIFFERENZIALE   NON PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV MULTIPOLARI 

    CLASSE II    

 
ACCENSIONE/SEGNIMENTO  REGOLAZIONE FLUSSO: 

  CREPUSCOLARE   TUTTA LA NOTTE/MEZZA NOTTE 

  OROLOGIO    REGOLATORE DI FLUSSO 

  OROLOGIO ASTRONOMICO    

     

 
 

CONFORMITA’ ALLE NORME 

     

 CONFORME  NON CONFORME  DA SOSTITUIRE 

 
 

NOTE AGGIUNTIVE 

QUADRO ALL’INTERNO DI UNA PROPRIETA’ PRIVATA. 

 

 

 

 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

 

        



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA – PROVINCIA DI TREVISO 

 

- SCHEDA CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI - 
 

 

Data rilievo: DICEMBRE 2022   

Ubicazione: VIA SAN FRANCESCO Denominazione: Q08E  

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL QUADRO 

     

STATO DI CONSERVAZIONE  ALIMENTAZIONE QUADRO  GRADO DI PROTEZIONE QUADRO 

 Buono   TRIFASE + NEUTRO   IP44 

 Involucro rotto   MONOFASE + NEUTRO   IP55 

 Inadeguato (non a norma)      IP65 

        

 
PROTEZIONI ELETTRICHE PRESENTI 

SUL QUADRO 
 MESSA A TERRA:  TIPOLOGIA CAVI: 

 SI’    NO MAGNETOTERMICO   PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV UNIPOLARI 

 SI’    NO DIFFERENZIALE   NON PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV MULTIPOLARI 

    CLASSE II    

 
ACCENSIONE/SEGNIMENTO  REGOLAZIONE FLUSSO: 

  CREPUSCOLARE   TUTTA LA NOTTE/MEZZA NOTTE 

  OROLOGIO    REGOLATORE DI FLUSSO 

  OROLOGIO ASTRONOMICO    

     

 
 

CONFORMITA’ ALLE NORME 

     

 CONFORME  NON CONFORME  DA SOSTITUIRE 

 
 

NOTE AGGIUNTIVE 

IL QUADRO RISULTA ROTTO, DA SOSTITUIRE. 

 

 

 

 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

 

        



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA – PROVINCIA DI TREVISO 

 

- SCHEDA CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI - 
 

 

Data rilievo: DICEMBRE 2022   

Ubicazione: VIA MAZZINI Denominazione: Q01F  

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL QUADRO 

     

STATO DI CONSERVAZIONE  ALIMENTAZIONE QUADRO  GRADO DI PROTEZIONE QUADRO 

 Buono   TRIFASE + NEUTRO   IP44 

 Involucro rotto   MONOFASE + NEUTRO   IP55 

 Inadeguato (non a norma)      IP65 

        

 
PROTEZIONI ELETTRICHE PRESENTI 

SUL QUADRO 
 MESSA A TERRA:  TIPOLOGIA CAVI: 

 SI’    NO MAGNETOTERMICO   PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV UNIPOLARI 

 SI’    NO DIFFERENZIALE   NON PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV MULTIPOLARI 

    CLASSE II    

 
ACCENSIONE/SEGNIMENTO  REGOLAZIONE FLUSSO: 

  CREPUSCOLARE   TUTTA LA NOTTE/MEZZA NOTTE 

  OROLOGIO    REGOLATORE DI FLUSSO 

  OROLOGIO ASTRONOMICO    

     

 
 

CONFORMITA’ ALLE NORME 

     

 CONFORME  NON CONFORME  DA SOSTITUIRE 

 
 

NOTE AGGIUNTIVE 

QUADRO IN PESSIME CONDIZIONI MANUTENTIVE. 

SI CONSIGLIA LA SOSTITUZIONE. 

 

 

 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

 

      
  



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA – PROVINCIA DI TREVISO 

 

- SCHEDA CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI - 
 

 

Data rilievo: DICEMBRE 2022   

Ubicazione: VIA QUATTRO DEI MILLE Denominazione: Q02F  

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL QUADRO 

     

STATO DI CONSERVAZIONE  ALIMENTAZIONE QUADRO  GRADO DI PROTEZIONE QUADRO 

 Buono   TRIFASE + NEUTRO   IP44 

 Involucro rotto   MONOFASE + NEUTRO   IP55 

 Inadeguato (non a norma)      IP65 

        

 
PROTEZIONI ELETTRICHE PRESENTI 

SUL QUADRO 
 MESSA A TERRA:  TIPOLOGIA CAVI: 

 SI’    NO MAGNETOTERMICO   PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV UNIPOLARI 

 SI’    NO DIFFERENZIALE   NON PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV MULTIPOLARI 

    CLASSE II    

 
ACCENSIONE/SEGNIMENTO  REGOLAZIONE FLUSSO: 

  CREPUSCOLARE   TUTTA LA NOTTE/MEZZA NOTTE 

  OROLOGIO    REGOLATORE DI FLUSSO 

  OROLOGIO ASTRONOMICO    

     

 
 

CONFORMITA’ ALLE NORME 

     

 CONFORME  NON CONFORME  DA SOSTITUIRE 

 
 

NOTE AGGIUNTIVE 

 

 

 

 

 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

 

        



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA – PROVINCIA DI TREVISO 

 

- SCHEDA CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI - 
 

 

Data rilievo: DICEMBRE 2022   

Ubicazione: VIA ARGINE SAN MARCO Denominazione: Q03F  

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL QUADRO 

     

STATO DI CONSERVAZIONE  ALIMENTAZIONE QUADRO  GRADO DI PROTEZIONE QUADRO 

 Buono   TRIFASE + NEUTRO   IP44 

 Involucro rotto   MONOFASE + NEUTRO   IP55 

 Inadeguato (non a norma)      IP65 

        

 
PROTEZIONI ELETTRICHE PRESENTI 

SUL QUADRO 
 MESSA A TERRA:  TIPOLOGIA CAVI: 

 SI’    NO MAGNETOTERMICO   PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV UNIPOLARI 

 SI’    NO DIFFERENZIALE   NON PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV MULTIPOLARI 

    CLASSE II    

 
ACCENSIONE/SEGNIMENTO  REGOLAZIONE FLUSSO: 

  CREPUSCOLARE   TUTTA LA NOTTE/MEZZA NOTTE 

  OROLOGIO    REGOLATORE DI FLUSSO 

  OROLOGIO ASTRONOMICO    

     

 
 

CONFORMITA’ ALLE NORME 

     

 CONFORME  NON CONFORME  DA SOSTITUIRE 

 
 

NOTE AGGIUNTIVE 

QUADRO NON CONFORME IN PESSIME CONDIZIONI. RELE’ DIFFERENZIALE NON PRESENTE. 

 

 

 

 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

 

        



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA – PROVINCIA DI TREVISO 

 

- SCHEDA CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI - 
 

 

Data rilievo: DICEMBRE 2022   

Ubicazione: VIA ARGINE SAN MARCO Denominazione: Q04F  

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL QUADRO 

     

STATO DI CONSERVAZIONE  ALIMENTAZIONE QUADRO  GRADO DI PROTEZIONE QUADRO 

 Buono   TRIFASE + NEUTRO   IP44 

 Involucro rotto   MONOFASE + NEUTRO   IP55 

 Inadeguato (non a norma)      IP65 

        

 
PROTEZIONI ELETTRICHE PRESENTI 

SUL QUADRO 
 MESSA A TERRA:  TIPOLOGIA CAVI: 

 SI’    NO MAGNETOTERMICO   PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV UNIPOLARI 

 SI’    NO DIFFERENZIALE   NON PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV MULTIPOLARI 

    CLASSE II    

 
ACCENSIONE/SEGNIMENTO  REGOLAZIONE FLUSSO: 

  CREPUSCOLARE   TUTTA LA NOTTE/MEZZA NOTTE 

  OROLOGIO    REGOLATORE DI FLUSSO 

  OROLOGIO ASTRONOMICO    

     

 
 

CONFORMITA’ ALLE NORME 

     

 CONFORME  NON CONFORME  DA SOSTITUIRE 

 
 

NOTE AGGIUNTIVE 

CONFORME ALLE NORME MA L’INVOLUCRO COMPLETAMENTE ROTTO E’ DA SOSTITUIRE. 

 

 

 

 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

 

        



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA – PROVINCIA DI TREVISO 

 

- SCHEDA CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI - 
 

 

Data rilievo: DICEMBRE 2022   

Ubicazione: VIA ARGINE 24 MAGGIO Denominazione: Q05F  

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL QUADRO 

     

STATO DI CONSERVAZIONE  ALIMENTAZIONE QUADRO  GRADO DI PROTEZIONE QUADRO 

 Buono   TRIFASE + NEUTRO   IP44 

 Involucro rotto   MONOFASE + NEUTRO   IP55 

 Inadeguato (non a norma)      IP65 

        

 
PROTEZIONI ELETTRICHE PRESENTI 

SUL QUADRO 
 MESSA A TERRA:  TIPOLOGIA CAVI: 

 SI’    NO MAGNETOTERMICO   PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV UNIPOLARI 

 SI’    NO DIFFERENZIALE   NON PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV MULTIPOLARI 

    CLASSE II    

 
ACCENSIONE/SEGNIMENTO  REGOLAZIONE FLUSSO: 

  CREPUSCOLARE   TUTTA LA NOTTE/MEZZA NOTTE 

  OROLOGIO    REGOLATORE DI FLUSSO 

  OROLOGIO ASTRONOMICO    

     

 
 

CONFORMITA’ ALLE NORME 

     

 CONFORME  NON CONFORME  DA SOSTITUIRE 

 
 

NOTE AGGIUNTIVE 

 

 

 

 

 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

 

        



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA – PROVINCIA DI TREVISO 

 

- SCHEDA CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI - 
 

 

Data rilievo: DICEMBRE 2022   

Ubicazione: VIA GOITO Denominazione: Q06F  

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL QUADRO 

     

STATO DI CONSERVAZIONE  ALIMENTAZIONE QUADRO  GRADO DI PROTEZIONE QUADRO 

 Buono   TRIFASE + NEUTRO   IP44 

 Involucro rotto   MONOFASE + NEUTRO   IP55 

 Inadeguato (non a norma)      IP65 

        

 
PROTEZIONI ELETTRICHE PRESENTI 

SUL QUADRO 
 MESSA A TERRA:  TIPOLOGIA CAVI: 

 SI’    NO MAGNETOTERMICO   PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV UNIPOLARI 

 SI’    NO DIFFERENZIALE   NON PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV MULTIPOLARI 

    CLASSE II    

 
ACCENSIONE/SEGNIMENTO  REGOLAZIONE FLUSSO: 

  CREPUSCOLARE   TUTTA LA NOTTE/MEZZA NOTTE 

  OROLOGIO    REGOLATORE DI FLUSSO 

  OROLOGIO ASTRONOMICO    

     

 
 

CONFORMITA’ ALLE NORME 

     

 CONFORME  NON CONFORME  DA SOSTITUIRE 

 
 

NOTE AGGIUNTIVE 

SI CONSIGLIA ESECUZIONE DI BASAMENTO CON NUOVO QUADRO IN ALTRA POSIZIONE. 

 

 

 

 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

 

   



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA – PROVINCIA DI TREVISO 

 

- SCHEDA CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI - 
 

 

Data rilievo: DICEMBRE 2022   

Ubicazione: VIA CALLALTELLA Denominazione: Q07F  

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL QUADRO 

     

STATO DI CONSERVAZIONE  ALIMENTAZIONE QUADRO  GRADO DI PROTEZIONE QUADRO 

 Buono   TRIFASE + NEUTRO   IP44 

 Involucro rotto   MONOFASE + NEUTRO   IP55 

 Inadeguato (non a norma)      IP65 

        

 
PROTEZIONI ELETTRICHE PRESENTI 

SUL QUADRO 
 MESSA A TERRA:  TIPOLOGIA CAVI: 

 SI’    NO MAGNETOTERMICO   PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV UNIPOLARI 

 SI’    NO DIFFERENZIALE   NON PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV MULTIPOLARI 

    CLASSE II    

 
ACCENSIONE/SEGNIMENTO  REGOLAZIONE FLUSSO: 

  CREPUSCOLARE   TUTTA LA NOTTE/MEZZA NOTTE 

  OROLOGIO    REGOLATORE DI FLUSSO 

  OROLOGIO ASTRONOMICO    

     

 
 

CONFORMITA’ ALLE NORME 

     

 CONFORME  NON CONFORME  DA SOSTITUIRE 

 
 

NOTE AGGIUNTIVE 

 

 

 

 

 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

 

         



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA – PROVINCIA DI TREVISO 

 

- SCHEDA CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI - 
 

 

Data rilievo: DICEMBRE 2022   

Ubicazione: VIA PARTISIONI Denominazione: Q08F  

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL QUADRO 

     

STATO DI CONSERVAZIONE  ALIMENTAZIONE QUADRO  GRADO DI PROTEZIONE QUADRO 

 Buono   TRIFASE + NEUTRO   IP44 

 Involucro rotto   MONOFASE + NEUTRO   IP55 

 Inadeguato (non a norma)      IP65 

        

 
PROTEZIONI ELETTRICHE PRESENTI 

SUL QUADRO 
 MESSA A TERRA:  TIPOLOGIA CAVI: 

 SI’    NO MAGNETOTERMICO   PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV UNIPOLARI 

 SI’    NO DIFFERENZIALE   NON PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV MULTIPOLARI 

    CLASSE II    

 
ACCENSIONE/SEGNIMENTO  REGOLAZIONE FLUSSO: 

  CREPUSCOLARE   TUTTA LA NOTTE/MEZZA NOTTE 

  OROLOGIO    REGOLATORE DI FLUSSO 

  OROLOGIO ASTRONOMICO    

     

 
 

CONFORMITA’ ALLE NORME 

     

 CONFORME  NON CONFORME  DA SOSTITUIRE 

 
 

NOTE AGGIUNTIVE 

MANCANZA DI RELE’ DIFFERENZIALE. IL QUADRO HA BISOGNO DI MANUTENZIONE. 

 

 

 

 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

 

         



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA – PROVINCIA DI TREVISO 

 

- SCHEDA CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI - 
 

 

Data rilievo: DICEMBRE 2022   

Ubicazione: VIA POSTUMIA EST 108 Denominazione: Q01G  

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL QUADRO 

     

STATO DI CONSERVAZIONE  ALIMENTAZIONE QUADRO  GRADO DI PROTEZIONE QUADRO 

 Buono   TRIFASE + NEUTRO   IP44 

 Involucro rotto   MONOFASE + NEUTRO   IP55 

 Inadeguato (non a norma)      IP65 

        

 
PROTEZIONI ELETTRICHE PRESENTI 

SUL QUADRO 
 MESSA A TERRA:  TIPOLOGIA CAVI: 

 SI’    NO MAGNETOTERMICO   PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV UNIPOLARI 

 SI’    NO DIFFERENZIALE   NON PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV MULTIPOLARI 

    CLASSE II    

 
ACCENSIONE/SEGNIMENTO  REGOLAZIONE FLUSSO: 

  CREPUSCOLARE   TUTTA LA NOTTE/MEZZA NOTTE 

  OROLOGIO    REGOLATORE DI FLUSSO 

  OROLOGIO ASTRONOMICO    

     

 
 

CONFORMITA’ ALLE NORME 

     

 CONFORME  NON CONFORME  DA SOSTITUIRE 

 
 

NOTE AGGIUNTIVE 

MANCANZA DI RELE’ DIFFERENZIALE.  

 

 

 

 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

 

         



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA – PROVINCIA DI TREVISO 

 

- SCHEDA CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI - 
 

 

Data rilievo: DICEMBRE 2022   

Ubicazione: VIA MONTELLO Denominazione: Q02G  

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL QUADRO 

     

STATO DI CONSERVAZIONE  ALIMENTAZIONE QUADRO  GRADO DI PROTEZIONE QUADRO 

 Buono   TRIFASE + NEUTRO   IP44 

 Involucro rotto   MONOFASE + NEUTRO   IP55 

 Inadeguato (non a norma)      IP65 

        

 
PROTEZIONI ELETTRICHE PRESENTI 

SUL QUADRO 
 MESSA A TERRA:  TIPOLOGIA CAVI: 

 SI’    NO MAGNETOTERMICO   PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV UNIPOLARI 

 SI’    NO DIFFERENZIALE   NON PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV MULTIPOLARI 

    CLASSE II    

 
ACCENSIONE/SEGNIMENTO  REGOLAZIONE FLUSSO: 

  CREPUSCOLARE   TUTTA LA NOTTE/MEZZA NOTTE 

  OROLOGIO    REGOLATORE DI FLUSSO 

  OROLOGIO ASTRONOMICO    

     

 
 

CONFORMITA’ ALLE NORME 

     

 CONFORME  NON CONFORME  DA SOSTITUIRE 

 
 

NOTE AGGIUNTIVE 

DA EFFETTUARE LA PULIZIA E MANUTENZIONE DEL QUADRO.  

 

 

 

 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

 

         



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA – PROVINCIA DI TREVISO 

 

- SCHEDA CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI - 
 

 

Data rilievo: DICEMBRE 2022   

Ubicazione: VIA POSTUMIA EST 130 Denominazione: Q03G  

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL QUADRO 

     

STATO DI CONSERVAZIONE  ALIMENTAZIONE QUADRO  GRADO DI PROTEZIONE QUADRO 

 Buono   TRIFASE + NEUTRO   IP44 

 Involucro rotto   MONOFASE + NEUTRO   IP55 

 Inadeguato (non a norma)      IP65 

        

 
PROTEZIONI ELETTRICHE PRESENTI 

SUL QUADRO 
 MESSA A TERRA:  TIPOLOGIA CAVI: 

 SI’    NO MAGNETOTERMICO   PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV UNIPOLARI 

 SI’    NO DIFFERENZIALE   NON PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV MULTIPOLARI 

    CLASSE II    

 
ACCENSIONE/SEGNIMENTO  REGOLAZIONE FLUSSO: 

  CREPUSCOLARE   TUTTA LA NOTTE/MEZZA NOTTE 

  OROLOGIO    REGOLATORE DI FLUSSO 

  OROLOGIO ASTRONOMICO    

     

 
 

CONFORMITA’ ALLE NORME 

     

 CONFORME  NON CONFORME  DA SOSTITUIRE 

 
 

NOTE AGGIUNTIVE 

 

 

 

 

 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

 

         



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA – PROVINCIA DI TREVISO 

 

- SCHEDA CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI - 
 

 

Data rilievo: DICEMBRE 2022   

Ubicazione: VIA POSTUMIA EST 155 Denominazione: Q04G  

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL QUADRO 

     

STATO DI CONSERVAZIONE  ALIMENTAZIONE QUADRO  GRADO DI PROTEZIONE QUADRO 

 Buono   TRIFASE + NEUTRO   IP44 

 Involucro rotto   MONOFASE + NEUTRO   IP55 

 Inadeguato (non a norma)      IP65 

        

 
PROTEZIONI ELETTRICHE PRESENTI 

SUL QUADRO 
 MESSA A TERRA:  TIPOLOGIA CAVI: 

 SI’    NO MAGNETOTERMICO   PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV UNIPOLARI 

 SI’    NO DIFFERENZIALE   NON PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV MULTIPOLARI 

    CLASSE II    

 
ACCENSIONE/SEGNIMENTO  REGOLAZIONE FLUSSO: 

  CREPUSCOLARE   TUTTA LA NOTTE/MEZZA NOTTE 

  OROLOGIO    REGOLATORE DI FLUSSO 

  OROLOGIO ASTRONOMICO    

     

 
 

CONFORMITA’ ALLE NORME 

     

 CONFORME  NON CONFORME  DA SOSTITUIRE 

 
 

NOTE AGGIUNTIVE 

 

 

 

 

 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

 

         



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA – PROVINCIA DI TREVISO 

 

- SCHEDA CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI - 
 

 

Data rilievo: DICEMBRE 2022   

Ubicazione: VIA POSTUMIA EST Denominazione: Q05G  

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL QUADRO 

     

STATO DI CONSERVAZIONE  ALIMENTAZIONE QUADRO  GRADO DI PROTEZIONE QUADRO 

 Buono   TRIFASE + NEUTRO   IP44 

 Involucro rotto   MONOFASE + NEUTRO   IP55 

 Inadeguato (non a norma)      IP65 

        

 
PROTEZIONI ELETTRICHE PRESENTI 

SUL QUADRO 
 MESSA A TERRA:  TIPOLOGIA CAVI: 

 SI’    NO MAGNETOTERMICO   PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV UNIPOLARI 

 SI’    NO DIFFERENZIALE   NON PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV MULTIPOLARI 

    CLASSE II    

 
ACCENSIONE/SEGNIMENTO  REGOLAZIONE FLUSSO: 

  CREPUSCOLARE   TUTTA LA NOTTE/MEZZA NOTTE 

  OROLOGIO    REGOLATORE DI FLUSSO 

  OROLOGIO ASTRONOMICO    

     

 
 

CONFORMITA’ ALLE NORME 

     

 CONFORME  NON CONFORME  DA SOSTITUIRE 

 
 

NOTE AGGIUNTIVE 

L’INVOLUCRO E’ DA SOSTITUIRE. CONVIENE RIFARE IL QUADRO ELETTRICO. 

 

 

 

 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

 

         



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA – PROVINCIA DI TREVISO 

 

- SCHEDA CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI - 
 

 

Data rilievo: DICEMBRE 2022   

Ubicazione: VIA MANZONI Denominazione: Q06G  

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL QUADRO 

     

STATO DI CONSERVAZIONE  ALIMENTAZIONE QUADRO  GRADO DI PROTEZIONE QUADRO 

 Buono   TRIFASE + NEUTRO   IP44 

 Involucro rotto   MONOFASE + NEUTRO   IP55 

 Inadeguato (non a norma)      IP65 

        

 
PROTEZIONI ELETTRICHE PRESENTI 

SUL QUADRO 
 MESSA A TERRA:  TIPOLOGIA CAVI: 

 SI’    NO MAGNETOTERMICO   PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV UNIPOLARI 

 SI’    NO DIFFERENZIALE   NON PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV MULTIPOLARI 

    CLASSE II    

 
ACCENSIONE/SEGNIMENTO  REGOLAZIONE FLUSSO: 

  CREPUSCOLARE   TUTTA LA NOTTE/MEZZA NOTTE 

  OROLOGIO    REGOLATORE DI FLUSSO 

  OROLOGIO ASTRONOMICO    

     

 
 

CONFORMITA’ ALLE NORME 

     

 CONFORME  NON CONFORME  DA SOSTITUIRE 

 
 

NOTE AGGIUNTIVE 

L’INVOLUCRO E’ ROTTO, DA SOSTITUIRE. CONVIENE RIFARE IL QUADRO ELETTRICO. 

 

 

 

 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

 

         



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA – PROVINCIA DI TREVISO 

 

- SCHEDA CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI - 
 

 

Data rilievo: DICEMBRE 2022   

Ubicazione: VIA BORTOLOZZI Denominazione: Q07G  

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL QUADRO 

     

STATO DI CONSERVAZIONE  ALIMENTAZIONE QUADRO  GRADO DI PROTEZIONE QUADRO 

 Buono   TRIFASE + NEUTRO   IP44 

 Involucro rotto   MONOFASE + NEUTRO   IP55 

 Inadeguato (non a norma)      IP65 

        

 
PROTEZIONI ELETTRICHE PRESENTI 

SUL QUADRO 
 MESSA A TERRA:  TIPOLOGIA CAVI: 

 SI’    NO MAGNETOTERMICO   PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV UNIPOLARI 

 SI’    NO DIFFERENZIALE   NON PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV MULTIPOLARI 

    CLASSE II    

 
ACCENSIONE/SEGNIMENTO  REGOLAZIONE FLUSSO: 

  CREPUSCOLARE   TUTTA LA NOTTE/MEZZA NOTTE 

  OROLOGIO    REGOLATORE DI FLUSSO 

  OROLOGIO ASTRONOMICO    

     

 
 

CONFORMITA’ ALLE NORME 

     

 CONFORME  NON CONFORME  DA SOSTITUIRE 

 
 

NOTE AGGIUNTIVE 

IL QUADRO E’ DA SISTEMARE INTERNAMENTE. MANCA IL RELE’ DIFFERENZIALE. 

 

 

 

 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

 

         



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA – PROVINCIA DI TREVISO 

 

- SCHEDA CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI - 
 

 

Data rilievo: DICEMBRE 2022   

Ubicazione: VIA BORTOLOZZI Denominazione: Q08G  

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL QUADRO 

     

STATO DI CONSERVAZIONE  ALIMENTAZIONE QUADRO  GRADO DI PROTEZIONE QUADRO 

 Buono   TRIFASE + NEUTRO   IP44 

 Involucro rotto   MONOFASE + NEUTRO   IP55 

 Inadeguato (non a norma)      IP65 

 ACCETTABILE       

 
PROTEZIONI ELETTRICHE PRESENTI 

SUL QUADRO 
 MESSA A TERRA:  TIPOLOGIA CAVI: 

 SI’    NO MAGNETOTERMICO   PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV UNIPOLARI 

 SI’    NO DIFFERENZIALE   NON PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV MULTIPOLARI 

    CLASSE II    

 
ACCENSIONE/SEGNIMENTO  REGOLAZIONE FLUSSO: 

  CREPUSCOLARE   TUTTA LA NOTTE/MEZZA NOTTE 

  OROLOGIO    REGOLATORE DI FLUSSO 

  OROLOGIO ASTRONOMICO    

     

 
 

CONFORMITA’ ALLE NORME 

     

 CONFORME  NON CONFORME  DA SOSTITUIRE 

 
 

NOTE AGGIUNTIVE 

EFFETTUARE MANUTENZIONE NEL QUADRO SOSTITUENDO ANCHE IL CREPUSCOLARE. 

 

 

 

 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

 

         



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA – PROVINCIA DI TREVISO 

 

- SCHEDA CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI - 
 

 

Data rilievo: DICEMBRE 2022   

Ubicazione: VIA COLOMBAN Denominazione: Q09G  

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL QUADRO 

     

STATO DI CONSERVAZIONE  ALIMENTAZIONE QUADRO  GRADO DI PROTEZIONE QUADRO 

 Buono   TRIFASE + NEUTRO   IP44 

 Involucro rotto   MONOFASE + NEUTRO   IP55 

 Inadeguato (non a norma)      IP65 

        

 
PROTEZIONI ELETTRICHE PRESENTI 

SUL QUADRO 
 MESSA A TERRA:  TIPOLOGIA CAVI: 

 SI’    NO MAGNETOTERMICO   PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV UNIPOLARI 

 SI’    NO DIFFERENZIALE   NON PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV MULTIPOLARI 

    CLASSE II    

 
ACCENSIONE/SEGNIMENTO  REGOLAZIONE FLUSSO: 

  CREPUSCOLARE   TUTTA LA NOTTE/MEZZA NOTTE 

  OROLOGIO    REGOLATORE DI FLUSSO 

  OROLOGIO ASTRONOMICO    

     

 
 

CONFORMITA’ ALLE NORME 

     

 CONFORME  NON CONFORME  DA SOSTITUIRE 

 
 

NOTE AGGIUNTIVE 

 

 

 

 

 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

 

         



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA – PROVINCIA DI TREVISO 

 

- SCHEDA CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI - 
 

 

Data rilievo: DICEMBRE 2022   

Ubicazione: VIA COLOMBAN Denominazione: Q10G  

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL QUADRO 

     

STATO DI CONSERVAZIONE  ALIMENTAZIONE QUADRO  GRADO DI PROTEZIONE QUADRO 

 Buono   TRIFASE + NEUTRO   IP44 

 Involucro rotto   MONOFASE + NEUTRO   IP55 

 Inadeguato (non a norma)      IP65 

        

 
PROTEZIONI ELETTRICHE PRESENTI 

SUL QUADRO 
 MESSA A TERRA:  TIPOLOGIA CAVI: 

 SI’    NO MAGNETOTERMICO   PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV UNIPOLARI 

 SI’    NO DIFFERENZIALE   NON PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV MULTIPOLARI 

    CLASSE II    

 
ACCENSIONE/SEGNIMENTO  REGOLAZIONE FLUSSO: 

  CREPUSCOLARE   TUTTA LA NOTTE/MEZZA NOTTE 

  OROLOGIO    REGOLATORE DI FLUSSO 

  OROLOGIO ASTRONOMICO    

     

 
 

CONFORMITA’ ALLE NORME 

     

 CONFORME  NON CONFORME  DA SOSTITUIRE 

 
 

NOTE AGGIUNTIVE 

EFFETTUARE MANUTENZIONE E PULIZIA DEL QUADRO. 

 

 

 

 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

 

         



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA – PROVINCIA DI TREVISO 

 

- SCHEDA CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI - 
 

 

Data rilievo: DICEMBRE 2022   

Ubicazione: VIA COLOMBAN Denominazione: Q11G  

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL QUADRO 

     

STATO DI CONSERVAZIONE  ALIMENTAZIONE QUADRO  GRADO DI PROTEZIONE QUADRO 

 Buono   TRIFASE + NEUTRO   IP44 

 Involucro rotto   MONOFASE + NEUTRO   IP55 

 Inadeguato (non a norma)      IP65 

        

 
PROTEZIONI ELETTRICHE PRESENTI 

SUL QUADRO 
 MESSA A TERRA:  TIPOLOGIA CAVI: 

 SI’    NO MAGNETOTERMICO   PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV UNIPOLARI 

 SI’    NO DIFFERENZIALE   NON PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV MULTIPOLARI 

    CLASSE II    

 
ACCENSIONE/SEGNIMENTO  REGOLAZIONE FLUSSO: 

  CREPUSCOLARE   TUTTA LA NOTTE/MEZZA NOTTE 

  OROLOGIO    REGOLATORE DI FLUSSO 

  OROLOGIO ASTRONOMICO    

     

 
 

CONFORMITA’ ALLE NORME 

     

 CONFORME  NON CONFORME  DA SOSTITUIRE 

 
 

NOTE AGGIUNTIVE 

IL QUADRO E’ ROTTO, RISULTA DA SOSTITUIRE. 

 

 

 

 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

 

         



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA – PROVINCIA DI TREVISO 

 

- SCHEDA CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI - 
 

 

Data rilievo: DICEMBRE 2022   

Ubicazione: VIA POSTUMIA EST Denominazione: Q01H  

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL QUADRO 

     

STATO DI CONSERVAZIONE  ALIMENTAZIONE QUADRO  GRADO DI PROTEZIONE QUADRO 

 Buono   TRIFASE + NEUTRO   IP44 

 Involucro rotto   MONOFASE + NEUTRO   IP55 

 Inadeguato (non a norma)      IP65 

        

 
PROTEZIONI ELETTRICHE PRESENTI 

SUL QUADRO 
 MESSA A TERRA:  TIPOLOGIA CAVI: 

 SI’    NO MAGNETOTERMICO   PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV UNIPOLARI 

 SI’    NO DIFFERENZIALE   NON PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV MULTIPOLARI 

    CLASSE II    

 
ACCENSIONE/SEGNIMENTO  REGOLAZIONE FLUSSO: 

  CREPUSCOLARE   TUTTA LA NOTTE/MEZZA NOTTE 

  OROLOGIO    REGOLATORE DI FLUSSO 

  OROLOGIO ASTRONOMICO    

     

 
 

CONFORMITA’ ALLE NORME 

     

 CONFORME  NON CONFORME  DA SOSTITUIRE 

 
 

NOTE AGGIUNTIVE 

 

 

 

 

 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

 

         



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA – PROVINCIA DI TREVISO 

 

- SCHEDA CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI - 
 

 

Data rilievo: DICEMBRE 2022   

Ubicazione: VIA G. D’ANNUNZIO Denominazione: Q02H  

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL QUADRO 

     

STATO DI CONSERVAZIONE  ALIMENTAZIONE QUADRO  GRADO DI PROTEZIONE QUADRO 

 Buono   TRIFASE + NEUTRO   IP44 

 Involucro rotto   MONOFASE + NEUTRO   IP55 

 Inadeguato (non a norma)      IP65 

        

 
PROTEZIONI ELETTRICHE PRESENTI 

SUL QUADRO 
 MESSA A TERRA:  TIPOLOGIA CAVI: 

 SI’    NO MAGNETOTERMICO   PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV UNIPOLARI 

 SI’    NO DIFFERENZIALE   NON PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV MULTIPOLARI 

    CLASSE II    

 
ACCENSIONE/SEGNIMENTO  REGOLAZIONE FLUSSO: 

  CREPUSCOLARE   TUTTA LA NOTTE/MEZZA NOTTE 

  OROLOGIO    REGOLATORE DI FLUSSO 

  OROLOGIO ASTRONOMICO    

     

 
 

CONFORMITA’ ALLE NORME 

     

 CONFORME  NON CONFORME  DA SOSTITUIRE 

 
 

NOTE AGGIUNTIVE 

 

 

 

 

 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

 

         



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA – PROVINCIA DI TREVISO 

 

- SCHEDA CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI - 
 

 

Data rilievo: DICEMBRE 2022   

Ubicazione: VIA G. D’ANNUNZIO Denominazione: Q03H  

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL QUADRO 

     

STATO DI CONSERVAZIONE  ALIMENTAZIONE QUADRO  GRADO DI PROTEZIONE QUADRO 

 Buono   TRIFASE + NEUTRO   IP44 

 Involucro rotto   MONOFASE + NEUTRO   IP55 

 Inadeguato (non a norma)      IP65 

        

 
PROTEZIONI ELETTRICHE PRESENTI 

SUL QUADRO 
 MESSA A TERRA:  TIPOLOGIA CAVI: 

 SI’    NO MAGNETOTERMICO   PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV UNIPOLARI 

 SI’    NO DIFFERENZIALE   NON PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV MULTIPOLARI 

    CLASSE II    

 
ACCENSIONE/SEGNIMENTO  REGOLAZIONE FLUSSO: 

  CREPUSCOLARE   TUTTA LA NOTTE/MEZZA NOTTE 

  OROLOGIO    REGOLATORE DI FLUSSO 

  OROLOGIO ASTRONOMICO    

     

 
 

CONFORMITA’ ALLE NORME 

     

 CONFORME  NON CONFORME  DA SOSTITUIRE 

 
 

NOTE AGGIUNTIVE 

 

 

 

 

 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

 

         



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA – PROVINCIA DI TREVISO 

 

- SCHEDA CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI - 
 

 

Data rilievo: DICEMBRE 2022   

Ubicazione: VIA LANCIERI DI AOSTA Denominazione: Q05H  

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL QUADRO 

     

STATO DI CONSERVAZIONE  ALIMENTAZIONE QUADRO  GRADO DI PROTEZIONE QUADRO 

 Buono   TRIFASE + NEUTRO   IP44 

 Involucro rotto   MONOFASE + NEUTRO   IP55 

 Inadeguato (non a norma)      IP65 

        

 
PROTEZIONI ELETTRICHE PRESENTI 

SUL QUADRO 
 MESSA A TERRA:  TIPOLOGIA CAVI: 

 SI’    NO MAGNETOTERMICO   PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV UNIPOLARI 

 SI’    NO DIFFERENZIALE   NON PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV MULTIPOLARI 

    CLASSE II    

 
ACCENSIONE/SEGNIMENTO  REGOLAZIONE FLUSSO: 

  CREPUSCOLARE   TUTTA LA NOTTE/MEZZA NOTTE 

  OROLOGIO    REGOLATORE DI FLUSSO 

  OROLOGIO ASTRONOMICO    

     

 
 

CONFORMITA’ ALLE NORME 

     

 CONFORME  NON CONFORME  DA SOSTITUIRE 

 
 

NOTE AGGIUNTIVE 

 

 

 

 

 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

 

         



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA – PROVINCIA DI TREVISO 

 

- SCHEDA CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI - 
 

 

Data rilievo: DICEMBRE 2022   

Ubicazione: VIA G. D’ANNUNZIO – PIAZZA VI NOVEMBRE Denominazione: Q06H  

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL QUADRO 

     

STATO DI CONSERVAZIONE  ALIMENTAZIONE QUADRO  GRADO DI PROTEZIONE QUADRO 

 Buono   TRIFASE + NEUTRO   IP44 

 Involucro rotto   MONOFASE + NEUTRO   IP55 

 Inadeguato (non a norma)      IP65 

        

 
PROTEZIONI ELETTRICHE PRESENTI 

SUL QUADRO 
 MESSA A TERRA:  TIPOLOGIA CAVI: 

 SI’    NO MAGNETOTERMICO   PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV UNIPOLARI 

 SI’    NO DIFFERENZIALE   NON PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV MULTIPOLARI 

    CLASSE II    

 
ACCENSIONE/SEGNIMENTO  REGOLAZIONE FLUSSO: 

  CREPUSCOLARE   TUTTA LA NOTTE/MEZZA NOTTE 

  OROLOGIO    REGOLATORE DI FLUSSO 

  OROLOGIO ASTRONOMICO    

     

 
 

CONFORMITA’ ALLE NORME 

     

 CONFORME  NON CONFORME  DA SOSTITUIRE 

 
 

NOTE AGGIUNTIVE 

MANCANZA DI RELE’ DIFFERENZIALE. IL QUADRO E’ MOLTO DATATO, NECESSITA DI MANUTENZIONE E PULIZIA. 

 

 

 

 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

 

         



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA – PROVINCIA DI TREVISO 

 

- SCHEDA CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI - 
 

 

Data rilievo: DICEMBRE 2022   

Ubicazione: VIA PALMANOVA Denominazione: Q07H  

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL QUADRO 

     

STATO DI CONSERVAZIONE  ALIMENTAZIONE QUADRO  GRADO DI PROTEZIONE QUADRO 

 Buono   TRIFASE + NEUTRO   IP44 

 Involucro rotto   MONOFASE + NEUTRO   IP55 

 Inadeguato (non a norma)      IP65 

        

 
PROTEZIONI ELETTRICHE PRESENTI 

SUL QUADRO 
 MESSA A TERRA:  TIPOLOGIA CAVI: 

 SI’    NO MAGNETOTERMICO   PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV UNIPOLARI 

 SI’    NO DIFFERENZIALE   NON PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV MULTIPOLARI 

    CLASSE II    

 
ACCENSIONE/SEGNIMENTO  REGOLAZIONE FLUSSO: 

  CREPUSCOLARE   TUTTA LA NOTTE/MEZZA NOTTE 

  OROLOGIO    REGOLATORE DI FLUSSO 

  OROLOGIO ASTRONOMICO    

     

 
 

CONFORMITA’ ALLE NORME 

     

 CONFORME  NON CONFORME  DA SOSTITUIRE 

 
 

NOTE AGGIUNTIVE 

 

 

 

 

 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

 

         



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA – PROVINCIA DI TREVISO 

 

- SCHEDA CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI - 
 

 

Data rilievo: DICEMBRE 2022   

Ubicazione: VIA CASTELLO PIAVE Denominazione: Q08H  

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL QUADRO 

     

STATO DI CONSERVAZIONE  ALIMENTAZIONE QUADRO  GRADO DI PROTEZIONE QUADRO 

 Buono   TRIFASE + NEUTRO   IP44 

 Involucro rotto   MONOFASE + NEUTRO   IP55 

 Inadeguato (non a norma)      IP65 

        

 
PROTEZIONI ELETTRICHE PRESENTI 

SUL QUADRO 
 MESSA A TERRA:  TIPOLOGIA CAVI: 

 SI’    NO MAGNETOTERMICO   PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV UNIPOLARI 

 SI’    NO DIFFERENZIALE   NON PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV MULTIPOLARI 

    CLASSE II    

 
ACCENSIONE/SEGNIMENTO  REGOLAZIONE FLUSSO: 

  CREPUSCOLARE   TUTTA LA NOTTE/MEZZA NOTTE 

  OROLOGIO    REGOLATORE DI FLUSSO 

  OROLOGIO ASTRONOMICO    

     

 
 

CONFORMITA’ ALLE NORME 

     

 CONFORME  NON CONFORME  DA SOSTITUIRE 

 
 

NOTE AGGIUNTIVE 

MANCANZA DI RELE’ DIFFERENZIALE. 

 

 

 

 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

 

   



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA – PROVINCIA DI TREVISO 

 

- SCHEDA CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI - 
 

 

Data rilievo: DICEMBRE 2022   

Ubicazione: VIA CAL BASSA Denominazione: Q09H  

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL QUADRO 

     

STATO DI CONSERVAZIONE  ALIMENTAZIONE QUADRO  GRADO DI PROTEZIONE QUADRO 

 Buono   TRIFASE + NEUTRO   IP44 

 Involucro rotto   MONOFASE + NEUTRO   IP55 

 Inadeguato (non a norma)      IP65 

        

 
PROTEZIONI ELETTRICHE PRESENTI 

SUL QUADRO 
 MESSA A TERRA:  TIPOLOGIA CAVI: 

 SI’    NO MAGNETOTERMICO   PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV UNIPOLARI 

 SI’    NO DIFFERENZIALE   NON PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV MULTIPOLARI 

    CLASSE II    

 
ACCENSIONE/SEGNIMENTO  REGOLAZIONE FLUSSO: 

  CREPUSCOLARE   TUTTA LA NOTTE/MEZZA NOTTE 

  OROLOGIO    REGOLATORE DI FLUSSO 

  OROLOGIO ASTRONOMICO    

     

 
 

CONFORMITA’ ALLE NORME 

     

 CONFORME  NON CONFORME  DA SOSTITUIRE 

 
 

NOTE AGGIUNTIVE 

IL QUADRO NECESSITA DI PULIZIA. 

 

 

 

 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

 

      



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA – PROVINCIA DI TREVISO 

 

- SCHEDA CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI - 
 

 

Data rilievo: DICEMBRE 2022   

Ubicazione: VIA TAGLIAMENTO Denominazione: Q11H  

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL QUADRO 

     

STATO DI CONSERVAZIONE  ALIMENTAZIONE QUADRO  GRADO DI PROTEZIONE QUADRO 

 Buono   TRIFASE + NEUTRO   IP44 

 Involucro rotto   MONOFASE + NEUTRO   IP55 

 Inadeguato (non a norma)      IP65 

 ACCETTABILE       

 
PROTEZIONI ELETTRICHE PRESENTI 

SUL QUADRO 
 MESSA A TERRA:  TIPOLOGIA CAVI: 

 SI’    NO MAGNETOTERMICO   PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV UNIPOLARI 

 SI’    NO DIFFERENZIALE   NON PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV MULTIPOLARI 

    CLASSE II    

 
ACCENSIONE/SEGNIMENTO  REGOLAZIONE FLUSSO: 

  CREPUSCOLARE   TUTTA LA NOTTE/MEZZA NOTTE 

  OROLOGIO    REGOLATORE DI FLUSSO 

  OROLOGIO ASTRONOMICO    

     

 
 

CONFORMITA’ ALLE NORME 

     

 CONFORME  NON CONFORME  DA SOSTITUIRE 

 
 

NOTE AGGIUNTIVE 

IL QUADRO NECESSITA DI PULIZIA. IL CREPUSCOLARE E IL SELETTORE MANUALE/AUTOMATICO SONO ROTTI, NECESSITA  

SOSTITUZIONE. 

 

 

 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

 

      



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA – PROVINCIA DI TREVISO 

 

- SCHEDA CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI - 
 

 

Data rilievo: DICEMBRE 2022   

Ubicazione: VIA CA’ LION – VIA TAGLIAMENTO Denominazione: Q12H  

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL QUADRO 

     

STATO DI CONSERVAZIONE  ALIMENTAZIONE QUADRO  GRADO DI PROTEZIONE QUADRO 

 Buono   TRIFASE + NEUTRO   IP44 

 Involucro rotto   MONOFASE + NEUTRO   IP55 

 Inadeguato (non a norma)      IP65 

        

 
PROTEZIONI ELETTRICHE PRESENTI 

SUL QUADRO 
 MESSA A TERRA:  TIPOLOGIA CAVI: 

 SI’    NO MAGNETOTERMICO   PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV UNIPOLARI 

 SI’    NO DIFFERENZIALE   NON PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV MULTIPOLARI 

    CLASSE II    

 
ACCENSIONE/SEGNIMENTO  REGOLAZIONE FLUSSO: 

  CREPUSCOLARE   TUTTA LA NOTTE/MEZZA NOTTE 

  OROLOGIO    REGOLATORE DI FLUSSO 

  OROLOGIO ASTRONOMICO    

     

 
 

CONFORMITA’ ALLE NORME 

     

 CONFORME  NON CONFORME  DA SOSTITUIRE 

 
 

NOTE AGGIUNTIVE 

IL QUADRO E’ DA SOSTITUIRE. IL CREPUSCOLARE E’ A BORDO DEL CORPO ILLUMINANTE. 

 

 

 

 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

 

      



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA – PROVINCIA DI TREVISO 

 

- SCHEDA CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI - 
 

 

Data rilievo: DICEMBRE 2022   

Ubicazione: VIA FOSCARINE Denominazione: Q13H  

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL QUADRO 

     

STATO DI CONSERVAZIONE  ALIMENTAZIONE QUADRO  GRADO DI PROTEZIONE QUADRO 

 Buono   TRIFASE + NEUTRO   IP44 

 Involucro rotto   MONOFASE + NEUTRO   IP55 

 Inadeguato (non a norma)      IP65 

        

 
PROTEZIONI ELETTRICHE PRESENTI 

SUL QUADRO 
 MESSA A TERRA:  TIPOLOGIA CAVI: 

 SI’    NO MAGNETOTERMICO   PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV UNIPOLARI 

 SI’    NO DIFFERENZIALE   NON PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV MULTIPOLARI 

    CLASSE II    

 
ACCENSIONE/SEGNIMENTO  REGOLAZIONE FLUSSO: 

  CREPUSCOLARE   TUTTA LA NOTTE/MEZZA NOTTE 

  OROLOGIO    REGOLATORE DI FLUSSO 

  OROLOGIO ASTRONOMICO    

     

 
 

CONFORMITA’ ALLE NORME 

     

 CONFORME  NON CONFORME  DA SOSTITUIRE 

 
 

NOTE AGGIUNTIVE 

 

 

 

 

 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

 

      



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA – PROVINCIA DI TREVISO 

 

- SCHEDA CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI - 
 

 

Data rilievo: DICEMBRE 2022   

Ubicazione: VIA 47 REGGIMENTO ARTIGLIERIA Denominazione: Q14H  

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL QUADRO 

     

STATO DI CONSERVAZIONE  ALIMENTAZIONE QUADRO  GRADO DI PROTEZIONE QUADRO 

 Buono   TRIFASE + NEUTRO   IP44 

 Involucro rotto   MONOFASE + NEUTRO   IP55 

 Inadeguato (non a norma)      IP65 

        

 
PROTEZIONI ELETTRICHE PRESENTI 

SUL QUADRO 
 MESSA A TERRA:  TIPOLOGIA CAVI: 

 SI’    NO MAGNETOTERMICO   PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV UNIPOLARI 

 SI’    NO DIFFERENZIALE   NON PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV MULTIPOLARI 

    CLASSE II    

 
ACCENSIONE/SEGNIMENTO  REGOLAZIONE FLUSSO: 

  CREPUSCOLARE   TUTTA LA NOTTE/MEZZA NOTTE 

  OROLOGIO    REGOLATORE DI FLUSSO 

  OROLOGIO ASTRONOMICO    

     

 
 

CONFORMITA’ ALLE NORME 

     

 CONFORME  NON CONFORME  DA SOSTITUIRE 

 
 

NOTE AGGIUNTIVE 

IL QUADRO INTERNO E’ COMPLETAMENTE ROTTO, NECESSITA DI SOSTITUZIONE. 

MANCA RELE’ DIFFERENZIALE 

 

 

 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

 

      



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA – PROVINCIA DI TREVISO 

 

- SCHEDA CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI - 
 

 

Data rilievo: DICEMBRE 2022   

Ubicazione: VIA PASCOLI Denominazione: Q15H  

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL QUADRO 

     

STATO DI CONSERVAZIONE  ALIMENTAZIONE QUADRO  GRADO DI PROTEZIONE QUADRO 

 Buono   TRIFASE + NEUTRO   IP44 

 Involucro rotto   MONOFASE + NEUTRO   IP55 

 Inadeguato (non a norma)      IP65 

        

 
PROTEZIONI ELETTRICHE PRESENTI 

SUL QUADRO 
 MESSA A TERRA:  TIPOLOGIA CAVI: 

 SI’    NO MAGNETOTERMICO   PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV UNIPOLARI 

 SI’    NO DIFFERENZIALE   NON PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV MULTIPOLARI 

    CLASSE II    

 
ACCENSIONE/SEGNIMENTO  REGOLAZIONE FLUSSO: 

  CREPUSCOLARE   TUTTA LA NOTTE/MEZZA NOTTE 

  OROLOGIO    REGOLATORE DI FLUSSO 

  OROLOGIO ASTRONOMICO    

     

 
 

CONFORMITA’ ALLE NORME 

     

 CONFORME  NON CONFORME  DA SOSTITUIRE 

 
 

NOTE AGGIUNTIVE 

L’INVOLUCRO RISULTA ROTTO, DA SOSTITUIRE. 

 

 

 

 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

 

      



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA – PROVINCIA DI TREVISO 

 

- SCHEDA CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI - 
 

 

Data rilievo: DICEMBRE 2022   

Ubicazione: VIA OLIVO BREDARIOL Denominazione: Q01I  

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL QUADRO 

     

STATO DI CONSERVAZIONE  ALIMENTAZIONE QUADRO  GRADO DI PROTEZIONE QUADRO 

 Buono   TRIFASE + NEUTRO   IP44 

 Involucro rotto   MONOFASE + NEUTRO   IP55 

 Inadeguato (non a norma)      IP65 

        

 
PROTEZIONI ELETTRICHE PRESENTI 

SUL QUADRO 
 MESSA A TERRA:  TIPOLOGIA CAVI: 

 SI’    NO MAGNETOTERMICO   PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV UNIPOLARI 

 SI’    NO DIFFERENZIALE   NON PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV MULTIPOLARI 

    CLASSE II    

 
ACCENSIONE/SEGNIMENTO  REGOLAZIONE FLUSSO: 

  CREPUSCOLARE   TUTTA LA NOTTE/MEZZA NOTTE 

  OROLOGIO    REGOLATORE DI FLUSSO 

  OROLOGIO ASTRONOMICO    

     

 
 

CONFORMITA’ ALLE NORME 

     

 CONFORME  NON CONFORME  DA SOSTITUIRE 

 
 

NOTE AGGIUNTIVE 

  

 

 

 

 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

 

         



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA – PROVINCIA DI TREVISO 

 

- SCHEDA CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI - 
 

 

Data rilievo: DICEMBRE 2022   

Ubicazione: VIA BORGO CATTANEI Denominazione: Q02I  

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL QUADRO 

     

STATO DI CONSERVAZIONE  ALIMENTAZIONE QUADRO  GRADO DI PROTEZIONE QUADRO 

 Buono   TRIFASE + NEUTRO   IP44 

 Involucro rotto   MONOFASE + NEUTRO   IP55 

 Inadeguato (non a norma)      IP65 

        

 
PROTEZIONI ELETTRICHE PRESENTI 

SUL QUADRO 
 MESSA A TERRA:  TIPOLOGIA CAVI: 

 SI’    NO MAGNETOTERMICO   PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV UNIPOLARI 

 SI’    NO DIFFERENZIALE   NON PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV MULTIPOLARI 

    CLASSE II    

 
ACCENSIONE/SEGNIMENTO  REGOLAZIONE FLUSSO: 

  CREPUSCOLARE   TUTTA LA NOTTE/MEZZA NOTTE 

  OROLOGIO    REGOLATORE DI FLUSSO 

  OROLOGIO ASTRONOMICO    

     

 
 

CONFORMITA’ ALLE NORME 

     

 CONFORME  NON CONFORME  DA SOSTITUIRE 

 
 

NOTE AGGIUNTIVE 

 NEL QUADRO MANCA IL RELE’ DIFFERENZIALE. 

 

 

 

 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

 

         



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA – PROVINCIA DI TREVISO 

 

- SCHEDA CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI - 
 

 

Data rilievo: DICEMBRE 2022   

Ubicazione: VIA BORGO CATTANEI Denominazione: Q03I  

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL QUADRO 

     

STATO DI CONSERVAZIONE  ALIMENTAZIONE QUADRO  GRADO DI PROTEZIONE QUADRO 

 Buono   TRIFASE + NEUTRO   IP44 

 Involucro rotto   MONOFASE + NEUTRO   IP55 

 Inadeguato (non a norma)      IP65 

 Sostituire       

 
PROTEZIONI ELETTRICHE PRESENTI 

SUL QUADRO 
 MESSA A TERRA:  TIPOLOGIA CAVI: 

 SI’    NO MAGNETOTERMICO   PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV UNIPOLARI 

 SI’    NO DIFFERENZIALE   NON PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV MULTIPOLARI 

    CLASSE II    

 
ACCENSIONE/SEGNIMENTO  REGOLAZIONE FLUSSO: 

  CREPUSCOLARE   TUTTA LA NOTTE/MEZZA NOTTE 

  OROLOGIO    REGOLATORE DI FLUSSO 

  OROLOGIO ASTRONOMICO    

     

 
 

CONFORMITA’ ALLE NORME 

     

 CONFORME  NON CONFORME  DA SOSTITUIRE 

 
 

NOTE AGGIUNTIVE 

 QUADRO DATATO IN PESSIME CONDIZIONI MANUTENTIVE E CONSERVATIVE. 

SI CONSIGLIA SOSTITUZIONE. 

 

 

 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

 

         



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA – PROVINCIA DI TREVISO 

 

- SCHEDA CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI - 
 

 

Data rilievo: DICEMBRE 2022   

Ubicazione: VIA MARIO DEL MONACO Denominazione: Q04I  

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL QUADRO 

     

STATO DI CONSERVAZIONE  ALIMENTAZIONE QUADRO  GRADO DI PROTEZIONE QUADRO 

 Buono   TRIFASE + NEUTRO   IP44 

 Involucro rotto   MONOFASE + NEUTRO   IP55 

 Inadeguato (non a norma)      IP65 

        

 
PROTEZIONI ELETTRICHE PRESENTI 

SUL QUADRO 
 MESSA A TERRA:  TIPOLOGIA CAVI: 

 SI’    NO MAGNETOTERMICO   PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV UNIPOLARI 

 SI’    NO DIFFERENZIALE   NON PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV MULTIPOLARI 

    CLASSE II    

 
ACCENSIONE/SEGNIMENTO  REGOLAZIONE FLUSSO: 

  CREPUSCOLARE   TUTTA LA NOTTE/MEZZA NOTTE 

  OROLOGIO    REGOLATORE DI FLUSSO 

  OROLOGIO ASTRONOMICO    

     

 
 

CONFORMITA’ ALLE NORME 

     

 CONFORME  NON CONFORME  DA SOSTITUIRE 

 
 

NOTE AGGIUNTIVE 

 NEL QUADRO MANCA IL RELE’ DIFFERENZIALE. 

 

 

 

 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

 

         



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA – PROVINCIA DI TREVISO 

 

- SCHEDA CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI - 
 

 

Data rilievo: DICEMBRE 2022   

Ubicazione: VIA FORNASATA Denominazione: Q05I  

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL QUADRO 

     

STATO DI CONSERVAZIONE  ALIMENTAZIONE QUADRO  GRADO DI PROTEZIONE QUADRO 

 Buono   TRIFASE + NEUTRO   IP44 

 Involucro rotto   MONOFASE + NEUTRO   IP55 

 Inadeguato (non a norma)      IP65 

        

 
PROTEZIONI ELETTRICHE PRESENTI 

SUL QUADRO 
 MESSA A TERRA:  TIPOLOGIA CAVI: 

 SI’    NO MAGNETOTERMICO   PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV UNIPOLARI 

 SI’    NO DIFFERENZIALE   NON PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV MULTIPOLARI 

    CLASSE II    

 
ACCENSIONE/SEGNIMENTO  REGOLAZIONE FLUSSO: 

  CREPUSCOLARE   TUTTA LA NOTTE/MEZZA NOTTE 

  OROLOGIO    REGOLATORE DI FLUSSO 

  OROLOGIO ASTRONOMICO    

     

 
 

CONFORMITA’ ALLE NORME 

     

 CONFORME  NON CONFORME  DA SOSTITUIRE 

 
 

NOTE AGGIUNTIVE 

 EFFETTUARE LA PULIZIA DEL QUADRO. 

 

 

 

 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

 

         



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA – PROVINCIA DI TREVISO 

 

- SCHEDA CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI - 
 

 

Data rilievo: DICEMBRE 2022   

Ubicazione: VIA OLIVO BREDARIOL Denominazione: Q06I  

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL QUADRO 

     

STATO DI CONSERVAZIONE  ALIMENTAZIONE QUADRO  GRADO DI PROTEZIONE QUADRO 

 Buono   TRIFASE + NEUTRO   IP44 

 Involucro rotto   MONOFASE + NEUTRO   IP55 

 Inadeguato (non a norma)      IP65 

        

 
PROTEZIONI ELETTRICHE PRESENTI 

SUL QUADRO 
 MESSA A TERRA:  TIPOLOGIA CAVI: 

 SI’    NO MAGNETOTERMICO   PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV UNIPOLARI 

 SI’    NO DIFFERENZIALE   NON PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV MULTIPOLARI 

    CLASSE II    

 
ACCENSIONE/SEGNIMENTO  REGOLAZIONE FLUSSO: 

  CREPUSCOLARE   TUTTA LA NOTTE/MEZZA NOTTE 

  OROLOGIO    REGOLATORE DI FLUSSO 

  OROLOGIO ASTRONOMICO    

     

 
 

CONFORMITA’ ALLE NORME 

     

 CONFORME  NON CONFORME  DA SOSTITUIRE 

 
 

NOTE AGGIUNTIVE 

  

 

 

 

 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

 

         



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA – PROVINCIA DI TREVISO 

 

- SCHEDA CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI - 
 

 

Data rilievo: DICEMBRE 2022   

Ubicazione: VIA ROSSINI Denominazione: Q07I  

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL QUADRO 

     

STATO DI CONSERVAZIONE  ALIMENTAZIONE QUADRO  GRADO DI PROTEZIONE QUADRO 

 Buono   TRIFASE + NEUTRO   IP44 

 Involucro rotto   MONOFASE + NEUTRO   IP55 

 Inadeguato (non a norma)      IP65 

        

 
PROTEZIONI ELETTRICHE PRESENTI 

SUL QUADRO 
 MESSA A TERRA:  TIPOLOGIA CAVI: 

 SI’    NO MAGNETOTERMICO   PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV UNIPOLARI 

 SI’    NO DIFFERENZIALE   NON PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV MULTIPOLARI 

    CLASSE II    

 
ACCENSIONE/SEGNIMENTO  REGOLAZIONE FLUSSO: 

  CREPUSCOLARE   TUTTA LA NOTTE/MEZZA NOTTE 

  OROLOGIO    REGOLATORE DI FLUSSO 

  OROLOGIO ASTRONOMICO    

     

 
 

CONFORMITA’ ALLE NORME 

     

 CONFORME  NON CONFORME  DA SOSTITUIRE 

 
 

NOTE AGGIUNTIVE 

 NEL QUADRO MANCA IL RELE’ DIFFERENZIALE. 

IL CREPUSCOLARE E’ A BORDO DEL CORPO ILLUMINANTE. 

 

 

 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

 

         



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA – PROVINCIA DI TREVISO 

 

- SCHEDA CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI - 
 

 

Data rilievo: DICEMBRE 2022   

Ubicazione: VIA VALDRIGO / VIA TITO SPERI Denominazione: Q08I  

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL QUADRO 

     

STATO DI CONSERVAZIONE  ALIMENTAZIONE QUADRO  GRADO DI PROTEZIONE QUADRO 

 Buono   TRIFASE + NEUTRO   IP44 

 Involucro rotto   MONOFASE + NEUTRO   IP55 

 Inadeguato (non a norma)      IP65 

        

 
PROTEZIONI ELETTRICHE PRESENTI 

SUL QUADRO 
 MESSA A TERRA:  TIPOLOGIA CAVI: 

 SI’    NO MAGNETOTERMICO   PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV UNIPOLARI 

 SI’    NO DIFFERENZIALE   NON PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV MULTIPOLARI 

    CLASSE II    

 
ACCENSIONE/SEGNIMENTO  REGOLAZIONE FLUSSO: 

  CREPUSCOLARE   TUTTA LA NOTTE/MEZZA NOTTE 

  OROLOGIO    REGOLATORE DI FLUSSO 

  OROLOGIO ASTRONOMICO    

     

 
 

CONFORMITA’ ALLE NORME 

     

 CONFORME  NON CONFORME  DA SOSTITUIRE 

 
 

NOTE AGGIUNTIVE 

  

 

 

 

 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

 

         



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA – PROVINCIA DI TREVISO 

 

- SCHEDA CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI - 
 

 

Data rilievo: DICEMBRE 2022   

Ubicazione: VIA OLIVO BREDARIOL Denominazione: Q09I  

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL QUADRO 

     

STATO DI CONSERVAZIONE  ALIMENTAZIONE QUADRO  GRADO DI PROTEZIONE QUADRO 

 Buono   TRIFASE + NEUTRO   IP44 

 Involucro rotto   MONOFASE + NEUTRO   IP55 

 Inadeguato (non a norma)      IP65 

        

 
PROTEZIONI ELETTRICHE PRESENTI 

SUL QUADRO 
 MESSA A TERRA:  TIPOLOGIA CAVI: 

 SI’    NO MAGNETOTERMICO   PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV UNIPOLARI 

 SI’    NO DIFFERENZIALE   NON PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV MULTIPOLARI 

    CLASSE II    

 
ACCENSIONE/SEGNIMENTO  REGOLAZIONE FLUSSO: 

  CREPUSCOLARE   TUTTA LA NOTTE/MEZZA NOTTE 

  OROLOGIO    REGOLATORE DI FLUSSO 

  OROLOGIO ASTRONOMICO    

     

 
 

CONFORMITA’ ALLE NORME 

     

 CONFORME  NON CONFORME  DA SOSTITUIRE 

 
 

NOTE AGGIUNTIVE 

 IL QUADRO E’ IN PESSIMO STATO DI CONSERVAZIONE. 

 

 

 

 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

 

         



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA – PROVINCIA DI TREVISO 

 

- SCHEDA CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI - 
 

 

Data rilievo: DICEMBRE 2022   

Ubicazione: VIA MOLINO SOLIGON Denominazione: Q10I  

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL QUADRO 

     

STATO DI CONSERVAZIONE  ALIMENTAZIONE QUADRO  GRADO DI PROTEZIONE QUADRO 

 Buono   TRIFASE + NEUTRO   IP44 

 Involucro rotto   MONOFASE + NEUTRO   IP55 

 Inadeguato (non a norma)      IP65 

        

 
PROTEZIONI ELETTRICHE PRESENTI 

SUL QUADRO 
 MESSA A TERRA:  TIPOLOGIA CAVI: 

 SI’    NO MAGNETOTERMICO   PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV UNIPOLARI 

 SI’    NO DIFFERENZIALE   NON PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV MULTIPOLARI 

    CLASSE II    

 
ACCENSIONE/SEGNIMENTO  REGOLAZIONE FLUSSO: 

  CREPUSCOLARE   TUTTA LA NOTTE/MEZZA NOTTE 

  OROLOGIO    REGOLATORE DI FLUSSO 

  OROLOGIO ASTRONOMICO    

     

 
 

CONFORMITA’ ALLE NORME 

     

 CONFORME  NON CONFORME  DA SOSTITUIRE 

 
 

NOTE AGGIUNTIVE 

  

 

 

 

 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

 

   



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA – PROVINCIA DI TREVISO 

 

- SCHEDA CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI - 
 

 

Data rilievo: DICEMBRE 2022   

Ubicazione: VIA VALDRIGO / VIA TRIESTE Denominazione: Q11I  

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL QUADRO 

     

STATO DI CONSERVAZIONE  ALIMENTAZIONE QUADRO  GRADO DI PROTEZIONE QUADRO 

 Buono   TRIFASE + NEUTRO   IP44 

 Involucro rotto   MONOFASE + NEUTRO   IP55 

 Inadeguato (non a norma)      IP65 

 ACCETTABILE       

 
PROTEZIONI ELETTRICHE PRESENTI 

SUL QUADRO 
 MESSA A TERRA:  TIPOLOGIA CAVI: 

 SI’    NO MAGNETOTERMICO   PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV UNIPOLARI 

 SI’    NO DIFFERENZIALE   NON PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV MULTIPOLARI 

    CLASSE II    

 
ACCENSIONE/SEGNIMENTO  REGOLAZIONE FLUSSO: 

  CREPUSCOLARE   TUTTA LA NOTTE/MEZZA NOTTE 

  OROLOGIO    REGOLATORE DI FLUSSO 

  OROLOGIO ASTRONOMICO    

     

 
 

CONFORMITA’ ALLE NORME 

     

 CONFORME  NON CONFORME  DA SOSTITUIRE 

 
 

NOTE AGGIUNTIVE 

 IL QUADRO NECESSITA DI PULIZIA E MANUTENZIONE. 

VISTO LO STATO DI CONSERVAZIONE SI CONSIGLIA IL RIFACIMENTO EX NOVO. 

 

 

 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

 

         



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA – PROVINCIA DI TREVISO 

 

- SCHEDA CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI - 
 

 

Data rilievo: DICEMBRE 2022   

Ubicazione: VIA MOLINO SOLIGON / VIA TRIESTE Denominazione: Q12I  

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL QUADRO 

     

STATO DI CONSERVAZIONE  ALIMENTAZIONE QUADRO  GRADO DI PROTEZIONE QUADRO 

 Buono   TRIFASE + NEUTRO   IP44 

 Involucro rotto   MONOFASE + NEUTRO   IP55 

 Inadeguato (non a norma)      IP65 

        

 
PROTEZIONI ELETTRICHE PRESENTI 

SUL QUADRO 
 MESSA A TERRA:  TIPOLOGIA CAVI: 

 SI’    NO MAGNETOTERMICO   PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV UNIPOLARI 

 SI’    NO DIFFERENZIALE   NON PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV MULTIPOLARI 

    CLASSE II    

 
ACCENSIONE/SEGNIMENTO  REGOLAZIONE FLUSSO: 

  CREPUSCOLARE   TUTTA LA NOTTE/MEZZA NOTTE 

  OROLOGIO    REGOLATORE DI FLUSSO 

  OROLOGIO ASTRONOMICO    

     

 
 

CONFORMITA’ ALLE NORME 

     

 CONFORME  NON CONFORME  DA SOSTITUIRE 

 
 

NOTE AGGIUNTIVE 

 IL QUADRO NECESSITA DI PULIZIA E MANUTENZIONE. 

 

 

 

 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

 

         



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA – PROVINCIA DI TREVISO 

 

- SCHEDA CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI - 
 

 

Data rilievo: DICEMBRE 2022   

Ubicazione: VIA CAVRIE’ Denominazione: Q13I  

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL QUADRO 

     

STATO DI CONSERVAZIONE  ALIMENTAZIONE QUADRO  GRADO DI PROTEZIONE QUADRO 

 Buono   TRIFASE + NEUTRO   IP44 

 Involucro rotto   MONOFASE + NEUTRO   IP55 

 Inadeguato (non a norma)      IP65 

        

 
PROTEZIONI ELETTRICHE PRESENTI 

SUL QUADRO 
 MESSA A TERRA:  TIPOLOGIA CAVI: 

 SI’    NO MAGNETOTERMICO   PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV UNIPOLARI 

 SI’    NO DIFFERENZIALE   NON PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV MULTIPOLARI 

    CLASSE II    

 
ACCENSIONE/SEGNIMENTO  REGOLAZIONE FLUSSO: 

  CREPUSCOLARE   TUTTA LA NOTTE/MEZZA NOTTE 

  OROLOGIO    REGOLATORE DI FLUSSO 

  OROLOGIO ASTRONOMICO    

     

 
 

CONFORMITA’ ALLE NORME 

     

 CONFORME  NON CONFORME  DA SOSTITUIRE 

 
 

NOTE AGGIUNTIVE 

  

 

 

 

 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

 

         



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA – PROVINCIA DI TREVISO 

 

- SCHEDA CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI - 
 

 

Data rilievo: DICEMBRE 2022   

Ubicazione: VIA CUCCA Denominazione: Q14I  

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL QUADRO 

     

STATO DI CONSERVAZIONE  ALIMENTAZIONE QUADRO  GRADO DI PROTEZIONE QUADRO 

 Buono   TRIFASE + NEUTRO   IP44 

 Involucro rotto   MONOFASE + NEUTRO   IP55 

 Inadeguato (non a norma)      IP65 

        

 
PROTEZIONI ELETTRICHE PRESENTI 

SUL QUADRO 
 MESSA A TERRA:  TIPOLOGIA CAVI: 

 SI’    NO MAGNETOTERMICO   PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV UNIPOLARI 

 SI’    NO DIFFERENZIALE   NON PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV MULTIPOLARI 

    CLASSE II    

 
ACCENSIONE/SEGNIMENTO  REGOLAZIONE FLUSSO: 

  CREPUSCOLARE   TUTTA LA NOTTE/MEZZA NOTTE 

  OROLOGIO    REGOLATORE DI FLUSSO 

  OROLOGIO ASTRONOMICO    

     

 
 

CONFORMITA’ ALLE NORME 

     

 CONFORME  NON CONFORME  DA SOSTITUIRE 

 
 

NOTE AGGIUNTIVE 

 INVOLUCRO DEL QUADRO ROTTO. 

CREPUSCOLARE A BORDO DEL CORPO ILLUMINANTE. 

 

 

 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

 

         



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA – PROVINCIA DI TREVISO 

 

- SCHEDA CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI - 
 

 

Data rilievo: DICEMBRE 2022   

Ubicazione: VIA BORGO CATTANEI / VIA S. MENNA Denominazione: Q15I  

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL QUADRO 

     

STATO DI CONSERVAZIONE  ALIMENTAZIONE QUADRO  GRADO DI PROTEZIONE QUADRO 

 Buono   TRIFASE + NEUTRO   IP44 

 Involucro rotto   MONOFASE + NEUTRO   IP55 

 Inadeguato (non a norma)      IP65 

        

 
PROTEZIONI ELETTRICHE PRESENTI 

SUL QUADRO 
 MESSA A TERRA:  TIPOLOGIA CAVI: 

 SI’    NO MAGNETOTERMICO   PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV UNIPOLARI 

 SI’    NO DIFFERENZIALE   NON PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV MULTIPOLARI 

    CLASSE II    

 
ACCENSIONE/SEGNIMENTO  REGOLAZIONE FLUSSO: 

  CREPUSCOLARE   TUTTA LA NOTTE/MEZZA NOTTE 

  OROLOGIO    REGOLATORE DI FLUSSO 

  OROLOGIO ASTRONOMICO    

     

 
 

CONFORMITA’ ALLE NORME 

     

 CONFORME  NON CONFORME  DA SOSTITUIRE 

 
 

NOTE AGGIUNTIVE 

 IL QUADRO NECESSITA DI PULIZIA E MANUTENZIONE. 

 

 

 

 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

 

         



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA – PROVINCIA DI TREVISO 

 

- SCHEDA CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI - 
 

 

Data rilievo: DICEMBRE 2022   

Ubicazione: VIA S. MENNA Denominazione: Q16I  

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL QUADRO 

     

STATO DI CONSERVAZIONE  ALIMENTAZIONE QUADRO  GRADO DI PROTEZIONE QUADRO 

 Buono   TRIFASE + NEUTRO   IP44 

 Involucro rotto   MONOFASE + NEUTRO   IP55 

 Inadeguato (non a norma)      IP65 

        

 
PROTEZIONI ELETTRICHE PRESENTI 

SUL QUADRO 
 MESSA A TERRA:  TIPOLOGIA CAVI: 

 SI’    NO MAGNETOTERMICO   PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV UNIPOLARI 

 SI’    NO DIFFERENZIALE   NON PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV MULTIPOLARI 

    CLASSE II    

 
ACCENSIONE/SEGNIMENTO  REGOLAZIONE FLUSSO: 

  CREPUSCOLARE   TUTTA LA NOTTE/MEZZA NOTTE 

  OROLOGIO    REGOLATORE DI FLUSSO 

  OROLOGIO ASTRONOMICO    

     

 
 

CONFORMITA’ ALLE NORME 

     

 CONFORME  NON CONFORME  DA SOSTITUIRE 

 
 

NOTE AGGIUNTIVE 

  

 

 

 

 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

 

         



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA – PROVINCIA DI TREVISO 

 

- SCHEDA CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI - 
 

 

Data rilievo: DICEMBRE 2022   

Ubicazione: VIA GIACOMINI Denominazione: Q17I  

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL QUADRO 

     

STATO DI CONSERVAZIONE  ALIMENTAZIONE QUADRO  GRADO DI PROTEZIONE QUADRO 

 Buono   TRIFASE + NEUTRO   IP44 

 Involucro rotto   MONOFASE + NEUTRO   IP55 

 Inadeguato (non a norma)      IP65 

        

 
PROTEZIONI ELETTRICHE PRESENTI 

SUL QUADRO 
 MESSA A TERRA:  TIPOLOGIA CAVI: 

 SI’    NO MAGNETOTERMICO   PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV UNIPOLARI 

 SI’    NO DIFFERENZIALE   NON PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV MULTIPOLARI 

    CLASSE II    

 
ACCENSIONE/SEGNIMENTO  REGOLAZIONE FLUSSO: 

  CREPUSCOLARE   TUTTA LA NOTTE/MEZZA NOTTE 

  OROLOGIO    REGOLATORE DI FLUSSO 

  OROLOGIO ASTRONOMICO    

     

 
 

CONFORMITA’ ALLE NORME 

     

 CONFORME  NON CONFORME  DA SOSTITUIRE 

 
 

NOTE AGGIUNTIVE 

  

 

 

 

 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

 

   



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA – PROVINCIA DI TREVISO 

 

- SCHEDA CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI - 
 

 

Data rilievo: DICEMBRE 2022   

Ubicazione: VIA MOLINO SOLIGON Denominazione: Q18I  

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL QUADRO 

     

STATO DI CONSERVAZIONE  ALIMENTAZIONE QUADRO  GRADO DI PROTEZIONE QUADRO 

 Buono   TRIFASE + NEUTRO   IP44 

 Involucro rotto   MONOFASE + NEUTRO   IP55 

 Inadeguato (non a norma)      IP65 

        

 
PROTEZIONI ELETTRICHE PRESENTI 

SUL QUADRO 
 MESSA A TERRA:  TIPOLOGIA CAVI: 

 SI’    NO MAGNETOTERMICO   PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV UNIPOLARI 

 SI’    NO DIFFERENZIALE   NON PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV MULTIPOLARI 

    CLASSE II    

 
ACCENSIONE/SEGNIMENTO  REGOLAZIONE FLUSSO: 

  CREPUSCOLARE   TUTTA LA NOTTE/MEZZA NOTTE 

  OROLOGIO    REGOLATORE DI FLUSSO 

  OROLOGIO ASTRONOMICO    

     

 
 

CONFORMITA’ ALLE NORME 

     

 CONFORME  NON CONFORME  DA SOSTITUIRE 

 
 

NOTE AGGIUNTIVE 

  

 

 

 

 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

 

         



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA – PROVINCIA DI TREVISO 

 

- SCHEDA CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI - 
 

 

Data rilievo: DICEMBRE 2022   

Ubicazione: VIA A. VOLTA Denominazione: Q01L  

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL QUADRO 

     

STATO DI CONSERVAZIONE  ALIMENTAZIONE QUADRO  GRADO DI PROTEZIONE QUADRO 

 Buono   TRIFASE + NEUTRO   IP44 

 Involucro rotto   MONOFASE + NEUTRO   IP55 

 Inadeguato (non a norma)      IP65 

        

 
PROTEZIONI ELETTRICHE PRESENTI 

SUL QUADRO 
 MESSA A TERRA:  TIPOLOGIA CAVI: 

 SI’    NO MAGNETOTERMICO   PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV UNIPOLARI 

 SI’    NO DIFFERENZIALE   NON PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV MULTIPOLARI 

    CLASSE II    

 
ACCENSIONE/SEGNIMENTO  REGOLAZIONE FLUSSO: 

  CREPUSCOLARE   TUTTA LA NOTTE/MEZZA NOTTE 

  OROLOGIO    REGOLATORE DI FLUSSO 

  OROLOGIO ASTRONOMICO    

     

 
 

CONFORMITA’ ALLE NORME 

     

 CONFORME  NON CONFORME  DA SOSTITUIRE 

 
 

NOTE AGGIUNTIVE 

  

 

 

 

 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

 

         



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA – PROVINCIA DI TREVISO 

 

- SCHEDA CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI - 
 

 

Data rilievo: DICEMBRE 2022   

Ubicazione: VIA LEVADA Denominazione: Q02L  

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL QUADRO 

     

STATO DI CONSERVAZIONE  ALIMENTAZIONE QUADRO  GRADO DI PROTEZIONE QUADRO 

 Buono   TRIFASE + NEUTRO   IP44 

 Involucro rotto   MONOFASE + NEUTRO   IP55 

 Inadeguato (non a norma)      IP65 

        

 
PROTEZIONI ELETTRICHE PRESENTI 

SUL QUADRO 
 MESSA A TERRA:  TIPOLOGIA CAVI: 

 SI’    NO MAGNETOTERMICO   PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV UNIPOLARI 

 SI’    NO DIFFERENZIALE   NON PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV MULTIPOLARI 

    CLASSE II    

 
ACCENSIONE/SEGNIMENTO  REGOLAZIONE FLUSSO: 

  CREPUSCOLARE   TUTTA LA NOTTE/MEZZA NOTTE 

  OROLOGIO    REGOLATORE DI FLUSSO 

  OROLOGIO ASTRONOMICO    

     

 
 

CONFORMITA’ ALLE NORME 

     

 CONFORME  NON CONFORME  DA SOSTITUIRE 

 
 

NOTE AGGIUNTIVE 

 EFFETTUARE PULIZIA AL QUADRO. 

 

 

 

 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

 

         



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA – PROVINCIA DI TREVISO 

 

- SCHEDA CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI - 
 

 

Data rilievo: DICEMBRE 2022   

Ubicazione: VIA LEVADA / GREGUOLI Denominazione: Q03L  

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL QUADRO 

     

STATO DI CONSERVAZIONE  ALIMENTAZIONE QUADRO  GRADO DI PROTEZIONE QUADRO 

 Buono   TRIFASE + NEUTRO   IP44 

 Involucro rotto   MONOFASE + NEUTRO   IP55 

 Inadeguato (non a norma)      IP65 

 ACCETTABILE       

 
PROTEZIONI ELETTRICHE PRESENTI 

SUL QUADRO 
 MESSA A TERRA:  TIPOLOGIA CAVI: 

 SI’    NO MAGNETOTERMICO   PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV UNIPOLARI 

 SI’    NO DIFFERENZIALE   NON PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV MULTIPOLARI 

    CLASSE II    

 
ACCENSIONE/SEGNIMENTO  REGOLAZIONE FLUSSO: 

  CREPUSCOLARE   TUTTA LA NOTTE/MEZZA NOTTE 

  OROLOGIO    REGOLATORE DI FLUSSO 

  OROLOGIO ASTRONOMICO    

     

 
 

CONFORMITA’ ALLE NORME 

     

 CONFORME  NON CONFORME  DA SOSTITUIRE 

 
 

NOTE AGGIUNTIVE 

 EFFETTUARE PULIZIA E MANUTENZIONE AL QUADRO. 

 

 

 

 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

 

         



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA – PROVINCIA DI TREVISO 

 

- SCHEDA CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI - 
 

 

Data rilievo: DICEMBRE 2022   

Ubicazione: VIA FERMI Denominazione: Q04L  

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL QUADRO 

     

STATO DI CONSERVAZIONE  ALIMENTAZIONE QUADRO  GRADO DI PROTEZIONE QUADRO 

 Buono   TRIFASE + NEUTRO   IP44 

 Involucro rotto   MONOFASE + NEUTRO   IP55 

 Inadeguato (non a norma)      IP65 

        

 
PROTEZIONI ELETTRICHE PRESENTI 

SUL QUADRO 
 MESSA A TERRA:  TIPOLOGIA CAVI: 

 SI’    NO MAGNETOTERMICO   PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV UNIPOLARI 

 SI’    NO DIFFERENZIALE   NON PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV MULTIPOLARI 

    CLASSE II    

 
ACCENSIONE/SEGNIMENTO  REGOLAZIONE FLUSSO: 

  CREPUSCOLARE   TUTTA LA NOTTE/MEZZA NOTTE 

  OROLOGIO    REGOLATORE DI FLUSSO 

  OROLOGIO ASTRONOMICO    

     

 
 

CONFORMITA’ ALLE NORME 

     

 CONFORME  NON CONFORME  DA SOSTITUIRE 

 
 

NOTE AGGIUNTIVE 

  

 

 

 

 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

 

         



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA – PROVINCIA DI TREVISO 

 

- SCHEDA CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI - 
 

 

Data rilievo: DICEMBRE 2022   

Ubicazione: VIA CANOVA Denominazione: Q05L  

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL QUADRO 

     

STATO DI CONSERVAZIONE  ALIMENTAZIONE QUADRO  GRADO DI PROTEZIONE QUADRO 

 Buono   TRIFASE + NEUTRO   IP44 

 Involucro rotto   MONOFASE + NEUTRO   IP55 

 Inadeguato (non a norma)      IP65 

 ACCETTABILE      IP40 

 
PROTEZIONI ELETTRICHE PRESENTI 

SUL QUADRO 
 MESSA A TERRA:  TIPOLOGIA CAVI: 

 SI’    NO MAGNETOTERMICO   PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV UNIPOLARI 

 SI’    NO DIFFERENZIALE   NON PRESENTE   FG7(O)R 0,6/1KV MULTIPOLARI 

    CLASSE II    

 
ACCENSIONE/SEGNIMENTO  REGOLAZIONE FLUSSO: 

  CREPUSCOLARE   TUTTA LA NOTTE/MEZZA NOTTE 

  OROLOGIO    REGOLATORE DI FLUSSO 

  OROLOGIO ASTRONOMICO    

     

 
 

CONFORMITA’ ALLE NORME 

     

 CONFORME  NON CONFORME  DA SOSTITUIRE 

 
 

NOTE AGGIUNTIVE 

 IL QUADRO E’ MOLTO DATATO, EFFETTUARE MANUTENZIONE. 

 

 

 

 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

 

         



ELETTROSTUDIO S.R.L. S.T.P.

Parco Munari, 2 - 31041 Cornuda (TV)

info@elettrostudiosrl.eu

Comune di San Biagio di Callalta

P.I.C.I.L.

Progressivo IDELEM
Codice 

Quadro
Via

Tipo 

Sostegno

Altezza 

Sostegno
Materiale sostegno Stato sostegno Modello plafoniera

Stato 

armature

Inclinazione 

plafoniera

Conformità 

LR17/09

Tipologia 

Lampada

Tipo corpo 

illuminante

Potenza 

lampada 

1 (watt)

Potenza 

lampada 

2 (watt)

Potenza 

lampada 

3 (watt)

Potenza 

lampada 

4 (watt)

1 237 Q01A Via Postumia Centro Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo A Accettabile 0 Non conforme SHP Stradale 100 100 0 0

2 238 Q01A Via Cucca Palo 7,5 Acciaio Zincato Buono tipo A Accettabile 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

3 240 Q01A Via Cucca Palo 7,5 Acciaio Zincato Buono tipo A Accettabile 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

4 241 Q01A Via Cucca Palo 7,5 Acciaio Zincato Buono tipo A Accettabile 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

5 242 Q01A Via Cucca Palo 7,5 Acciaio Zincato Buono tipo A Accettabile 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

6 243 Q01A Via Cucca Palo 7,5 Acciaio Zincato Buono tipo A Accettabile 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

7 244 Q01A Via Cucca Palo 7,5 Acciaio Zincato Buono tipo A Accettabile 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

8 245 Q01A Via Cucca Palo 7,5 Acciaio Zincato Buono tipo A Accettabile 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

9 246 Q01A Via Cucca Palo 7,5 Acciaio Zincato Buono tipo A Accettabile 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

10 247 Q01A Via Cucca Palo 7,5 Acciaio Zincato Buono tipo A Accettabile 0 Non conforme SHP Stradale 150 0 0 0

11 248 Q01A Via Vecellio Palo 7,5 Acciaio Zincato Buono City Design Tear Light Buono 0 Conforme LED Stradale 53 0 0 0

12 249 Q01A Via Vecellio Palo 7,5 Acciaio Zincato Buono City Design Tear Light Buono 0 Conforme LED Stradale 53 0 0 0

13 250 Q01A Via Cucca Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

14 251 Q01A Via Postumia Centro Palo 3,5 Acciaio Zincato Buono AEC Armonia LED Buono 0 Conforme LED Lanterna 48 0 0 0

15 252 Q01A Via Postumia Centro Palo 3,5 Acciaio Zincato Buono AEC Armonia LED Buono 0 Conforme LED Lanterna 48 0 0 0

16 253 Q01A Via Postumia Centro Palo 3,5 Acciaio Zincato Buono AEC Armonia LED Buono 0 Conforme LED Lanterna 48 0 0 0

17 254 Q01A Via Postumia Centro Palo 3,5 Acciaio Zincato Accettabile AEC Armonia LED Buono 0 Conforme LED Lanterna 48 0 0 0

18 255 Q01A Via Postumia Centro Palo 3,5 Acciaio Zincato Buono AEC Armonia LED Buono 0 Conforme LED Lanterna 48 0 0 0

19 256 Q01A Via Postumia Centro Palo 3,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Armonia LED Buono 0 Conforme LED Lanterna 48 0 0 0

20 257 Q01A Via Postumia Centro Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 2 urban TP Buono 0 Conforme LED Lanterna 48 0 0 0

21 258 Q01A Via Postumia Centro Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 2 urban TP Buono 0 Conforme LED Lanterna 48 0 0 0

22 259 Q01A Via Postumia Centro Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 2 urban TP Buono 0 Conforme LED Lanterna 48 0 0 0

23 260 Q01A Via Postumia Centro Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 2 urban TP Buono 0 Conforme LED Lanterna 48 0 0 0

24 261 Q01A Via Postumia Centro Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 2 urban TP Buono 0 Conforme LED Lanterna 48 0 0 0

25 262 Q01A Via Postumia Centro Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 2 urban TP Buono 0 Conforme LED Lanterna 48 0 0 0

26 263 Q01A Via Postumia Centro Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 2 urban TP Buono 0 Conforme LED Lanterna 48 0 0 0

27 264 Q01A Via Postumia Centro Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 2 urban TP Buono 0 Conforme LED Lanterna 48 0 0 0

28 265 Q01A Via Postumia Centro Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 2 urban TP Buono 0 Conforme LED Lanterna 48 0 0 0

29 266 Q01A Via Postumia Centro Palo 3,5 Acciaio Zincato Buono AEC Armonia LED Buono 0 Conforme LED Lanterna 48 0 0 0

30 267 Q01A Via Postumia Centro Palo 3,5 Acciaio Zincato Buono AEC Armonia LED Buono 0 Conforme LED Lanterna 48 0 0 0

31 268 Q01A Via Postumia Centro Palo 3,5 Acciaio Zincato Buono AEC Armonia LED Buono 0 Conforme LED Lanterna 48 0 0 0

32 269 Q01A Via Postumia Centro Palo 3,5 Acciaio Zincato Buono AEC Armonia LED Buono 0 Conforme LED Lanterna 48 0 0 0

33 270 Q01A Via Postumia Centro Palo 3,5 Acciaio Zincato Buono AEC Armonia LED Buono 0 Conforme LED Lanterna 48 0 0 0

34 271 Q01A Via Vallio Palo 4,5 Acciaio Zincato Buono AEC Armonia LED Buono 0 Conforme LED Lanterna 48 0 0 0

35 272 Q01A Via Vallio Palo 4,5 Acciaio Zincato Buono AEC Armonia LED Buono 0 Conforme LED Lanterna 48 0 0 0

36 273 Q01A Via Vallio Palo 4,5 Acciaio Zincato Buono AEC Armonia LED Buono 0 Conforme LED Lanterna 48 0 0 0

37 274 Q01A Via Vallio Palo 4,5 Acciaio Zincato Buono AEC Armonia LED Buono 0 Conforme LED Lanterna 48 0 0 0

38 275 Q01A Via Vallio Palo 4,5 Acciaio Zincato Buono AEC Armonia LED Buono 0 Conforme LED Lanterna 48 0 0 0

39 276 Q01A Via Vallio Palo 4,5 Acciaio Zincato Buono AEC Armonia LED Buono 0 Conforme LED Lanterna 48 0 0 0

40 3337 Q01A Via Vecellio Palo 7 Acciaio Zincato Buono City Design Tear Light Buono 0 Conforme LED Stradale 53 0 0 0

41 3338 Q01A Via Vecellio Palo 6 Acciaio Zincato Buono City Design Tear Light Buono 0 Conforme LED Stradale 53 0 0 0

42 3339 Q01A Via Vecellio Palo 6 Acciaio Zincato Buono City Design Tear Light Buono 0 Conforme LED Stradale 53 0 0 0

Potenza totale - escluse perdite alimentatori) Watt 3113 100 0 0

Potenza complessiva quadro(escluse perdite alimentatori) Watt 3213

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - STATO DI FATTO PUNTI LUCE A DICEMBRE 2022



ELETTROSTUDIO S.R.L. S.T.P.

Parco Munari, 2 - 31041 Cornuda (TV)

info@elettrostudiosrl.eu

Comune di San Biagio di Callalta

P.I.C.I.L.

Progressivo IDELEM
Codice 

Quadro
Via

Tipo 

Sostegno

Altezza 

Sostegno
Materiale sostegno Stato sostegno Modello plafoniera

Stato 

armature

Inclinazione 

plafoniera

Conformità 

LR17/09

Tipologia 

Lampada

Tipo corpo 

illuminante

Potenza 

lampada 

1 (watt)

Potenza 

lampada 

2 (watt)

Potenza 

lampada 

3 (watt)

Potenza 

lampada 

4 (watt)

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - STATO DI FATTO PUNTI LUCE A DICEMBRE 2022

1 270 Q02A Piazza Berlinguer Palo 4 Acciaio Verniciato Buono City Design Moon Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

2 279 Q02A Piazza Berlinguer Palo 4 Acciaio Verniciato Buono City Design Moon Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

3 280 Q02A Piazza Berlinguer Palo 4 Acciaio Verniciato Buono City Design Moon Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

4 281 Q02A Piazza Berlinguer Palo 4 Acciaio Verniciato Buono City Design Moon Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

5 282 Q02A Piazza Berlinguer Palo 4 Acciaio Verniciato Buono City Design Moon Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

6 283 Q02A Piazza Berlinguer Palo 4 Acciaio Verniciato Buono City Design Moon Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

7 284 Q02A Piazza Berlinguer Palo 4 Acciaio Verniciato Buono City Design Moon Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

8 285 Q02A Piazza Berlinguer Palo 4 Acciaio Verniciato Buono City Design Moon Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

9 286 Q02A Piazza Berlinguer Palo 4 Acciaio Verniciato Buono City Design Moon Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

10 287 Q02A Piazza Berlinguer Palo 4 Acciaio Verniciato Buono City Design Moon Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

11 288 Q02A Piazza Berlinguer Palo 4 Acciaio Verniciato Buono City Design Moon Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

12 289 Q02A Piazza Berlinguer Palo 4 Acciaio Verniciato Buono City Design Moon Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

13 290 Q02A Piazza Berlinguer Palo 4 Acciaio Verniciato Buono City Design Moon Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

14 291 Q02A Piazza Berlinguer Palo 4 Acciaio Verniciato Buono City Design Moon Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

15 292 Q02A Piazza Berlinguer Palo 4 Acciaio Verniciato Buono City Design Moon Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

16 293 Q02A Piazza Berlinguer Palo 3,5 Acciaio Verniciato Buono tipo G Obsoleta 0 Non conforme HQL Globo 125 125 125 0

17 294 Q02A Piazza Berlinguer Palo 3,5 Acciaio Verniciato Buono tipo G Obsoleta 0 Non conforme HQL Globo 125 125 125 0

18 295 Q02A Piazza Berlinguer Palo 3,5 Acciaio Verniciato Buono tipo G Obsoleta 0 Non conforme HQL Globo 125 125 125 0

19 296 Q02A Via Postumia Centro Palo 3,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Armonia LED Buono 0 Conforme LED Lanterna 48 0 0 0

20 297 Q02A Via Postumia Centro Palo 3,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Armonia LED Buono 0 Conforme LED Lanterna 48 0 0 0

21 298 Q02A Via Postumia Centro Palo 3,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Armonia LED Buono 0 Conforme LED Lanterna 48 0 0 0

22 299 Q02A Via Postumia Centro Palo 3,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Armonia LED Buono 0 Conforme LED Lanterna 48 0 0 0

23 300 Q02A Via Postumia Centro Palo 6 Acciaio Zincato Buono proiettore Buono 0 Conforme JMT Lanterna 100 0 0 0

24 301 Q02A Via Postumia Centro Palo 9 Acciaio Zincato Buono tipo A Obsoleta 0 Conforme SHP Stradale 150 150 0 0

25 302 Q02A Via Postumia Centro Palo 6 Acciaio Verniciato Buono barra LED Buono 0 Conforme LED Stradale 50 0 0 0

Potenza totale - escluse perdite alimentatori) Watt 1362 525 375 0

Potenza complessiva quadro(escluse perdite alimentatori) Watt 2262



ELETTROSTUDIO S.R.L. S.T.P.

Parco Munari, 2 - 31041 Cornuda (TV)

info@elettrostudiosrl.eu

Comune di San Biagio di Callalta

P.I.C.I.L.

Progressivo IDELEM
Codice 

Quadro
Via

Tipo 

Sostegno

Altezza 

Sostegno
Materiale sostegno Stato sostegno Modello plafoniera

Stato 

armature

Inclinazione 

plafoniera

Conformità 

LR17/09

Tipologia 

Lampada

Tipo corpo 

illuminante

Potenza 

lampada 

1 (watt)

Potenza 

lampada 

2 (watt)

Potenza 

lampada 

3 (watt)

Potenza 

lampada 

4 (watt)

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - STATO DI FATTO PUNTI LUCE A DICEMBRE 2022

1 350 Q03A Via Resistenza Palo 3,5 Acciaio Verniciato Sostituire AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

2 351 Q03A Via Resistenza Palo 3,5 Acciaio Verniciato Sostituire AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

3 352 Q03A Via Resistenza Palo 3,5 Acciaio Verniciato Sostituire AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

4 353 Q03A Via Resistenza Palo 3,5 Acciaio Verniciato Sostituire AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

5 354 Q03A Via Resistenza Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo A Buono 0 Conforme HQL Stradale 125 0 0 0

6 355 Q03A Via Resistenza Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo A Buono 0 Conforme HQL Stradale 125 0 0 0

7 356 Q03A Via Resistenza Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo A Buono 0 Conforme HQL Stradale 125 0 0 0

8 357 Q03A Via Resistenza Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo A Buono 0 Conforme HQL Stradale 125 0 0 0

9 358 Q03A Via Resistenza Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo A Buono 0 Conforme HQL Stradale 125 0 0 0

10 359 Q03A Via 2 Giugno Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo A Buono 0 Conforme HQL Stradale 125 0 0 0

11 360 Q03A Via 2 Giugno Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo A Buono 0 Conforme HQL Stradale 125 0 0 0

12 361 Q03A Via 2 Giugno Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo A Buono 0 Non conforme HQL Stradale 125 0 0 0

13 362 Q03A Via 2 Giugno Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo B Buono 0 Non conforme HQL Stradale 125 0 0 0

14 363 Q03A Via 2 Giugno Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo B Buono 0 Non conforme HQL Stradale 125 0 0 0

15 364 Q03A Via 2 Giugno Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 0 Non conforme HQL Stradale 125 0 0 0

16 365 Q03A Via 2 Giugno Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo B Buono 0 Non conforme HQL Stradale 125 0 0 0

17 366 Q03A Via 2 Giugno Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo B Buono 0 Non conforme HQL Stradale 125 0 0 0

18 367 Q03A Via 2 Giugno Palo 8 Acciaio Verniciato Buono tipo C Buono 0 Non conforme HQL Stradale 125 0 0 0

19 368 Q03A Via 2 Giugno Palo 8 Acciaio Verniciato Buono tipo B Buono 0 Non conforme HQL Stradale 125 0 0 0

20 369 Q03A Via 2 Giugno Palo 8 Acciaio Verniciato Buono tipo B Buono 0 Non conforme HQL Stradale 125 0 0 0

21 370 Q03A Via Carlo Goldoni Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo A Buono 0 Conforme HQL Stradale 125 0 0 0

22 370 Q03A Via Postumia Centro Palo 6 Acciaio Verniciato Buono proiettore Buono 0 Conforme LED Stradale 100 0 0 0

23 371 Q03A Via Postumia Centro Palo 4 Acciaio Verniciato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

24 372 Q03A Via Postumia Centro Palo 4 Acciaio Verniciato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

25 373 Q03A Via Postumia Centro Palo 4 Acciaio Verniciato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

26 374 Q03A Via Postumia Centro Palo 4 Acciaio Verniciato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

27 375 Q03A Via Postumia Centro Palo 4 Acciaio Verniciato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

28 376 Q03A Via Municipio Palo 4 Acciaio Verniciato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

29 377 Q03A Via Municipio Palo 4 Acciaio Verniciato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

30 379 Q03A Via Carlo Goldoni Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo A Buono 0 Conforme HQL Stradale 125 0 0 0

31 380 Q03A Via Postumia Centro Palo 4 Acciaio Verniciato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

32 381 Q03A Via Postumia Centro Palo 4 Acciaio Verniciato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

33 382 Q03A Via Postumia Centro Palo 6 Acciaio Verniciato Buono proiettore Buono 0 Conforme LED Stradale 100 0 0 0

34 383 Q03A Via Postumia Centro Palo 4 Acciaio Verniciato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

35 384 Q03A Via Postumia Centro Palo 4 Acciaio Verniciato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

36 385 Q03A Via Postumia Centro Palo 4 Acciaio Verniciato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

37 386 Q03A Via Postumia Centro Palo 4 Acciaio Verniciato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

38 387 Q03A Via Postumia Centro Palo 4 Acciaio Verniciato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

39 388 Q03A Via Postumia Centro Palo 4 Acciaio Verniciato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

40 389 Q03A Via Postumia Centro Palo 4 Acciaio Verniciato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

41 390 Q03A Via Postumia Centro Palo 4 Acciaio Verniciato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

42 391 Q03A Via Postumia Centro Palo 4 Acciaio Verniciato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

43 392 Q03A Via Postumia Centro Palo 4 Acciaio Verniciato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme HQL Lanterna 125 0 0 0

44 393 Q03A Via Postumia Centro Palo 4 Acciaio Verniciato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

45 394 Q03A Via Postumia Centro Palo 4 Acciaio Verniciato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

46 395 Q03A Via Postumia Centro Palo 4 Acciaio Verniciato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

47 396 Q03A Via Postumia Centro Palo 4 Acciaio Verniciato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

48 397 Q03A Via Bixio Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo A Buono 0 Conforme HQL Stradale 125 0 0 0

49 398 Q03A Via Resistenza Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo A Buono 0 Conforme HQL Stradale 125 0 0 0

50 399 Q03A Via Resistenza Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo A Buono 0 Conforme HQL Stradale 125 0 0 0

51 400 Q03A Via Resistenza Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo A Buono 0 Conforme HQL Stradale 125 0 0 0

52 401 Q03A Via Bixio Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo A Buono 0 Conforme HQL Stradale 125 0 0 0

53 402 Q03A Via 2 Giugno Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo A Buono 0 Conforme HQL Stradale 125 0 0 0

54 403 Q03A Via 2 Giugno Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo A Buono 0 Conforme HQL Stradale 125 0 0 0
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55 404 Q03A Via 2 Giugno Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo A Buono 0 Conforme HQL Stradale 125 0 0 0

56 405 Q03A Via 2 Giugno Palo 9 Acciaio Verniciato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

57 406 Q03A Via 2 Giugno Palo 9 Acciaio Verniciato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

58 407 Q03A Via 2 Giugno Palo 8 Acciaio Verniciato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 100 0 0

59 408 Q03A Via 2 Giugno Palo 9 Acciaio Verniciato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 100 0 0

60 409 Q03A Via 2 Giugno Palo 9 Acciaio Verniciato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 100 0 0

61 410 Q03A Via 2 Giugno Palo 9 Acciaio Verniciato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 100 0 0

62 411 Q03A Via 2 Giugno Palo 9 Acciaio Verniciato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

63 412 Q03A Via 2 Giugno Palo 9 Acciaio Verniciato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

64 413 Q03A Via 2 Giugno Palo 9 Acciaio Verniciato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

65 414 Q03A Via 2 Giugno Palo 9 Acciaio Verniciato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

66 415 Q03A Via 2 Giugno Palo 9 Acciaio Verniciato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

67 416 Q03A Via 2 Giugno Palo 9 Acciaio Verniciato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 150 0 0

68 417 Q03A Via Perinotto Palo 9 Acciaio Verniciato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

69 418 Q03A Via Perinotto Palo 9 Acciaio Verniciato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

70 419 Q03A Via Marco Polo Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo A Buono 0 Conforme HQL Stradale 125 0 0 0

71 420 Q03A Via Marco Polo Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo A Buono 0 Conforme HQL Stradale 125 0 0 0

72 421 Q03A Via 2 Giugno Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo A Buono 0 Conforme HQL Stradale 125 0 0 0

73 422 Q03A Via 2 Giugno Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo A Buono 0 Conforme HQL Stradale 125 0 0 0

74 423 Q03A  Via 2 Giugno Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo A Buono 0 Conforme HQL Stradale 125 0 0 0

75 424 Q03A  Via 2 Giugno Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo A Buono 0 Conforme HQL Stradale 125 0 0 0

76 425 Q03A  Via Ippolito Nievo Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo A Buono 0 Conforme HQL Stradale 125 0 0 0

77 426 Q03A  Via Ippolito Nievo Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo A Buono 0 Conforme HQL Stradale 125 0 0 0

78 427 Q03A Via 2 Giugno Palo 3 Acciaio Zincato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme HQL Globo 125 0 0 0

79 428 Q03A Via 2 Giugno Palo 3 Acciaio Zincato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme HQL Globo 125 0 0 0

80 429 Q03A Via Fratelli Bandiera Palo 4 Acciaio Zincato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

81 430 Q03A Via Fratelli Bandiera Palo 4 Acciaio Zincato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme LED Lanterna 31 0 0 0

82 431 Q03A Via Fratelli Bandiera Palo 4 Acciaio Zincato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme LED Lanterna 31 0 0 0

83 432 Q03A Via Postumia Centro Palo 7 Acciaio Verniciato Buono Neri Lanterna Buono 0 Non conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

84 433 Q03A Via Postumia Centro Palo 7 Acciaio Verniciato Buono Neri Lanterna Buono 0 Non conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

85 434 Q03A Via Postumia Centro Palo 7 Acciaio Verniciato Buono Neri Lanterna Buono 0 Non conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

86 435 Q03A Via Postumia Centro Palo 7 Acciaio Verniciato Buono Neri Lanterna Buono 0 Non conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

87 436 Q03A Via Postumia Centro Palo 7 Acciaio Verniciato Buono Neri Lanterna Buono 0 Non conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

88 437 Q03A Via Postumia Centro Palo 7 Acciaio Verniciato Buono Neri Lanterna Buono 0 Non conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

89 438 Q03A Via Postumia Centro Palo 7 Acciaio Verniciato Buono Neri Lanterna Buono 0 Non conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

90 439 Q03A Via Postumia Centro Palo 7 Acciaio Verniciato Buono Neri Lanterna Buono 0 Non conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

91 440 Q03A Via Postumia Centro Palo 7 Acciaio Verniciato Buono Neri Lanterna Buono 0 Non conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

92 441 Q03A Via Postumia Centro Palo 7 Acciaio Verniciato Buono Neri Lanterna Buono 0 Non conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

93 442 Q03A Via Postumia Centro Palo 7 Acciaio Verniciato Buono Neri Lanterna Buono 0 Non conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

94 443 Q03A Via Postumia Centro Palo 7 Acciaio Verniciato Buono Neri Lanterna Buono 0 Non conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

95 444 Q03A Via Postumia Centro Palo 7 Acciaio Verniciato Buono Neri Lanterna Buono 0 Non conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

96 445 Q03A Via Postumia Centro Palo 7 Acciaio Verniciato Buono Neri Lanterna Buono 0 Non conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

97 446 Q03A Via Postumia Centro Palo 7 Acciaio Verniciato Buono Neri Lanterna Buono 0 Non conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

98 447 Q03A Via Postumia Centro Palo 7 Acciaio Verniciato Buono Neri Lanterna Buono 0 Non conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

99 448 Q03A Via Postumia Centro Palo 7 Acciaio Verniciato Buono Neri Lanterna Buono 0 Non conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

100 449 Q03A Via Postumia Centro Palo 7 Acciaio Verniciato Buono Neri Lanterna Buono 0 Non conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

101 450 Q03A Via Postumia Centro Palo 7 Acciaio Verniciato Buono Neri Lanterna Buono 0 Non conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

102 451 Q03A Via Postumia Centro Palo 7 Acciaio Verniciato Buono Neri Lanterna Buono 0 Non conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

103 452 Q03A Via Postumia Centro Palo 7 Acciaio Verniciato Buono Neri Lanterna Buono 0 Non conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

104 453 Q03A Via Postumia Centro Palo 7 Acciaio Verniciato Buono Neri Lanterna Buono 0 Non conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

105 454 Q03A Via Postumia Centro Palo 7 Acciaio Verniciato Buono Neri Lanterna Buono 0 Non conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

106 455 Q03A Via Postumia Centro Palo 7 Acciaio Verniciato Buono Neri Lanterna Buono 0 Non conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

107 456 Q03A Via Postumia Centro Palo 7 Acciaio Verniciato Buono Neri Lanterna Buono 0 Non conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

108 457 Q03A Via Postumia Centro Palo 7 Acciaio Verniciato Buono Neri Lanterna Buono 0 Non conforme SHP Lanterna 70 0 0 0
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109 458 Q03A Via Postumia Centro Palo 7 Acciaio Verniciato Buono Neri Lanterna Buono 0 Non conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

110 459 Q03A Via Postumia Centro Palo 7 Acciaio Verniciato Buono Neri Lanterna Buono 0 Non conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

111 460 Q03A Via Postumia Centro Palo 7 Acciaio Verniciato Buono Neri Lanterna Buono 0 Non conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

112 461 Q03A Via Postumia Centro Palo 7 Acciaio Verniciato Buono Neri Lanterna Buono 0 Non conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

113 462 Q03A Via Postumia Centro Palo 7 Acciaio Verniciato Buono Neri Lanterna Buono 0 Non conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

114 463 Q03A Via Postumia Centro Palo 7 Acciaio Verniciato Buono Neri Lanterna Buono 0 Non conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

115 464 Q03A Via Postumia Centro Palo 7 Acciaio Verniciato Buono Neri Lanterna Buono 0 Non conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

116 465 Q03A Via Postumia Centro Palo 7 Acciaio Verniciato Buono Neri Lanterna Buono 0 Non conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

117 466 Q03A Via Postumia Centro Palo 7 Acciaio Verniciato Buono Neri Lanterna Buono 0 Non conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

118 467 Q03A Via degli Alpini Palo 8 Acciaio Zincato Buono City Design LED Buono 0 Conforme LED Stradale 50 0 0 0

119 468 Q03A Via degli Alpini Palo 8 Acciaio Zincato Buono City Design LED Buono 0 Conforme LED Stradale 53 0 0 0

120 469 Q03A Via degli Alpini Palo 8 Acciaio Zincato Buono City Design LED Buono 0 Conforme LED Stradale 53 0 0 0

121 470 Q03A Via Fratelli Cairoli Palo 4 Acciaio Zincato Buono AEC Armonia LED Buono 0 Conforme LED Lanterna 31 0 0 0

122 470 Q03A Via degli Alpini Palo 8 Acciaio Zincato Buono City Design LED Buono 0 Conforme LED Stradale 53 0 0 0

123 471 Q03A Via degli Alpini Palo 8 Acciaio Zincato Buono City Design LED Buono 0 Conforme LED Stradale 53 0 0 0

124 472 Q03A Via Postumia Centro Palo 5 Acciaio Verniciato Accettabile tipo L Accettabile 0 Non conforme FLUO Lanterna 20 20 20 20

125 473 Q03A Via Postumia Centro Palo 5 Acciaio Verniciato Accettabile tipo L Accettabile 0 Non conforme FLUO Lanterna 20 20 20 20

126 474 Q03A Via Postumia Centro Palo 5 Acciaio Verniciato Accettabile tipo L Accettabile 0 Non conforme FLUO Lanterna 20 20 20 20

127 475 Q03A Via Postumia Centro Palo 5 Acciaio Verniciato Accettabile tipo L Accettabile 0 Non conforme FLUO Lanterna 20 20 20 20

128 476 Q03A Via Fratelli Cairoli Palo 4 Acciaio Zincato Buono AEC Armonia LED Buono 0 Conforme LED Lanterna 31 0 0 0

129 477 Q03A Via Fratelli Cairoli Palo 4 Acciaio Zincato Buono AEC Armonia LED Buono 0 Conforme LED Lanterna 31 0 0 0

130 479 Q03A Via Fratelli Cairoli Palo 4 Acciaio Zincato Buono AEC Armonia LED Buono 0 Conforme LED Lanterna 31 0 0 0

131 480 Q03A Via Postumia Centro Palo 4 Acciaio Verniciato Buono IGuzzini a specchio Buono 0 Non conforme SHP Proiettore 100 0 0 0

132 481 Q03A Via Postumia Centro Palo 4 Acciaio Verniciato Buono IGuzzini a specchio Buono 0 Non conforme SHP Proiettore 100 0 0 0

133 482 Q03A Via Lepanto Palo 8 Acciaio Zincato Buono City Design Buono 0 Conforme LED Stradale 53 0 0 0

134 483 Q03A Via Lepanto Palo 8 Acciaio Zincato Buono City Design Buono 0 Conforme LED Stradale 53 0 0 0

135 484 Q03A Via Lepanto Palo 8 Acciaio Zincato Buono City Design Buono 0 Conforme LED Stradale 53 0 0 0

136 485 Q03A Via Lepanto Palo 4 Acciaio Zincato Buono tipo G Obsoleta 0 Non conforme HQL Globo 125 0 0 0

137 486 Q03A Via Lepanto Palo 4 Acciaio Zincato Buono tipo G Obsoleta 0 Non conforme HQL Globo 125 0 0 0

138 487 Q03A Via Lepanto Palo 4 Acciaio Zincato Buono tipo G Obsoleta 0 Non conforme HQL Globo 125 0 0 0

139 488 Q03A Via Lepanto Palo 4 Acciaio Zincato Buono tipo G Obsoleta 0 Non conforme HQL Globo 125 0 0 0

140 489 Q03A Via Lepanto Palo 4 Acciaio Zincato Buono tipo G Obsoleta 0 Non conforme HQL Globo 125 0 0 0

141 490 Q03A Via Lepanto Palo 4 Acciaio Zincato Buono tipo G Obsoleta 0 Non conforme HQL Globo 125 0 0 0

142 491 Q03A Via Lepanto Palo 4 Acciaio Zincato Buono tipo G Obsoleta 0 Non conforme HQL Globo 125 0 0 0

143 492 Q03A Via Lepanto Palo 4 Acciaio Zincato Buono tipo G Obsoleta 0 Non conforme HQL Globo 125 0 0 0

144 493 Q03A Via Lepanto Palo 4 Acciaio Zincato Buono tipo G Obsoleta 0 Non conforme HQL Globo 125 0 0 0

145 494 Q03A Via Lepanto Palo 4 Acciaio Zincato Buono tipo G Obsoleta 0 Non conforme HQL Globo 125 0 0 0

146 495 Q03A Piazza del Donatore Parete altro Buono faretto incasso Buono 0 Conforme FLUO altro 18 0 0 0

147 496 Q03A Piazza del Donatore Parete altro Buono faretto incasso Buono 0 Conforme FLUO altro 18 0 0 0

148 497 Q03A Piazza del Donatore Parete altro Buono faretto incasso Buono 0 Conforme FLUO altro 18 0 0 0

149 498 Q03A Piazza del Donatore Parete altro Buono faretto incasso Buono 0 Conforme FLUO altro 18 0 0 0

150 499 Q03A Piazza del Donatore Parete altro Buono faretto incasso Buono 0 Conforme FLUO altro 18 0 0 0

151 500 Q03A Piazza del Donatore Parete altro Buono faretto incasso Buono 0 Conforme FLUO altro 18 0 0 0

152 501 Q03A Piazza del Donatore Parete altro Buono faretto incasso Buono 0 Conforme FLUO altro 18 0 0 0

153 502 Q03A Piazza del Donatore Parete altro Buono faretto incasso Buono 0 Conforme FLUO altro 18 0 0 0

154 503 Q03A Piazza del Donatore Parete altro Buono faretto incasso Buono 0 Conforme FLUO altro 18 0 0 0

155 504 Q03A Piazza del Donatore Palo 1,2 Acciaio Verniciato Buono faretto su paletto Buono 0 Conforme FLUO Lanterna 18 0 0 0

156 505 Q03A Piazza del Donatore Palo 1,2 Acciaio Verniciato Buono faretto su paletto Buono 0 Conforme FLUO Lanterna 18 0 0 0

157 506 Q03A Piazza del Donatore Palo 1,2 Acciaio Verniciato Buono faretto su paletto Buono 0 Conforme FLUO Lanterna 18 0 0 0

158 507 Q03A Piazza del Donatore Palo 1,2 Acciaio Verniciato Buono faretto su paletto Buono 0 Conforme FLUO Lanterna 18 0 0 0

159 508 Q03A Piazza del Donatore Palo 1,2 Acciaio Verniciato Buono faretto su paletto Buono 0 Conforme FLUO Lanterna 18 0 0 0

160 509 Q03A Piazza del Donatore Palo 1,2 Acciaio Verniciato Buono faretto su paletto Buono 0 Conforme FLUO Lanterna 18 0 0 0

161 510 Q03A Piazza del Donatore Palo 1,2 Acciaio Verniciato Buono faretto su paletto Buono 0 Conforme FLUO Lanterna 18 0 0 0

162 511 Q03A Piazza del Donatore Parete 3 altro Buono plafoniera parete Buono 0 Conforme JMT altro 35 0 0 0
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163 512 Q03A Piazza del Donatore Parete 3 altro Buono plafoniera parete Buono 0 Conforme JMT altro 35 0 0 0

164 513 Q03A Piazza del Donatore Parete 3 altro Buono plafoniera parete Buono 0 Conforme JMT altro 35 0 0 0

165 514 Q03A Piazza del Donatore Parete 3 altro Buono plafoniera parete Buono 0 Conforme JMT altro 35 0 0 0

166 763 Q03A Via 2 Giugno Palo 5 Acciaio Verniciato Buono AEC TRILOGA 1S Buono 0 Conforme SHP Lanterna 100 0 0 0

167 764 Q03A Via 2 Giugno Palo 5 Acciaio Verniciato Buono AEC TRILOGA 1S Buono 0 Conforme SHP Lanterna 100 0 0 0

168 765 Q03A Via 2 Giugno Palo 5 Acciaio Verniciato Buono AEC TRILOGA 1S Buono 0 Conforme SHP Lanterna 100 0 0 0

169 766 Q03A Via 2 Giugno Palo 5 Acciaio Verniciato Buono AEC TRILOGA 1S Buono 0 Conforme SHP Lanterna 100 0 0 0

170 767 Q03A Via 2 Giugno Palo 5 Acciaio Verniciato Buono AEC TRILOGA 1S Buono 0 Conforme SHP Lanterna 100 0 0 0

171 768 Q03A Via 2 Giugno Palo 5 Acciaio Verniciato Buono AEC TRILOGA 1S Buono 0 Conforme SHP Lanterna 100 0 0 0

172 769 Q03A Via 2 Giugno Palo 5 Acciaio Verniciato Buono AEC TRILOGA 1S Buono 0 Conforme SHP Lanterna 100 0 0 0

173 770 Q03A Via 2 Giugno Palo 5 Acciaio Verniciato Buono AEC TRILOGA 1S Buono 0 Conforme SHP Lanterna 100 0 0 0

174 771 Q03A Via 2 Giugno Palo 5 Acciaio Verniciato Buono AEC TRILOGA 1S Buono 0 Conforme SHP Lanterna 100 0 0 0

175 772 Q03A Via 2 Giugno Palo 5 Acciaio Verniciato Buono AEC TRILOGA 1S Buono 0 Conforme SHP Lanterna 100 0 0 0

176 773 Q03A Via 2 Giugno Palo 5 Acciaio Verniciato Buono AEC TRILOGA 1S Buono 0 Conforme SHP Lanterna 100 0 0 0

177 774 Q03A Via 2 Giugno Palo 5 Acciaio Verniciato Buono AEC TRILOGA 1S Buono 0 Conforme SHP Lanterna 100 0 0 0

178 775 Q03A Via 2 Giugno Palo 5 Acciaio Verniciato Buono AEC TRILOGA 1S Buono 0 Conforme SHP Lanterna 100 0 0 0

179 776 Q03A Via 2 Giugno Palo 9 Acciaio Zincato Buono Buono 0 Conforme SHP Proiettore 250 0 0 0

180 777 Q03A Via 2 Giugno Palo 9 Acciaio Zincato Buono Buono 0 Conforme SHP Proiettore 250 0 0 0

Potenza totale - escluse perdite alimentatori) Watt 15043 630 80 80

Potenza complessiva quadro(escluse perdite alimentatori) Watt 15833
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1 304 Q04A Via Trieste Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

2 305 Q04A Via Trieste Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

3 306 Q04A Via Trieste Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

4 307 Q04A Via Trieste Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

5 308 Q04A Via Trieste Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

6 309 Q04A Via Trieste Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

7 310 Q04A Via Trieste Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

8 311 Q04A Via Postumia Centro Palo 3,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

9 312 Q04A Via Postumia Centro Palo 3,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

10 313 Q04A Via Postumia Centro Palo 3,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

11 314 Q04A Via Postumia Centro Palo 3,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

12 315 Q04A Via Postumia Centro Palo 3,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

13 316 Q04A Via Postumia Centro Palo 3,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

14 317 Q04A Via Postumia Centro Palo 3,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

15 318 Q04A Via Postumia Centro Palo 3,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

16 319 Q04A Via Postumia Centro Palo 3,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

17 320 Q04A Via Postumia Centro Palo 3,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

18 321 Q04A Via Postumia Centro Palo 3,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

19 322 Q04A Via Postumia Centro Palo 3,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

20 323 Q04A Via Postumia Centro Palo 3,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

21 324 Q04A Via Postumia Centro Palo 3,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

22 325 Q04A Via Postumia Centro Palo 3,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

23 326 Q04A Via Postumia Centro Palo 3,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

24 327 Q04A Via Postumia Centro Palo 3,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

25 328 Q04A Via Postumia Centro Palo 3,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

26 329 Q04A Via Postumia Centro Palo 9 Acciaio Zincato Accettabile tipo A Obsoleta 0 Non conforme SHP Stradale 150 150 0 0

27 330 Q04A Via Postumia Centro Palo 3,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

28 331 Q04A Via Postumia Centro Palo 3,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

29 332 Q04A Via Postumia Centro Palo 3,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

30 333 Q04A Via Postumia Centro Palo 3,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

31 334 Q04A Via Postumia Centro Palo 3,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

32 335 Q04A Via Postumia Centro Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 150 150 0

33 336 Q04A Via Postumia Centro Palo 3,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

34 337 Q04A Via Postumia Centro Palo 3,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

35 338 Q04A Via Postumia Centro Palo 3,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

36 339 Q04A Via Postumia Centro Palo 3,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

37 340 Q04A Via Postumia Centro Palo 3,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

38 341 Q04A Via Postumia Centro Palo 3,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

39 342 Q04A Via Postumia Centro Palo 3,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

40 343 Q04A Via Postumia Centro Palo 3,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

41 344 Q04A Via Postumia Centro Palo 3,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

42 345 Q04A Via Postumia Centro Palo 3,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

43 346 Q04A Via Postumia Centro Palo 3,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

44 347 Q04A Via Postumia Centro Palo 3,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

45 348 Q04A Via Postumia Centro Palo 3,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

Potenza totale - escluse perdite alimentatori) Watt 3520 300 150 0

Potenza complessiva quadro(escluse perdite alimentatori) Watt 3970
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Progressivo IDELEM
Codice 

Quadro
Via

Tipo 

Sostegno

Altezza 

Sostegno
Materiale sostegno Stato sostegno Modello plafoniera

Stato 

armature

Inclinazione 

plafoniera

Conformità 

LR17/09

Tipologia 

Lampada

Tipo corpo 

illuminante

Potenza 

lampada 

1 (watt)

Potenza 

lampada 

2 (watt)

Potenza 

lampada 

3 (watt)

Potenza 

lampada 

4 (watt)

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - STATO DI FATTO PUNTI LUCE A DICEMBRE 2022

1 516 Q05A Via Torcello Palo 8 Acciaio Verniciato Accettabile tipo B Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

2 518 Q05A Via Torcello Palo 8 Acciaio Verniciato Accettabile tipo A Buono 0 Non conforme SHP Stradale 100 70 0 0

3 519 Q05A Via Torcello Palo 8 Acciaio Verniciato Buono Philips Buono 0 Conforme LED Stradale 50 0 0 0

4 520 Q05A Via Torcello Palo 8 Acciaio Verniciato Accettabile tipo B Obsoleta 0 Non conforme HQL Stradale 125 0 0 0

5 522 Q05A Via Torcello Palo 8 Acciaio Verniciato Accettabile tipo A Buono 0 Non conforme SHP Stradale 100 0 0 0

6 523 Q05A Via Torcello Palo 8 Acciaio Verniciato Accettabile tipo A Buono 0 Non conforme SHP Stradale 100 0 0 0

7 524 Q05A Via Torcello Palo 8 Acciaio Verniciato Accettabile tipo A Obsoleta 0 Non conforme SHP Stradale 100 0 0 0

8 525 Q05A Via Torcello Palo 8 Acciaio Verniciato Accettabile tipo A Obsoleta 0 Non conforme SHP Stradale 100 0 0 0

9 526 Q05A Via Torcello Palo 8 Acciaio Verniciato Accettabile tipo A Obsoleta 0 Non conforme SHP Stradale 100 0 0 0

10 527 Q05A Via Torcello Palo 8 Acciaio Verniciato Accettabile tipo A Obsoleta 0 Non conforme SHP Stradale 100 0 0 0

11 528 Q05A Via Torcello Palo 8 Acciaio Verniciato Accettabile tipo A Obsoleta 0 Non conforme SHP Stradale 100 0 0 0

12 529 Q05A Via Torcello Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo A Obsoleta 0 Non conforme HQL Stradale 125 0 0 0

13 530 Q05A Via Torcello Palo 8 Acciaio Verniciato Accettabile tipo B Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

14 531 Q05A Via Torcello Palo 8 Acciaio Verniciato Buono tipo A Obsoleta 0 Non conforme HQL Stradale 125 0 0 0

15 532 Q05A Via Torcello Palo 8 Acciaio Verniciato Accettabile tipo B Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

Potenza totale - escluse perdite alimentatori) Watt 1525 70 0 0

Potenza complessiva quadro(escluse perdite alimentatori) Watt 1595
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Progressivo IDELEM
Codice 

Quadro
Via

Tipo 

Sostegno

Altezza 

Sostegno
Materiale sostegno Stato sostegno Modello plafoniera

Stato 

armature

Inclinazione 

plafoniera

Conformità 

LR17/09

Tipologia 

Lampada

Tipo corpo 

illuminante

Potenza 

lampada 

1 (watt)

Potenza 

lampada 

2 (watt)

Potenza 

lampada 

3 (watt)

Potenza 

lampada 

4 (watt)

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - STATO DI FATTO PUNTI LUCE A DICEMBRE 2022

1 535 Q06A Via Giotto Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

2 536 Q06A Via Giotto Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

3 537 Q06A Via Giotto Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

4 538 Q06A Borgo Verde via Postumia Ovest Palo 3,5 Acciaio Zincato Buono AEC Armonia LED Buono 0 Conforme LED Lanterna 31 0 0 0

5 539 Q06A Borgo Verde via Postumia Ovest Palo 4 Acciaio Zincato Buono AEC Armonia LED Buono 0 Conforme LED Lanterna 31 0 0 0

6 540 Q06A Borgo Verde via Postumia Ovest Palo 4 Acciaio Zincato Buono AEC Armonia LED Buono 0 Conforme LED Lanterna 31 0 0 0

7 541 Q06A Borgo Verde via Postumia Ovest Palo 4 Acciaio Zincato Buono AEC Armonia LED Buono 0 Conforme LED Lanterna 31 0 0 0

8 542 Q06A Borgo Verde via Postumia Centro Palo 4 Acciaio Zincato Buono AEC Armonia LED Buono 0 Conforme LED Lanterna 31 0 0 0

9 543 Q06A Borgo Verde via Postumia Centro Palo 4 Acciaio Zincato Buono AEC Armonia LED Buono 0 Conforme LED Lanterna 31 0 0 0

10 544 Q06A Borgo Verde via Postumia Centro Palo 4 Acciaio Zincato Buono AEC Armonia LED Buono 0 Conforme LED Lanterna 31 0 0 0

11 545 Q06A Borgo Verde via Postumia Centro Palo 4 Acciaio Zincato Buono AEC Armonia LED Buono 0 Conforme LED Lanterna 31 0 0 0

12 546 Q06A Borgo Verde via Postumia Centro Palo 4 Acciaio Zincato Buono AEC Armonia LED Buono 0 Conforme LED Lanterna 31 0 0 0

13 547 Q06A Borgo Verde via Postumia Centro Palo 4 Acciaio Zincato Buono AEC Armonia LED Buono 0 Conforme LED Lanterna 31 0 0 0

14 548 Q06A Borgo Verde via Postumia Centro Palo 4 Acciaio Verniciato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

15 549 Q06A Borgo Verde via Postumia Centro Palo 4 Acciaio Verniciato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

16 550 Q06A Borgo Verde via Postumia Centro Palo 4 Acciaio Verniciato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

17 551 Q06A Borgo Verde via Postumia Centro Palo 4 Acciaio Verniciato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

18 552 Q06A Borgo Verde via Postumia Centro Palo 4 Acciaio Verniciato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

19 554 Q06A Borgo Verde via Postumia Centro Palo 9 Acciaio Verniciato Buono tipo B Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

20 555 Q06A Borgo Verde via Postumia Centro Palo 9 Acciaio Verniciato Buono tipo B Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

21 556 Q06A Borgo Verde via Postumia Centro Palo 9 Acciaio Verniciato Buono tipo B Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

22 557 Q06A Borgo Verde via Postumia Centro Palo 9 Acciaio Verniciato Buono tipo B Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

23 558 Q06A Borgo Verde via Postumia Centro Palo 9 Acciaio Verniciato Buono tipo B Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 100 0 0

24 559 Q06A Borgo Verde via Postumia Centro Palo 4 Acciaio Verniciato Accettabile AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

25 560 Q06A Borgo Verde via Postumia Centro Palo 4 Acciaio Verniciato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

26 561 Q06A Borgo Verde via Postumia Centro Palo 4 Acciaio Verniciato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

27 562 Q06A Borgo Verde via Postumia Centro Palo 9 Acciaio Zincato Buono tipo B Obsoleta 0 Non conforme SHP Stradale 100 0 0 0

28 563 Q06A Borgo Verde via Postumia Centro Palo 9 Acciaio Zincato Buono tipo B Obsoleta 0 Conforme SHP Stradale 100 100 100 0

29 564  Q06A Via Cavriè Palo 4 Acciaio Verniciato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

30 565  Q06A Borgo Verde via Postumia Centro Palo 4 Acciaio Verniciato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

31 566  Q06A Via Cavriè Palo 4 Acciaio Verniciato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

32 567  Q06A Via Cavriè Palo 4 Acciaio Verniciato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

33 568  Q06A Via Cavriè Palo 4 Acciaio Zincato Buono lanterna Accettabile 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

Potenza totale - escluse perdite alimentatori) Watt 1780 200 100 0

Potenza complessiva quadro(escluse perdite alimentatori) Watt 2080
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Progressivo IDELEM
Codice 

Quadro
Via

Tipo 

Sostegno

Altezza 

Sostegno
Materiale sostegno Stato sostegno Modello plafoniera

Stato 

armature

Inclinazione 

plafoniera

Conformità 

LR17/09

Tipologia 

Lampada

Tipo corpo 

illuminante

Potenza 

lampada 

1 (watt)

Potenza 

lampada 

2 (watt)

Potenza 

lampada 

3 (watt)

Potenza 

lampada 

4 (watt)

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - STATO DI FATTO PUNTI LUCE A DICEMBRE 2022

1 570 Q07A Via Leonardo da Vinci Palo 9 Acciaio Zincato Buono tipo B Buono 0 Non conforme SHP Stradale 100 0 0 0

2 571 Q07A Via Leonardo da Vinci Palo 9 Acciaio Zincato Buono tipo B Buono 0 Non conforme SHP Stradale 100 0 0 0

3 572 Q07A Via Leonardo da Vinci Palo 9 Acciaio Zincato Buono tipo B Buono 0 Non conforme SHP Stradale 100 0 0 0

4 573 Q07A Via Torricelli Palo 9 Acciaio Zincato Accettabile tipo B Buono 0 Non conforme SHP Stradale 100 150 0 0

5 574 Q07A Via Torricelli Palo 9 Acciaio Zincato Accettabile tipo B Buono 0 Non conforme SHP Stradale 100 150 0 0

6 575 Q07A Via Torricelli Palo 9 Acciaio Zincato Accettabile tipo B Buono 0 Non conforme SHP Stradale 100 0 0 0

7 576 Q07A Via Torricelli Palo 9 Acciaio Zincato Accettabile tipo B Buono 0 Non conforme SHP Stradale 100 0 0 0

8 577 Q07A Via Torricelli Palo 9 Acciaio Zincato Accettabile tipo B Buono 0 Non conforme SHP Stradale 100 0 0 0

Potenza totale - escluse perdite alimentatori) Watt 800 300 0 0

Potenza complessiva quadro(escluse perdite alimentatori) Watt 1100
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Progressivo IDELEM
Codice 

Quadro
Via

Tipo 

Sostegno

Altezza 

Sostegno
Materiale sostegno Stato sostegno Modello plafoniera

Stato 

armature

Inclinazione 

plafoniera

Conformità 

LR17/09

Tipologia 

Lampada

Tipo corpo 

illuminante

Potenza 

lampada 

1 (watt)

Potenza 

lampada 

2 (watt)

Potenza 

lampada 

3 (watt)

Potenza 

lampada 

4 (watt)

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - STATO DI FATTO PUNTI LUCE A DICEMBRE 2022

1 580 Q08A Via Galileo Galilei Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Accettabile 0 Non conforme SHP Stradale 100 100 0 0

2 583 Q08A Via Galileo Galilei Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Accettabile 0 Non conforme SHP Stradale 100 0 0 0

3 584 Q08A Via Galileo Galilei Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Accettabile 0 Non conforme SHP Stradale 100 0 0 0

4 585 Q08A Via Galileo Galilei Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Accettabile 0 Non conforme SHP Stradale 100 0 0 0

5 586 Q08A Via Galileo Galilei Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Accettabile 0 Non conforme SHP Stradale 100 0 0 0

6 587 Q08A Via Galileo Galilei Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Obsoleta 0 Non conforme SHP Stradale 100 0 0 0

7 588 Q08A Via Galileo Galilei Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Accettabile 0 Non conforme SHP Stradale 100 0 0 0

8 589 Q08A Via Galileo Galilei Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Accettabile 0 Non conforme SHP Stradale 100 0 0 0

9 590 Q08A Via Galileo Galilei Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Accettabile 0 Non conforme SHP Stradale 100 0 0 0

10 591 Q08A Via Galileo Galilei Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Accettabile 0 Non conforme SHP Stradale 100 0 0 0

11 595 Q08A Via Galileo Galilei Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Obsoleta 0 Non conforme SHP Stradale 100 0 0 0

12 598 Q08A Via Meucci Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Accettabile 0 Non conforme SHP Stradale 100 0 0 0

13 599 Q08A Via Leonardo Da Vinci Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Accettabile 0 Non conforme SHP Stradale 100 0 0 0

14 600 Q08A Via Leonardo Da Vinci Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

15 602 Q08A Via Leonardo Da Vinci Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Accettabile 0 Non conforme SHP Stradale 100 0 0 0

16 603 Q08A Via Leonardo Da Vinci Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Obsoleta 0 Non conforme SHP Stradale 100 0 0 0

17 604 Q08A Via Leonardo Da Vinci Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Obsoleta 0 Non conforme SHP Stradale 100 0 0 0

18 605 Q08A Via Leonardo Da Vinci Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Accettabile 0 Non conforme SHP Stradale 100 0 0 0

19 606 Q08A Via Leonardo Da Vinci Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Accettabile 0 Non conforme SHP Stradale 100 0 0 0

20 607 Q08A Via Leonardo Da Vinci Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Accettabile 0 Non conforme SHP Stradale 100 0 0 0

21 608 Q08A Via Leonardo Da Vinci Palo 8 Acciaio Zincato Buono armatura LED Buono 0 Conforme LED Stradale 50 0 0 0

22 609 Q08A Via Leonardo Da Vinci Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

23 610 Q08A Via Galileo Galilei Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Accettabile 0 Non conforme SHP Stradale 100 100 100 0

24 582 Q08A Via Galileo Galilei Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Accettabile 0 Non conforme SHP Stradale 100 100 0 0

25 592 Q08A Via Galileo Galilei Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Obsoleta 0 Non conforme SHP Stradale 100 0 0 0

26 593 Q08A Via Galileo Galilei Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Accettabile 0 Non conforme SHP Stradale 100 0 0 0

27 594 Q08A Via Galileo Galilei Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Accettabile 0 Non conforme SHP Stradale 100 0 0 0

28 596 Q08A Via Meucci Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Accettabile 0 Non conforme SHP Stradale 100 0 0 0

29 597 Q08A Via Meucci Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Accettabile 0 Non conforme SHP Stradale 100 0 0 0

30 601 Q08A Via Leonardo Da Vinci Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Accettabile 0 Non conforme SHP Stradale 100 0 0 0

31 611 Q08A Via Madonna Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Accettabile 0 Non conforme SHP Stradale 100 0 0 0

32 612 Q08A Via Madonna Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Accettabile 0 Non conforme SHP Stradale 100 0 0 0

Potenza totale - escluse perdite alimentatori) Watt 3250 300 100 0

Potenza complessiva quadro(escluse perdite alimentatori) Watt 3650
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Progressivo IDELEM
Codice 

Quadro
Via

Tipo 

Sostegno

Altezza 

Sostegno
Materiale sostegno Stato sostegno Modello plafoniera

Stato 

armature

Inclinazione 

plafoniera

Conformità 

LR17/09

Tipologia 

Lampada

Tipo corpo 

illuminante

Potenza 

lampada 

1 (watt)

Potenza 

lampada 

2 (watt)

Potenza 

lampada 

3 (watt)

Potenza 

lampada 

4 (watt)

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - STATO DI FATTO PUNTI LUCE A DICEMBRE 2022

1 614 Q09A Via Madonna/via Rosmini Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

Potenza totale - escluse perdite alimentatori) Watt 150 0 0 0

Potenza complessiva quadro(escluse perdite alimentatori) Watt 150
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Progressivo IDELEM
Codice 

Quadro
Via

Tipo 

Sostegno

Altezza 

Sostegno
Materiale sostegno Stato sostegno Modello plafoniera

Stato 

armature

Inclinazione 

plafoniera

Conformità 

LR17/09

Tipologia 

Lampada

Tipo corpo 

illuminante

Potenza 

lampada 

1 (watt)

Potenza 

lampada 

2 (watt)

Potenza 

lampada 

3 (watt)

Potenza 

lampada 

4 (watt)

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - STATO DI FATTO PUNTI LUCE A DICEMBRE 2022

1 618 Q10A Via Boito Palo 9 Acciaio Zincato Buono tipo A Obsoleta 0 Non conforme HQL Stradale 125 0 0 0

2 619 Q10A Via Boito Palo 9 Acciaio Zincato Buono tipo A Obsoleta 0 Non conforme HQL Stradale 125 0 0 0

3 620 Q10A Via Boito Palo 9 Acciaio Zincato Buono tipo A Obsoleta 0 Non conforme HQL Stradale 125 0 0 0

4 622 Q10A Via Boito Palo 9 Acciaio Zincato Buono tipo A Obsoleta 0 Non conforme HQL Stradale 125 0 0 0

5 623 Q10A Via Boito Palo 9 Acciaio Zincato Buono tipo A Obsoleta 0 Non conforme HQL Stradale 125 0 0 0

6 624 Q10A Via Boito Palo 9 Acciaio Zincato Buono tipo A Obsoleta 0 Non conforme HQL Stradale 125 0 0 0

7 625 Q10A Via Boito Palo 9 Acciaio Zincato Buono tipo A Obsoleta 0 Non conforme HQL Stradale 125 0 0 0

8 626 Q10A Via Boito Palo 9 Acciaio Zincato Buono tipo A Obsoleta 0 Non conforme HQL Stradale 125 0 0 0

9 627 Q10A Via Boito Palo 9 Acciaio Zincato Accettabile tipo A Obsoleta 0 Non conforme HQL Stradale 125 0 0 0

10 628 Q10A Via Boito Palo 9 Acciaio Zincato Buono tipo A Obsoleta 0 Non conforme HQL Stradale 125 0 0 0

11 629 Q10A Via Boito Palo 9 Acciaio Zincato Buono tipo A Obsoleta 0 Non conforme HQL Stradale 125 0 0 0

12 631 Q10A Via Boito Palo 9 Acciaio Zincato Buono tipo A Obsoleta 0 Non conforme HQL Stradale 125 0 0 0

13 632 Q10A Via Boito Palo 9 Acciaio Zincato Buono tipo A Obsoleta 0 Non conforme HQL Stradale 125 0 0 0

14 633 Q10A Via Boito Palo 9 Acciaio Zincato Buono tipo A Obsoleta 0 Non conforme HQL Stradale 125 0 0 0

15 637 Q10A Via Boito Palo 9 Acciaio Zincato Buono tipo A Obsoleta 0 Non conforme HQL Stradale 125 0 0 0

16 638 Q10A Via Boito Palo 9 Acciaio Zincato Buono tipo A Obsoleta 0 Non conforme HQL Stradale 125 0 0 0

17 639 Q10A Via Boito Palo 9 Acciaio Zincato Buono tipo A Obsoleta 0 Non conforme HQL Stradale 125 0 0 0

18 641 Q10A Via Boito Palo 9 Acciaio Zincato Buono tipo A Obsoleta 0 Non conforme HQL Stradale 125 0 0 0

19 643 Q10A Via Boito Palo 9 Acciaio Zincato Buono tipo A Obsoleta 0 Non conforme HQL Stradale 125 0 0 0

20 644 Q10A Via Boito Palo 9 Acciaio Zincato Buono tipo A Obsoleta 0 Non conforme HQL Stradale 125 0 0 0

21 645 Q10A Via Boito Palo 9 Acciaio Zincato Buono tipo A Obsoleta 0 Non conforme HQL Stradale 125 0 0 0

22 646 Q10A Via Boito Palo 9 Acciaio Zincato Buono tipo A Obsoleta 0 Non conforme HQL Stradale 125 0 0 0

23 647 Q10A Via Boito Palo 9 Acciaio Zincato Buono tipo A Obsoleta 0 Non conforme HQL Stradale 125 0 0 0

24 648 Q10A Via Boito Palo 9 Acciaio Zincato Buono tipo A Obsoleta 0 Non conforme HQL Stradale 125 0 0 0

25 649 Q10A Via Boito Palo 9 Acciaio Zincato Buono tipo A Obsoleta 0 Non conforme HQL Stradale 125 0 0 0

26 650 Q10A Via Boito Palo 9 Acciaio Zincato Buono tipo A Obsoleta 0 Non conforme HQL Stradale 125 0 0 0

27 651 Q10A Via Boito Palo 9 Acciaio Zincato Buono tipo A Obsoleta 0 Non conforme HQL Stradale 125 0 0 0

28 652 Q10A Via Boito Palo 9 Acciaio Zincato Buono tipo A Obsoleta 0 Non conforme HQL Stradale 125 0 0 0

29 653 Q10A Via Boito Palo 9 Acciaio Zincato Buono tipo A Obsoleta 0 Non conforme HQL Stradale 125 0 0 0

30 654 Q10A Via Boito Palo 9 Acciaio Zincato Buono tipo A Obsoleta 0 Non conforme HQL Stradale 125 0 0 0

31 655 Q10A Via Boito Palo 9 Acciaio Zincato Buono tipo A Obsoleta 0 Non conforme HQL Stradale 125 0 0 0

32 656 Q10A Via Boito Palo 9 Acciaio Zincato Buono tipo A Obsoleta 0 Non conforme HQL Stradale 125 0 0 0

33 657 Q10A Via Boito Palo 9 Acciaio Zincato Buono tipo A Obsoleta 0 Non conforme HQL Stradale 125 0 0 0

34 658 Q10A Via Boito Palo 9 Acciaio Zincato Buono tipo A Obsoleta 0 Non conforme HQL Stradale 125 0 0 0

35 659 Q10A Via Boito Palo 9 Acciaio Zincato Buono tipo A Obsoleta 0 Non conforme HQL Stradale 125 0 0 0

36 660 Q10A Via Boito Palo 9 Acciaio Zincato Buono tipo A Obsoleta 0 Non conforme HQL Stradale 125 0 0 0

37 617 Q10A Via Boito Palo 9 Acciaio Zincato Buono tipo A Obsoleta 0 Non conforme HQL Stradale 125 0 0 0

38 621 Q10A Via Boito Palo 9 Acciaio Zincato Buono tipo A Obsoleta 0 Non conforme HQL Stradale 125 0 0 0

39 630 Q10A Via Boito Palo 9 Acciaio Zincato Buono tipo A Obsoleta 0 Non conforme HQL Stradale 125 0 0 0

40 634 Q10A Via Boito Palo 9 Acciaio Zincato Buono tipo A Obsoleta 0 Non conforme HQL Stradale 125 0 0 0

41 635 Q10A Via Boito Palo 9 Acciaio Zincato Sostituire tipo A Obsoleta 0 Non conforme HQL Stradale 125 0 0 0

42 636 Q10A Via Boito Palo 9 Acciaio Zincato Buono tipo A Obsoleta 0 Non conforme HQL Stradale 125 0 0 0

43 640 Q10A Via Boito Palo 9 Acciaio Zincato Buono tipo A Obsoleta 0 Non conforme HQL Stradale 125 0 0 0

44 642 Q10A Via Boito Palo 9 Acciaio Zincato Buono tipo A Obsoleta 0 Non conforme HQL Stradale 125 0 0 0

45 661 Q10A Via Boito Palo 9 Acciaio Zincato Sostituire tipo A Obsoleta 0 Non conforme HQL Stradale 125 0 0 0

Potenza totale - escluse perdite alimentatori) Watt 5625 0 0 0

Potenza complessiva quadro(escluse perdite alimentatori) Watt 5625
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Stato 

armature

Inclinazione 

plafoniera
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illuminante
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lampada 
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IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - STATO DI FATTO PUNTI LUCE A DICEMBRE 2022

1 663 Q11A Via Olimpia Palo 5 Acciaio Zincato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme HQL Globo 125 125 0 0

2 664 Q11A Via Olimpia Palo 5 Acciaio Zincato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme HQL Globo 125 125 0 0

3 665 Q11A Via Olimpia Palo 5 Acciaio Zincato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme HQL Globo 125 125 0 0

4 666 Q11A Via Olimpia Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo B Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 150 0 0

5 667 Q11A Via Olimpia Palo 4,5 Acciaio Zincato Buono tipo G Obsoleta 0 Non conforme HQL Globo 125 0 0 0

6 668 Q11A Via Olimpia Palo 4,5 Acciaio Zincato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme HQL Globo 125 0 0 0

7 669 Q11A Via Olimpia Palo 4,5 Acciaio Zincato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme HQL Globo 125 0 0 0

8 670 Q11A Via Olimpia Palo 4,5 Acciaio Zincato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme HQL Globo 125 0 0 0

9 670 Q11A Via Olimpia Palo 8 Acciaio Zincato Buono proiettore Buono 45 Non conforme LED Proiettore 40 80 80 0

10 671 Q11A Via Olimpia Palo 4,5 Acciaio Zincato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme HQL Globo 125 0 0 0

11 672 Q11A Via Olimpia Palo 4,5 Acciaio Zincato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme HQL Globo 125 0 0 0

12 673 Q11A Via Olimpia Palo 4,5 Acciaio Zincato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme HQL Globo 125 0 0 0

13 674 Q11A Via Olimpia Palo 4,5 Acciaio Zincato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme HQL Globo 125 0 0 0

14 675 Q11A Via Olimpia Palo 4,5 Acciaio Zincato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme HQL Globo 125 0 0 0

15 676 Q11A Via Olimpia Palo 8 Acciaio Zincato Buono proiettore Buono 45 Non conforme LED Proiettore 40 80 80 0

16 677 Q11A Via Olimpia Palo 8 Acciaio Zincato Buono proiettore Buono 45 Non conforme LED Proiettore 40 80 80 0

17 679 Q11A Via Olimpia Palo 8 Acciaio Zincato Buono proiettore Buono 45 Non conforme LED Proiettore 40 80 80 0

18 680 Q11A Via Olimpia Palo 8 Acciaio Zincato Buono proiettore Buono 45 Non conforme LED Proiettore 40 80 80 0

19 681 Q11A Via Olimpia Palo 8 Acciaio Zincato Buono proiettore Buono 45 Non conforme LED Proiettore 40 80 80 0

20 682 Q11A Via Olimpia Palo 8 Acciaio Zincato Buono proiettore Buono 45 Non conforme LED Proiettore 40 80 80 0

21 683 Q11A Via Olimpia Palo 4,5 Acciaio Zincato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme HQL Globo 125 0 0 0

22 684 Q11A Via Olimpia Palo 4,5 Acciaio Zincato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme HQL Globo 125 0 0 0

Potenza totale - escluse perdite alimentatori) Watt 2180 1085 560 0

Potenza complessiva quadro(escluse perdite alimentatori) Watt 3825
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Quadro
Via
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Materiale sostegno Stato sostegno Modello plafoniera

Stato 
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Inclinazione 

plafoniera

Conformità 

LR17/09

Tipologia 

Lampada

Tipo corpo 

illuminante

Potenza 

lampada 

1 (watt)

Potenza 

lampada 

2 (watt)

Potenza 

lampada 

3 (watt)

Potenza 

lampada 

4 (watt)

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - STATO DI FATTO PUNTI LUCE A DICEMBRE 2022

1 686 Q12A Via S. Caterina Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo B Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 100 0 0

2 687 Q12A Via S. Caterina Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

Potenza totale - escluse perdite alimentatori) Watt 200 100 0 0

Potenza complessiva quadro(escluse perdite alimentatori) Watt 300
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Lampada

Tipo corpo 

illuminante

Potenza 

lampada 

1 (watt)

Potenza 

lampada 
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Potenza 

lampada 
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Potenza 

lampada 
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IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - STATO DI FATTO PUNTI LUCE A DICEMBRE 2022

1 692 Q13A via Bosco Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo B Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

Potenza totale - escluse perdite alimentatori) Watt 100 0 0 0

Potenza complessiva quadro(escluse perdite alimentatori) Watt 100
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Codice 

Quadro
Via
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Materiale sostegno Stato sostegno Modello plafoniera

Stato 

armature

Inclinazione 

plafoniera

Conformità 

LR17/09

Tipologia 

Lampada

Tipo corpo 

illuminante

Potenza 

lampada 

1 (watt)

Potenza 

lampada 

2 (watt)

Potenza 

lampada 

3 (watt)

Potenza 

lampada 

4 (watt)

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - STATO DI FATTO PUNTI LUCE A DICEMBRE 2022

1 695 Q14A Via Roma Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

2 696 Q14A Via Roma Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

3 697 Q14A Via Roma Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

4 698 Q14A Via Roma Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

5 699 Q14A Via Roma Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

7 700 Q14A Via Roma Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

9 701 Q14A Via Roma Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

11 702 Q14A Via Roma Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

13 703 Q14A Via Roma Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

15 704 Q14A Via Roma Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

17 705 Q14A Via Roma Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

19 706 Q14A Via Roma Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

21 707 Q14A Via Roma Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

23 708 Q14A Via Roma Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

25 709 Q14A Via Roma Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

26 710 Q14A Via Roma Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

27 711 Q14A Via Roma Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

28 712 Q14A Via Roma Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

29 713 Q14A Via Roma Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

30 714 Q14A Via Roma Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

31 715 Q14A Via Roma Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

32 716 Q14A Via Risorgimento Palo 3,5 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme HQL Globo 125 0 0 0

33 717 Q14A Via Risorgimento Palo 3,5 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme HQL Globo 125 0 0 0

34 718 Q14A Via Risorgimento Palo 3,5 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme HQL Globo 125 0 0 0

35 719 Q14A Via Risorgimento Palo 3,5 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme HQL Globo 125 0 0 0

36 720 Q14A Via Risorgimento Palo 3,5 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme HQL Globo 125 0 0 0

37 721 Q14A Via Risorgimento Palo 3,5 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme HQL Globo 125 0 0 0

38 722 Q14A Via Risorgimento Palo 3,5 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme HQL Globo 125 0 0 0

39 723 Q14A Via Risorgimento Palo 3,5 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme HQL Globo 125 0 0 0

40 724 Q14A Via Risorgimento Palo 3,5 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme HQL Globo 125 0 0 0

41 725 Q14A Via Risorgimento Palo 3,5 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme HQL Globo 125 0 0 0

42 726 Q14A Via Risorgimento Palo 3,5 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme HQL Globo 125 0 0 0

43 727 Q14A Via Risorgimento Palo 3,5 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme HQL Globo 125 0 0 0

44 728 Q14A Via Risorgimento Palo 3,5 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme HQL Globo 125 0 0 0

45 729 Q14A Via Risorgimento Palo 3,5 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme HQL Globo 125 0 0 0

46 730 Q14A Via Risorgimento Palo 3,5 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme HQL Globo 125 0 0 0

47 731 Q14A Via Risorgimento Palo 3,5 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme HQL Globo 125 0 0 0

48 732 Q14A Via Risorgimento Palo 3,5 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme HQL Globo 125 0 0 0

49 733 Q14A Via Risorgimento Palo 3,5 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme HQL Globo 125 0 0 0

50 734 Q14A Via Risorgimento Palo 3,5 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme HQL Globo 125 0 0 0

51 735 Q14A Via Risorgimento Palo 3,5 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme HQL Globo 125 0 0 0

52 736 Q14A Via Risorgimento Palo 3,5 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme HQL Globo 125 0 0 0

53 737 Q14A Via Risorgimento Palo 3,5 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme HQL Globo 125 0 0 0

54 738 Q14A Via Risorgimento Palo 3,5 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme HQL Globo 125 0 0 0

55 739 Q14A Via Risorgimento Palo 3,5 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme HQL Globo 125 0 0 0

56 740 Q14A Via Risorgimento Palo 3,5 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme HQL Globo 125 0 0 0

57 741 Q14A Via Indipendenza Palo 3,5 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme HQL Globo 125 0 0 0

58 742 Q14A Via Indipendenza Palo 3,5 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme HQL Globo 125 0 0 0

59 743 Q14A Via Indipendenza Palo 3,5 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme HQL Globo 125 0 0 0

60 744 Q14A Via Indipendenza Palo 3,5 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme HQL Globo 125 0 0 0

61 745 Q14A Via Indipendenza Palo 3,5 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme HQL Globo 125 0 0 0

62 746 Q14A Via Indipendenza Palo 3,5 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme HQL Globo 125 0 0 0

63 747 Q14A Via Indipendenza Palo 3,5 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme HQL Globo 125 0 0 0

64 748 Q14A Via Indipendenza Palo 3,5 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme HQL Globo 125 0 0 0
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65 749 Q14A Via Indipendenza Palo 3,5 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme HQL Globo 125 0 0 0

66 750 Q14A Via Indipendenza Palo 3,5 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme HQL Globo 125 0 0 0

67 751 Q14A Via Indipendenza Palo 3,5 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme HQL Globo 125 0 0 0

68 752 Q14A Via Indipendenza Palo 3,5 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme HQL Globo 125 0 0 0

69 753 Q14A Via Indipendenza Palo 3,5 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme HQL Globo 125 0 0 0

70 754 Q14A Via Indipendenza Palo 3,5 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme HQL Globo 125 0 0 0

71 755 Q14A Via Indipendenza Palo 3,5 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme HQL Globo 125 0 0 0

72 756 Q14A Via Indipendenza Palo 3,5 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme HQL Globo 125 0 0 0

73 757 Q14A Via Indipendenza Palo 3,5 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme HQL Globo 125 0 0 0

74 758 Q14A Via Indipendenza Palo 3,5 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme HQL Globo 125 0 0 0

75 759 Q14A Via Indipendenza Palo 3,5 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme HQL Globo 125 0 0 0

76 760 Q14A Via Indipendenza Palo 3,5 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme HQL Globo 125 0 0 0

77 761 Q14A Via Indipendenza Palo 3,5 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme HQL Globo 125 0 0 0

78 762 Q14A Via Indipendenza Palo 3,5 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme HQL Globo 125 0 0 0

79 770 Q14A Via P. F. Calvi Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme HQL Globo 125 0 0 0

80 779 Q14A Via P. F. Calvi Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme HQL Globo 125 0 0 0

81 790 Q14A Via P. F. Calvi Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme HQL Globo 125 0 0 0

82 791 Q14A Via P. F. Calvi Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme HQL Globo 125 0 0 0

83 792 Q14A Via P. F. Calvi Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme HQL Globo 125 0 0 0

84 793 Q14A Via P. F. Calvi Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme HQL Globo 125 0 0 0

85 794 Q14A Via P. F. Calvi Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme HQL Globo 125 0 0 0

86 795 Q14A Via P. F. Calvi Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme HQL Globo 125 0 0 0

87 796 Q14A Via P. F. Calvi Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme HQL Globo 125 0 0 0

88 797 Q14A Via P. F. Calvi Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme HQL Globo 125 0 0 0

89 798 Q14A Via S. Venier Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme HQL Globo 125 0 0 0

90 799 Q14A Via S. Venier Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme HQL Globo 125 0 0 0

91 800 Q14A Via S. Venier Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme HQL Globo 125 0 0 0

92 801 Q14A Via S. Venier Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme HQL Globo 125 0 0 0

93 802 Q14A Via S. Venier Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme HQL Globo 125 0 0 0

94 803 Q14A Via S. Venier Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme HQL Globo 125 0 0 0

95 804 Q14A Via S. Venier Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme HQL Globo 125 0 0 0

96 805 Q14A Via S. Venier Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme HQL Globo 125 0 0 0

97 806 Q14A Via S. Venier Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme HQL Globo 125 0 0 0

98 807 Q14A Via S. Venier Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme HQL Globo 125 0 0 0

99 808 Q14A Parco Giochi I Narcisi Palo 4 Acciaio Zincato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme HQL Globo 125 0 0 0

100 809 Q14A Parco Giochi I Narcisi Palo 4 Acciaio Zincato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme HQL Globo 125 0 0 0

101 810 Q14A Parco Giochi I Narcisi Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Italo 1 Buono 0 Conforme LED Stradale 44 0 0 0

102 811 Q14A Parco Giochi I Narcisi Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Italo 1 Buono 0 Conforme LED Stradale 44 0 0 0

103 812 Q14A Via S. Venier Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme HQL Globo 125 0 0 0

104 813 Q14A Via S. Venier Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme HQL Globo 125 0 0 0

105 814 Q14A Via S. Venier Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme HQL Globo 125 0 0 0

106 815 Q14A Via S. Venier Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme HQL Globo 125 0 0 0

107 968 Q14A Via Vittorio Alfieri Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

Potenza totale - escluse perdite alimentatori) Watt 11383 0 0 0

Potenza complessiva quadro(escluse perdite alimentatori) Watt 11383
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Codice 

Quadro
Via
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Materiale sostegno Stato sostegno Modello plafoniera

Stato 
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Inclinazione 

plafoniera
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Tipologia 

Lampada

Tipo corpo 

illuminante

Potenza 

lampada 

1 (watt)

Potenza 

lampada 

2 (watt)

Potenza 

lampada 

3 (watt)

Potenza 

lampada 

4 (watt)

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - STATO DI FATTO PUNTI LUCE A DICEMBRE 2022

1 819 Q15A Via G. Garibaldi Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

2 820 Q15A Via G. Garibaldi Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

3 821 Q15A Via G. Garibaldi Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

4 822 Q15A Via P. F. Calvi Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

5 823 Q15A Via P. F. Calvi Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

6 824 Q15A Via P. F. Calvi Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

7 825 Q15A Via P. F. Calvi Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

8 826 Q15A Via P. F. Calvi Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

9 827 Q15A Via P. F. Calvi Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

10 828 Q15A Via P. F. Calvi Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

11 829 Q15A Via G. Garibaldi Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

12 830 Q15A Via G. Garibaldi Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

13 831 Q15A Via G. Garibaldi Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

14 832 Q15A Via G. Garibaldi Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

15 833 Q15A Via G. Garibaldi Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

16 834 Q15A Via G. Garibaldi Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

17 835 Q15A Via G. Garibaldi Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

18 836 Q15A Via G. Garibaldi Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

19 837 Q15A Via G. Garibaldi Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

20 838 Q15A Via G. Garibaldi Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

21 839 Q15A Via G. Garibaldi Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

22 840 Q15A Via G. Garibaldi Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

23 841 Q15A Via G. Garibaldi Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

24 842 Q15A Via G. Garibaldi Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

25 843 Q15A Via S. Venier Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

26 844 Q15A Via S. Venier Palo 7 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

27 845 Q15A Via S. Venier Palo 7 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

28 846 Q15A Via S. Venier Palo 7 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

29 847 Q15A Via S. Venier Palo 7 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

30 848 Q15A Via S. Venier Palo 7 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

31 849 Q15A Via S. Venier Palo 7 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

32 850 Q15A Via S. Venier Palo 7 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

33 851 Q15A Via S. Venier Palo 7 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

34 852 Q15A Via S. Venier Palo 7 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

35 853 Q15A Via S. Venier Palo 7 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

36 854 Q15A Via S. Venier Palo 7 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

37 855 Q15A Via S. Venier Palo 7 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

38 856 Q15A Via Lepanto Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

39 857 Q15A Via S. Venier Palo 7 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

40 858 Q15A Via S. Venier Palo 7 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

41 859 Q15A Via S. Venier Palo 7 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

42 860 Q15A Via S. Venier Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

43 861 Q15A Via S. Venier Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

44 862 Q15A Via S. Venier Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

45 863 Q15A Via S. Venier Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

46 864 Q15A Via Cavour Palo 7 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

47 865 Q15A Via Cavour Palo 7 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

48 866 Q15A Via Cavour Palo 7 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

49 867 Q15A Via Cavour Palo 7 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

50 868 Q15A Via Cavour Palo 7 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

51 869 Q15A Via Cavour Palo 7 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

52 870 Q15A Via Cavour Palo 7 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

53 870 Q15A Via Cavour Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

54 871 Q15A Via Cavour Palo 7 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0
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IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - STATO DI FATTO PUNTI LUCE A DICEMBRE 2022

55 872 Q15A Via Cavour Palo 7 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

56 873 Q15A Via Cavour Palo 7 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

57 874 Q15A Via Cavour Palo 7 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

58 875 Q15A Via Cavour Palo 7 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

59 876 Q15A Via Cavour Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

60 877 Q15A Via Cavour Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

61 879 Q15A Via Cavour Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

62 880 Q15A Via Cavour Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

63 881 Q15A Via Cavour Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

64 882 Q15A Via Cavour Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

65 883 Q15A Via P. F. Calvi Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

66 884 Q15A Via P. F. Calvi Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

67 885 Q15A Via P. F. Calvi Palo 9 Acciaio Zincato Buono tipo B Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

68 886 Q15A Via P. F. Calvi Palo 9 Acciaio Zincato Buono tipo B Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

69 887 Q15A Via P. F. Calvi Palo 9 Acciaio Zincato Buono tipo B Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

70 888 Q15A Via Cavour Palo 7 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

71 889 Q15A Via Cavour Palo 7 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

72 890 Q15A Via Cavour Palo 7 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

73 891 Q15A Via Lepanto Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

74 892 Q15A Via Lepanto Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

75 893 Q15A Via Lepanto Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

76 894 Q15A Via Lepanto Palo 7 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

77 895 Q15A Via Lepanto Palo 7 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

78 896 Q15A Via Lepanto Palo 7 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

Potenza totale - escluse perdite alimentatori) Watt 7800 0 0 0

Potenza complessiva quadro(escluse perdite alimentatori) Watt 7800
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IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - STATO DI FATTO PUNTI LUCE A DICEMBRE 2022

1 897 Q16A Via Roma Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

2 898 Q16A Via Roma Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

3 899 Q16A Via Roma Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

4 900 Q16A Via Roma Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

5 901 Q16A Via Roma Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

6 902 Q16A Via Roma Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

7 903 Q16A Via Roma Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

8 904 Q16A Via Roma Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

9 905 Q16A Via Roma Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

10 906 Q16A Via Roma Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

11 907 Q16A Via Roma Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

12 908 Q16A Via Roma Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

13 909 Q16A Via Roma Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

14 910 Q16A Via Roma Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

15 911 Q16A Via Roma Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

16 912 Q16A Via Roma Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

17 913 Q16A Via Roma Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

18 914 Q16A Via Roma Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

19 915 Q16A Via Roma Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

20 916 Q16A Via Roma Palo 9 Acciaio Zincato Buono tipo B Buono 0 Non conforme SHP Stradale 100 0 0 0

21 917 Q16A Via Roma Palo 4 Acciaio Verniciato Buono arredo urbano Accettabile 0 Non conforme HQL Lanterna 125 125 0 0

22 918 Q16A Via Roma Palo 4 Acciaio Verniciato Buono arredo urbano Accettabile 0 Non conforme HQL Lanterna 125 125 0 0

23 919 Q16A Via Roma Palo 4 Acciaio Verniciato Buono arredo urbano Accettabile 0 Non conforme HQL Lanterna 125 125 0 0

24 920 Q16A Via Roma Palo 4 Acciaio Verniciato Buono arredo urbano Accettabile 0 Non conforme HQL Lanterna 125 125 0 0

25 921 Q16A Via Roma Palo 4 Acciaio Verniciato Buono arredo urbano Accettabile 0 Non conforme HQL Lanterna 125 125 0 0

26 922 Q16A Via Roma Palo 3,5 Acciaio Zincato Buono tipo G Obsoleta 0 Non conforme HQL Globo 125 0 0 0

27 923 Q16A Via Roma Palo 3,5 Acciaio Zincato Buono tipo G Obsoleta 0 Non conforme HQL Globo 125 0 0 0

28 924 Q16A Via Roma Palo 4 Acciaio Zincato Buono Disano LED Buono 0 Conforme LED Lanterna 30 0 0 0

29 925 Q16A Via Roma Palo 3,5 Acciaio Zincato Buono Disano LED Buono 0 Conforme LED Lanterna 30 0 0 0

30 926 Q16A Via Roma Palo 4 Acciaio Zincato Buono Disano LED Buono 0 Conforme LED Lanterna 30 0 0 0

31 927 Q16A Via Roma Palo 4 Acciaio Zincato Buono Disano LED Buono 0 Conforme LED Lanterna 30 0 0 0

32 928 Q16A Via Roma Palo 4 Acciaio Zincato Buono Disano LED Buono 0 Conforme LED Lanterna 30 0 0 0

33 929 Q16A Via Roma Palo 4 Acciaio Zincato Buono Disano LED Buono 0 Conforme LED Lanterna 30 0 0 0

34 930 Q16A Via Roma Palo 4 Acciaio Zincato Buono Disano LED Buono 0 Conforme LED Lanterna 30 0 0 0

35 931 Q16A Via Roma Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

Potenza totale - escluse perdite alimentatori) Watt 3235 625 0 0

Potenza complessiva quadro(escluse perdite alimentatori) Watt 3860
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IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - STATO DI FATTO PUNTI LUCE A DICEMBRE 2022

1 934 Q17A Via Carlo Alberto Palo 3,5 Acciaio Verniciato Buono tipo G Obsoleta 0 Non conforme HQL Globo 125 125 0 0

2 935 Q17A Via Carlo Alberto Palo 3,5 Acciaio Verniciato Buono tipo G Obsoleta 0 Non conforme HQL Globo 125 125 0 0

3 936 Q17A Via Carlo Alberto Palo 3,5 Acciaio Verniciato Buono tipo G Obsoleta 0 Non conforme HQL Globo 125 125 0 0

4 937 Q17A Via Carlo Alberto Palo 3,5 Acciaio Verniciato Buono tipo G Obsoleta 0 Non conforme HQL Globo 125 125 0 0

5 938 Q17A Via Carlo Alberto Palo 3,5 Acciaio Verniciato Buono tipo G Obsoleta 0 Non conforme HQL Globo 125 125 0 0

6 939 Q17A Via Carlo Alberto Palo 3,5 Acciaio Verniciato Accettabile tipo G Obsoleta 0 Non conforme HQL Globo 125 125 0 0

7 940 Q17A Via Carlo Alberto Palo 3,5 Acciaio Verniciato Buono tipo G Obsoleta 0 Non conforme HQL Globo 125 125 0 0

8 941 Q17A Via Carlo Alberto Palo 3,5 Acciaio Verniciato Buono tipo G Obsoleta 0 Non conforme HQL Globo 125 125 0 0

9 942 Q17A Via Carlo Alberto Palo 3,5 Acciaio Verniciato Accettabile tipo G Obsoleta 0 Non conforme HQL Globo 125 125 0 0

10 943 Q17A Via Carlo Alberto Palo 3,5 Acciaio Verniciato Accettabile tipo G Obsoleta 0 Non conforme HQL Globo 125 125 0 0

11 944 Q17A Via Carlo Alberto Palo 3,5 Acciaio Verniciato Accettabile tipo G Obsoleta 0 Non conforme HQL Globo 125 125 0 0

12 945 Q17A Via Carlo Alberto Palo 3,5 Acciaio Verniciato Accettabile tipo G Obsoleta 0 Non conforme HQL Globo 125 125 0 0

13 946 Q17A Via Carlo Alberto Palo 3,5 Acciaio Verniciato Accettabile tipo G Obsoleta 0 Non conforme HQL Globo 125 125 0 0

14 947 Q17A Via Carlo Alberto Palo 3,5 Acciaio Verniciato Accettabile tipo G Obsoleta 0 Non conforme HQL Globo 125 125 0 0

15 948 Q17A Via Carlo Alberto Incasso a terra 0 altro tipo F Buono 0 Non conforme JMT altro 50 0 0 0

16 949 Q17A Via Carlo Alberto Incasso a terra 0 altro tipo F Buono 0 Non conforme JMT altro 50 0 0 0

17 950 Q17A Via Carlo Alberto Incasso a terra 0 altro tipo F Buono 0 Non conforme JMT altro 50 0 0 0

18 951 Q17A Via Carlo Alberto Incasso a terra 0 altro tipo F Buono 0 Non conforme JMT altro 50 0 0 0

19 952 Q17A Via Carlo Alberto Incasso a terra 0 altro tipo F Obsoleta 0 Non conforme JMT altro 50 0 0 0

20 953 Q17A Via Carlo Alberto Incasso a terra 0 altro tipo F Obsoleta 0 Non conforme JMT altro 50 0 0 0

21 954 Q17A Via Carlo Alberto Incasso a terra 0 altro tipo F Obsoleta 0 Non conforme JMT altro 50 0 0 0

22 955 Q17A Via Carlo Alberto Incasso a terra 0 altro tipo F Obsoleta 0 Non conforme JMT altro 50 0 0 0

23 956 Q17A Via Carlo Alberto Incasso a terra 0 altro tipo F Accettabile 0 Non conforme JMT altro 50 0 0 0

24 957 Q17A Via Carlo Alberto Incasso a terra 0 altro tipo F Accettabile 0 Non conforme JMT altro 50 0 0 0

25 958 Q17A Via Carlo Alberto Incasso a terra 0 altro tipo F Accettabile 0 Non conforme JMT altro 50 0 0 0

26 959 Q17A Via Carlo Alberto Incasso a terra 0 altro tipo F Accettabile 0 Non conforme JMT altro 50 0 0 0

27 960 Q17A Via Carlo Alberto Incasso a terra 0 altro tipo F Accettabile 0 Non conforme JMT altro 50 0 0 0

28 961 Q17A Via Carlo Alberto Incasso a terra 0 altro tipo F Accettabile 0 Non conforme JMT altro 50 0 0 0

29 962 Q17A Via Carlo Alberto Incasso a terra 0 altro tipo F Accettabile 0 Non conforme JMT altro 50 0 0 0

30 963 Q17A Via Carlo Alberto Incasso a terra 0 altro tipo F Accettabile 0 Non conforme JMT altro 50 0 0 0

31 964 Q17A Via Carlo Alberto Incasso a terra 0 altro tipo F Accettabile 0 Non conforme JMT altro 50 0 0 0

Potenza totale - escluse perdite alimentatori) Watt 2600 1750 0 0

Potenza complessiva quadro(escluse perdite alimentatori) Watt 4350
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1 966 Q20A Via Vittorio Alfieri Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

2 967 Q20A Via Vittorio Alfieri Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

3 969 Q20A Via Vittorio Alfieri Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

4 970 Q20A Via Vittorio Alfieri Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

5 970 Q20A Via Risorgimento Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

6 971 Q20A Via Vittorio Alfieri Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

7 972 Q20A Via Vittorio Alfieri Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

8 973 Q20A Via Vittorio Alfieri Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

9 974 Q20A Via Vittorio Alfieri Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

10 975 Q20A Via Vittorio Alfieri Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

11 976 Q20A Via Risorgimento Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

12 977 Q20A Via Risorgimento Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

13 979 Q20A Via Risorgimento Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

14 980 Q20A Via Risorgimento Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

15 981 Q20A Via Risorgimento Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

16 982 Q20A Via Risorgimento Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

17 983 Q20A Via Risorgimento Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

18 984 Q20A Via Pietro Maroncelli Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

19 985 Q20A Via Pietro Maroncelli Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

20 986 Q20A Via Pietro Maroncelli Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

21 987 Q20A Via Pietro Maroncelli Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

22 988 Q20A Via Pietro Maroncelli Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

23 989 Q20A Via Pietro Maroncelli Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

24 990 Q20A Via Pietro Maroncelli Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

25 991 Q20A Via Pietro Maroncelli Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

26 992 Q20A Via Pietro Maroncelli Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

27 993 Q20A Via Pietro Maroncelli Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

28 994 Q20A Via Serenissima Repubblica Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

29 995 Q20A Via Serenissima Repubblica Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

30 996 Q20A Via Serenissima Repubblica Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

31 997 Q20A Via Serenissima Repubblica Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

32 998 Q20A Via Serenissima Repubblica Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

33 999 Q20A Via Serenissima Repubblica Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabilepalo da raddrizzareNon conforme SHP Globo 70 0 0 0

34 1000 Q20A Via Serenissima Repubblica Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

35 1001 Q20A Via Serenissima Repubblica Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

36 1002 Q20A Via Serenissima Repubblica Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

37 1003 Q20A Via Serenissima Repubblica Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

38 1004 Q20A Via Risorgimento Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

39 1005 Q20A Via Risorgimento Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

40 1006 Q20A Via Risorgimento Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

41 1007 Q20A Via Risorgimento Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

42 1008 Q20A Via Risorgimento Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

43 1009 Q20A Via Risorgimento Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

44 1010 Q20A Via Risorgimento Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

45 1011 Q20A Via Risorgimento Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

46 1012 Q20A Via Risorgimento Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

47 1013 Q20A Via Risorgimento Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

48 1014 Q20A Via XXV Aprile Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

49 1015 Q20A Via XXV Aprile Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

50 1016 Q20A Via XXV Aprile Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

51 1017 Q20A Via XXV Aprile Palo 4 Acciaio Zincato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

52 1018 Q20A Via XXV Aprile Palo 4 Acciaio Verniciato Sostituire tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

53 1019 Q20A Via XXV Aprile Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

54 1020 Q20A Via XXV Aprile Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0
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55 1021 Q20A Via XXV Aprile Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

56 1022 Q20A Via XXV Aprile Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

57 1023 Q20A Via XXV Aprile Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

58 1024 Q20A Via Postumia Centro Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

59 1025 Q20A Via Postumia Centro Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

60 1026 Q20A Via Postumia Centro Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

61 1027 Q20A Via S. Venier Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

62 1028 Q20A Via S. Venier Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

63 1029 Q20A Via S. Venier Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

64 1030 Q20A Via S. Venier Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

65 1031 Q20A Via S. Venier Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

66 1032 Q20A Via S. Venier Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

67 1033 Q20A Via S. Venier Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

68 1034 Q20A Via Vittorio Alfieri Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

69 1035 Q20A Via Vittorio Alfieri Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

70 1036 Q20A Via Vittorio Alfieri Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

71 1037 Q20A Via Vittorio Alfieri Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

72 1038 Q20A Via Risorgimento Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

73 1039 Q20A Via Risorgimento Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

74 1040 Q20A Via Risorgimento Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

75 1041 Q20A Via Risorgimento Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

76 1042 Q20A Via Risorgimento Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

77 1043 Q20A Via Risorgimento Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

78 1044 Q20A Via XXV Aprile Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

79 1045 Q20A Via XXV Aprile Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

80 1046 Q20A Via XXV Aprile Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

81 1047 Q20A Via XXV Aprile Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

82 1048 Q20A Via XXV Aprile Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

83 1049 Q20A Via XXV Aprile Palo 10 Acciaio Verniciato Buono proiettore Buono 0 Conforme SHP Proiettore 150 150 150 150

84 1050 Q20A Via Ciro Menotti Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

85 1051 Q20A Via Ciro Menotti Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

86 1052 Q20A Via Ciro Menotti Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

87 1053 Q20A Via Ciro Menotti Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

88 1054 Q20A Via Ciro Menotti Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

89 1055 Q20A Via Ciro Menotti Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

90 1056 Q20A Via Ciro Menotti Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

91 1057 Q20A Via Ciro Menotti Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

92 1058 Q20A Via Ciro Menotti Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

93 1059 Q20A Via Ciro Menotti Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

94 1060 Q20A Via Ciro Menotti Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Obsoleta 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

95 1061 Q20A Via Ciro Menotti Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Obsoleta 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

96 1062 Q20A Piazza Col. Enzo Venturini Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo P IGuzzini Buono 0 Conforme JMT Proiettore 70 0 0 0

97 1063 Q20A Piazza Col. Enzo Venturini Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo P IGuzzini Buono 0 Conforme JMT Proiettore 70 0 0 0

98 1064 Q20A Piazza Col. Enzo Venturini Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo P IGuzzini Buono 0 Conforme JMT Proiettore 70 0 0 0

99 1065 Q20A Piazza Col. Enzo Venturini Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo P IGuzzini Buono 0 Conforme JMT Proiettore 70 0 0 0

100 1066 Q20A Piazza Col. Enzo Venturini Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo P IGuzzini Buono 0 Conforme JMT Proiettore 70 0 0 0

101 1067 Q20A Piazza Col. Enzo Venturini Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo P IGuzzini Buono 0 Conforme JMT Proiettore 70 0 0 0

102 1068 Q20A Piazza Col. Enzo Venturini Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo P IGuzzini Buono 0 Conforme JMT Proiettore 70 0 0 0

103 1069 Q20A Piazza Col. Enzo Venturini Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo P IGuzzini Buono 0 Conforme JMT Proiettore 70 0 0 0

104 1070 Q20A Piazza Col. Enzo Venturini Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo P IGuzzini Buono 0 Conforme JMT Proiettore 70 0 0 0

105 1070 Q20A Piazza Col. Enzo Venturini Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo P IGuzzini Buono 0 Conforme JMT Proiettore 70 0 0 0

106 1071 Q20A Piazza Col. Enzo Venturini Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo P IGuzzini Buono 0 Conforme JMT Proiettore 70 0 0 0

107 1072 Q20A Piazza Col. Enzo Venturini Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo P IGuzzini Buono 0 Conforme JMT Proiettore 70 0 0 0

108 1073 Q20A Piazza Col. Enzo Venturini Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo P IGuzzini Buono 0 Conforme JMT Proiettore 70 0 0 0
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109 1074 Q20A Piazza Col. Enzo Venturini Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo P IGuzzini Buono 0 Conforme JMT Proiettore 70 0 0 0

110 1075 Q20A Piazza Col. Enzo Venturini Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo P IGuzzini Buono 0 Conforme JMT Proiettore 70 0 0 0

111 1076 Q20A Piazza Col. Enzo Venturini Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo P IGuzzini Buono 0 Conforme JMT Proiettore 70 0 0 0

112 1077 Q20A Piazza Col. Enzo Venturini Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo P IGuzzini Buono 0 Conforme JMT Proiettore 70 0 0 0

113 1079 Q20A Piazza Col. Enzo Venturini Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo P IGuzzini Buono 0 Conforme JMT Proiettore 70 0 0 0

114 1080 Q20A Piazza Col. Enzo Venturini Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo P IGuzzini Buono 0 Conforme JMT Proiettore 70 0 0 0

115 1081 Q20A Via Vittorio Alfieri Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo P IGuzzini Buono 0 Conforme JMT Proiettore 70 0 0 0

116 1082 Q20A Via Vittorio Alfieri Parete 3 altro tipo P IGuzzini Buono 0 Conforme JMT Proiettore 70 0 0 0

117 1083 Q20A Via Vittorio Alfieri Parete 3 altro tipo P IGuzzini Buono 0 Conforme JMT Proiettore 70 0 0 0

118 1084 Q20A Via Vittorio Alfieri Parete 3 altro tipo P IGuzzini Buono 0 Conforme JMT Proiettore 70 0 0 0

119 1085 Q20A Via Vittorio Alfieri Parete 3 altro tipo P IGuzzini Buono 0 Conforme JMT Proiettore 70 0 0 0

120 1086 Q20A Via Vittorio Alfieri Parete 3 altro tipo P IGuzzini Buono 0 Conforme JMT Proiettore 70 0 0 0

121 1087 Q20A Via Vittorio Alfieri Parete 3 altro tipo P IGuzzini Buono 0 Conforme JMT Proiettore 70 0 0 0

122 1088 Q20A Piazza Walter Tobagi Palo 9 Acciaio Verniciato Buono tipo P IGuzzini Buono 45 Non conforme SHP Proiettore 100 100 100 0

123 1089 Q20A Piazza Col. Enzo Venturini Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo P IGuzzini Buono 0 Conforme JMT Proiettore 70 0 0 0

124 1090 Q20A Piazza Walter Tobagi Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo P IGuzzini Buono 0 Conforme JMT Proiettore 70 0 0 0

125 1091 Q20A Piazza Walter Tobagi Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo P IGuzzini Buono 0 Conforme JMT Proiettore 70 0 0 0

126 1092 Q20A Piazza Walter Tobagi Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo P IGuzzini Buono 0 Conforme JMT Proiettore 70 0 0 0

127 1093 Q20A Piazza Walter Tobagi Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo P IGuzzini Buono 0 Conforme JMT Proiettore 70 0 0 0

128 1094 Q20A Piazza Walter Tobagi Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo P IGuzzini Buono 0 Conforme JMT Proiettore 70 0 0 0

129 1095 Q20A Piazza Walter Tobagi Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo P IGuzzini Buono 0 Conforme JMT Proiettore 70 0 0 0

130 1096 Q20A Piazza Walter Tobagi Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo P IGuzzini Buono 0 Conforme JMT Proiettore 70 0 0 0

131 1097 Q20A Piazza Walter Tobagi Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo P IGuzzini Buono 0 Conforme JMT Proiettore 70 0 0 0

132 1098 Q20A Piazza Walter Tobagi Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo P IGuzzini Buono 0 Conforme JMT Proiettore 70 0 0 0

133 1099 Q20A Piazza Walter Tobagi Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo P IGuzzini Buono 0 Conforme JMT Proiettore 70 0 0 0

134 1100 Q20A Piazza Walter Tobagi Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo P IGuzzini Buono 0 Conforme JMT Proiettore 70 0 0 0

135 1102 Q20A Piazza Walter Tobagi Parete 3 Acciaio Verniciato Buono tipo P IGuzzini Buono 45 Non conforme SHP Proiettore 100 100 100 100

136 1103 Q20A Piazza Walter Tobagi Parete 3 Acciaio Verniciato Buono tipo P IGuzzini Buono 45 Non conforme SHP Proiettore 100 100 100 100

137 1104 Q20A Piazza Walter Tobagi Parete 3 Acciaio Verniciato Buono tipo P IGuzzini Buono 45 Non conforme SHP Proiettore 100 100 100 100

138 1105 Q20A Piazza Walter Tobagi Parete 3 Acciaio Verniciato Buono tipo P IGuzzini Buono 45 Non conforme SHP Proiettore 100 100 100 100

139 1106 Q20A Piazza Walter Tobagi Parete 3 Acciaio Verniciato Buono tipo P IGuzzini Buono 45 Non conforme SHP Proiettore 100 100 100 100

140 1107 Q20A Piazza Walter Tobagi Parete 3 Acciaio Verniciato Buono tipo P IGuzzini Buono 45 Non conforme SHP Proiettore 100 100 100 100

141 1108 Q20A Piazza Walter Tobagi Parete 3 Acciaio Verniciato Buono tipo P IGuzzini Buono 45 Non conforme SHP Proiettore 100 100 100 100

142 1109 Q20A Piazza Walter Tobagi Parete 3 Acciaio Verniciato Buono tipo P IGuzzini Buono 45 Non conforme SHP Proiettore 100 100 100 0

143 1110 Q20A Piazza Walter Tobagi Parete 3 Acciaio Verniciato Buono tipo P IGuzzini Buono 45 Non conforme SHP Proiettore 100 100 100 0

144 1111 Q20A Piazza Walter Tobagi Parete 3 Acciaio Verniciato Buono tipo P IGuzzini Buono 45 Non conforme SHP Proiettore 100 100 100 0

145 1112 Q20A Piazza Walter Tobagi Parete 3 Acciaio Verniciato Buono tipo P IGuzzini Buono 45 Non conforme SHP Proiettore 100 100 100 0

146 1113 Q20A Piazza Walter Tobagi Incasso a terra altro faretti iGuzzini Buono 0 Non conforme JMT altro 35 35 35 35

147 1114 Q20A Piazza Walter Tobagi Incasso a terra altro faretti iGuzzini Buono 0 Non conforme JMT altro 35 35 35 35

148 1115 Q20A Piazza Walter Tobagi Incasso a terra altro faretti iGuzzini Buono 0 Non conforme JMT altro 35 35 35 35

149 1116 Q20A Piazza Walter Tobagi Incasso a terra altro faretti iGuzzini Buono 0 Non conforme JMT altro 35 35 35 35

150 1117 Q20A Piazza Walter Tobagi Parete 3 altro tipo P IGuzzini Buono 0 Conforme JMT Proiettore 70 0 0 0

151 1118 Q20A Piazza Walter Tobagi Parete 3 altro tipo P IGuzzini Buono 0 Conforme JMT Proiettore 70 0 0 0

152 1119 Q20A Piazza Walter Tobagi Palo 1,3 Acciaio Verniciato Buono paletto iGuzzini Buono 45 Non conforme FLUO Lanterna 36 0 0 0

153 1120 Q20A Piazza Walter Tobagi Palo 1,3 Acciaio Verniciato Buono paletto iGuzzini Buono 45 Non conforme FLUO Lanterna 36 0 0 0

154 1121 Q20A Piazza Walter Tobagi Palo 1,3 Acciaio Verniciato Buono paletto iGuzzini Buono 45 Non conforme FLUO Lanterna 36 0 0 0

155 1122 Q20A Piazza Walter Tobagi Palo 1,3 Acciaio Verniciato Buono paletto iGuzzini Buono 45 Non conforme FLUO Lanterna 36 0 0 0

156 1123 Q20A Piazza Walter Tobagi Palo 1,3 Acciaio Verniciato Buono paletto iGuzzini Buono 45 Non conforme FLUO Lanterna 36 0 0 0

157 1124 Q20A Piazza Walter Tobagi Palo 1,3 Acciaio Verniciato Buono paletto iGuzzini Buono 45 Non conforme FLUO Lanterna 36 0 0 0

158 1125 Q20A Piazza Walter Tobagi Palo 1,3 Acciaio Verniciato Buono paletto iGuzzini Buono 45 Non conforme FLUO Lanterna 36 0 0 0

159 1126 Q20A Piazza Walter Tobagi Palo 1,3 Acciaio Verniciato Buono paletto iGuzzini Buono 45 Non conforme FLUO Lanterna 36 0 0 0

160 1127 Q20A Piazza Walter Tobagi Palo 1,3 Acciaio Verniciato Buono paletto iGuzzini Buono 45 Non conforme FLUO Lanterna 36 0 0 0

161 1128 Q20A Piazza Walter Tobagi Palo 1,3 Acciaio Verniciato Buono paletto iGuzzini Buono 45 Non conforme FLUO Lanterna 36 0 0 0

162 1129 Q20A Piazza Walter Tobagi Palo 1,3 Acciaio Verniciato Buono paletto iGuzzini Buono 45 Non conforme FLUO Lanterna 36 0 0 0
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Codice 

Quadro
Via

Tipo 

Sostegno
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Sostegno
Materiale sostegno Stato sostegno Modello plafoniera

Stato 

armature

Inclinazione 

plafoniera

Conformità 

LR17/09

Tipologia 

Lampada

Tipo corpo 

illuminante

Potenza 

lampada 

1 (watt)

Potenza 

lampada 

2 (watt)

Potenza 

lampada 

3 (watt)

Potenza 

lampada 

4 (watt)

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - STATO DI FATTO PUNTI LUCE A DICEMBRE 2022

163 1130 Q20A Via Indipendenza Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

164 1131 Q20A Via Indipendenza Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

165 1132 Q20A Via Indipendenza Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

166 1133 Q20A Via Indipendenza Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

167 1134 Q20A Via Indipendenza Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

168 1135 Q20A Via Indipendenza Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

169 1136 Q20A Via Indipendenza Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

170 1137 Q20A Via Indipendenza Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

171 1138 Q20A Via Indipendenza Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

172 1139 Q20A Via Indipendenza Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

173 1140 Q20A Via Indipendenza Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

174 1141 Q20A Via Indipendenza Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

175 1142 Q20A Via Indipendenza Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

176 1143 Q20A Via Indipendenza Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

Potenza totale - escluse perdite alimentatori) Watt 12246 1490 1490 990

Potenza complessiva quadro(escluse perdite alimentatori) Watt 16216
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Materiale sostegno Stato sostegno Modello plafoniera

Stato 

armature

Inclinazione 

plafoniera

Conformità 

LR17/09

Tipologia 

Lampada

Tipo corpo 

illuminante

Potenza 

lampada 

1 (watt)

Potenza 

lampada 

2 (watt)

Potenza 

lampada 

3 (watt)

Potenza 

lampada 

4 (watt)

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - STATO DI FATTO PUNTI LUCE A DICEMBRE 2022

1 235 Q25A Vicolo Meolo Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC I-Tron Buono 0 Conforme LED Stradale 38 0 0 0

Potenza totale - escluse perdite alimentatori) Watt 38 0 0 0

Potenza complessiva quadro(escluse perdite alimentatori) Watt 38
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Tipo corpo 

illuminante

Potenza 

lampada 
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Potenza 

lampada 

2 (watt)

Potenza 

lampada 

3 (watt)

Potenza 

lampada 

4 (watt)

1 1145 Q01B Via Friuli Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

2 1146 Q01B Via Friuli Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

3 1147 Q01B Via Friuli Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

4 1148 Q01B Via Friuli Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

5 1149 Q01B Via Friuli Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

6 1150 Q01B Via Claudia Augusta Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

7 1152 Q01B Via Trento Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

8 1153 Q01B Via Trento Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

9 1154 Q01B Via Friuli Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

10 1155 Q01B Via Friuli Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

11 1156 Q01B Via Friuli Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

12 1157 Q01B Via Friuli Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

13 1159 Q01B Via Claudia Augusta Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

14 1160 Q01B Via Claudia Augusta Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

15 1161 Q01B Via Claudia Augusta Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

16 1162 Q01B Via Claudia Augusta Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

17 1163 Q01B Via Claudia Augusta Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

18 1164 Q01B Via Claudia Augusta Palo 8 Acciaio Zincato Buono City Design Tear Light Buono 0 Conforme LED Stradale 53 150 0 0

19 1165 Q01B Via Claudia Augusta Palo 8 Acciaio Zincato Buono City Design Tear Light Buono 0 Conforme LED Stradale 53 150 0 0

20 1166 Q01B Via Claudia Augusta Palo 8 Acciaio Zincato Buono City Design Tear Light Buono 0 Conforme LED Stradale 53 40 0 0

21 1167 Q01B Via Claudia Augusta Palo 8 Acciaio Zincato Buono City Design Tear Light Buono 0 Conforme LED Stradale 53 80 0 0

22 1168 Q01B Via Cadorna Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

23 1169 Q01B Via Cadorna Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

24 1170 Q01B Via Cadorna Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

25 1170 Q01B Via Toniolo Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

26 1171 Q01B Via Cadorna Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

27 1172 Q01B Via Cadorna Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

28 1173 Q01B Via Cadorna Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

29 1174 Q01B Via Cadorna Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

30 1175 Q01B Via Cadorna Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

31 1176 Q01B Via Cadorna Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

32 1177 Q01B Via Toniolo Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

33 1179 Q01B Via Toniolo Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

34 1180 Q01B Via Toniolo Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

35 1181 Q01B Via Trento Palo 8 Acciaio Zincato Buono City Design Tear Light Buono 0 Conforme LED Stradale 53 0 0 0

36 1182 Q01B Via Trento Palo 8 Acciaio Zincato Buono City Design Tear Light Buono 0 Conforme LED Stradale 53 0 0 0

37 1183 Q01B Via Trento Palo 8 Acciaio Zincato Buono City Design Tear Light Buono 0 Conforme LED Stradale 53 0 0 0

38 1184 Q01B Via Trento Palo 8 Acciaio Zincato Buono City Design Tear Light Buono 0 Conforme LED Stradale 53 0 0 0

39 1185 Q01B Via E. De Amicis Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

40 1186 Q01B Via E. De Amicis Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

41 1187 Q01B Via E. De Amicis Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

42 1188 Q01B Via E. De Amicis Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

43 1189 Q01B Via E. De Amicis Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

44 1190 Q01B Via Liguria Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

45 1191 Q01B Via Liguria Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

46 1192 Q01B Via Liguria Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

47 1193 Q01B Via Lazio Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

48 1194 Q01B Via Lazio Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

49 1195 Q01B Via Lazio Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

50 1196 Q01B Via Conegliano Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

51 1197 Q01B Via Conegliano Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

52 1198 Q01B Via Conegliano Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

53 1199 Q01B Via Conegliano Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

54 1200 Q01B Viale 1 Maggio Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo B Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

55 1201 Q01B Viale 1 Maggio Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo B Accettabile 0 Non conforme SHP Stradale 100 100 100 0

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - STATO DI FATTO PUNTI LUCE A DICEMBRE 2022
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56 1202 Q01B Viale 1 Maggio Palo 7 Acciaio Zincato Buono tipo B Obsoleta 0 Non conforme SHP Stradale 100 0 0 0

57 1203 Q01B Viale 1 Maggio Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo B Accettabile 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

58 1204 Q01B Viale 1 Maggio Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 20 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

59 1205 Q01B Viale 1 Maggio Palo 9 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 20 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

60 1206 Q01B Viale 1 Maggio Palo 9 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 20 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

61 1207 Q01B Viale 1 Maggio Palo 9 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 20 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

62 1208 Q01B Via E. De Amicis Palo 9 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

63 1209 Q01B Viale 1 Maggio Palo 9 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

64 1210 Q01B Viale 1 Maggio Palo 9 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

65 1211 Q01B Viale 1 Maggio Palo 9 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 1 Buono 0 Conforme LED Stradale 76 0 0 0

66 1212 Q01B Viale 1 Maggio Palo 9 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 1 Buono 0 Conforme LED Stradale 76 0 0 0

67 1213 Q01B Via Postumia Ovest Palo 9 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 1 Buono 0 Conforme LED Stradale 76 0 0 0

68 1214 Q01B Via Postumia Ovest Palo 9 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

69 1215 Q01B Via Postumia Ovest Palo 6 Acciaio Verniciato Buono tipo B Buono 0 Non conforme SHP Stradale 150 0 0 0

70 1216 Q01B Via Postumia Ovest Palo 9 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 1 Buono 0 Conforme LED Stradale 76 0 0 0

71 1217 Q01B Viale 1 Maggio Palo 9 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 1 Buono 0 Conforme LED Stradale 76 0 0 0

72 1218 Q01B Viale 1 Maggio Palo 9 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 1 Buono 0 Conforme LED Stradale 76 0 0 0

73 1219 Q01B Via Postumia Ovest Palo 9 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 1 Buono 0 Conforme LED Stradale 76 0 0 0

74 1220 Q01B Via Postumia Ovest Palo 9 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 1 Buono 0 Conforme LED Stradale 76 0 0 0

75 1221 Q01B Via Postumia Ovest Palo 9 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 1 Buono 0 Conforme LED Stradale 76 0 0 0

76 1222 Q01B Via Postumia Ovest Palo 8,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Revelampe Buono 0 Conforme SHP Lanterna 100 0 0 0

77 1223 Q01B Via Postumia Ovest Palo 8,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Revelampe Buono 0 Conforme SHP Lanterna 100 100 0 0

78 1224 Q01B Via Postumia Ovest Palo 8,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Revelampe Buono 0 Conforme SHP Lanterna 100 100 0 0

79 1225 Q01B Via Postumia Ovest Palo 8,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Revelampe Buono 0 Conforme SHP Lanterna 100 100 0 0

80 1226 Q01B Via Postumia Ovest Palo 8,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Revelampe Buono 0 Conforme SHP Lanterna 100 100 0 0

81 1227 Q01B Via Postumia Ovest Palo 8,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Revelampe Buono 0 Conforme SHP Lanterna 100 100 0 0

82 1228 Q01B Via Postumia Ovest Palo 8,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Revelampe Buono 0 Conforme SHP Lanterna 100 100 0 0

83 1229 Q01B Via Postumia Ovest Palo 8,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Revelampe Buono 0 Conforme SHP Lanterna 100 100 0 0

84 1230 Q01B Via Postumia Ovest Palo 6 Acciaio Verniciato Buono AEC Buono 0 Conforme JMT Lanterna 100 0 0 0

85 1231 Q01B Via Postumia Ovest Palo 8,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Revelampe Buono 0 Conforme SHP Lanterna 100 100 0 0

86 1232 Q01B Via Postumia Ovest Palo 8,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Revelampe Buono 0 Conforme SHP Lanterna 100 100 0 0

87 1233 Q01B Via Postumia Ovest Palo 8,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Revelampe Buono 0 Conforme SHP Lanterna 100 100 0 0

88 1234 Q01B Via Postumia Ovest Palo 8,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Revelampe Buono 0 Conforme SHP Lanterna 100 100 0 0

89 1235 Q01B Via Postumia Ovest Palo 8,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Revelampe Buono 0 Conforme SHP Lanterna 100 100 0 0

90 1236 Q01B Via Postumia Ovest Palo 8,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Revelampe Buono 0 Conforme SHP Lanterna 100 100 0 0

91 1237 Q01B Via Belluno Palo 8 Acciaio Zincato Buono City Design Tear Light Buono 0 Conforme LED Stradale 53 0 0 0

92 1238 Q01B Via Belluno Palo 8 Acciaio Zincato Buono City Design Tear Light Buono 0 Conforme LED Stradale 53 0 0 0

93 1239 Q01B Via Del Molino Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

94 1240 Q01B Via Del Molino Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

95 1241 Q01B Via Del Molino Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

96 1242 Q01B Via Del Molino Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

97 1243 Q01B Via Del Molino Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

98 1244 Q01B Via Del Molino Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

99 1245 Q01B Via Del Molino Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

100 1246 Q01B Via Del Molino Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

101 1247 Q01B Via Del Molino Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

102 1248 Q01B Via Del Molino Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

103 1280 Q01B Viale 1 Maggio Palo 5 Acciaio Zincato Buono tipo B Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

104 1281 Q01B Viale 1 Maggio Palo 4 Acciaio Zincato Buono tipo B Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

105 1282 Q01B Viale 1 Maggio Parete 5 altro tipo P Buono 0 Conforme SHP Proiettore 150 0 0 0

106 1283 Q01B Viale 1 Maggio Palo 4 Acciaio Zincato Buono tipo B Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

107 1284 Q01B Viale 1 Maggio Palo 4 Acciaio Zincato Buono tipo B Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

108 1285 Q01B Viale 1 Maggio Parete 5 altro tipo P Buono 0 Conforme SHP Proiettore 150 0 0 0

Potenza totale - escluse perdite alimentatori) Watt 10814 1820 100 0

Potenza complessiva quadro(escluse perdite alimentatori) Watt 12734
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1 1485 Q02B Via Valdemoneghe Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo A Buono 0 Non conforme HQL Stradale 125 0 0 0

Potenza totale - escluse perdite alimentatori) Watt 125 0 0 0

Potenza complessiva quadro(escluse perdite alimentatori) Watt 125
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1 1287 Q03B Via Verona Palo 8 Acciaio Zincato Buono City Design Tear Light Buono 0 Conforme LED Stradale 53 0 0 0

2 1288 Q03B Via Verona Palo 8 Acciaio Zincato Buono City Design Tear Light Buono 0 Conforme LED Stradale 53 0 0 0

3 1289 Q03B Via Verona Palo 8 Acciaio Zincato Buono City Design Tear Light Buono 0 Conforme LED Stradale 53 0 0 0

4 1290 Q03B Via Verona Palo 8 Acciaio Zincato Buono City Design Tear Light Buono 0 Conforme LED Stradale 53 0 0 0

5 1291 Q03B Via Verona Palo 8 Acciaio Zincato Buono City Design Tear Light Buono 0 Conforme LED Stradale 53 0 0 0

6 1292 Q03B Via Verona Palo 8 Acciaio Zincato Buono City Design Tear Light Buono 0 Conforme LED Stradale 53 0 0 0

7 1293 Q03B Via Verona Palo 8 Acciaio Zincato Buono City Design Tear Light Buono 0 Conforme LED Stradale 53 0 0 0

8 1294 Q03B Via Rovigo Palo 8 Acciaio Zincato Buono City Design Tear Light Buono 0 Conforme LED Stradale 53 0 0 0

9 1295 Q03B Via Rovigo Palo 8 Acciaio Zincato Buono City Design Tear Light Buono 0 Conforme LED Stradale 53 0 0 0

10 1296 Q03B Via Rovigo Palo 8 Acciaio Zincato Buono City Design Tear Light Buono 0 Conforme LED Stradale 53 0 0 0

11 1297 Q03B Via Verona Palo 8 Acciaio Zincato Buono City Design Tear Light Buono 0 Conforme LED Stradale 53 0 0 0

12 1298 Q03B Via Verona Palo 8 Acciaio Zincato Buono City Design Tear Light Buono 0 Conforme LED Stradale 53 0 0 0

13 1299 Q03B Via Verona Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 100 0 0

14 1300 Q03B Via Venezia Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

15 1301 Q03B Via Venezia Palo 8 Acciaio Zincato Buono City Design Tear Light Buono 0 Conforme LED Stradale 53 0 0 0

16 1302 Q03B Via Venezia Palo 8 Acciaio Zincato Buono City Design Tear Light Buono 0 Conforme LED Stradale 53 100 0 0

17 1303 Q03B Via Venezia Palo 8 Acciaio Zincato Buono City Design Tear Light Buono 0 Conforme LED Stradale 53 0 0 0

18 1307 Q03B Via Vicenza Palo 8 Acciaio Zincato Buono City Design Tear Light Buono 0 Conforme LED Stradale 53 0 0 0

19 1308 Q03B Via Vicenza Palo 8 Acciaio Zincato Buono City Design Tear Light Buono 0 Conforme LED Stradale 53 0 0 0

20 1309 Q03B Via Vicenza Palo 8 Acciaio Zincato Buono City Design Tear Light Buono 0 Conforme LED Stradale 53 0 0 0

21 1310 Q03B Via Vicenza Palo 8 Acciaio Zincato Buono City Design Tear Light Buono 0 Conforme LED Stradale 53 0 0 0

22 1311 Q03B Via Vicenza Palo 8 Acciaio Zincato Buono City Design Tear Light Buono 0 Conforme LED Stradale 53 0 0 0

23 1312 Q03B Via Vicenza Palo 8 Acciaio Zincato Buono City Design Tear Light Buono 0 Conforme LED Stradale 53 0 0 0

24 1313 Q03B Via Venezia Palo 8 Acciaio Zincato Buono City Design Tear Light Buono 0 Conforme LED Stradale 53 0 0 0

25 1314 Q03B Via Venezia Palo 8 Acciaio Zincato Buono City Design Tear Light Buono 0 Conforme LED Stradale 53 0 0 0

26 1315 Q03B Via Venezia Palo 8 Acciaio Zincato Buono City Design Tear Light Buono 0 Conforme LED Stradale 53 0 0 0

27 1316 Q03B Via Venezia Palo 8 Acciaio Zincato Buono City Design Tear Light Buono 0 Conforme LED Stradale 53 0 0 0

28 1317 Q03B Via Udine Palo 8 Acciaio Zincato Buono City Design Tear Light Buono 0 Conforme LED Stradale 53 0 0 0

29 1318 Q03B Via Udine Palo 8 Acciaio Zincato Buono City Design Tear Light Buono 0 Conforme LED Stradale 53 0 0 0

30 1319 Q03B Via Udine Palo 8 Acciaio Zincato Buono City Design Tear Light Buono 0 Conforme LED Stradale 53 0 0 0

31 1320 Q03B Via Udine Palo 8 Acciaio Zincato Buono City Design Tear Light Buono 0 Conforme LED Stradale 53 0 0 0

32 1321 Q03B Via Venezia Palo 8 Acciaio Zincato Buono City Design Tear Light Buono 0 Conforme LED Stradale 53 0 0 0

33 1322 Q03B Via Venezia Palo 8 Acciaio Zincato Buono City Design Tear Light Buono 0 Conforme LED Stradale 53 0 0 0

34 1323 Q03B Via Venezia Palo 8 Acciaio Zincato Buono City Design Tear Light Buono 0 Conforme LED Stradale 53 0 0 0

35 1324 Q03B Via Venezia Palo 8 Acciaio Zincato Buono City Design Tear Light Buono 0 Conforme LED Stradale 53 0 0 0

36 1325 Q03B Via Venezia Palo 8 Acciaio Zincato Buono City Design Tear Light Buono 0 Conforme LED Stradale 53 0 0 0

37 1326 Q03B Via Verona Palo 5 Acciaio Zincato Buono Disano Clima Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

38 1327 Q03B Via Verona Palo 5 Acciaio Zincato Buono Disano Clima Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

39 1328 Q03B Via Verona Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo B Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 100 0 0

40 1329 Q03B Via Verona Palo 8 Acciaio Zincato Buono City Design Tear Light Buono 0 Conforme LED Stradale 53 0 0 0

41 1330 Q03B Via Verona Palo 8 Acciaio Zincato Buono City Design Tear Light Buono 0 Conforme LED Stradale 53 0 0 0

42 1331 Q03B Via Verona Palo 8 Acciaio Zincato Buono City Design Tear Light Buono 0 Conforme LED Stradale 53 0 0 0

43 1332 Q03B Via Padova Palo 8 Acciaio Zincato Buono City Design Tear Light Buono 0 Conforme LED Stradale 53 0 0 0

44 1333 Q03B Via Padova Palo 8 Acciaio Zincato Buono City Design Tear Light Buono 0 Conforme LED Stradale 53 0 0 0

45 1334 Q03B Via Padova Palo 8 Acciaio Zincato Buono City Design Tear Light Buono 0 Conforme LED Stradale 53 0 0 0

46 1335 Q03B Via Padova Palo 8 Acciaio Zincato Buono City Design Tear Light Buono 0 Conforme LED Stradale 53 0 0 0

47 1336 Q03B Via Padova Palo 8 Acciaio Zincato Buono City Design Tear Light Buono 0 Conforme LED Stradale 53 0 0 0

48 1337 Q03B Via Padova Palo 8 Acciaio Zincato Buono City Design Tear Light Buono 0 Conforme LED Stradale 53 0 0 0

49 1338 Q03B Via Padova Palo 8 Acciaio Zincato Buono City Design Tear Light Buono 0 Conforme LED Stradale 53 0 0 0

50 1339 Q03B Via Padova Palo 8 Acciaio Zincato Buono City Design Tear Light Buono 0 Conforme LED Stradale 53 0 0 0

51 1340 Q03B Via Vittorio Veneto Palo 8 Acciaio Zincato Buono City Design Tear Light Buono 0 Conforme LED Stradale 53 0 0 0

52 1341 Q03B Via Vittorio Veneto Palo 8 Acciaio Zincato Buono City Design Tear Light Buono 0 Conforme LED Stradale 53 0 0 0

53 1342 Q03B Via Vittorio Veneto Palo 8 Acciaio Zincato Buono City Design Tear Light Buono 0 Conforme LED Stradale 53 0 0 0

54 1343 Q03B Via Vittorio Veneto Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo B Buono 0 Conforme HQL Stradale 125 0 0 0

55 1344 Q03B Via Padova Palo 8 Acciaio Zincato Buono City Design Tear Light Buono 0 Conforme LED Stradale 53 0 0 0
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Codice 

Quadro
Via

Tipo 

Sostegno

Altezza 

Sostegno
Materiale sostegno Stato sostegno Modello plafoniera

Stato 

armature

Inclinazione 

plafoniera

Conformità 

LR17/09

Tipologia 

Lampada

Tipo corpo 

illuminante

Potenza 

lampada 

1 (watt)

Potenza 

lampada 

2 (watt)

Potenza 

lampada 

3 (watt)

Potenza 

lampada 

4 (watt)

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - STATO DI FATTO PUNTI LUCE A DICEMBRE 2022

56 1345 Q03B Via Padova Palo 8 Acciaio Zincato Buono City Design Tear Light Buono 0 Conforme LED Stradale 53 0 0 0

57 1346 Q03B Via Padova Palo 8 Acciaio Zincato Buono City Design Tear Light Buono 0 Conforme LED Stradale 53 0 0 0

58 1347 Q03B Via Padova Palo 8 Acciaio Zincato Buono City Design Tear Light Buono 0 Conforme LED Stradale 53 0 0 0

59 1348 Q03B Via Padova Palo 8 Acciaio Zincato Buono City Design Tear Light Buono 0 Conforme LED Stradale 53 0 0 0

60 1349 Q03B Via Padova Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Obsoleta 0 Non conforme HQL Globo 125 0 0 0

61 1350 Q03B Via Padova Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Obsoleta 0 Non conforme HQL Globo 125 0 0 0

62 1351 Q03B Via Padova Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Obsoleta 0 Non conforme HQL Globo 125 0 0 0

Potenza totale - escluse perdite alimentatori) Watt 3749 300 0 0

Potenza complessiva quadro(escluse perdite alimentatori) Watt 4049
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Progressivo IDELEM
Codice 

Quadro
Via

Tipo 

Sostegno

Altezza 

Sostegno
Materiale sostegno Stato sostegno Modello plafoniera

Stato 

armature

Inclinazione 

plafoniera

Conformità 

LR17/09

Tipologia 

Lampada

Tipo corpo 

illuminante

Potenza 

lampada 

1 (watt)

Potenza 

lampada 

2 (watt)

Potenza 

lampada 

3 (watt)

Potenza 

lampada 

4 (watt)

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - STATO DI FATTO PUNTI LUCE A DICEMBRE 2022

1 1353 Q04B Via Del Molino Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo A Accettabile 0 Non conforme SHP Stradale 100 0 0 0

2 1354 Q04B Via Del Molino Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo A Accettabile 0 Non conforme SHP Stradale 100 0 0 0

3 1355 Q04B Viale 1 Maggio Palo 4,5 Acciaio Zincato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme HQL Globo 125 0 0 0

4 1356 Q04B Viale 1 Maggio Palo 4,5 Acciaio Zincato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme HQL Globo 125 0 0 0

5 1357 Q04B Viale 1 Maggio Palo 4,5 Acciaio Zincato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme HQL Globo 125 0 0 0

6 1358 Q04B Viale 1 Maggio Palo 4,5 Acciaio Zincato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme HQL Globo 125 0 0 0

7 1359 Q04B Viale 1 Maggio Palo 4,5 Acciaio Zincato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme HQL Globo 125 0 0 0

8 1360 Q04B Viale 1 Maggio Palo 4,5 Acciaio Zincato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme HQL Globo 125 0 0 0

9 1361 Q04B Viale 1 Maggio Palo 4,5 Acciaio Zincato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme HQL Globo 125 0 0 0

Potenza totale - escluse perdite alimentatori) Watt 1075 0 0 0

Potenza complessiva quadro(escluse perdite alimentatori) Watt 1075
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Progressivo IDELEM
Codice 

Quadro
Via

Tipo 

Sostegno

Altezza 

Sostegno
Materiale sostegno Stato sostegno Modello plafoniera

Stato 

armature

Inclinazione 

plafoniera

Conformità 

LR17/09

Tipologia 

Lampada

Tipo corpo 

illuminante

Potenza 

lampada 

1 (watt)

Potenza 

lampada 

2 (watt)

Potenza 

lampada 

3 (watt)

Potenza 

lampada 

4 (watt)

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - STATO DI FATTO PUNTI LUCE A DICEMBRE 2022

1 1363 Q05B Via Como Palo 3,5 Acciaio Zincato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme HQL Globo 125 0 0 0

2 1364 Q05B Via Como Palo 3,5 Acciaio Zincato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme HQL Globo 125 0 0 0

3 1365 Q05B Via Como Palo 3,5 Acciaio Zincato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme HQL Globo 125 0 0 0

Potenza totale - escluse perdite alimentatori) Watt 375 0 0 0

Potenza complessiva quadro(escluse perdite alimentatori) Watt 375
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Progressivo IDELEM
Codice 

Quadro
Via

Tipo 

Sostegno

Altezza 

Sostegno
Materiale sostegno Stato sostegno Modello plafoniera

Stato 

armature

Inclinazione 

plafoniera

Conformità 

LR17/09

Tipologia 

Lampada

Tipo corpo 

illuminante

Potenza 

lampada 

1 (watt)

Potenza 

lampada 

2 (watt)

Potenza 

lampada 

3 (watt)

Potenza 

lampada 

4 (watt)

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - STATO DI FATTO PUNTI LUCE A DICEMBRE 2022

1 1367 Q06B Via Varese Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Buono 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

2 1368 Q06B Via Varese Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

3 1369 Q06B Via Varese Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

4 1370 Q06B Via Varese Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

5 1370 Q06B Via Varese Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

6 1371 Q06B Via Varese Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

7 1372 Q06B Via Varese Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

8 1373 Q06B Via Varese Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

9 1374 Q06B Via Varese Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

10 1375 Q06B Via Varese Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

11 1376 Q06B Via Varese Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

12 1377 Q06B Via Varese Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

13 1379 Q06B Via Varese Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

14 1380 Q06B Via Varese Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Buono 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

Potenza totale - escluse perdite alimentatori) Watt 980 0 0 0

Potenza complessiva quadro(escluse perdite alimentatori) Watt 980
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Progressivo IDELEM
Codice 

Quadro
Via

Tipo 

Sostegno

Altezza 

Sostegno
Materiale sostegno Stato sostegno Modello plafoniera

Stato 

armature

Inclinazione 

plafoniera

Conformità 

LR17/09

Tipologia 

Lampada

Tipo corpo 

illuminante

Potenza 

lampada 

1 (watt)

Potenza 

lampada 

2 (watt)

Potenza 

lampada 

3 (watt)

Potenza 

lampada 

4 (watt)

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - STATO DI FATTO PUNTI LUCE A DICEMBRE 2022

1 1383 Q07B Via Bolzano Palo 5 Acciaio Zincato Buono tipo G Buono 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

2 1384 Q07B Via Bolzano Palo 5 Acciaio Zincato Buono tipo G Buono 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

3 1385 Q07B Via Bolzano Palo 5 Acciaio Zincato Buono tipo G Buono 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

4 1386 Q07B Via Bolzano Palo 5 Acciaio Zincato Buono tipo G Buono 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

5 1387 Q07B Via Claudia Augusta Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

6 1388 Q07B Via Claudia Augusta Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

7 1389 Q07B Via G. Marconi Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

8 1390 Q07B Via G. Marconi Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

9 1391 Q07B Via G. Marconi Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

10 1392 Q07B Via G. Marconi Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

11 1393 Q07B Via G. Marconi Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

12 1394 Q07B Via G. Marconi Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

13 1395 Q07B Via G. Marconi Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

14 1396 Q07B Via G. Marconi Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

15 1397 Q07B Via G. Marconi Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

16 1398 Q07B Via G. Marconi Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

17 1399 Q07B Via G. Marconi Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

18 1400 Q07B Via G. Marconi Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

19 1401 Q07B Via G. Marconi Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

20 1402 Q07B Via G. Marconi Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

21 1403 Q07B Via G. Marconi Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

22 1404 Q07B Via G. Marconi Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

23 1405 Q07B Via G. Marconi Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

24 1406 Q07B Via G. Marconi Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

25 1407 Q07B Via G. Marconi Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

26 1408 Q07B Via G. Marconi Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

27 1409 Q07B Via G. Marconi Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

28 1410 Q07B Via G. Marconi Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

29 1411 Q07B Via G. Marconi Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

30 1412 Q07B Via G. Marconi Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

31 1413 Q07B Via G. Marconi Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

32 1414 Q07B Via G. Marconi Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

33 1415 Q07B Via G. Marconi Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

34 1416 Q07B Via G. Marconi Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

35 1417 Q07B Via G. Marconi Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

36 1418 Q07B Via G. Marconi Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

37 1419 Q07B Via G. Marconi Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

38 1420 Q07B Via G. Marconi Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

39 1421 Q07B Via G. Marconi Palo 4 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

40 1422 Q07B Via G. Marconi Palo 4 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

41 1423 Q07B Via G. Marconi Palo 4 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

42 1424 Q07B Via G. Marconi Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

43 1425 Q07B Via G. Marconi Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

44 1426 Q07B Via G. Marconi Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

45 1427 Q07B Via G. Marconi Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

46 1428 Q07B Via Mantova Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

47 1429 Q07B Via Mantova Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

48 1430 Q07B Via Mantova Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

49 1431 Q07B Via Mantova Palo 4 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

50 1432 Q07B Via Mantova Palo 4 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

51 1433 Q07B Via Mantova Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

52 1434 Q07B Via Mantova Palo 4 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

Potenza totale - escluse perdite alimentatori) Watt 5080 0 0 0

Potenza complessiva quadro(escluse perdite alimentatori) Watt 5080
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Progressivo IDELEM
Codice 

Quadro
Via

Tipo 

Sostegno
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Sostegno
Materiale sostegno Stato sostegno Modello plafoniera

Stato 

armature

Inclinazione 

plafoniera

Conformità 

LR17/09

Tipologia 

Lampada

Tipo corpo 

illuminante

Potenza 

lampada 

1 (watt)

Potenza 

lampada 

2 (watt)

Potenza 

lampada 

3 (watt)

Potenza 

lampada 

4 (watt)

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - STATO DI FATTO PUNTI LUCE A DICEMBRE 2022

1 1436 Q08B Via Duca Aosta Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

2 1437 Q08B Via Duca Aosta Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

3 1438 Q08B Via Duca Aosta Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

4 1439 Q08B Via Duca Aosta Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

5 1440 Q08B Via Duca Aosta Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

6 1441 Q08B Via Duca Aosta Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

7 1442 Q08B Via Duca Aosta Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

8 1443 Q08B Via Duca Aosta Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

9 1444 Q08B Via Duca Aosta Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

10 1445 Q08B Via Duca Aosta Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

11 1446 Q08B Via Duca Aosta Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

12 1447 Q08B Via San Floriano Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo B Accettabile 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

13 1448 Q08B Via San Floriano Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo B Accettabile 0 Conforme HQL Stradale 125 0 0 0

14 1449 Q08B Via San Floriano Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo B Accettabile 0 Conforme HQL Stradale 125 0 0 0

15 1450 Q08B Via San Floriano Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo B Accettabile 0 Conforme HQL Stradale 125 0 0 0

16 1451 Q08B Via San Floriano Palo 8 Acciaio Zincato Sostituire tipo A Obsoleta 0 Non conforme HQL Stradale 125 0 0 0

17 1452 Q08B Via San Floriano Palo 8 Acciaio Zincato Sostituire tipo A Obsoleta 0 Non conforme SHP Stradale 100 0 0 0

18 1453 Q08B Via San Floriano Palo 8 Acciaio Zincato Sostituire tipo A Obsoleta 0 Non conforme HQL Stradale 125 0 0 0

19 1454 Q08B Via San Floriano Palo 8 Acciaio Zincato Sostituire tipo A Obsoleta 0 Non conforme SHP Stradale 100 0 0 0

20 1455 Q08B Via San Floriano Palo 8 Acciaio Zincato Sostituire tipo A Obsoleta 0 Non conforme HQL Stradale 125 0 0 0

21 1456 Q08B Via San Marco Palo 6,5 Acciaio Verniciato Buono tipo Disano Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

22 1457 Q08B Via San Marco Palo 6,5 Acciaio Verniciato Buono tipo Disano Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

23 1458 Q08B Via San Marco Palo 6,5 Acciaio Verniciato Buono tipo Disano Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

24 1459 Q08B Via San Marco Palo 6,5 Acciaio Verniciato Buono tipo Disano Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

25 1460 Q08B Via San Marco Palo 6,5 Acciaio Verniciato Buono tipo Disano Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

26 1461 Q08B Via San Marco Palo 6,5 Acciaio Verniciato Buono tipo Disano Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

27 1462 Q08B Via San Marco Palo 6,5 Acciaio Verniciato Buono tipo Disano Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

28 1463 Q08B Via San Marco Palo 6,5 Acciaio Verniciato Buono tipo Disano Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

29 1464 Q08B Via San Marco Palo 6,5 Acciaio Verniciato Buono tipo Disano Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

30 1465 Q08B Via San Marco Palo 6,5 Acciaio Verniciato Buono tipo Disano Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

31 1466 Q08B Via San Marco Palo 6,5 Acciaio Verniciato Buono tipo Disano Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

32 1467 Q08B Via San Marco Palo 6,5 Acciaio Verniciato Buono tipo Disano Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

33 1468 Q08B Via San Marco Palo 6,5 Acciaio Verniciato Buono tipo Disano Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

34 1469 Q08B Via San Marco Palo 6,5 Acciaio Verniciato Buono tipo Disano Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

35 1470 Q08B Via San Marco Palo 6,5 Acciaio Verniciato Buono tipo Disano Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

36 1471 Q08B Via San Marco Palo 6,5 Acciaio Verniciato Buono tipo Disano Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 70 0 0

37 1472 Q08B Via San Marco Palo 6,5 Acciaio Verniciato Buono tipo Disano Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 70 0 0

38 1473 Q08B Via Borgo Chiesa Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo B Accettabile 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

39 1474 Q08B Via Borgo Chiesa Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo B Accettabile 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

Potenza totale - escluse perdite alimentatori) Watt 3540 140 0 0

Potenza complessiva quadro(escluse perdite alimentatori) Watt 3680
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Progressivo IDELEM
Codice 

Quadro
Via

Tipo 

Sostegno

Altezza 

Sostegno
Materiale sostegno Stato sostegno Modello plafoniera

Stato 

armature

Inclinazione 

plafoniera

Conformità 

LR17/09

Tipologia 

Lampada

Tipo corpo 

illuminante

Potenza 

lampada 

1 (watt)

Potenza 

lampada 

2 (watt)

Potenza 

lampada 

3 (watt)

Potenza 

lampada 

4 (watt)

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - STATO DI FATTO PUNTI LUCE A DICEMBRE 2022

1 1470 Q09B Via Borgo Chiesa Palo 5,5 Acciaio Zincato Buono AEC Kaos vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

2 1476 Q09B Via Borgo Chiesa Palo 5 Acciaio Zincato Buono AEC Kaos vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

3 1477 Q09B Via Borgo Chiesa Palo 5,5 Acciaio Zincato Buono AEC Kaos vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

4 1479 Q09B Via Borgo Chiesa Palo 5,5 Acciaio Zincato Buono AEC Kaos vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

Potenza totale - escluse perdite alimentatori) Watt 400 0 0 0

Potenza complessiva quadro(escluse perdite alimentatori) Watt 400



ELETTROSTUDIO S.R.L. S.T.P.

Parco Munari, 2 - 31041 Cornuda (TV)

info@elettrostudiosrl.eu

Comune di San Biagio di Callalta

P.I.C.I.L.

Progressivo IDELEM
Codice 

Quadro
Via

Tipo 

Sostegno

Altezza 

Sostegno
Materiale sostegno Stato sostegno Modello plafoniera

Stato 

armature

Inclinazione 

plafoniera

Conformità 

LR17/09

Tipologia 

Lampada

Tipo corpo 

illuminante

Potenza 

lampada 

1 (watt)

Potenza 

lampada 

2 (watt)

Potenza 

lampada 

3 (watt)

Potenza 

lampada 

4 (watt)

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - STATO DI FATTO PUNTI LUCE A DICEMBRE 2022

1 1481 Q10B Via Borgo Chiesa Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo B Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

2 1482 Q10B Via Borgo Chiesa Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo B Accettabile 0 Non conforme SHP Stradale 100 0 0 0

Potenza totale - escluse perdite alimentatori) Watt 200 0 0 0

Potenza complessiva quadro(escluse perdite alimentatori) Watt 200



ELETTROSTUDIO S.R.L. S.T.P.

Parco Munari, 2 - 31041 Cornuda (TV)

info@elettrostudiosrl.eu

Comune di San Biagio di Callalta

P.I.C.I.L.

Progressivo IDELEM
Codice 

Quadro
Via

Tipo 

Sostegno

Altezza 

Sostegno
Materiale sostegno Stato sostegno Modello plafoniera

Stato 

armature

Inclinazione 

plafoniera

Conformità 

LR17/09

Tipologia 

Lampada

Tipo corpo 

illuminante

Potenza 

lampada 

1 (watt)

Potenza 

lampada 

2 (watt)

Potenza 

lampada 

3 (watt)

Potenza 

lampada 

4 (watt)

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - STATO DI FATTO PUNTI LUCE A DICEMBRE 2022

1 1487 Q11B Via Postumia Ovest Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo B Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

2 1488 Q11B Via Turazza Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

3 1489 Q11B Via Turazza Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

4 1490 Q11B Via Turazza Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

5 1491 Q11B Via Turazza Palo 4 Acciaio Verniciato Buono AEC Evoluta Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

6 1492 Q11B Via Turazza Palo 4 Acciaio Verniciato Buono apparecchio LED Buono 0 Conforme LED Lanterna 30 0 0 0

7 1493 Q11B Via Turazza Palo 4 Acciaio Verniciato Buono AEC Evoluta Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

8 1494 Q11B Via Turazza Palo 4 Acciaio Verniciato Buono AEC Evoluta Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

9 1495 Q11B Via Turazza Palo 4 Acciaio Verniciato Buono AEC Evoluta Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

10 1496 Q11B Via Turazza Palo 4 Acciaio Verniciato Buono AEC Evoluta Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

11 1497 Q11B Via Turazza Palo 4 Acciaio Verniciato Buono AEC Evoluta Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

12 1498 Q11B Via Turazza Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

13 1499 Q11B Via Turazza Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

14 1500 Q11B Via Turazza Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

15 1502 Q11B Via Turazza Palo 4 Acciaio Verniciato Buono AEC Evoluta Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

16 1503 Q11B Via Turazza Palo 4 Acciaio Verniciato Buono AEC Evoluta Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

17 1504 Q11B Via Turazza Palo 4 Acciaio Verniciato Buono AEC Evoluta Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

18 1505 Q11B Via Turazza Palo 4 Acciaio Verniciato Buono AEC Evoluta Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

19 1506 Q11B Via Turazza Palo 4 Acciaio Verniciato Buono AEC Evoluta Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

20 1507 Q11B Via Turazza Palo 4 Acciaio Verniciato Buono AEC Evoluta Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

21 1508 Q11B Via Turazza Palo 4 Acciaio Verniciato Buono AEC Evoluta Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

22 1509 Q11B Via Turazza Palo 4 Acciaio Verniciato Buono AEC Evoluta Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

23 1510 Q11B Via Don Milani Palo 3 Acciaio Verniciato Buono tipo G Buono 0 Non conforme SHP Globo 70 70 0 0

24 1511 Q11B Via Don Milani Palo 3 Acciaio Verniciato Buono tipo G Buono 0 Non conforme SHP Globo 70 70 0 0

25 1512 Q11B Via Don Milani Palo 3 Acciaio Verniciato Buono tipo G Buono 0 Non conforme SHP Globo 70 70 0 0

26 1513 Q11B Via Don Milani Palo 3 Acciaio Verniciato Buono tipo G Buono 0 Non conforme SHP Globo 70 70 0 0

27 1514 Q11B Via Don Milani Palo 3 Acciaio Verniciato Buono tipo G Buono 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

28 1515 Q11B Via Don Milani Palo 3 Acciaio Verniciato Buono tipo G Buono 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

Potenza totale - escluse perdite alimentatori) Watt 2130 280 0 0

Potenza complessiva quadro(escluse perdite alimentatori) Watt 2410



ELETTROSTUDIO S.R.L. S.T.P.

Parco Munari, 2 - 31041 Cornuda (TV)

info@elettrostudiosrl.eu

Comune di San Biagio di Callalta

P.I.C.I.L.

Progressivo IDELEM
Codice 

Quadro
Via

Tipo 

Sostegno

Altezza 

Sostegno
Materiale sostegno Stato sostegno Modello plafoniera

Stato 

armature

Inclinazione 

plafoniera

Conformità 

LR17/09

Tipologia 

Lampada

Tipo corpo 

illuminante

Potenza 

lampada 

1 (watt)

Potenza 

lampada 

2 (watt)

Potenza 

lampada 

3 (watt)

Potenza 

lampada 

4 (watt)

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - STATO DI FATTO PUNTI LUCE A DICEMBRE 2022

1 1516 Q12B Via Postumia Ovest Tesata 6 altro Sostituire tipo G Obsoleta 0 Non conforme HQL Lanterna 125 0 0 0

2 1517 Q12B Via Postumia Ovest Parete 6 altro Sostituire tipo A Obsoleta 0 Non conforme HQL Lanterna 125 0 0 0

Potenza totale - escluse perdite alimentatori) Watt 250 0 0 0

Potenza complessiva quadro(escluse perdite alimentatori) Watt 250



ELETTROSTUDIO S.R.L. S.T.P.

Parco Munari, 2 - 31041 Cornuda (TV)

info@elettrostudiosrl.eu

Comune di San Biagio di Callalta
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Progressivo IDELEM
Codice 

Quadro
Via

Tipo 

Sostegno

Altezza 

Sostegno
Materiale sostegno Stato sostegno Modello plafoniera

Stato 

armature

Inclinazione 

plafoniera

Conformità 

LR17/09

Tipologia 

Lampada

Tipo corpo 

illuminante

Potenza 

lampada 

1 (watt)

Potenza 

lampada 

2 (watt)

Potenza 

lampada 

3 (watt)

Potenza 

lampada 

4 (watt)

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - STATO DI FATTO PUNTI LUCE A DICEMBRE 2022

1 1520 Q13B Via Postumia Ovest Palo 8,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Revelampe Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

2 1521 Q13B Via Postumia Ovest Palo 8,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Revelampe Buono 0 Conforme JMT Stradale 150 0 0 0

3 1522 Q13B Via Postumia Ovest Palo 8,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Revelampe Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

4 1523 Q13B Via Postumia Ovest Palo 8,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Revelampe Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

5 1524 Q13B Via Postumia Ovest Palo 8,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Revelampe Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

6 1525 Q13B Via Postumia Ovest Palo 8,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Revelampe Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

7 1526 Q13B Via Postumia Ovest Palo 8,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Revelampe Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

8 1527 Q13B Via Postumia Ovest Palo 7 Acciaio Zincato Buono Detas DLEDs Buono 0 Conforme LED Stradale 50 0 0 0

9 1528 Q13B Via Postumia Ovest Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo AEC Revelampe Accettabile 0 Non conforme HQL Lanterna 80 0 0 0

10 1529 Q13B Via Postumia Ovest Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo AEC Revelampe Accettabile 0 Non conforme HQL Lanterna 80 0 0 0

11 1530 Q13B Via Postumia Ovest Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo AEC Revelampe Obsoleta 0 Non conforme HQL Lanterna 80 0 0 0

12 1531 Q13B Via Postumia Ovest Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo AEC Revelampe Accettabile 0 Non conforme HQL Lanterna 80 0 0 0

13 1532 Q13B Via Postumia Ovest Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo AEC Revelampe Accettabile 0 Non conforme HQL Lanterna 80 0 0 0

14 1533 Q13B Via Postumia Ovest Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo AEC Revelampe Accettabile 0 Non conforme HQL Lanterna 80 0 0 0

15 1534 Q13B Via Postumia Ovest Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo AEC Revelampe Accettabile 0 Non conforme HQL Lanterna 80 0 0 0

16 1535 Q13B Via Postumia Ovest Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo AEC Revelampe Accettabile 0 Non conforme HQL Lanterna 80 0 0 0

17 1536 Q13B Via Postumia Ovest Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo AEC Revelampe Accettabile 0 Non conforme HQL Lanterna 80 0 0 0

18 1537 Q13B Via Postumia Ovest Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo AEC Revelampe Obsoleta 0 Non conforme HQL Lanterna 80 0 0 0

19 1538 Q13B Via Postumia Ovest Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo AEC Revelampe Accettabile 0 Non conforme HQL Lanterna 80 0 0 0

20 1539 Q13B Via Postumia Ovest Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo AEC Revelampe Accettabile 0 Non conforme HQL Lanterna 80 0 0 0

21 1540 Q13B Via Postumia Ovest Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo AEC Revelampe Accettabile 0 Non conforme HQL Lanterna 80 0 0 0

22 1541 Q13B Via Postumia Ovest Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo AEC Revelampe Accettabile 0 Non conforme HQL Lanterna 80 0 0 0

23 1542 Q13B Via Postumia Ovest Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo AEC Revelampe Accettabile 0 Non conforme HQL Lanterna 80 0 0 0

24 1543 Q13B Via Postumia Ovest Palo 4 Acciaio Zincato Buono iGuzzini Buono 0 Conforme LED Lanterna 30 0 0 0

25 1544 Q13B Via Postumia Ovest Palo 7 Acciaio Zincato Buono Detas DLEDs Buono 0 Conforme LED Stradale 50 0 0 0

Potenza totale - escluse perdite alimentatori) Watt 2380 0 0 0

Potenza complessiva quadro(escluse perdite alimentatori) Watt 2380
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Progressivo IDELEM
Codice 

Quadro
Via

Tipo 

Sostegno

Altezza 

Sostegno
Materiale sostegno Stato sostegno Modello plafoniera

Stato 

armature

Inclinazione 

plafoniera

Conformità 

LR17/09

Tipologia 

Lampada

Tipo corpo 

illuminante

Potenza 

lampada 

1 (watt)

Potenza 

lampada 

2 (watt)

Potenza 

lampada 

3 (watt)

Potenza 

lampada 

4 (watt)

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - STATO DI FATTO PUNTI LUCE A DICEMBRE 2022

1 1545 Q14B Via Postumia Ovest Palo 9 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme JMT Stradale 150 0 0 0

2 1546 Q14B Via Postumia Ovest Palo 9 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme JMT Stradale 150 0 0 0

3 1547 Q14B Via Postumia Ovest Palo 9 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme JMT Stradale 150 150 150 0

4 1548 Q14B Via Postumia Ovest Palo 9 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme JMT Stradale 150 0 0 0

5 1549 Q14B Via Postumia Ovest Palo 9 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

6 1550 Q14B Via Bagnon Palo 9 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme JMT Stradale 150 0 0 0

7 1551 Q14B Via Bagnon Palo 9 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme JMT Stradale 150 0 0 0

8 1553 Q14B Via Bagnon Palo 9 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme JMT Stradale 150 0 0 0

9 1554 Q14B Via Bagnon Palo 9 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme JMT Stradale 100 0 0 0

10 1555 Q14B Via Bagnon Palo 9 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme JMT Stradale 100 0 0 0

11 1556 Q14B Via Bagnon Palo 9 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme JMT Stradale 100 0 0 0

12 1557 Q14B Via Bagnon Palo 9 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme JMT Stradale 100 0 0 0

13 1558 Q14B Via Bagnon Palo 9 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme JMT Stradale 100 0 0 0

14 1559 Q14B Via Bagnon Palo 9 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme JMT Stradale 100 0 0 0

15 1560 Q14B Via Bagnon Palo 9 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme JMT Stradale 100 0 0 0

16 1561 Q14B Via Bagnon Palo 9 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme JMT Stradale 100 0 0 0

17 1562 Q14B Via Bagnon Palo 9 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme JMT Stradale 100 0 0 0

18 1563 Q14B Via Bagnon Palo 9 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme JMT Stradale 100 0 0 0

19 1564 Q14B Via Bagnon Palo 9 Acciaio Zincato Sostituire AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme JMT Stradale 100 0 0 0

20 1565 Q14B Via Bagnon Palo 9 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme JMT Stradale 100 0 0 0

21 1566 Q14B Via Bagnon Palo 9 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme JMT Stradale 100 0 0 0

22 1567 Q14B Via Bagnon Palo 9 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme JMT Stradale 100 0 0 0

23 1568 Q14B Via Bagnon Palo 9 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme JMT Stradale 100 0 0 0

24 1569 Q14B Via Bagnon Palo 9 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme JMT Stradale 100 0 0 0

25 1570 Q14B Via Bagnon Palo 9 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme JMT Stradale 100 0 0 0

26 1571 Q14B Via Bagnon Palo 9 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme JMT Stradale 100 0 0 0

27 1774 Q14B Via Bagnon Palo 9 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme JMT Stradale 100 0 0 0

Potenza totale - escluse perdite alimentatori) Watt 3100 150 150 0

Potenza complessiva quadro(escluse perdite alimentatori) Watt 3400
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Progressivo IDELEM
Codice 

Quadro
Via

Tipo 

Sostegno

Altezza 

Sostegno
Materiale sostegno Stato sostegno Modello plafoniera

Stato 

armature

Inclinazione 

plafoniera

Conformità 

LR17/09

Tipologia 

Lampada

Tipo corpo 

illuminante

Potenza 

lampada 

1 (watt)

Potenza 

lampada 

2 (watt)

Potenza 

lampada 

3 (watt)

Potenza 

lampada 

4 (watt)

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - STATO DI FATTO PUNTI LUCE A DICEMBRE 2022

1 1570 Q15B Via Genova Palo 5 Acciaio Zincato Buono tipo C Accettabile 0 Non conforme HQL Stradale 80 0 0 0

2 1573 Q15B Via Genova Palo 5 Acciaio Zincato Buono tipo C Accettabile 0 Non conforme HQL Stradale 80 0 0 0

3 1574 Q15B Via Genova Palo 5 Acciaio Zincato Buono tipo C Obsoleta 0 Non conforme HQL Stradale 80 0 0 0

4 1575 Q15B Via Genova Palo 5 Acciaio Zincato Buono tipo C Obsoleta 0 Non conforme HQL Stradale 80 0 0 0

5 1576 Q15B Via Genova Palo 5 Acciaio Zincato Buono tipo C Obsoleta 0 Non conforme HQL Stradale 80 0 0 0

6 1577 Q15B Via Genova Palo 5 Acciaio Zincato Buono tipo C Accettabile 0 Non conforme HQL Stradale 80 0 0 0

Potenza totale - escluse perdite alimentatori) Watt 480 0 0 0

Potenza complessiva quadro(escluse perdite alimentatori) Watt 480
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Progressivo IDELEM
Codice 

Quadro
Via

Tipo 

Sostegno

Altezza 

Sostegno
Materiale sostegno Stato sostegno Modello plafoniera

Stato 

armature

Inclinazione 

plafoniera

Conformità 

LR17/09

Tipologia 

Lampada

Tipo corpo 

illuminante

Potenza 

lampada 

1 (watt)

Potenza 

lampada 

2 (watt)

Potenza 

lampada 

3 (watt)

Potenza 

lampada 

4 (watt)

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - STATO DI FATTO PUNTI LUCE A DICEMBRE 2022

1 1500 Q16B Via Pordenone Palo 10 Acciaio Zincato Buono AEC Kaos Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

2 1502 Q16B Via Pordenone Palo 10 Acciaio Zincato Buono AEC Kaos Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

3 1503 Q16B Via Pordenone Palo 10 Acciaio Zincato Buono AEC Kaos Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 150 150 0

4 1504 Q16B Via Pordenone Palo 10 Acciaio Zincato Buono AEC Kaos Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

5 1505 Q16B Via Pordenone Palo 10 Acciaio Zincato Buono AEC Kaos Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

6 1506 Q16B Via Pordenone Palo 10 Acciaio Zincato Buono AEC Kaos Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

7 1507 Q16B Via Pordenone Palo 10 Acciaio Zincato Buono AEC Kaos Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

8 1508 Q16B Via Pordenone Palo 10 Acciaio Zincato Buono AEC Kaos Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

9 1509 Q16B Via Pordenone Palo 10 Acciaio Zincato Buono AEC Kaos Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

10 1590 Q16B Via Pordenone Palo 10 Acciaio Zincato Buono AEC Kaos Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

11 1591 Q16B Via Pordenone Palo 10 Acciaio Zincato Buono AEC Kaos Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

12 1592 Q16B Via Pordenone Palo 10 Acciaio Zincato Buono AEC Kaos Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

13 1593 Q16B Via Pordenone Palo 10 Acciaio Zincato Buono AEC Kaos Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

14 1594 Q16B Via Pordenone Palo 10 Acciaio Zincato Buono AEC Kaos Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

15 1595 Q16B Via Pordenone Palo 10 Acciaio Zincato Buono AEC Kaos Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

16 1596 Q16B Via Pordenone Palo 10 Acciaio Zincato Buono AEC Kaos Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

17 1597 Q16B Via Pordenone Palo 10 Acciaio Zincato Buono AEC Kaos Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

18 1598 Q16B Via Pordenone Palo 10 Acciaio Zincato Buono AEC Kaos Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

19 1599 Q16B Via Pordenone Palo 10 Acciaio Zincato Buono AEC Kaos Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

20 1600 Q16B Via Postumia Ovest Palo 10 Acciaio Zincato Buono AEC Kaos Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 150 0 0

21 1601 Q16B Via Pordenone Palo 10 Acciaio Zincato Buono AEC Kaos Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

22 1602 Q16B Via Pordenone Palo 10 Acciaio Zincato Buono AEC Kaos Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

23 1603 Q16B Via Pordenone Palo 10 Acciaio Zincato Buono AEC Kaos Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

24 1604 Q16B Via Pordenone Palo 10 Acciaio Zincato Buono apparecchio LED Buono 0 Conforme LED Stradale 70 0 0 0

25 1605 Q16B Via Pordenone Palo 10 Acciaio Zincato Buono apparecchio LED Buono 0 Conforme LED Stradale 70 0 0 0

26 1606 Q16B rotatoria Via Pordenone Palo 20 Acciaio Zincato Buono Philips Coreline Buono 0 Conforme SHP Stradale 2400 0 0 0

Potenza totale - escluse perdite alimentatori) Watt 5990 300 150 0

Potenza complessiva quadro(escluse perdite alimentatori) Watt 6440
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Codice 

Quadro
Via

Tipo 

Sostegno
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Sostegno
Materiale sostegno Stato sostegno Modello plafoniera

Stato 

armature

Inclinazione 

plafoniera

Conformità 

LR17/09

Tipologia 

Lampada

Tipo corpo 

illuminante

Potenza 

lampada 

1 (watt)

Potenza 

lampada 

2 (watt)

Potenza 

lampada 

3 (watt)

Potenza 

lampada 

4 (watt)

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - STATO DI FATTO PUNTI LUCE A DICEMBRE 2022

1 1608 Q17B Via Veneto Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Italo 1 Buono 0 Conforme LED Stradale 39 0 0 0

2 1609 Q17B Via Veneto Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Italo 1 Buono 0 Conforme LED Stradale 39 0 0 0

3 1610 Q17B Via Veneto Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Italo 1 Buono 0 Conforme LED Stradale 39 0 0 0

4 1611 Q17B Via Veneto Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Italo 1 Buono 0 Conforme LED Stradale 39 0 0 0

5 1612 Q17B Via Postumia Ovest Palo 9 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 1 Buono 0 Conforme LED Stradale 76 0 0 0

6 1613 Q17B Via Postumia Ovest Palo 9 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 1 Buono 0 Conforme LED Stradale 76 0 0 0

7 1614 Q17B Via Postumia Ovest Palo 9 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 1 Buono 0 Conforme LED Stradale 76 0 0 0

8 1615 Q17B Via Postumia Ovest Palo 9 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 1 Buono 0 Conforme LED Stradale 76 0 0 0

9 1616 Q17B Via Postumia Ovest Palo 7 Acciaio Zincato Buono AEC I-Tron Buono 0 Conforme LED Stradale 76 0 0 0

10 1617 Q17B Via Postumia Ovest Palo 9 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 1 Buono 0 Conforme LED Stradale 76 0 0 0

11 1618 Q17B Via Postumia Ovest Palo 7 Acciaio Zincato Buono proiettore Buono 0 Conforme LED Proiettore 50 58 0 0

12 1619 Q17B Via Postumia Ovest Palo 9 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 1 Buono 0 Conforme LED Stradale 76 0 0 0

13 1620 Q17B Via Postumia Ovest Palo 9 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 1 Buono 0 Conforme LED Stradale 76 0 0 0

14 1621 Q17B Via Postumia Ovest Palo 9 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 1 Buono 0 Conforme LED Stradale 76 0 0 0

15 1622 Q17B Via Postumia Ovest Palo 9 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 1 Buono 0 Conforme LED Stradale 76 0 0 0

16 1623 Q17B Via Postumia Ovest Palo 9 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 1 Buono 0 Conforme LED Stradale 76 0 0 0

17 1624 Q17B Via Callalta Vecchia Palo 7 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 0 Non conforme HQL Stradale 125 0 0 0

18 1625 Q17B Via Callalta Vecchia Palo 7 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 0 Non conforme HQL Stradale 125 0 0 0

19 1626 Q17B Via Callalta Vecchia Palo 7 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 0 Non conforme HQL Stradale 125 0 0 0

20 1627 Q17B Via Callalta Vecchia Palo 7 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 0 Non conforme HQL Stradale 125 0 0 0

21 1628 Q17B Via Callalta Vecchia Palo 7 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 0 Non conforme HQL Stradale 125 0 0 0

22 1629 Q17B Via Callalta Vecchia Palo 7 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 0 Non conforme HQL Stradale 125 0 0 0

23 1630 Q17B Via Callalta Vecchia Palo 7 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 0 Non conforme HQL Stradale 125 0 0 0

24 1631 Q17B Via Callalta Vecchia Palo 5 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide Buono 0 Conforme SHP Stradale 70 0 0 0

25 1632 Q17B Via Callalta Vecchia Palo 5 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide Buono 0 Conforme SHP Stradale 70 0 0 0

26 1633 Q17B Via Zara Palo 7 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 0 Non conforme HQL Stradale 125 0 0 0

27 1634 Q17B Via Zara Palo 5 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide Buono 0 Conforme SHP Stradale 70 0 0 0

28 1635 Q17B Via Zara Palo 5 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 70 0 0 0

29 1636 Q17B Via Zara Palo 5 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 70 0 0 0

30 1637 Q17B Via Emilia Palo 6 Acciaio Zincato Buono tipo C Accettabile 0 Non conforme HQL Stradale 125 0 0 0

31 1638 Q17B Via Emilia Palo 6 Acciaio Zincato Buono tipo C Accettabile 0 Non conforme HQL Stradale 125 0 0 0

32 1639 Q17B Via Emilia Palo 6 Acciaio Zincato Buono tipo C Accettabile 0 Non conforme HQL Stradale 125 0 0 0

Potenza totale - escluse perdite alimentatori) Watt 2767 58 0 0

Potenza complessiva quadro(escluse perdite alimentatori) Watt 2825
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Progressivo IDELEM
Codice 

Quadro
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Sostegno
Materiale sostegno Stato sostegno Modello plafoniera
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Inclinazione 
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Tipologia 

Lampada

Tipo corpo 

illuminante

Potenza 

lampada 

1 (watt)

Potenza 

lampada 

2 (watt)

Potenza 

lampada 

3 (watt)

Potenza 

lampada 
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IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - STATO DI FATTO PUNTI LUCE A DICEMBRE 2022

1 1641 Q18B Via Pola Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono proiettore LED Buono 0 Conforme LED Stradale 30 0 0 0

2 1642 Q18B Via Pola Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono proiettore LED Buono 0 Conforme LED Stradale 30 0 0 0

3 1643 Q18B Via Pola Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono proiettore LED Buono 0 Conforme LED Stradale 30 0 0 0

4 1644 Q18B Via Pola Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono proiettore LED Buono 0 Conforme LED Stradale 30 0 0 0

5 1645 Q18B Via Pola Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono proiettore LED Buono 0 Conforme LED Stradale 30 0 0 0

6 1646 Q18B Via Pola Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono proiettore LED Buono 0 Conforme LED Stradale 30 0 0 0

7 1647 Q18B Via Pola Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono proiettore LED Buono 0 Conforme LED Stradale 30 0 0 0

8 1648 Q18B Via Pola Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono proiettore LED Buono 0 Conforme LED Stradale 30 0 0 0

9 1649 Q18B Via Pola Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono proiettore LED Buono 0 Conforme LED Stradale 30 0 0 0

10 1650 Q18B Via Pola Palo 0,6 Acciaio Verniciato Buono paletto arredo urbano Buono 0 Conforme FLUO altro 11 0 0 0

11 1651 Q18B Via Pola Palo 0,6 Acciaio Verniciato Buono paletto arredo urbano Buono 0 Conforme FLUO altro 11 0 0 0

12 1652 Q18B Via Pola Palo 0,6 Acciaio Verniciato Buono paletto arredo urbano Buono 0 Conforme FLUO altro 11 0 0 0

13 1653 Q18B Via Pola Palo 0,6 Acciaio Verniciato Buono paletto arredo urbano Buono 0 Conforme FLUO altro 11 0 0 0

14 1654 Q18B Via Pola Palo 0,6 Acciaio Verniciato Buono paletto arredo urbano Buono 0 Conforme FLUO altro 11 0 0 0

15 1655 Q18B Via Pola Palo 0,6 Acciaio Verniciato Buono paletto arredo urbano Buono 0 Conforme FLUO altro 11 0 0 0

16 1656 Q18B Via Pola Palo 0,6 Acciaio Verniciato Buono paletto arredo urbano Buono 0 Conforme FLUO altro 11 0 0 0

17 1657 Q18B Via Pola Palo 0,6 Acciaio Verniciato Buono paletto arredo urbano Buono 0 Conforme FLUO altro 11 0 0 0

18 1658 Q18B Via Pola Palo 0,6 Acciaio Verniciato Buono paletto arredo urbano Buono 0 Conforme FLUO altro 11 0 0 0

19 1659 Q18B Via Pola Palo 0,6 Acciaio Verniciato Buono paletto arredo urbano Buono 0 Conforme FLUO altro 11 0 0 0

20 1660 Q18B Via Pola Palo 0,6 Acciaio Verniciato Buono paletto arredo urbano Buono 0 Conforme FLUO altro 11 0 0 0

21 1661 Q18B Via Pola Palo 0,6 Acciaio Verniciato Buono paletto arredo urbano Buono 0 Conforme FLUO altro 11 0 0 0

22 1662 Q18B Via Pola Palo 0,6 Acciaio Verniciato Buono paletto arredo urbano Buono 0 Conforme FLUO altro 11 0 0 0

23 1663 Q18B Via Pola Palo 0,6 Acciaio Verniciato Buono paletto arredo urbano Buono 0 Conforme FLUO altro 11 0 0 0

24 1664 Q18B Via Pola Palo 0,6 Acciaio Verniciato Buono paletto arredo urbano Buono 0 Conforme FLUO altro 11 0 0 0

25 1665 Q18B Via Pola Palo 0,6 Acciaio Verniciato Buono paletto arredo urbano Buono 0 Conforme FLUO altro 11 0 0 0

26 1666 Q18B Via Pola Palo 0,6 Acciaio Verniciato Buono paletto arredo urbano Buono 0 Conforme FLUO altro 11 0 0 0

27 1667 Q18B Via Pola Palo 0,6 Acciaio Verniciato Buono paletto arredo urbano Buono 0 Conforme FLUO altro 11 0 0 0

28 1668 Q18B Via Pola Palo 0,6 Acciaio Verniciato Buono paletto arredo urbano Buono 0 Conforme FLUO altro 11 0 0 0

29 1669 Q18B Via Pola Palo 0,6 Acciaio Verniciato Buono paletto arredo urbano Buono 0 Conforme FLUO altro 11 0 0 0

30 1670 Q18B Via Pola Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono proiettore LED Buono 0 Conforme LED Stradale 30 0 0 0

31 1671 Q18B Via Pola Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono proiettore LED Buono 0 Conforme LED Stradale 30 0 0 0

32 1672 Q18B Via Pola Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono proiettore LED Buono 0 Conforme LED Stradale 30 0 0 0

33 1673 Q18B Via Pola Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono proiettore LED Buono 0 Conforme LED Stradale 30 0 0 0

34 1674 Q18B Via Pola Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono proiettore LED Buono 0 Conforme LED Stradale 30 0 0 0

Potenza totale - escluse perdite alimentatori) Watt 640 0 0 0

Potenza complessiva quadro(escluse perdite alimentatori) Watt 640
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Potenza 
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IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - STATO DI FATTO PUNTI LUCE A DICEMBRE 2022

1 1670 Q19B Via De Gasperi Palo 7 Acciaio Zincato Buono tipo B Buono 0 Conforme HQL Stradale 125 0 0 0

2 1676 Q19B Via De Gasperi Palo 7 Acciaio Zincato Buono tipo B Buono 0 Conforme HQL Stradale 125 0 0 0

3 1677 Q19B Via De Gasperi Palo 7 Acciaio Zincato Buono tipo B Buono 0 Conforme HQL Stradale 125 0 0 0

4 1679 Q19B Via De Gasperi Palo 7 Acciaio Zincato Buono tipo B Buono 0 Conforme HQL Stradale 125 0 0 0

5 1680 Q19B Via De Gasperi Palo 7 Acciaio Zincato Buono tipo B Buono 0 Conforme HQL Stradale 125 0 0 0

6 1681 Q19B Via De Gasperi Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo B Buono 0 Conforme HQL Stradale 125 0 0 0

7 1682 Q19B Via De Gasperi Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo B Obsoleta 0 Conforme HQL Stradale 125 0 0 0

8 1683 Q19B Via De Gasperi Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 100 100 0

9 1684 Q19B Via Borgo Furo Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

10 1685 Q19B Via Borgo Furo Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

11 1686 Q19B Via De Gasperi Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

Potenza totale - escluse perdite alimentatori) Watt 1275 100 100 0

Potenza complessiva quadro(escluse perdite alimentatori) Watt 1475
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IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - STATO DI FATTO PUNTI LUCE A DICEMBRE 2022

1 1687 Q20B Via Raffaello Sanzio Palo 5 Acciaio Verniciato Buono tipo G iGuzzini Accettabile 0 Non conforme HQL Globo 80 0 0 0

2 1688 Q20B Via Raffaello Sanzio Palo 5 Acciaio Verniciato Buono tipo G iGuzzini Accettabile 0 Non conforme HQL Globo 80 0 0 0

3 1689 Q20B Via Raffaello Sanzio Palo 5 Acciaio Verniciato Buono tipo G iGuzzini Accettabile 0 Non conforme HQL Globo 80 0 0 0

4 1690 Q20B Via Raffaello Sanzio Palo 5 Acciaio Verniciato Buono tipo G iGuzzini Accettabile 0 Non conforme HQL Globo 80 0 0 0

5 1691 Q20B Via Raffaello Sanzio Palo 5 Acciaio Verniciato Buono tipo G iGuzzini Accettabile 0 Non conforme HQL Globo 80 0 0 0

6 1692 Q20B Via Raffaello Sanzio Palo 5 Acciaio Verniciato Buono tipo G iGuzzini Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

7 1693 Q20B Via Raffaello Sanzio Palo 5 Acciaio Verniciato Buono tipo G iGuzzini Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

8 1694 Q20B Via Raffaello Sanzio Palo 5 Acciaio Verniciato Buono tipo G iGuzzini Accettabile 0 Non conforme HQL Globo 80 0 0 0

9 1695 Q20B Via Raffaello Sanzio Palo 5 Acciaio Verniciato Buono tipo G iGuzzini Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

10 1696 Q20B Via Raffaello Sanzio Palo 5 Acciaio Verniciato Buono tipo G iGuzzini Accettabile 0 Non conforme HQL Globo 80 0 0 0

11 1697 Q20B Via Raffaello Sanzio Palo 5 Acciaio Verniciato Buono tipo G iGuzzini Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

12 1698 Q20B Via Raffaello Sanzio Palo 5 Acciaio Verniciato Buono tipo G iGuzzini Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

13 1699 Q20B Via Raffaello Sanzio Palo 5 Acciaio Verniciato Buono tipo G iGuzzini Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

14 1700 Q20B Via Raffaello Sanzio Palo 5 Acciaio Verniciato Buono tipo G iGuzzini Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

15 1701 Q20B Via Raffaello Sanzio Palo 5 Acciaio Verniciato Buono tipo G iGuzzini Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

16 1702 Q20B Via Antonio Ligabue Palo 5 Acciaio Verniciato Buono tipo G iGuzzini Accettabile 0 Non conforme HQL Globo 80 0 0 0

17 1703 Q20B Via Antonio Ligabue Palo 5 Acciaio Verniciato Buono tipo G iGuzzini Accettabile 0 Non conforme HQL Globo 80 0 0 0

18 1704 Q20B Via Antonio Ligabue Palo 5 Acciaio Verniciato Buono tipo G iGuzzini Accettabile 0 Non conforme HQL Globo 80 0 0 0

19 1705 Q20B Via Antonio Ligabue Palo 5 Acciaio Verniciato Buono tipo G iGuzzini Accettabile 0 Non conforme HQL Globo 80 0 0 0

20 1706 Q20B Via Antonio Ligabue Palo 5 Acciaio Verniciato Buono tipo G iGuzzini Accettabile 0 Non conforme HQL Globo 80 0 0 0

21 1707 Q20B Via Giorgio De Chirico Palo 5 Acciaio Verniciato Buono tipo G iGuzzini Accettabile 0 Non conforme HQL Globo 80 0 0 0

22 1708 Q20B Via Giorgio De Chirico Palo 5 Acciaio Verniciato Buono tipo G iGuzzini Accettabile 0 Non conforme HQL Globo 80 0 0 0

23 1709 Q20B Via Giorgio De Chirico Palo 5 Acciaio Verniciato Buono tipo G iGuzzini Accettabile 0 Non conforme HQL Globo 80 0 0 0

24 1710 Q20B Via Giorgio De Chirico Palo 5 Acciaio Verniciato Buono tipo G iGuzzini Accettabile 0 Non conforme HQL Globo 80 0 0 0

25 1711 Q20B Via Giorgio De Chirico Palo 5 Acciaio Verniciato Buono tipo G iGuzzini Accettabile 0 Non conforme HQL Globo 80 0 0 0

26 1712 Q20B Via Giorgio De Chirico Palo 5 Acciaio Verniciato Buono tipo G iGuzzini Accettabile 0 Non conforme HQL Globo 80 0 0 0

27 1713 Q20B Via Giorgio De Chirico Palo 5 Acciaio Verniciato Buono tipo G iGuzzini Accettabile 0 Non conforme HQL Globo 80 0 0 0

28 1715 Q20B Via Borgo Furo Palo 5 Acciaio Verniciato Buono tipo G iGuzzini Accettabile 0 Non conforme HQL Globo 80 0 0 0

29 1716 Q20B Via Borgo Furo Palo 5 Acciaio Verniciato Buono tipo G iGuzzini Accettabile 0 Non conforme HQL Globo 80 0 0 0

30 1717 Q20B Via Borgo Furo Palo 5 Acciaio Verniciato Buono tipo G iGuzzini Accettabile 0 Non conforme HQL Globo 80 0 0 0

31 1718 Q20B Via Borgo Furo Palo 5 Acciaio Verniciato Buono tipo G iGuzzini Accettabile 0 Non conforme HQL Globo 80 0 0 0

32 1719 Q20B Via Borgo Furo Palo 5 Acciaio Verniciato Buono tipo G iGuzzini Accettabile 0 Non conforme HQL Globo 80 0 0 0

33 1720 Q20B Via Borgo Furo Palo 5 Acciaio Verniciato Buono tipo G iGuzzini Accettabile 0 Non conforme HQL Globo 80 0 0 0

34 1721 Q20B Via Borgo Furo Palo 5 Acciaio Verniciato Buono tipo G iGuzzini Accettabile 0 Non conforme HQL Globo 80 0 0 0

35 1722 Q20B Via Borgo Furo Palo 5 Acciaio Verniciato Buono tipo G iGuzzini Accettabile 0 Non conforme HQL Globo 80 0 0 0

36 1723 Q20B Via Antonio Ligabue Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

37 1724 Q20B Via Antonio Ligabue Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

38 1725 Q20B Via Antonio Ligabue Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

39 1726 Q20B Via Raffaello Sanzio Palo 5 Acciaio Verniciato Buono tipo G iGuzzini Accettabile 0 Non conforme HQL Globo 80 0 0 0

40 1727 Q20B Via Raffaello Sanzio Palo 5 Acciaio Verniciato Buono tipo G iGuzzini Accettabile 0 Non conforme HQL Globo 80 0 0 0

41 1728 Q20B Via Raffaello Sanzio Palo 5 Acciaio Verniciato Buono tipo G iGuzzini Obsoleta 0 Non conforme HQL Globo 80 0 0 0

42 1729 Q20B Via Raffaello Sanzio Palo 5 Acciaio Verniciato Buono tipo G iGuzzini Obsoleta 0 Non conforme HQL Globo 80 0 0 0

43 1730 Q20B Via Raffaello Sanzio Palo 5 Acciaio Verniciato Buono tipo G iGuzzini Obsoleta 0 Non conforme HQL Globo 80 0 0 0

44 1731 Q20B Via Raffaello Sanzio Palo 5 Acciaio Verniciato Buono tipo G iGuzzini Obsoleta 0 Non conforme HQL Globo 80 0 0 0

Potenza totale - escluse perdite alimentatori) Watt 3500 0 0 0

Potenza complessiva quadro(escluse perdite alimentatori) Watt 3500



ELETTROSTUDIO S.R.L. S.T.P.

Parco Munari, 2 - 31041 Cornuda (TV)

info@elettrostudiosrl.eu
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Progressivo IDELEM
Codice 

Quadro
Via

Tipo 

Sostegno

Altezza 

Sostegno
Materiale sostegno Stato sostegno Modello plafoniera

Stato 

armature

Inclinazione 

plafoniera

Conformità 

LR17/09

Tipologia 

Lampada

Tipo corpo 

illuminante

Potenza 

lampada 

1 (watt)

Potenza 

lampada 

2 (watt)

Potenza 

lampada 

3 (watt)

Potenza 

lampada 

4 (watt)

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - STATO DI FATTO PUNTI LUCE A DICEMBRE 2022

1 1759 Q21B Via Caravaggio Palo 3,7 Acciaio Verniciato Buono iGuzzini Woody Buono 0 Conforme JMT Lanterna 70 0 0 0

2 1760 Q21B Piazza Da Prà Palo 3,7 Acciaio Verniciato Buono iGuzzini Woody Buono 0 Conforme JMT Lanterna 70 0 0 0

3 1761 Q21B Piazza Da Prà Palo 3,7 Acciaio Verniciato Buono iGuzzini Woody Buono 0 Conforme JMT Lanterna 70 0 0 0

4 1762 Q21B Piazza Da Prà Palo 3,7 Acciaio Verniciato Buono iGuzzini Woody Buono 0 Conforme JMT Lanterna 70 0 0 0

5 1763 Q21B Piazza Da Prà Palo 3,7 Acciaio Verniciato Buono iGuzzini Woody Buono 0 Conforme JMT Lanterna 70 0 0 0

6 1764 Q21B Via Caravaggio Palo 3,7 Acciaio Verniciato Buono iGuzzini Woody Buono 0 Conforme JMT Lanterna 70 0 0 0

7 1765 Q21B Via Caravaggio Palo 3,7 Acciaio Verniciato Buono iGuzzini Woody Buono 0 Conforme JMT Lanterna 70 0 0 0

8 1766 Q21B Via Caravaggio Palo 3,7 Acciaio Verniciato Buono iGuzzini Woody Buono 0 Conforme JMT Lanterna 70 0 0 0

9 1767 Q21B Via Caravaggio Palo 3,7 Acciaio Verniciato Buono iGuzzini Woody Buono 0 Conforme JMT Lanterna 70 0 0 0

10 1768 Q21B Via Caravaggio Palo 3,7 Acciaio Verniciato Buono iGuzzini Woody Buono 0 Conforme JMT Lanterna 70 0 0 0

11 1769 Q21B Via Caravaggio Palo 3,7 Acciaio Verniciato Buono iGuzzini Woody Buono 0 Conforme JMT Lanterna 70 0 0 0

12 1770 Q21B Via Caravaggio Palo 6 Acciaio Verniciato Buono iGuzzini Buono 0 Non conforme JMT Proiettore 100 100 0 0

13 1771 Q21B Via Caravaggio Palo 6 Acciaio Verniciato Buono iGuzzini Buono 0 Non conforme JMT Proiettore 100 100 0 0

14 1772 Q21B Via Caravaggio Palo 6 Acciaio Verniciato Buono iGuzzini Buono 0 Non conforme JMT Proiettore 100 100 0 0

15 2167 Q21B Piazza Da Prà Palo 8 Acciaio Verniciato Buono tipo Woody IGuzzini Buono 45 Non conforme SHP Proiettore 100 100 100 100

Potenza totale - escluse perdite alimentatori) Watt 1170 400 100 100

Potenza complessiva quadro(escluse perdite alimentatori) Watt 1770



ELETTROSTUDIO S.R.L. S.T.P.
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P.I.C.I.L.

Progressivo IDELEM
Codice 

Quadro
Via

Tipo 

Sostegno

Altezza 

Sostegno
Materiale sostegno Stato sostegno Modello plafoniera

Stato 

armature

Inclinazione 

plafoniera

Conformità 

LR17/09

Tipologia 

Lampada

Tipo corpo 

illuminante

Potenza 

lampada 

1 (watt)

Potenza 

lampada 

2 (watt)

Potenza 

lampada 

3 (watt)

Potenza 

lampada 

4 (watt)

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - STATO DI FATTO PUNTI LUCE A DICEMBRE 2022

1 1732 Q22B Via Giorgione Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

2 1733 Q22B Via Giorgione Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

3 1734 Q22B Via Giorgione Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

4 1735 Q22B Via Giorgione Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

5 1736 Q22B Via Giorgione Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

6 1737 Q22B Via Michelangelo Palo 6 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 70 0 0 0

7 1738 Q22B Via Michelangelo Palo 6 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 70 0 0 0

8 1739 Q22B Via Michelangelo Palo 6 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 70 0 0 0

9 1740 Q22B Via Michelangelo Palo 6 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 70 0 0 0

10 1741 Q22B Via Michelangelo Palo 6 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 70 0 0 0

11 1742 Q22B Via Salvador Dalì Palo 6 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 70 0 0 0

12 1743 Q22B Via Salvador Dalì Palo 6 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 70 0 0 0

13 1744 Q22B Via Salvador Dalì Palo 6 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 70 0 0 0

14 1745 Q22B Via Salvador Dalì Palo 6 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 70 0 0 0

15 1746 Q22B Via Salvador Dalì Palo 6 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 70 0 0 0

16 1747 Q22B Via Salvador Dalì Palo 6 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 70 0 0 0

17 2168 Q22B Via Cadore Palo 3,7 Acciaio Verniciato Buono iGuzzini Woody Buono 0 Conforme JMT Lanterna 70 0 0 0

Potenza totale - escluse perdite alimentatori) Watt 1340 0 0 0

Potenza complessiva quadro(escluse perdite alimentatori) Watt 1340



ELETTROSTUDIO S.R.L. S.T.P.

Parco Munari, 2 - 31041 Cornuda (TV)

info@elettrostudiosrl.eu

Comune di San Biagio di Callalta

P.I.C.I.L.

Progressivo IDELEM
Codice 

Quadro
Via

Tipo 

Sostegno

Altezza 

Sostegno
Materiale sostegno Stato sostegno Modello plafoniera

Stato 

armature

Inclinazione 

plafoniera

Conformità 

LR17/09

Tipologia 

Lampada

Tipo corpo 

illuminante

Potenza 

lampada 

1 (watt)

Potenza 

lampada 

2 (watt)

Potenza 

lampada 

3 (watt)

Potenza 

lampada 

4 (watt)

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - STATO DI FATTO PUNTI LUCE A DICEMBRE 2022

1 1700 Q23B Via Bologna Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

2 1701 Q23B Via Bologna Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

3 1702 Q23B Via Bologna Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

4 1703 Q23B Via Bologna Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

5 1704 Q23B Via Bologna Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

6 1705 Q23B Via Bologna Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

7 1706 Q23B Via Bologna Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

8 1707 Q23B Via Bologna Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

9 1708 Q23B Via Bologna Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

10 1709 Q23B Via Bologna Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

11 1770 Q23B Via Bologna Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

12 1776 Q23B Via Bologna Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

13 1777 Q23B Via Bologna Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

14 1779 Q23B Via Bologna Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

15 1790 Q23B Via Bologna Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

Potenza totale - escluse perdite alimentatori) Watt 1500 0 0 0

Potenza complessiva quadro(escluse perdite alimentatori) Watt 1500



ELETTROSTUDIO S.R.L. S.T.P.

Parco Munari, 2 - 31041 Cornuda (TV)

info@elettrostudiosrl.eu

Comune di San Biagio di Callalta
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Progressivo IDELEM
Codice 

Quadro
Via

Tipo 

Sostegno

Altezza 

Sostegno
Materiale sostegno Stato sostegno Modello plafoniera

Stato 

armature

Inclinazione 

plafoniera

Conformità 

LR17/09

Tipologia 

Lampada

Tipo corpo 

illuminante

Potenza 

lampada 

1 (watt)

Potenza 

lampada 

2 (watt)

Potenza 

lampada 

3 (watt)

Potenza 

lampada 

4 (watt)

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - STATO DI FATTO PUNTI LUCE A DICEMBRE 2022

1 1791 Q24B Via Nenni Palo 8 Acciaio Verniciato Sostituire AEC Lunoide Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

2 1792 Q24B Via Nenni Palo 8 Acciaio Verniciato Sostituire AEC Lunoide Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

3 1793 Q24B Via Nenni Palo 8 Acciaio Verniciato Sostituire AEC Lunoide Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

4 1794 Q24B Via Nenni Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

5 1795 Q24B Via Nenni Palo 8 Acciaio Verniciato Sostituire AEC Lunoide Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

6 1796 Q24B Via Nenni Palo 8 Acciaio Verniciato Sostituire AEC Lunoide Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

7 1797 Q24B Via Nenni Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

8 1798 Q24B Via Nenni Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

9 1803 Q24B Via Manin Palo 6 Acciaio Zincato Buono tipo B AEC 2 Accettabile 15 Non conforme SHP Stradale 100 0 0 0

Potenza totale - escluse perdite alimentatori) Watt 900 0 0 0

Potenza complessiva quadro(escluse perdite alimentatori) Watt 900



ELETTROSTUDIO S.R.L. S.T.P.

Parco Munari, 2 - 31041 Cornuda (TV)

info@elettrostudiosrl.eu

Comune di San Biagio di Callalta

P.I.C.I.L.

Progressivo IDELEM
Codice 

Quadro
Via

Tipo 

Sostegno

Altezza 

Sostegno
Materiale sostegno Stato sostegno Modello plafoniera

Stato 

armature

Inclinazione 

plafoniera

Conformità 

LR17/09

Tipologia 

Lampada

Tipo corpo 

illuminante

Potenza 

lampada 

1 (watt)

Potenza 

lampada 

2 (watt)

Potenza 

lampada 

3 (watt)

Potenza 

lampada 

4 (watt)

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - STATO DI FATTO PUNTI LUCE A DICEMBRE 2022

1 1805 Q25B Via Firenze Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

2 1807 Q25B Via Firenze Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

3 1808 Q25B Via Firenze Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

4 1809 Q25B Via Firenze Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

5 1810 Q25B Via Firenze Palo 5 Acciaio Verniciato Buono tipo Disano Clima Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

6 1811 Q25B Via Firenze Palo 5 Acciaio Verniciato Buono tipo Disano Clima Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

7 1812 Q25B Via Firenze Palo 5 Acciaio Verniciato Buono tipo Disano Clima Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

8 1813 Q25B Via Firenze Palo 5 Acciaio Verniciato Buono tipo Disano Clima Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

9 1814 Q25B Via Firenze Palo 5 Acciaio Verniciato Buono tipo Disano Clima Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

10 1815 Q25B Via Firenze Palo 5 Acciaio Verniciato Buono tipo Disano Clima Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

11 1816 Q25B Via Firenze Palo 5 Acciaio Verniciato Buono tipo Disano Clima Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

12 1817 Q25B Via Firenze Palo 5 Acciaio Verniciato Buono tipo Disano Clima Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

13 1818 Q25B Via Firenze Palo 5 Acciaio Verniciato Buono tipo Disano Clima Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

14 1819 Q25B Via Firenze Palo 5 Acciaio Verniciato Buono tipo Disano Clima Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

15 1820 Q25B Via Firenze Palo 5 Acciaio Verniciato Buono tipo Disano Clima Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

16 1821 Q25B Via Firenze Palo 5 Acciaio Verniciato Buono tipo Disano Clima Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

17 1822 Q25B Via Firenze Palo 8 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 1 Buono 0 Conforme LED Stradale 76 0 0 0

Potenza totale - escluse perdite alimentatori) Watt 1196 0 0 0

Potenza complessiva quadro(escluse perdite alimentatori) Watt 1196



ELETTROSTUDIO S.R.L. S.T.P.
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Progressivo IDELEM
Codice 

Quadro
Via

Tipo 

Sostegno

Altezza 

Sostegno
Materiale sostegno Stato sostegno Modello plafoniera

Stato 

armature

Inclinazione 

plafoniera

Conformità 

LR17/09

Tipologia 

Lampada

Tipo corpo 

illuminante

Potenza 

lampada 

1 (watt)

Potenza 

lampada 

2 (watt)

Potenza 

lampada 

3 (watt)

Potenza 

lampada 

4 (watt)

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - STATO DI FATTO PUNTI LUCE A DICEMBRE 2022

1 1748 Q26B Via Cadore Palo 7 Acciaio Zincato Buono tipo B AEC 2 Accettabile 0 Non conforme HQL Stradale 125 0 0 0

2 1749 Q26B Via Cadore Palo 7 Acciaio Zincato Buono tipo B AEC 2 Accettabile 0 Non conforme HQL Stradale 125 0 0 0

3 1750 Q26B Via Cadore Palo 7 Acciaio Zincato Buono tipo B AEC 2 Accettabile 0 Non conforme HQL Stradale 125 0 0 0

4 1751 Q26B Via Cadore Palo 7 Acciaio Zincato Buono tipo B AEC 2 Accettabile 0 Non conforme HQL Stradale 125 0 0 0

5 1752 Q26B Via Cadore Palo 7 Acciaio Zincato Buono tipo B AEC 2 Accettabile 0 Non conforme HQL Stradale 125 0 0 0

6 1753 Q26B Via Cadore Palo 7 Acciaio Zincato Buono tipo B AEC 2 Accettabile 0 Non conforme HQL Stradale 125 0 0 0

7 1754 Q26B Via Cadore Palo 7 Acciaio Zincato Buono tipo B AEC 2 Accettabile 0 Non conforme HQL Stradale 125 0 0 0

8 1755 Q26B Via Cadore Palo 7 Acciaio Zincato Buono tipo B AEC 2 Accettabile 0 Non conforme HQL Stradale 125 0 0 0

9 1756 Q26B Via Cadore Palo 7 Acciaio Zincato Buono tipo B AEC 2 Accettabile 0 Non conforme HQL Stradale 125 0 0 0

10 1757 Q26B Via Cadore Palo 7 Acciaio Zincato Buono tipo B AEC 2 Accettabile 0 Non conforme HQL Stradale 125 0 0 0

11 1758 Q26B Via Cadore Palo 7 Acciaio Zincato Buono tipo B AEC 2 Accettabile 0 Non conforme HQL Stradale 125 0 0 0

12 1799 Q26B Via Manin Palo 6 Acciaio Zincato Buono tipo B AEC 2 Accettabile 15 Non conforme HQL Stradale 125 0 0 0

13 1800 Q26B Via Manin Palo 6 Acciaio Zincato Buono tipo B AEC 2 Accettabile 15 Non conforme HQL Stradale 125 0 0 0

14 1801 Q26B Via Manin Palo 6 Acciaio Zincato Buono tipo B AEC 2 Accettabile 15 Non conforme HQL Stradale 125 0 0 0

15 1802 Q26B Via Manin Palo 6 Acciaio Zincato Buono tipo B AEC 2 Accettabile 15 Non conforme HQL Stradale 125 0 0 0

16 1824 Q26B Via Pisa Palo 4 Acciaio Zincato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

17 1825 Q26B Via Pisa Palo 4 Acciaio Zincato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

18 1826 Q26B Via Pisa Palo 4 Acciaio Zincato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

19 1827 Q26B Via Pisa Palo 4 Acciaio Zincato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

20 1828 Q26B Via Pisa Palo 4 Acciaio Zincato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

21 1830 Q26B Via Piemonte Palo 4 Acciaio Zincato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

22 1831 Q26B Via Piemonte Palo 4 Acciaio Zincato Accettabile AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

23 1832 Q26B Via Piemonte Palo 4 Acciaio Zincato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

24 1834 Q26B Via Postumia Ovest Palo 4 Acciaio Zincato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

25 1836 Q26B Via Postumia Ovest Palo 4 Acciaio Zincato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

26 1837 Q26B Via Postumia Ovest Palo 4 Acciaio Zincato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

27 1838 Q26B Via Postumia Ovest Palo 4 Acciaio Zincato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

28 1840 Q26B Via Postumia Ovest Palo 4 Acciaio Zincato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

29 1841 Q26B Via Postumia Ovest Palo 4 Acciaio Zincato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

30 1842 Q26B Via Postumia Ovest Palo 4 Acciaio Zincato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

31 1843 Q26B Via Postumia Ovest Palo 4 Acciaio Zincato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

32 1844 Q26B Via Postumia Ovest Palo 4 Acciaio Zincato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

33 1845 Q26B Via Postumia Ovest Palo 4 Acciaio Zincato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

34 1846 Q26B Via Postumia Ovest Palo 4 Acciaio Zincato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

35 1847 Q26B Via Postumia Ovest Palo 4 Acciaio Zincato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

36 1848 Q26B Via Postumia Ovest Palo 4 Acciaio Zincato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

37 1849 Q26B Via Postumia Ovest Palo 4 Acciaio Zincato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

38 1850 Q26B Via Postumia Ovest Palo 9 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 1 Buono 0 Conforme LED Stradale 76 0 0 0

39 1851 Q26B Via Postumia Ovest Palo 9 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 1 Buono 0 Conforme LED Stradale 76 0 0 0

40 1852 Q26B Via Postumia Ovest Palo 9 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 1 Buono 0 Conforme LED Stradale 76 0 0 0

41 1853 Q26B Via Postumia Ovest Palo 9 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 1 Buono 0 Conforme LED Stradale 76 0 0 0

42 1854 Q26B Via Postumia Ovest Palo 9 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 1 Buono 0 Conforme LED Stradale 76 0 0 0

43 1855 Q26B Via Postumia Ovest Palo 9 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 1 Buono 0 Conforme LED Stradale 76 0 0 0

44 1856 Q26B Via Postumia Ovest Palo 9 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 1 Buono 0 Conforme LED Stradale 76 0 0 0

45 1857 Q26B Via Postumia Ovest Palo 9 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 1 Buono 0 Conforme LED Stradale 76 0 0 0

46 1858 Q26B Via Postumia Ovest Palo 9 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 1 Buono 0 Conforme LED Stradale 76 0 0 0

47 1859 Q26B Via Postumia Ovest Palo 6 Acciaio Verniciato Buono Detas DLEDs Buono 0 Conforme LED Stradale 50 0 0 0

48 1829 Q26B Via Pisa Palo 4 Acciaio Zincato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

49 1835 Q26B Via Postumia Ovest Palo 4 Acciaio Zincato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

50 1839 Q26B Via Postumia Ovest Palo 4 Acciaio Zincato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

Potenza totale - escluse perdite alimentatori) Watt 3545 0 0 0

Potenza complessiva quadro(escluse perdite alimentatori) Watt 3545



ELETTROSTUDIO S.R.L. S.T.P.
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Progressivo IDELEM
Codice 

Quadro
Via

Tipo 

Sostegno

Altezza 

Sostegno
Materiale sostegno Stato sostegno Modello plafoniera

Stato 

armature

Inclinazione 

plafoniera

Conformità 

LR17/09

Tipologia 

Lampada

Tipo corpo 

illuminante
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lampada 

3 (watt)

Potenza 

lampada 

4 (watt)

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - STATO DI FATTO PUNTI LUCE A DICEMBRE 2022

1 1862 Q27B Via Postumia Ovest Palo 3,5 Acciaio Zincato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

2 1863 Q27B Via Postumia Ovest Palo 3,5 Acciaio Zincato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

3 1864 Q27B Via Postumia Ovest Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

4 1867 Q27B Via Postumia Ovest Palo 3,5 Acciaio Zincato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

5 1868 Q27B Via Postumia Ovest Palo 3,5 Acciaio Zincato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

6 1870 Q27B Via Postumia Ovest Palo 3,5 Acciaio Zincato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

7 1870 Q27B Via Postumia Ovest Palo 3,5 Acciaio Zincato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

8 1871 Q27B Via Postumia Ovest Palo 3,5 Acciaio Zincato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

9 1873 Q27B Via Postumia Ovest Palo 3,5 Acciaio Zincato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

10 1874 Q27B Via Postumia Ovest Palo 3,5 Acciaio Zincato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

11 1875 Q27B Via Postumia Ovest Palo 3,5 Acciaio Zincato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

12 1876 Q27B Via Postumia Ovest Palo 3,5 Acciaio Zincato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

13 1877 Q27B Via Postumia Ovest Palo 3,5 Acciaio Zincato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

14 1879 Q27B Via Postumia Ovest Palo 3,5 Acciaio Zincato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

15 1880 Q27B Via Postumia Ovest Palo 3,5 Acciaio Zincato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

16 1881 Q27B Via Postumia Ovest Palo 8 Acciaio Zincato Accettabile tipo B Accettabile 0 Non conforme SHP Stradale 100 0 0 0

17 1882 Q27B Via Postumia Ovest Palo 4 Acciaio Verniciato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

18 1883 Q27B Via Postumia Ovest Palo 4 Acciaio Verniciato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

19 1884 Q27B Via Postumia Ovest Palo 4 Acciaio Verniciato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

20 1885 Q27B Via Postumia Ovest Palo 4 Acciaio Verniciato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

21 1887 Q27B Via Postumia Ovest Palo 4 Acciaio Verniciato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

22 1888 Q27B Via Postumia Ovest Palo 4 Acciaio Verniciato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

23 1889 Q27B Via Postumia Ovest Palo 4 Acciaio Verniciato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

24 1890 Q27B Via Postumia Ovest Palo 4 Acciaio Verniciato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

25 1891 Q27B Via Postumia Ovest Palo 4 Acciaio Verniciato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

26 1892 Q27B Via Postumia Ovest Palo 4 Acciaio Verniciato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

27 1893 Q27B Via Postumia Ovest Palo 4 Acciaio Verniciato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

28 1894 Q27B Via Postumia Ovest Palo 4 Acciaio Verniciato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

29 1895 Q27B Via Postumia Ovest Palo 4 Acciaio Verniciato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

30 1896 Q27B Via Postumia Ovest Palo 4 Acciaio Verniciato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

31 1897 Q27B Via Postumia Ovest Palo 4 Acciaio Verniciato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

32 1898 Q27B Via Postumia Ovest Palo 4 Acciaio Verniciato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

33 1899 Q27B Via Postumia Ovest Palo 4 Acciaio Verniciato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

34 1926 Q27B Via Eraclea Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo B Obsoleta 0 Non conforme HQL Stradale 125 0 0 0

35 1927 Q27B Via Eraclea Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo B Obsoleta 0 Non conforme HQL Stradale 125 0 0 0

36 1928 Q27B Via Eraclea Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo B Obsoleta 0 Non conforme HQL Stradale 125 125 0 0

37 1929 Q27B Via Eraclea Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo B Obsoleta 0 Non conforme HQL Stradale 125 0 0 0

38 1930 Q27B Via Eraclea Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo B Obsoleta 0 Non conforme HQL Stradale 125 0 0 0

39 1931 Q27B Via Milano Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo B Obsoleta 0 Non conforme HQL Stradale 125 0 0 0

40 1932 Q27B Via Milano Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo B Obsoleta 0 Non conforme HQL Stradale 125 0 0 0

41 1933 Q27B Via Milano Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo B Obsoleta 0 Non conforme HQL Stradale 125 0 0 0

42 1934 Q27B Via Milano Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo B Obsoleta 0 Non conforme HQL Stradale 125 0 0 0

43 1935 Q27B Via Eraclea Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo B Obsoleta 0 Non conforme HQL Stradale 125 0 0 0

44 2143 Q27B Via Eraclea Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo B Obsoleta 0 Non conforme HQL Stradale 125 0 0 0

45 2144 Q27B Via Postumia Ovest Palo 4 Acciaio Verniciato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

46 2164 Q27B Via Postumia Ovest Palo 6 Acciaio Zincato Buono tipo P Buono 0 Conforme LED Proiettore 80 0 0 0

47 1861 Q27B Via Postumia Ovest Palo 3,5 Acciaio Zincato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

48 1865 Q27B Via Postumia Ovest Palo 3,5 Acciaio Zincato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

49 1866 Q27B Via Postumia Ovest Palo 3,5 Acciaio Zincato Sostituire AEC Armonia Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

50 1869 Q27B Via Postumia Ovest Palo 3,5 Acciaio Zincato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

51 1872 Q27B Via Postumia Ovest Palo 3,5 Acciaio Zincato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

52 1886 Q27B Via Postumia Ovest Palo 4 Acciaio Verniciato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

Potenza totale - escluse perdite alimentatori) Watt 3662 125 0 0

Potenza complessiva quadro(escluse perdite alimentatori) Watt 3787

1 1901 Q29B Via Eraclea Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0
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2 1902 Q29B Via Eraclea Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

3 1903 Q29B Via Eraclea Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

4 1904 Q29B Via Eraclea Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

5 1905 Q29B Via Eraclea Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

6 1906 Q29B Via Eraclea Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

7 1907 Q29B Via Eraclea Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

8 1908 Q29B Via Eraclea Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

9 1909 Q29B Via Milano Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

10 1910 Q29B Via Eraclea Palo 6 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 15 Non conforme SHP Stradale 100 100 0 0

11 1911 Q29B Via Eraclea Palo 6 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 15 Non conforme SHP Stradale 100 100 0 0

12 1912 Q29B Via Eraclea Palo 6 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 15 Non conforme SHP Stradale 100 100 0 0

13 1913 Q29B Via Eraclea Palo 6 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 15 Non conforme SHP Stradale 100 100 0 0

14 1914 Q29B Via Eraclea Palo 6 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 15 Non conforme SHP Stradale 100 100 0 0

15 1915 Q29B Via Milano Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

16 1916 Q29B Via Milano Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

17 1917 Q29B Via Eraclea Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

18 1919 Q29B Via Eraclea Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo B Obsoleta 0 Non conforme HQL Stradale 125 0 0 0

19 1921 Q29B Via Eraclea Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

20 1922 Q29B Via Eraclea Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

21 1923 Q29B Via Eraclea Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

22 1924 Q29B Via Eraclea Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

23 1925 Q29B Via Eraclea Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

Potenza totale - escluse perdite alimentatori) Watt 2325 500 0 0

Potenza complessiva quadro(escluse perdite alimentatori) Watt 2825
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1 1937 Q30B  Via Risorgive Palo 8 Acciaio Verniciato Buono tipo D Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

2 1938 Q30B Via Risorgive Palo 8 Acciaio Verniciato Buono tipo D Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

3 1939 Q30B  Via Risorgive Palo 8 Acciaio Verniciato Buono tipo D Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 150 0 0

4 1940 Q30B Via Risorgive Palo 8 Acciaio Verniciato Buono tipo D Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

5 1941 Q30B Via Risorgive Palo 8 Acciaio Verniciato Buono tipo D Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

6 1942 Q30B Via Risorgive Palo 8 Acciaio Verniciato Buono tipo D Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

7 1943 Q30B  Via Risorgive Palo 8 Acciaio Verniciato Buono tipo D Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

8 1944 Q30B  Via Risorgive Palo 8 Acciaio Verniciato Buono tipo D Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 150 0 0

9 1945 Q30B Via Risorgive Palo 8 Acciaio Verniciato Buono tipo D Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 150 0 0

10 1946 Q30B Via Risorgive Palo 8 Acciaio Verniciato Buono tipo D Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 150 0 0

11 1947 Q30B Via Risorgive Palo 8 Acciaio Verniciato Buono tipo D Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

12 1948 Q30B Via Risorgive Palo 8 Acciaio Verniciato Buono tipo D Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

13 1949 Q30B Via Risorgive Palo 8 Acciaio Verniciato Buono tipo D Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

14 1950 Q30B Via Risorgive Palo 8 Acciaio Verniciato Buono tipo D Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

15 1951 Q30B Via Risorgive Palo 8 Acciaio Verniciato Buono tipo D Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

16 1952 Q30B  Via Risorgive Palo 8 Acciaio Verniciato Buono tipo D Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

17 1953 Q30B  Via Risorgive Palo 8 Acciaio Verniciato Buono tipo D Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

18 1954 Q30B  Via Risorgive Palo 8 Acciaio Verniciato Buono tipo D Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

19 1955 Q30B Via Risorgive Parete 6 altro tipo P Buono 0 Conforme SHP Proiettore 150 0 0 0

20 1956 Q30B Via Risorgive Parete 6 altro tipo P Buono 0 Conforme SHP Proiettore 150 0 0 0

21 1957 Q30B Via Risorgive Palo 8 Acciaio Verniciato Buono tipo D Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

22 1958 Q30B  Via Risorgive Palo 8 Acciaio Verniciato Buono tipo D Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

23 1961 Q30B Via Risorgive Palo 8 Acciaio Verniciato Buono tipo D Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

Potenza totale - escluse perdite alimentatori) Watt 3450 600 0 0

Potenza complessiva quadro(escluse perdite alimentatori) Watt 4050
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1 1959 Q32B  Via Risorgive Palo 8 Acciaio Verniciato Buono tipo D Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 150 0 0

2 1960 Q32B Via Risorgive Palo 8 Acciaio Verniciato Buono tipo D Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

3 1962 Q32B Via Risorgive Palo 8 Acciaio Verniciato Buono tipo D Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

4 1963 Q32B Via Risorgive Palo 8 Acciaio Verniciato Buono tipo D Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

5 1964 Q32B Via Risorgive Palo 8 Acciaio Verniciato Buono tipo D Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 150 0 0

6 1965 Q32B Via Risorgive Palo 8 Acciaio Verniciato Buono tipo D Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 150 150 0

7 1966 Q32B Via Risorgive Palo 8 Acciaio Verniciato Buono tipo D Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

8 1967 Q32B Via Risorgive Palo 8 Acciaio Verniciato Buono tipo D Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

9 1968 Q32B Via Risorgive Palo 8 Acciaio Verniciato Buono tipo D Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

10 1969 Q32B Via Risorgive Palo 8 Acciaio Verniciato Buono tipo D Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

11 1970 Q32B Via Risorgive Palo 8 Acciaio Verniciato Buono tipo D Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

12 1971 Q32B Via Risorgive Palo 8 Acciaio Verniciato Buono tipo D Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

13 1972 Q32B Via Risorgive Palo 8 Acciaio Verniciato Buono tipo D Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

14 1973 Q32B Via Risorgive Palo 8 Acciaio Verniciato Buono tipo D Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

15 1974 Q32B Via Risorgive Palo 8 Acciaio Verniciato Buono tipo D Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

16 1975 Q32B Via Risorgive Palo 8 Acciaio Verniciato Buono tipo D Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

17 1976 Q32B Via Risorgive Palo 8 Acciaio Verniciato Buono tipo D Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

18 1977 Q32B Via Risorgive Palo 8 Acciaio Verniciato Buono tipo D Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

19 1980 Q32B  Via Risorgive Palo 8 Acciaio Verniciato Buono tipo D Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 150 0 0

20 1981 Q32B Via Risorgive Palo 8 Acciaio Verniciato Buono tipo D Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 150 0 0

21 1982 Q32B Via Risorgive Palo 8 Acciaio Verniciato Buono tipo D Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 150 0 0

22 1983 Q32B Via Risorgive Palo 8 Acciaio Verniciato Buono tipo D Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 150 0 0

23 1984 Q32B Via Risorgive Palo 8 Acciaio Verniciato Buono tipo D Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 150 0 0

24 1985 Q32B Via Risorgive Palo 8 Acciaio Verniciato Buono tipo D Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 150 0 0

25 1986 Q32B Via Risorgive Palo 8 Acciaio Verniciato Buono tipo D Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 150 0 0

26 1987 Q32B Via Risorgive Palo 8 Acciaio Verniciato Buono tipo D Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 150 0 0

27 1988 Q32B Via Risorgive Palo 8 Acciaio Verniciato Buono tipo D Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 150 0 0

28 1989 Q32B Via Risorgive Palo 8 Acciaio Verniciato Buono tipo D Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 150 0 0

29 1990 Q32B  Via Risorgive parco Palo 3,5 Acciaio Verniciato Buono tipo G Obsoleta 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

30 1991 Q32B Via Risorgive parco Palo 3,5 Acciaio Verniciato Buono tipo G Obsoleta 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

31 1992 Q32B Via Risorgive parco Palo 3,5 Acciaio Verniciato Buono tipo G Obsoleta 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

32 1993 Q32B Via Risorgive parco Palo 3,5 Acciaio Verniciato Buono tipo G Obsoleta 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

33 1994 Q32B Via Risorgive parco Palo 3,5 Acciaio Verniciato Buono tipo G Obsoleta 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

34 1995 Q32B Via Risorgive parco Palo 3,5 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

35 1996 Q32B Via Risorgive parco Palo 3,5 Acciaio Verniciato Buono tipo G Obsoleta 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

36 1997 Q32B  Via Risorgive parco Palo 3,5 Acciaio Verniciato Buono tipo G Obsoleta 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

37 1998 Q32B Via Risorgive parco Palo 3,5 Acciaio Verniciato Buono tipo G Obsoleta 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

38 2145 Q32B Via Risorgive Palo 8 Acciaio Verniciato Buono tipo D Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 150 150 0

Potenza totale - escluse perdite alimentatori) Watt 4980 2100 300 0

Potenza complessiva quadro(escluse perdite alimentatori) Watt 7380
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1 1150 Q33B Via Friuli Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

2 1151 Q33B Via Friuli Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

3 1250 Q33B Parco Giochi via Friuli Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Obsoleta 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

4 1251 Q33B Parco Giochi via Friuli Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Obsoleta 0 Non conforme HQL Globo 125 0 0 0

5 1252 Q33B Parco Giochi via Friuli Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Obsoleta 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

6 1253 Q33B Parco Giochi via Friuli Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Obsoleta 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

7 1254 Q33B Parco Giochi via Friuli Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Obsoleta 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

8 1255 Q33B Parco Giochi via Friuli Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Obsoleta 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

9 1256 Q33B Parco Giochi via Friuli Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Obsoleta 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

10 1257 Q33B Parco Giochi via Friuli Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Obsoleta 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

11 1258 Q33B Parco Giochi via Friuli Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Obsoleta 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

12 1259 Q33B Parco Giochi via Friuli Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Obsoleta 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

13 1260 Q33B Parco Giochi via Friuli Palo 6,5 Acciaio Verniciato Buono tipo G Obsoleta 0 Non conforme HQL Globo 125 125 125 0

14 1261 Q33B Parco Giochi via Friuli Palo 10 Acciaio Verniciato Buono tipo P Obsoleta 0 Non conforme SHP Proiettore 150 150 0 0

15 1262 Q33B Parco Giochi via Friuli Palo 10 Acciaio Verniciato Buono tipo P Obsoleta 0 Non conforme SHP Proiettore 150 150 0 0

16 1263 Q33B Parco Giochi via Friuli Palo 4 Acciaio Verniciato Buono AEC Evoluta Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

17 1264 Q33B Parco Giochi via Friuli Palo 4 Acciaio Verniciato Buono AEC Evoluta Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

18 1265 Q33B Parco Giochi via Friuli Palo 4 Acciaio Verniciato Buono AEC Evoluta Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

19 1266 Q33B Parco Giochi via Friuli Palo 4 Acciaio Verniciato Buono AEC Evoluta Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

20 1267 Q33B Parco Giochi via Friuli Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Obsoleta 0 Non conforme SHP Globo 70 70 0 0

21 1268 Q33B Parco Giochi via Friuli Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Obsoleta 0 Non conforme SHP Globo 70 70 0 0

22 1269 Q33B Parco Giochi via Friuli Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Obsoleta 0 Non conforme SHP Globo 70 70 0 0

23 1270 Q33B Parco Giochi via Friuli Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Obsoleta 0 Non conforme SHP Globo 70 70 0 0

24 1270 Q33B Parco Giochi via Friuli Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Obsoleta 0 Non conforme SHP Globo 70 70 0 0

25 1271 Q33B Parco Giochi via Friuli Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Obsoleta 0 Non conforme SHP Globo 70 70 0 0

26 1272 Q33B Parco Giochi via Friuli Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Obsoleta 0 Non conforme SHP Globo 70 70 0 0

27 1273 Q33B Parco Giochi via Friuli Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Obsoleta 0 Non conforme SHP Globo 70 70 0 0

28 1274 Q33B Parco Giochi via Friuli Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Obsoleta 0 Non conforme SHP Globo 70 70 0 0

29 1275 Q33B Parco Giochi via Friuli Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Obsoleta 0 Non conforme SHP Globo 70 70 0 0

30 1276 Q33B Parco Giochi via Friuli Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Obsoleta 0 Non conforme SHP Globo 70 70 0 0

31 1277 Q33B Parco Giochi via Friuli Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Obsoleta 0 Non conforme SHP Globo 70 70 0 0

32 1279 Q33B Parco Giochi via Friuli Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Obsoleta 0 Non conforme SHP Globo 70 70 0 0

Potenza totale - escluse perdite alimentatori) Watt 2570 1335 125 0

Potenza complessiva quadro(escluse perdite alimentatori) Watt 4030
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1 2229 Q34B Via Creta Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

2 2230 Q34B Via Creta Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo D vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

Potenza totale - escluse perdite alimentatori) Watt 300 0 0 0

Potenza complessiva quadro(escluse perdite alimentatori) Watt 300
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1 3335 Q35B via Mariani Palo 7 Acciaio Zincato Buono City Design Tear Light Buono 0 Conforme LED Stradale 53 0 0 0

2 3336 Q35B via Mariani Palo 7 Acciaio Zincato Buono City Design Tear Light Buono 0 Conforme LED Stradale 53 0 0 0

Potenza totale - escluse perdite alimentatori) Watt 106 0 0 0

Potenza complessiva quadro(escluse perdite alimentatori) Watt 106
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1 2000 Q01C Via Aquileia Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 15 Non conforme SHP Stradale 100 100 0 0

2 2001 Q01C Via Aquileia Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 15 Non conforme SHP Stradale 100 100 0 0

3 2002 Q01C Via Aquileia Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 15 Non conforme SHP Stradale 100 100 0 0

4 2003 Q01C Via Aquileia Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 15 Non conforme SHP Stradale 100 0 0 0

5 2004 Q01C Via Aquileia Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 15 Non conforme SHP Stradale 100 0 0 0

6 2005 Q01C Via Aquileia Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 15 Non conforme SHP Stradale 100 0 0 0

7 2006 Q01C Via Aquileia Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 15 Non conforme SHP Stradale 100 0 0 0

8 2007 Q01C Via Aquileia Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 15 Non conforme SHP Stradale 100 0 0 0

9 2008 Q01C Via Aquileia Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 15 Non conforme SHP Stradale 100 0 0 0

10 2009 Q01C Via Aquileia Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 15 Non conforme SHP Stradale 100 0 0 0

11 2010 Q01C Via Aquileia Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 15 Non conforme SHP Stradale 100 0 0 0

12 2011 Q01C Via Aquileia Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 15 Non conforme SHP Stradale 100 0 0 0

13 2012 Q01C Via Aquileia Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 15 Non conforme SHP Stradale 100 0 0 0

14 2013 Q01C Via Aquileia Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 15 Non conforme SHP Stradale 100 0 0 0

15 2014 Q01C Via Aquileia Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 15 Non conforme SHP Stradale 100 0 0 0

16 2015 Q01C Via Aquileia Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 15 Non conforme SHP Stradale 100 100 0 0

17 2016 Q01C Via Aquileia Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 15 Non conforme SHP Stradale 100 100 0 0

18 2017 Q01C Via Aquileia Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 15 Non conforme SHP Stradale 100 100 0 0

19 2018 Q01C Via Aquileia Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 15 Non conforme SHP Stradale 100 0 0 0

20 2019 Q01C Via Aquileia Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C AEC Kaos Buono 15 Non conforme SHP Stradale 100 0 0 0

21 2020 Q01C Via Aquileia Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C AEC Kaos Buono 15 Non conforme SHP Stradale 100 0 0 0

22 2021 Q01C Via Aquileia Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C AEC Kaos Buono 15 Non conforme SHP Stradale 100 0 0 0

23 2022 Q01C Via Aquileia Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C AEC Kaos Buono 15 Non conforme SHP Stradale 100 0 0 0

24 2023 Q01C Via Aquileia Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C AEC Kaos Buono 15 Non conforme SHP Stradale 100 0 0 0

25 2024 Q01C Via Aquileia Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C AEC Kaos Buono 15 Non conforme SHP Stradale 100 0 0 0

26 2025 Q01C Via Aquileia Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C AEC Kaos Buono 15 Non conforme SHP Stradale 100 0 0 0

27 2026 Q01C Via Aquileia Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C AEC Kaos Buono 15 Non conforme SHP Stradale 100 0 0 0

28 2027 Q01C Via Aquileia Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C AEC Kaos Buono 15 Non conforme SHP Stradale 100 0 0 0

29 2028 Q01C Via Aquileia Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C AEC Kaos Buono 15 Non conforme SHP Stradale 100 0 0 0

30 2029 Q01C Via Aquileia Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C AEC Kaos Buono 15 Non conforme SHP Stradale 100 0 0 0

31 2030 Q01C Via Aquileia Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C AEC Kaos Buono 15 Non conforme SHP Stradale 100 0 0 0

32 2031 Q01C Via Aquileia Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C AEC Kaos Buono 15 Non conforme SHP Stradale 100 0 0 0

33 2032 Q01C Via Aquileia Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C AEC Kaos Buono 15 Non conforme SHP Stradale 100 0 0 0

34 2033 Q01C Via Aquileia Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C AEC Kaos Buono 15 Non conforme SHP Stradale 100 0 0 0

35 2034 Q01C Via Aquileia Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C AEC Kaos Buono 15 Non conforme SHP Stradale 100 0 0 0

36 2035 Q01C Via Aquileia Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C AEC Kaos Buono 15 Non conforme SHP Stradale 100 0 0 0

37 2036 Q01C Via Aquileia Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C AEC Kaos Buono 15 Non conforme SHP Stradale 100 0 0 0

38 2037 Q01C Via Aquileia Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C AEC Kaos Buono 15 Non conforme SHP Stradale 100 0 0 0

39 2038 Q01C Via Aquileia Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C AEC Kaos Buono 15 Non conforme SHP Stradale 100 0 0 0

40 2039 Q01C Via Aquileia Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C AEC Kaos Buono 15 Non conforme SHP Stradale 100 0 0 0

41 2040 Q01C Via Aquileia Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C AEC Kaos Buono 15 Non conforme SHP Stradale 100 0 0 0

42 2041 Q01C Via Aquileia Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C AEC Kaos Buono 15 Non conforme SHP Stradale 100 0 0 0

43 2042 Q01C Via Aquileia Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C AEC Kaos Buono 15 Non conforme SHP Stradale 100 0 0 0

44 2043 Q01C Via Aquileia Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C AEC Kaos Buono 15 Non conforme SHP Stradale 100 0 0 0

45 2044 Q01C Via Aquileia Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C AEC Kaos Buono 15 Non conforme SHP Stradale 100 0 0 0

46 2045 Q01C Via Aquileia Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C AEC Kaos Buono 15 Non conforme SHP Stradale 100 0 0 0

47 2046 Q01C Via Aquileia Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C AEC Kaos Buono 15 Non conforme SHP Stradale 100 0 0 0

48 2047 Q01C Via Aquileia Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C AEC Kaos Buono 15 Non conforme SHP Stradale 100 0 0 0

49 2048 Q01C Via Aquileia Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C AEC Kaos Buono 15 Non conforme SHP Stradale 100 0 0 0

50 2049 Q01C Via Aquileia Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C AEC Kaos Buono 15 Non conforme SHP Stradale 100 0 0 0

51 2050 Q01C Via Aquileia Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C AEC Kaos Buono 15 Non conforme SHP Stradale 100 0 0 0

52 2051 Q01C Via Aquileia Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C AEC Kaos Buono 15 Non conforme SHP Stradale 100 0 0 0

53 2052 Q01C Via Aquileia Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C AEC Kaos Buono 15 Non conforme SHP Stradale 100 0 0 0

54 2053 Q01C Via Aquileia Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C AEC Kaos Buono 15 Non conforme SHP Stradale 100 0 0 0

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - STATO DI FATTO PUNTI LUCE A DICEMBRE 2022
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55 2054 Q01C Via Aquileia Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C AEC Kaos Buono 15 Non conforme SHP Stradale 100 0 0 0

56 2055 Q01C Via Aquileia Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C AEC Kaos Buono 15 Non conforme SHP Stradale 100 0 0 0

57 2056 Q01C Via Aquileia Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C AEC Kaos Buono 15 Non conforme SHP Stradale 100 0 0 0

58 2057 Q01C Via Aquileia Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C AEC Kaos Buono 15 Non conforme SHP Stradale 100 0 0 0

59 2058 Q01C Via Aquileia Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C AEC Kaos Buono 15 Non conforme SHP Stradale 100 0 0 0

60 2059 Q01C Via Aquileia Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C AEC Kaos Buono 15 Non conforme SHP Stradale 100 0 0 0

61 2060 Q01C Via Aquileia Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C AEC Kaos Buono 15 Non conforme SHP Stradale 100 0 0 0

62 2061 Q01C Via Aquileia Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C AEC Kaos Buono 15 Non conforme SHP Stradale 100 0 0 0

63 2062 Q01C Via Aquileia Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C AEC Kaos Buono 15 Non conforme SHP Stradale 100 0 0 0

64 2063 Q01C Via Aquileia Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C AEC Kaos Buono 15 Non conforme SHP Stradale 100 0 0 0

65 2064 Q01C Via Aquileia Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C AEC Kaos Buono 15 Non conforme SHP Stradale 100 0 0 0

66 2065 Q01C Via Aquileia Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C AEC Kaos Buono 15 Non conforme SHP Stradale 100 0 0 0

67 2066 Q01C Via Grado Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C AEC Kaos Buono 15 Non conforme SHP Stradale 100 0 0 0

68 2067 Q01C Via Grado Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C AEC Kaos Buono 15 Non conforme SHP Stradale 100 0 0 0

69 2068 Q01C Via Grado Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C AEC Kaos Buono 15 Non conforme SHP Stradale 100 0 0 0

70 2069 Q01C Via Grado Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C AEC Kaos Buono 15 Non conforme SHP Stradale 100 0 0 0

71 2070 Q01C Via Grado Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C AEC Kaos Buono 15 Non conforme SHP Stradale 100 0 0 0

72 2070 Q01C Via Aquileia Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 15 Non conforme SHP Stradale 150 0 0 0

73 2071 Q01C Via Grado Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C AEC Kaos Buono 15 Non conforme SHP Stradale 100 0 0 0

74 2072 Q01C Via Aquileia Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 15 Non conforme SHP Stradale 150 150 0 0

75 2073 Q01C Via Aquileia Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 15 Non conforme SHP Stradale 100 0 0 0

76 2074 Q01C Via Aquileia Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 15 Non conforme SHP Stradale 150 0 0 0

77 2075 Q01C Via Aquileia Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 15 Non conforme SHP Stradale 150 0 0 0

78 2076 Q01C Via Aquileia Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 15 Non conforme SHP Stradale 150 0 0 0

79 2077 Q01C Via Aquileia Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 15 Non conforme SHP Stradale 150 0 0 0

80 2079 Q01C Via Aquileia Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 15 Non conforme SHP Stradale 150 0 0 0

81 2080 Q01C Via Aquileia Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 15 Non conforme SHP Stradale 150 0 0 0

82 2081 Q01C Via Aquileia Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 15 Non conforme SHP Stradale 150 0 0 0

83 2082 Q01C Via Aquileia Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 15 Non conforme SHP Stradale 150 0 0 0

84 2083 Q01C Via Aquileia Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 15 Non conforme SHP Stradale 150 0 0 0

85 2084 Q01C Via Aquileia Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono tipo G Buono 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

86 2085 Q01C Via Aquileia Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono tipo G Buono 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

87 2086 Q01C Via Aquileia Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono tipo G Buono 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

88 2087 Q01C Via Aquileia Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono tipo G Buono 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

89 2088 Q01C Via Aquileia Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono tipo G Buono 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

90 2089 Q01C Via Aquileia Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono tipo G Buono 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

91 2090 Q01C Via Aquileia Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono tipo G Buono 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

92 2091 Q01C Via Aquileia Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono tipo G Buono 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

93 2092 Q01C Via Aquileia Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono tipo G Buono 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

94 2093 Q01C Via Aquileia Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono tipo G Buono 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

95 2094 Q01C Via Aquileia Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono tipo G Buono 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

96 2095 Q01C Via Aquileia Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono tipo G Buono 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

97 2096 Q01C Via Aquileia Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono tipo G Buono 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

98 2097 Q01C Via Aquileia Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono tipo G Buono 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

99 2098 Q01C Via Aquileia Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono tipo G Buono 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

100 2099 Q01C Via Aquileia Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono tipo G Buono 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

101 2100 Q01C Via Agozzo Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 15 Non conforme SHP Stradale 150 0 0 0

102 2101 Q01C Via Agozzo Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 15 Non conforme SHP Stradale 150 0 0 0

103 2102 Q01C Via Agozzo Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 15 Non conforme SHP Stradale 150 0 0 0

104 2103 Q01C Via Agozzo Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 15 Non conforme SHP Stradale 150 0 0 0

105 2104 Q01C Via Agozzo Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 15 Non conforme SHP Stradale 150 0 0 0

106 2105 Q01C Via Agozzo Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 15 Non conforme SHP Stradale 150 0 0 0

107 2106 Q01C Via Agozzo Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 15 Non conforme SHP Stradale 150 0 0 0

108 2107 Q01C Via Agozzo Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 15 Non conforme SHP Stradale 150 0 0 0
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109 2108 Q01C Via Agozzo Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 15 Non conforme SHP Stradale 150 0 0 0

110 2109 Q01C Via Agozzo Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 15 Non conforme SHP Stradale 150 0 0 0

111 2110 Q01C Via Agozzo Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 15 Non conforme SHP Stradale 100 0 0 0

112 2111 Q01C Via Agozzo Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 15 Non conforme SHP Stradale 150 0 0 0

113 2112 Q01C Via Agozzo Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 15 Non conforme SHP Stradale 150 0 0 0

114 2113 Q01C Via Agozzo Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 15 Non conforme SHP Stradale 150 0 0 0

115 2114 Q01C Via Agozzo Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 15 Non conforme SHP Stradale 150 0 0 0

116 2115 Q01C Via Agozzo Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 15 Non conforme SHP Stradale 150 0 0 0

117 2116 Q01C Via Agozzo Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 15 Non conforme SHP Stradale 150 0 0 0

118 2117 Q01C Via Agozzo Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 15 Non conforme SHP Stradale 150 0 0 0

119 2118 Q01C Via Agozzo Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 15 Non conforme SHP Stradale 150 0 0 0

120 2119 Q01C Via Agozzo Palo 8 Acciaio Zincato Sostituire tipo C Buono 15 Non conforme SHP Stradale 150 0 0 0

121 2120 Q01C Via Agozzo Palo 8 Acciaio Zincato Sostituire tipo C Buono 15 Non conforme SHP Stradale 150 0 0 0

122 2121 Q01C Via Agozzo Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 15 Non conforme SHP Stradale 150 0 0 0

123 2122 Q01C Via Agozzo Palo 8 Acciaio Zincato Sostituire tipo C Buono 15 Non conforme SHP Stradale 150 0 0 0

124 2123 Q01C Via Agozzo Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 15 Non conforme SHP Stradale 150 0 0 0

125 2124 Q01C Via Agozzo Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 15 Non conforme SHP Stradale 150 0 0 0

126 2125 Q01C Via Agozzo Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 15 Non conforme SHP Stradale 150 0 0 0

127 2126 Q01C Via Agozzo Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 15 Non conforme SHP Stradale 150 0 0 0

128 2127 Q01C Via Agozzo Palo 8 Acciaio Zincato Sostituire tipo C Buono 15 Non conforme SHP Stradale 150 0 0 0

129 2128 Q01C Via Postumia Ovest Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 15 Non conforme SHP Stradale 150 0 0 0

130 2129 Q01C Via Agozzo Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 15 Non conforme SHP Stradale 150 0 0 0

131 2130 Q01C Via Agozzo Palo 8 Acciaio Zincato Sostituire tipo C Buono 15 Non conforme SHP Stradale 150 0 0 0

132 2131 Q01C Via Postumia Ovest Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 15 Non conforme SHP Stradale 150 0 0 0

133 2132 Q01C Via Postumia Ovest Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 15 Non conforme SHP Stradale 150 0 0 0

134 2133 Q01C Via Postumia Ovest Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 15 Non conforme SHP Stradale 150 0 0 0

135 2134 Q01C Via Agozzo Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 15 Non conforme SHP Stradale 150 0 0 0

136 2135 Q01C Via Agozzo Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 15 Non conforme SHP Stradale 150 0 0 0

137 2136 Q01C Via Agozzo Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 15 Non conforme SHP Stradale 150 0 0 0

138 2137 Q01C Via Agozzo Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 15 Non conforme SHP Stradale 150 0 0 0

139 2138 Q01C Via Postumia Ovest Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 15 Non conforme SHP Stradale 150 0 0 0

140 2139 Q01C Via Postumia Ovest Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 15 Non conforme SHP Stradale 150 0 0 0

141 2140 Q01C Via Agozzo Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 15 Non conforme SHP Stradale 150 0 0 0

142 2141 Q01C Via Agozzo Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 15 Non conforme SHP Stradale 150 0 0 0

143 2142 Q01C Via Agozzo Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Obsoleta 15 Non conforme SHP Stradale 150 0 0 0

144 2146 Q01C Via Postumia Ovest Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 15 Non conforme SHP Stradale 150 0 0 0

145 2147 Q01C Via Agozzo Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 15 Non conforme SHP Stradale 150 0 0 0

146 2148 Q01C Via Postumia Ovest Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 15 Non conforme SHP Stradale 150 0 0 0

147 2149 Q01C Via Postumia Ovest Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 15 Non conforme SHP Stradale 150 0 0 0

148 2150 Q01C Via Postumia Ovest Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 15 Non conforme SHP Stradale 150 0 0 0

149 2150 Q01C Via Postumia Ovest Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 15 Non conforme SHP Stradale 150 0 0 0

150 2151 Q01C Via Postumia Ovest Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 15 Non conforme SHP Stradale 150 0 0 0

151 2152 Q01C Via Postumia Ovest Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 15 Non conforme SHP Stradale 150 0 0 0

152 2153 Q01C Via Postumia Ovest Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 15 Non conforme SHP Stradale 150 0 0 0

153 2154 Q01C Via Postumia Ovest Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 15 Non conforme SHP Stradale 150 0 0 0

154 2155 Q01C Via Postumia Ovest Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 15 Non conforme SHP Stradale 150 0 0 0

155 2156 Q01C Via Postumia Ovest Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 15 Non conforme SHP Stradale 150 0 0 0

156 2157 Q01C Via Agozzo Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 15 Non conforme SHP Stradale 150 0 0 0

157 2159 Q01C Via Postumia Ovest Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 15 Non conforme SHP Stradale 150 0 0 0

158 2160 Q01C Via Postumia Ovest Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 15 Non conforme SHP Stradale 150 0 0 0

159 2161 Q01C Via Postumia Ovest Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 15 Non conforme SHP Stradale 150 0 0 0

160 2162 Q01C Via Postumia Ovest Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 15 Non conforme SHP Stradale 150 0 0 0

161 2163 Q01C Via Postumia Ovest Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 15 Non conforme SHP Stradale 150 0 0 0

Potenza totale - escluse perdite alimentatori) Watt 19170 750 0 0
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Progressivo IDELEM
Codice 

Quadro
Via

Tipo 

Sostegno

Altezza 

Sostegno
Materiale sostegno Stato sostegno Modello plafoniera

Stato 

armature

Inclinazione 

plafoniera

Conformità 

LR17/09

Tipologia 

Lampada

Tipo corpo 

illuminante

Potenza 

lampada 

1 (watt)

Potenza 

lampada 

2 (watt)

Potenza 

lampada 

3 (watt)

Potenza 

lampada 

4 (watt)

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - STATO DI FATTO PUNTI LUCE A DICEMBRE 2022

Potenza complessiva quadro(escluse perdite alimentatori) Watt 19920
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Progressivo IDELEM
Codice 

Quadro
Via

Tipo 

Sostegno

Altezza 

Sostegno
Materiale sostegno Stato sostegno Modello plafoniera

Stato 

armature

Inclinazione 

plafoniera

Conformità 

LR17/09

Tipologia 

Lampada

Tipo corpo 

illuminante

Potenza 

lampada 

1 (watt)

Potenza 

lampada 

2 (watt)

Potenza 

lampada 

3 (watt)

Potenza 

lampada 

4 (watt)

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - STATO DI FATTO PUNTI LUCE A DICEMBRE 2022

1 2170 Q02C Via Agozzo Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Accettabile 0 Conforme SHP Stradale 150 150 0 0

Potenza totale - escluse perdite alimentatori) Watt 150 150 0 0

Potenza complessiva quadro(escluse perdite alimentatori) Watt 300

1 2172 Q03C Via Agozzo Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Accettabile 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

2 2173 Q03C Via Agozzo Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Accettabile 0 Conforme SHP Stradale 150 150 150 0

3 2174 Q03C Via Agozzo Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Accettabile 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

4 2175 Q03C Via Agozzo Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Accettabile 0 Conforme SHP Stradale 150 150 150 0

5 2176 Q03C Via Agozzo Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Accettabile 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

6 2177 Q03C Via Agozzo Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Accettabile 0 Conforme SHP Stradale 150 150 150 0

7 2179 Q03C Via Agozzo Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Accettabile 0 Conforme SHP Stradale 150 150 150 0

8 2180 Q03C Via Agozzo Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Accettabile 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

Potenza totale - escluse perdite alimentatori) Watt 1200 600 600 0

Potenza complessiva quadro(escluse perdite alimentatori) Watt 2400
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Progressivo IDELEM
Codice 

Quadro
Via

Tipo 

Sostegno

Altezza 

Sostegno
Materiale sostegno Stato sostegno Modello plafoniera

Stato 

armature

Inclinazione 

plafoniera

Conformità 

LR17/09

Tipologia 

Lampada

Tipo corpo 

illuminante

Potenza 

lampada 

1 (watt)

Potenza 

lampada 

2 (watt)

Potenza 

lampada 

3 (watt)

Potenza 

lampada 

4 (watt)

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - STATO DI FATTO PUNTI LUCE A DICEMBRE 2022

1 2182 Q04C Via Gorizia Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Accettabile 0 Conforme SHP Stradale 150 150 150 0

2 2183 Q04C Via Gorizia Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Accettabile 0 Conforme SHP Stradale 150 150 150 0

3 2184 Q04C Via Gorizia Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Accettabile 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

4 2185 Q04C Via Gorizia Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Accettabile 0 Conforme SHP Stradale 150 150 150 0

5 2186 Q04C Via Agozzo Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Accettabile 0 Conforme SHP Stradale 150 150 150 0

6 2187 Q04C Via Gorizia Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Accettabile 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

Potenza totale - escluse perdite alimentatori) Watt 900 600 600 0

Potenza complessiva quadro(escluse perdite alimentatori) Watt 2100
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Progressivo IDELEM
Codice 

Quadro
Via

Tipo 

Sostegno

Altezza 

Sostegno
Materiale sostegno Stato sostegno Modello plafoniera

Stato 

armature

Inclinazione 

plafoniera

Conformità 

LR17/09

Tipologia 

Lampada

Tipo corpo 

illuminante

Potenza 

lampada 

1 (watt)

Potenza 

lampada 

2 (watt)

Potenza 

lampada 

3 (watt)

Potenza 

lampada 

4 (watt)

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - STATO DI FATTO PUNTI LUCE A DICEMBRE 2022

1 2189 Q05C Via Gorizia Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Accettabile 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

2 2190 Q05C Via Gorizia Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Accettabile 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

3 2191 Q05C Via Gorizia Palo 8 Acciaio Verniciato Buono armatura LED Buono 0 Conforme LED Stradale 50 0 0 0

4 2192 Q05C Via Gorizia Palo 8 Acciaio Verniciato Buono armatura LED Buono 0 Conforme LED Stradale 50 0 0 0

5 2193 Q05C Via Gorizia Palo 8 Acciaio Verniciato Buono armatura LED Buono 0 Conforme LED Stradale 50 0 0 0

6 2194 Q05C Via Gorizia Palo 8 Acciaio Verniciato Buono armatura LED Buono 0 Conforme LED Stradale 50 0 0 0

7 2195 Q05C Via Gorizia Palo 8 Acciaio Verniciato Buono armatura LED Buono 0 Conforme LED Stradale 50 0 0 0

8 2196 Q05C Via Gorizia Palo 8 Acciaio Verniciato Buono armatura LED Buono 0 Conforme LED Stradale 50 0 0 0

9 2197 Q05C Via Gorizia Palo 8 Acciaio Verniciato Buono armatura LED Buono 0 Conforme LED Stradale 50 0 0 0

10 2198 Q05C Via Gorizia Palo 8 Acciaio Verniciato Buono armatura LED Buono 0 Conforme LED Stradale 50 0 0 0

11 2199 Q05C Via Gorizia Palo 8 Acciaio Verniciato Buono armatura LED Buono 0 Conforme LED Stradale 50 0 0 0

12 2200 Q05C Via Gorizia Palo 8 Acciaio Verniciato Buono armatura LED Buono 0 Conforme LED Stradale 50 0 0 0

13 2201 Q05C Via Gorizia Palo 8 Acciaio Verniciato Buono armatura LED Buono 0 Conforme LED Stradale 50 0 0 0

14 2202 Q05C Via Gorizia Palo 8 Acciaio Verniciato Buono armatura LED Buono 0 Conforme LED Stradale 50 0 0 0

15 2203 Q05C Via Gorizia Palo 8 Acciaio Verniciato Buono armatura LED Buono 0 Conforme LED Stradale 50 0 0 0

16 2204 Q05C Via Gorizia Palo 8 Acciaio Verniciato Buono armatura LED Buono 0 Conforme LED Stradale 50 0 0 0

17 2205 Q05C Via Gorizia Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Accettabile 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

18 2206 Q05C Via Gorizia Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Accettabile 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

19 2207 Q05C Via Gorizia Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Accettabile 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

20 2208 Q05C Via Gorizia Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Accettabile 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

21 2209 Q05C Via Gorizia Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Accettabile 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

22 2210 Q05C Via Gorizia Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Accettabile 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

23 2211 Q05C Via Gorizia Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo B Accettabile 0 Non conforme HQL Stradale 125 0 0 0

24 2212 Q05C Via Gorizia Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo B Accettabile 0 Non conforme HQL Stradale 125 0 0 0

25 2213 Q05C Via Gorizia Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo B Accettabile 0 Non conforme HQL Stradale 125 0 0 0

26 2222 Q05C via Gorizia Palo 4 Acciaio Zincato Buono tipo G Obsoleta 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

27 2223 Q05C via Gorizia Palo 4 Acciaio Zincato Buono tipo G Obsoleta 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

28 2224 Q05C via Gorizia Palo 4 Acciaio Zincato Buono tipo G Obsoleta 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

Potenza totale - escluse perdite alimentatori) Watt 2485 0 0 0

Potenza complessiva quadro(escluse perdite alimentatori) Watt 2485
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Progressivo IDELEM
Codice 

Quadro
Via

Tipo 

Sostegno

Altezza 

Sostegno
Materiale sostegno Stato sostegno Modello plafoniera

Stato 

armature

Inclinazione 

plafoniera

Conformità 

LR17/09

Tipologia 

Lampada

Tipo corpo 

illuminante

Potenza 

lampada 

1 (watt)

Potenza 

lampada 

2 (watt)

Potenza 

lampada 

3 (watt)

Potenza 

lampada 

4 (watt)

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - STATO DI FATTO PUNTI LUCE A DICEMBRE 2022

1 2215 Q06C via Gorizia - Chiesa del Redentore Palo 4 Acciaio Zincato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

2 2216 Q06C via Gorizia - Chiesa del Redentore Palo 4 Acciaio Zincato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

3 2217 Q06C via Gorizia - Chiesa del Redentore Palo 4 Acciaio Zincato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

4 2218 Q06C via Gorizia - Chiesa del Redentore Palo 4 Acciaio Zincato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

5 2219 Q06C via Gorizia - Chiesa del Redentore Palo 4 Acciaio Zincato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

6 2220 Q06C via Gorizia - Chiesa del Redentore Palo 4 Acciaio Zincato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

7 2221 Q06C via Gorizia - Chiesa del Redentore Palo 4 Acciaio Zincato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

Potenza totale - escluse perdite alimentatori) Watt 490 0 0 0

Potenza complessiva quadro(escluse perdite alimentatori) Watt 490
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Progressivo IDELEM
Codice 

Quadro
Via

Tipo 

Sostegno

Altezza 

Sostegno
Materiale sostegno Stato sostegno Modello plafoniera

Stato 

armature

Inclinazione 

plafoniera

Conformità 

LR17/09

Tipologia 

Lampada

Tipo corpo 

illuminante

Potenza 

lampada 

1 (watt)

Potenza 

lampada 

2 (watt)

Potenza 

lampada 

3 (watt)

Potenza 

lampada 

4 (watt)

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - STATO DI FATTO PUNTI LUCE A DICEMBRE 2022

1 2232 Q07C Via Pantiera Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Accettabile 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

2 2233 Q07C Via Pantera Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Accettabile 0 Conforme SHP Stradale 150 150 0 0

3 2234 Q07C Via Agozzo Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Accettabile 0 Conforme SHP Stradale 150 150 0 0

4 2235 Q07C Via Agozzo Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Accettabile 0 Conforme SHP Stradale 150 150 150 0

5 2236 Q07C Via Agozzo Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Accettabile 0 Conforme SHP Stradale 150 150 0 0

6 2237 Q07C Via Agozzo Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Accettabile 0 Conforme SHP Stradale 150 150 0 0

7 2238 Q07C Via Agozzo Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Accettabile 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

8 2239 Q07C Via Agozzo Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Accettabile 0 Conforme SHP Stradale 150 150 0 0

9 2240 Q07C Via Agozzo Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Accettabile 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

10 2241 Q07C Via Agozzo Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Accettabile 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

11 2242 Q07C Via Agozzo Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Accettabile 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

12 2243 Q07C Via Agozzo Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Accettabile 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

13 2244 Q07C Via Agozzo Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

14 2245 Q07C Via Agozzo Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Accettabile 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

15 2246 Q07C Via Agozzo Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Accettabile 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

16 2247 Q07C Via Agozzo Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Accettabile 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

17 2248 Q07C Via Agozzo Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Accettabile 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

18 2249 Q07C Via Pantiera Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Accettabile 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

19 2250 Q07C Via Verdi Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

20 2251 Q07C Via Vedi Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 150 0 0

21 2252 Q07C Via Verdi Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Accettabile 0 Conforme SHP Stradale 150 150 0 0

Potenza totale - escluse perdite alimentatori) Watt 3100 1200 150 0

Potenza complessiva quadro(escluse perdite alimentatori) Watt 4450
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Progressivo IDELEM
Codice 

Quadro
Via

Tipo 

Sostegno

Altezza 

Sostegno
Materiale sostegno Stato sostegno Modello plafoniera

Stato 

armature

Inclinazione 

plafoniera

Conformità 

LR17/09

Tipologia 

Lampada

Tipo corpo 

illuminante

Potenza 

lampada 

1 (watt)

Potenza 

lampada 

2 (watt)

Potenza 

lampada 

3 (watt)

Potenza 

lampada 

4 (watt)

1 2254 Q01D Via Matteotti Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

2 2255 Q01D Via Matteotti Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

3 2256 Q01D Via Matteotti Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

4 2257 Q01D Via Matteotti Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

5 2258 Q01D Via Matteotti Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

6 2259 Q01D Via Matteotti Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo B Accettabile 0 Non conforme SHP Stradale 150 0 0 0

7 2260 Q01D Via Matteotti Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

8 2261 Q01D Via Matteotti Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

9 2262 Q01D Via Matteotti Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

10 2263 Q01D Via Matteotti Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

11 2264 Q01D Via Matteotti Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

12 2265 Q01D Via Matteotti Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

13 2266 Q01D Via Matteotti Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

14 2267 Q01D Via Matteotti Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

15 2268 Q01D Via Matteotti Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

16 2269 Q01D Via Matteotti Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

17 2270 Q01D Via Gen Dalla Chiesa Palo 6 Acciaio Zincato Buono tipo B Accettabile 0 Non conforme HQL Stradale 125 0 0 0

18 2270 Q01D Via Matteotti Palo 5 Acciaio Verniciato Buono tipo L Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

19 2271 Q01D Via Gen Dalla Chiesa Palo 6 Acciaio Zincato Buono tipo B Obsoleta 0 Non conforme HQL Stradale 125 0 0 0

20 2272 Q01D Via Gen Dalla Chiesa Palo 6 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 0 Conforme SHP Stradale 70 0 0 0

21 2273 Q01D Via Gen Dalla Chiesa Palo 6 Acciaio Zincato Buono tipo B Obsoleta 0 Non conforme HQL Stradale 125 0 0 0

22 2274 Q01D Via Gen Dalla Chiesa Palo 6 Acciaio Zincato Buono tipo B Obsoleta 0 Non conforme HQL Stradale 125 0 0 0

23 2275 Q01D Via Gen Dalla Chiesa Palo 6 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 0 Conforme HQL Stradale 125 0 0 0

24 2276 Q01D Via Gen Dalla Chiesa Palo 6 Acciaio Zincato Buono tipo B Obsoleta 0 Non conforme HQL Stradale 125 0 0 0

25 2277 Q01D Via Matteotti Palo 5 Acciaio Verniciato Buono tipo L Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

26 2279 Q01D Via Matteotti Palo 5 Acciaio Verniciato Buono tipo L Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

Potenza totale - escluse perdite alimentatori) Watt 2230 0 0 0

Potenza complessiva quadro(escluse perdite alimentatori) Watt 2230

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - STATO DI FATTO PUNTI LUCE A DICEMBRE 2022
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Progressivo IDELEM
Codice 

Quadro
Via

Tipo 

Sostegno

Altezza 

Sostegno
Materiale sostegno Stato sostegno Modello plafoniera

Stato 

armature

Inclinazione 

plafoniera

Conformità 

LR17/09

Tipologia 

Lampada

Tipo corpo 

illuminante

Potenza 

lampada 

1 (watt)

Potenza 

lampada 

2 (watt)

Potenza 

lampada 

3 (watt)

Potenza 

lampada 

4 (watt)

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - STATO DI FATTO PUNTI LUCE A DICEMBRE 2022

1 2281 Q02D Via Borgo Furo Palo 9 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

2 2282 Q02D Via Borgo Furo Palo 9 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

3 2283 Q02D Via Borgo Furo Palo 9 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

4 2284 Q02D Via Borgo Furo Palo 9 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

Potenza totale - escluse perdite alimentatori) Watt 450 0 0 0

Potenza complessiva quadro(escluse perdite alimentatori) Watt 450
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Codice 

Quadro
Via

Tipo 

Sostegno
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Sostegno
Materiale sostegno Stato sostegno Modello plafoniera

Stato 

armature

Inclinazione 

plafoniera

Conformità 

LR17/09

Tipologia 

Lampada

Tipo corpo 

illuminante

Potenza 

lampada 

1 (watt)

Potenza 

lampada 

2 (watt)

Potenza 

lampada 

3 (watt)

Potenza 

lampada 

4 (watt)

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - STATO DI FATTO PUNTI LUCE A DICEMBRE 2022

1 2286 Q03D Via Madonna Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

2 2287 Q03D Via Madonna Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

3 2288 Q03D Via Madonna Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

4 2289 Q03D Via Madonna Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

5 2290 Q03D Via Madonna Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

6 2291 Q03D Via Madonna Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

7 2292 Q03D Via Madonna Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

8 2293 Q03D Via Madonna rotatoria Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 100 100 100

9 2294 Q03D Piazza Conciliazione Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

10 2295 Q03D Piazza Conciliazione Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

11 2296 Q03D Piazza Conciliazione Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

12 2297 Q03D Piazza Conciliazione Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

13 2298 Q03D Piazza Conciliazione Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

14 2299 Q03D Piazza Conciliazione Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

15 2300 Q03D Piazza Conciliazione Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

16 2301 Q03D Piazza Conciliazione Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

17 2302 Q03D Piazza Conciliazione Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

18 2303 Q03D Piazza Conciliazione Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

19 2304 Q03D Piazza Conciliazione Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

20 2305 Q03D Piazza Conciliazione Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

21 2306 Q03D Piazza Conciliazione Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

22 2307 Q03D Piazza Conciliazione Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

23 2308 Q03D Piazza Conciliazione Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

24 2309 Q03D Piazza Conciliazione Palo 8,5 Acciaio Verniciato Buono tipo AEC Revelampe Buono 0 Conforme SHP Lanterna 100 0 0 0

25 2310 Q03D Piazza Conciliazione Palo 8,5 Acciaio Verniciato Buono tipo AEC Revelampe Buono 0 Conforme SHP Lanterna 100 0 0 0

26 2311 Q03D Piazza Conciliazione Palo 8,5 Acciaio Verniciato Buono tipo AEC Revelampe Buono 0 Conforme SHP Lanterna 100 0 0 0

27 2312 Q03D Piazza Conciliazione Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

28 2313 Q03D Piazza Conciliazione Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

29 2314 Q03D Piazza Conciliazione Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

30 2315 Q03D Piazza Conciliazione Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

31 2316 Q03D Via Dante Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo City Design Tear Light Buono 0 Conforme LED Stradale 53 0 0 0

32 2317 Q03D Via Dante Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo City Design Tear Light Buono 0 Conforme LED Stradale 53 0 0 0

33 2318 Q03D Via Ugo Foscolo Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo City Design Tear Light Buono 0 Conforme LED Stradale 53 0 0 0

34 2319 Q03D Via Ugo Foscolo Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo City Design Tear Light Buono 0 Conforme LED Stradale 53 0 0 0

35 2320 Q03D Via Ugo Foscolo Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo City Design Tear Light Buono 0 Conforme LED Stradale 53 0 0 0

36 2321 Q03D Via Ugo Foscolo Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo City Design Tear Light Buono 0 Conforme LED Stradale 53 0 0 0

37 2322 Q03D Via Ugo Foscolo Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo City Design Tear Light Buono 0 Conforme LED Stradale 53 0 0 0

38 2323 Q03D Via Ugo Foscolo Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo City Design Tear Light Buono 0 Conforme LED Stradale 53 0 0 0

39 2324 Q03D Via Ugo Foscolo Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo City Design Tear Light Buono 0 Conforme LED Stradale 53 0 0 0

40 2325 Q03D Via Ugo Foscolo Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo City Design Tear Light Buono 0 Conforme LED Stradale 53 0 0 0

41 2326 Q03D Via Sottochiesa Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo City Design Tear Light Buono 0 Conforme LED Stradale 53 0 0 0

42 2327 Q03D Piazza Conciliazione Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo AEC Revelampe Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

43 2328 Q03D Piazza Conciliazione Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo AEC Revelampe Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

44 2329 Q03D Piazza Conciliazione Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo AEC Revelampe Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

45 2330 Q03D Piazza Conciliazione Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo AEC Revelampe Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

46 2331 Q03D Piazza Conciliazione Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo AEC Revelampe Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

47 2332 Q03D Piazza Conciliazione Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo AEC Revelampe Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

48 2333 Q03D Piazza Conciliazione Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo AEC Revelampe Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

49 2334 Q03D Piazza Conciliazione Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo AEC Revelampe Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

50 2335 Q03D Piazza Conciliazione Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo AEC Revelampe Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

51 2336 Q03D Piazza Conciliazione Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo AEC Revelampe Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

Potenza totale - escluse perdite alimentatori) Watt 3713 100 100 100

Potenza complessiva quadro(escluse perdite alimentatori) Watt 4013
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IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - STATO DI FATTO PUNTI LUCE A DICEMBRE 2022

1 2338 Q04D Via Silvio Pellico Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

Potenza totale - escluse perdite alimentatori) Watt 100 0 0 0

Potenza complessiva quadro(escluse perdite alimentatori) Watt 100
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Progressivo IDELEM
Codice 

Quadro
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Materiale sostegno Stato sostegno Modello plafoniera

Stato 

armature

Inclinazione 

plafoniera

Conformità 

LR17/09

Tipologia 

Lampada

Tipo corpo 

illuminante

Potenza 

lampada 

1 (watt)

Potenza 

lampada 

2 (watt)

Potenza 

lampada 

3 (watt)

Potenza 

lampada 

4 (watt)

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - STATO DI FATTO PUNTI LUCE A DICEMBRE 2022

1 2340 Q05D Via Casaria Palo 8 Acciaio Zincato Sostituire tipo A Obsoleta 0 Non conforme HQL Stradale 125 0 0 0

2 2341 Q05D Via Casaria Palo 8 Acciaio Zincato Sostituire AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

3 2342 Q05D Via Casaria Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

4 2343 Q05D Via Casaria Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo B Accettabile 0 Non conforme SHP Stradale 100 0 0 0

5 2344 Q05D Via Silvio Pellico Palo 8 Acciaio Zincato Sostituire tipo A Obsoleta 0 Non conforme HQL Stradale 125 0 0 0

6 2345 Q05D Via Silvio Pellico Palo 8 Acciaio Zincato Sostituire tipo A Obsoleta 0 Non conforme HQL Stradale 125 0 0 0

7 2346 Q05D Via Silvio Pellico Palo 8 Acciaio Zincato Sostituire tipo A Obsoleta 0 Non conforme HQL Stradale 125 0 0 0

Potenza totale - escluse perdite alimentatori) Watt 800 0 0 0

Potenza complessiva quadro(escluse perdite alimentatori) Watt 800
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Progressivo IDELEM
Codice 

Quadro
Via

Tipo 
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Altezza 

Sostegno
Materiale sostegno Stato sostegno Modello plafoniera

Stato 

armature

Inclinazione 

plafoniera

Conformità 

LR17/09

Tipologia 

Lampada

Tipo corpo 

illuminante

Potenza 

lampada 

1 (watt)

Potenza 

lampada 

2 (watt)

Potenza 

lampada 

3 (watt)

Potenza 

lampada 

4 (watt)

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - STATO DI FATTO PUNTI LUCE A DICEMBRE 2022

1 2360 Q06D Via De Gasperi Palo 9 Acciaio Zincato Buono tipo B Accettabile 0 Non conforme SHP Stradale 150 0 0 0

2 2361 Q06D Via De Gasperi Palo 9 Acciaio Zincato Buono tipo B Accettabile 0 Non conforme SHP Stradale 150 0 0 0

3 2362 Q06D Via De Gasperi Palo 9 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

4 2363 Q06D Via De Gasperi viale cimitero Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono tipo G Obsoleta 0 Non conforme HQL Stradale 80 0 0 0

5 2364 Q06D Via De Gasperi viale cimitero Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono tipo G Obsoleta 0 Non conforme HQL Stradale 80 0 0 0

6 2365 Q06D Via De Gasperi viale cimitero Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono tipo G Obsoleta 0 Non conforme HQL Stradale 80 0 0 0

7 2366 Q06D Via De Gasperi viale cimitero Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono tipo G Obsoleta 0 Non conforme HQL Stradale 80 0 0 0

8 2367 Q06D Via De Gasperi viale cimitero Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono tipo G Obsoleta 0 Non conforme HQL Stradale 80 0 0 0

9 2368 Q06D Via De Gasperi viale cimitero Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono tipo G Obsoleta 0 Non conforme HQL Stradale 80 0 0 0

10 2369 Q06D Via De Gasperi viale cimitero Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono tipo G Obsoleta 0 Non conforme HQL Stradale 80 0 0 0

11 2370 Q06D Via De Gasperi viale cimitero Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono tipo G Obsoleta 0 Non conforme HQL Stradale 80 0 0 0

12 2370 Q06D Via De Gasperi viale cimitero Palo 9 Acciaio Verniciato Buono tipo B Accettabile 0 Non conforme SHP Stradale 100 0 0 0

13 2371 Q06D Via De Gasperi viale cimitero Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono tipo G Obsoleta 0 Non conforme HQL Stradale 80 0 0 0

14 2372 Q06D Via De Gasperi viale cimitero Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono tipo G Obsoleta 0 Non conforme HQL Stradale 80 0 0 0

15 2373 Q06D Via De Gasperi viale cimitero Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono tipo G Obsoleta 0 Non conforme HQL Stradale 80 0 0 0

16 2374 Q06D Via De Gasperi viale cimitero Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono tipo G Obsoleta 0 Non conforme HQL Stradale 80 0 0 0

17 2375 Q06D Via De Gasperi viale cimitero Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono tipo G Obsoleta 0 Non conforme HQL Stradale 80 0 0 0

18 2376 Q06D Via De Gasperi viale cimitero Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono tipo G Obsoleta 0 Non conforme HQL Stradale 80 0 0 0

19 2377 Q06D Via De Gasperi viale cimitero Palo 9 Acciaio Verniciato Buono tipo B Accettabile 0 Non conforme SHP Stradale 100 0 0 0

20 2379 Q06D Via De Gasperi viale cimitero Palo 9 Acciaio Verniciato Buono tipo B Accettabile 0 Non conforme SHP Stradale 100 0 0 0

21 2380 Q06D Via De Gasperi viale cimitero Palo 9 Acciaio Verniciato Buono tipo B Accettabile 0 Non conforme SHP Stradale 100 0 0 0

Potenza totale - escluse perdite alimentatori) Watt 1970 0 0 0

Potenza complessiva quadro(escluse perdite alimentatori) Watt 1970



ELETTROSTUDIO S.R.L. S.T.P.

Parco Munari, 2 - 31041 Cornuda (TV)

info@elettrostudiosrl.eu

Comune di San Biagio di Callalta

P.I.C.I.L.

Progressivo IDELEM
Codice 

Quadro
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Sostegno
Materiale sostegno Stato sostegno Modello plafoniera

Stato 
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Inclinazione 

plafoniera

Conformità 
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Tipologia 

Lampada

Tipo corpo 

illuminante

Potenza 

lampada 

1 (watt)

Potenza 

lampada 

2 (watt)

Potenza 

lampada 

3 (watt)

Potenza 

lampada 

4 (watt)

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - STATO DI FATTO PUNTI LUCE A DICEMBRE 2022

1 2347 Q07D Via Matteotti Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

2 2348 Q07D Via Matteotti Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

3 2349 Q07D Via Matteotti Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

4 2350 Q07D Via Matteotti Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

5 2351 Q07D Via Matteotti Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

6 2352 Q07D Via Matteotti Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

7 2353 Q07D Via Matteotti Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

8 2354 Q07D Via Matteotti Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

9 2355 Q07D Via Matteotti Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

10 2356 Q07D Via Matteotti Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

11 2357 Q07D Via Matteotti Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

Potenza totale - escluse perdite alimentatori) Watt 770 0 0 0

Potenza complessiva quadro(escluse perdite alimentatori) Watt 770
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1 2383 Q01E Piazza San Lorenzo Palo 5 Acciaio Zincato Buono tipo G Buono 0 Non conforme HQL Globo 80 0 0 0

2 2384 Q01E Piazza San Lorenzo Palo 5 Acciaio Zincato Buono tipo G Buono 0 Non conforme HQL Globo 80 0 0 0

3 2385 Q01E Piazza San Lorenzo Palo 4 Acciaio Zincato Buono tipo G Buono 0 Non conforme HQL Globo 80 0 0 0

4 2386 Q01E Piazza San Lorenzo Palo 4 Acciaio Zincato Buono tipo G Buono 0 Non conforme HQL Globo 80 0 0 0

5 2387 Q01E Piazza San Lorenzo Palo 4 Acciaio Zincato Buono tipo G Buono 0 Non conforme HQL Globo 80 0 0 0

6 2388 Q01E Piazza San Lorenzo Palo 4 Acciaio Zincato Buono tipo G Buono 0 Non conforme HQL Globo 80 0 0 0

7 2389 Q01E Piazza San Lorenzo Palo 4 Acciaio Zincato Buono tipo P Buono 90 Non conforme SHP Proiettore 150 0 0 0

8 2390 Q01E Piazza San Lorenzo Palo 4 Acciaio Zincato Buono tipo G Obsoleta 0 Non conforme HQL Globo 80 0 0 0

9 2391 Q01E Piazza San Lorenzo Palo 4 Acciaio Zincato Buono tipo G Obsoleta 0 Non conforme HQL Globo 80 0 0 0

10 2392 Q01E Piazza San Lorenzo Palo 9 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

11 2393 Q01E Piazza San Lorenzo Palo 9 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

12 2394 Q01E Piazza San Lorenzo Palo 9 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

13 2395 Q01E Piazza San Lorenzo Palo 9 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

14 2396 Q01E Via Rosi Palo 9 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

15 2397 Q01E Via Rosi Palo 9 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

16 2398 Q01E Via Rosi Palo 9 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

17 2399 Q01E Via Rosi Palo 9 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

18 2400 Q01E Via Cannaregio Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Accettabile 0 Conforme HQL Stradale 125 0 0 0

19 2401 Q01E Via Cannaregio Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Accettabile 0 Conforme HQL Stradale 125 0 0 0

20 2402 Q01E Via Monte Grappa cimitero Parete 4 altro AEC Revelampe vp Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

21 2403 Q01E Via Monte Grappa cimitero Parete 4 altro AEC Revelampe vp Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

22 2404 Q01E Via Monte Grappa cimitero Parete 4 altro AEC Revelampe vp Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

23 2405 Q01E Via Monte Grappa cimitero Parete 4 altro AEC Revelampe vp Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

24 2406 Q01E Via Monte Grappa Palo 4 Acciaio Verniciato Accettabile tipo L Obsoleta 0 Non conforme HQL Lanterna 125 0 0 0

25 2407 Q01E Via Monte Grappa Palo 4 Acciaio Verniciato Accettabile tipo L Obsoleta 0 Non conforme HQL Lanterna 125 0 0 0

26 2408 Q01E Via Monte Grappa Palo 4 Acciaio Verniciato Accettabile tipo L Obsoleta 0 Non conforme HQL Lanterna 125 0 0 0

27 2409 Q01E Via Monte Grappa Palo 4 Acciaio Verniciato Accettabile tipo L Obsoleta 0 Non conforme HQL Lanterna 125 0 0 0

28 2410 Q01E Via Monte Grappa Palo 4 Acciaio Verniciato Accettabile tipo L Obsoleta 0 Non conforme HQL Lanterna 125 0 0 0

29 2412 Q01E Via Monte Grappa Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo B Accettabile 0 Non conforme SHP Stradale 150 0 0 0

30 2413 Q01E Via Monte Grappa Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo B Accettabile 0 Non conforme SHP Stradale 150 0 0 0

31 2414 Q01E Via Cannaregio Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Accettabile 15 Non conforme HQL Stradale 125 0 0 0

32 2415 Q01E Via Cannaregio Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Accettabile 15 Non conforme HQL Stradale 125 0 0 0

33 2416 Q01E Via Cannaregio Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Accettabile 15 Non conforme SHP Stradale 150 0 0 0

34 2417 Q01E Via Cannaregio Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Accettabile 15 Non conforme HQL Stradale 125 0 0 0

35 2418 Q01E Via Cannaregio Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Accettabile 15 Non conforme HQL Stradale 125 0 0 0

36 2419 Q01E Via Cannaregio Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Accettabile 15 Non conforme HQL Stradale 125 0 0 0

37 2422 Q01E Via Cannaregio Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Accettabile 15 Non conforme HQL Stradale 125 0 0 0

38 2423 Q01E Via Cannaregio Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Accettabile 15 Non conforme HQL Stradale 125 0 0 0

39 2424 Q01E Via Cannaregio Palo 9 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

40 2425 Q01E Via Cannaregio Palo 9 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

41 2426 Q01E Via Cannaregio Palo 9 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

42 2427 Q01E Via Cannaregio Palo 9 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

43 2428 Q01E Via Cannaregio Palo 9 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

44 2429 Q01E Via Cannaregio Palo 9 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

45 2430 Q01E Via Cannaregio Palo 9 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

46 2431 Q01E Via Cannaregio Palo 5 Acciaio Verniciato Buono tipo Disano Clima Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

47 2432 Q01E Via Cannaregio Palo 5 Acciaio Verniciato Buono tipo Disano Clima Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

48 2433 Q01E Via Cannaregio Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Accettabile 15 Non conforme HQL Stradale 125 0 0 0

49 2434 Q01E Piazza San Lorenzo Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Accettabile 15 Non conforme HQL Stradale 125 0 0 0

50 2435 Q01E Piazza San Lorenzo Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Accettabile 15 Non conforme HQL Stradale 125 0 0 0

51 2436 Q01E Piazza San Lorenzo Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Accettabile 15 Non conforme SHP Stradale 150 0 0 0

52 2437 Q01E Via Grande Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Accettabile 15 Non conforme SHP Stradale 150 0 0 0

53 2438 Q01E Via Grande Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo City Design Tear Light Buono 0 Conforme LED Stradale 53 0 0 0

54 2439 Q01E Via Grande Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo City Design Tear Light Buono 0 Conforme LED Stradale 53 0 0 0

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - STATO DI FATTO PUNTI LUCE A DICEMBRE 2022
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Progressivo IDELEM
Codice 

Quadro
Via

Tipo 

Sostegno

Altezza 

Sostegno
Materiale sostegno Stato sostegno Modello plafoniera

Stato 

armature

Inclinazione 

plafoniera

Conformità 

LR17/09

Tipologia 

Lampada

Tipo corpo 

illuminante

Potenza 

lampada 

1 (watt)

Potenza 

lampada 

2 (watt)

Potenza 

lampada 

3 (watt)

Potenza 

lampada 

4 (watt)

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - STATO DI FATTO PUNTI LUCE A DICEMBRE 2022

55 2440 Q01E Via Grande Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo City Design Tear Light Buono 0 Conforme LED Stradale 53 0 0 0

56 2441 Q01E Via Grande Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo City Design Tear Light Buono 0 Conforme LED Stradale 53 0 0 0

57 2442 Q01E Via Grande Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo City Design Tear Light Buono 0 Conforme LED Stradale 53 0 0 0

58 2443 Q01E Via Grande Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo City Design Tear Light Buono 0 Conforme LED Stradale 53 0 0 0

59 2444 Q01E Via Grande Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo City Design Tear Light Buono 0 Conforme LED Stradale 53 0 0 0

60 2445 Q01E Via Grande Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo City Design Tear Light Buono 0 Conforme LED Stradale 53 0 0 0

61 2446 Q01E Via Grande Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo City Design Tear Light Buono 0 Conforme LED Stradale 53 0 0 0

62 2447 Q01E Via Grande Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo City Design Tear Light Buono 0 Conforme LED Stradale 53 0 0 0

63 2448 Q01E Via Grande Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo City Design Tear Light Buono 0 Conforme LED Stradale 53 0 0 0

64 2449 Q01E Via Grande Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo City Design Tear Light Buono 0 Conforme LED Stradale 53 0 0 0

65 2450 Q01E Via Grande Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo City Design Tear Light Buono 0 Conforme LED Stradale 53 0 0 0

66 2451 Q01E Via S. Mauro Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo City Design Tear Light Buono 0 Conforme LED Stradale 53 0 0 0

67 2452 Q01E Via S. Mauro Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo City Design Tear Light Buono 0 Conforme LED Stradale 53 0 0 0

68 2453 Q01E Via S. Mauro Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo City Design Tear Light Buono 0 Conforme LED Stradale 53 0 0 0

69 2454 Q01E Via S. Mauro Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo City Design Tear Light Buono 0 Conforme LED Stradale 53 0 0 0

70 2455 Q01E Via S. Mauro Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Buono 0 Non conforme HQL Globo 80 0 0 0

71 2456 Q01E Via S. Mauro Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Buono 0 Non conforme HQL Globo 80 0 0 0

72 2457 Q01E Via S. Mauro Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Buono 0 Non conforme HQL Globo 80 0 0 0

73 2458 Q01E Via S. Mauro Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Buono 0 Non conforme HQL Globo 80 0 0 0

74 2459 Q01E Via S. Mauro Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Buono 0 Non conforme HQL Globo 80 0 0 0

75 2460 Q01E Via S. Mauro Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Buono 0 Non conforme HQL Globo 80 0 0 0

76 2461 Q01E Via S. Mauro Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Buono 0 Non conforme HQL Globo 80 0 0 0

77 2462 Q01E Via S. Mauro Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Buono 0 Non conforme HQL Globo 80 0 0 0

78 2463 Q01E Via S. Mauro Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Buono 0 Non conforme HQL Globo 80 0 0 0

79 2464 Q01E Via S. Mauro Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Buono 0 Non conforme HQL Globo 80 0 0 0

80 2465 Q01E Via S. Mauro Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme HQL Globo 80 0 0 0

81 2466 Q01E Via S. Mauro Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme HQL Globo 80 0 0 0

82 2467 Q01E Via S. Mauro Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme HQL Globo 80 0 0 0

83 2468 Q01E Via Grande Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme HQL Globo 80 0 0 0

84 2469 Q01E Via Grande Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme HQL Globo 80 0 0 0

85 2470 Q01E Via Grande Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme HQL Globo 80 0 0 0

86 2471 Q01E Via Grande Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme HQL Globo 80 0 0 0

87 2472 Q01E Piazza San Lorenzo Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo Disano Clima Accettabile 0 Non conforme HQL Globo 80 0 0 0

88 2473 Q01E Piazza San Lorenzo Parete 0 altro tipo P Disano 1800 Rodio Buono 90 Non conforme JMT Proiettore 70 0 0 0

Potenza totale - escluse perdite alimentatori) Watt 8746 0 0 0

Potenza complessiva quadro(escluse perdite alimentatori) Watt 8746
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Progressivo IDELEM
Codice 

Quadro
Via

Tipo 

Sostegno

Altezza 

Sostegno
Materiale sostegno Stato sostegno Modello plafoniera

Stato 

armature

Inclinazione 

plafoniera

Conformità 

LR17/09

Tipologia 

Lampada

Tipo corpo 

illuminante

Potenza 

lampada 

1 (watt)

Potenza 

lampada 

2 (watt)

Potenza 

lampada 

3 (watt)

Potenza 

lampada 

4 (watt)

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - STATO DI FATTO PUNTI LUCE A DICEMBRE 2022

1 2470 Q02E Vicolo Altino Palo 4,5 Acciaio Zincato Buono tipo AEC Armonia LED Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

2 2474 Q02E Vicolo Altino Palo 4,5 Acciaio Zincato Buono tipo AEC Armonia LED Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

3 2475 Q02E Vicolo Altino Palo 4,5 Acciaio Zincato Buono tipo AEC Armonia LED Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

4 2476 Q02E Vicolo Altino Palo 4,5 Acciaio Zincato Buono tipo AEC Armonia LED Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

5 2477 Q02E Vicolo Altino Palo 4,5 Acciaio Zincato Buono tipo AEC Armonia LED Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

6 2479 Q02E Vicolo Altino Palo 4,5 Acciaio Zincato Buono tipo AEC Armonia LED Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

7 2480 Q02E Vicolo Altino Palo 4,5 Acciaio Zincato Buono tipo AEC Armonia LED Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

8 2482 Q02E Vicolo Altino Palo 4,5 Acciaio Zincato Buono tipo AEC Armonia LED Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

9 2483 Q02E Vicolo Prandecino Palo 4,5 Acciaio Zincato Buono tipo AEC Armonia LED Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

10 2484 Q02E Vicolo Prandecino Palo 4,5 Acciaio Zincato Buono tipo AEC Armonia LED Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

11 2485 Q02E Vicolo Prandecino Palo 4,5 Acciaio Zincato Buono tipo AEC Armonia LED Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

12 2486 Q02E Vicolo Prandecino Palo 4,5 Acciaio Zincato Buono tipo AEC Armonia LED Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

13 2487 Q02E Vicolo Prandecino Palo 4,5 Acciaio Zincato Buono tipo AEC Armonia LED Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

14 2488 Q02E Vicolo Prandecino Palo 4,5 Acciaio Zincato Buono tipo AEC Armonia LED Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

Potenza totale - escluse perdite alimentatori) Watt 462 0 0 0

Potenza complessiva quadro(escluse perdite alimentatori) Watt 462
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Progressivo IDELEM
Codice 

Quadro
Via

Tipo 

Sostegno

Altezza 

Sostegno
Materiale sostegno Stato sostegno Modello plafoniera

Stato 

armature

Inclinazione 

plafoniera

Conformità 

LR17/09

Tipologia 

Lampada

Tipo corpo 

illuminante

Potenza 

lampada 

1 (watt)

Potenza 

lampada 

2 (watt)

Potenza 

lampada 

3 (watt)

Potenza 

lampada 

4 (watt)

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - STATO DI FATTO PUNTI LUCE A DICEMBRE 2022

1 2491 Q03E Via G. Prati Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo City Design Buono 0 Conforme LED Stradale 53 0 0 0

2 2492 Q03E Via G. Prati Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo City Design Buono 0 Conforme LED Stradale 53 0 0 0

3 2493 Q03E Via G. Prati Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 100 0 0

Potenza totale - escluse perdite alimentatori) Watt 206 100 0 0

Potenza complessiva quadro(escluse perdite alimentatori) Watt 306
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Progressivo IDELEM
Codice 

Quadro
Via

Tipo 

Sostegno

Altezza 

Sostegno
Materiale sostegno Stato sostegno Modello plafoniera

Stato 

armature

Inclinazione 

plafoniera

Conformità 

LR17/09

Tipologia 

Lampada

Tipo corpo 

illuminante

Potenza 

lampada 

1 (watt)

Potenza 

lampada 

2 (watt)

Potenza 

lampada 

3 (watt)

Potenza 

lampada 

4 (watt)

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - STATO DI FATTO PUNTI LUCE A DICEMBRE 2022

1 2495 Q04E Via Postumia Est Palo 12 Acciaio Zincato Buono Philips Coreline Buono 0 Conforme SHP Proiettore 250 250 0 0

2 2496 Q04E Via Postumia Est Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 2 urban TP Buono 0 Conforme LED Lanterna 48 0 0 0

3 2497 Q04E Via Postumia Est Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 2 urban TP Buono 0 Conforme LED Lanterna 48 0 0 0

4 2498 Q04E Via Postumia Est Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 2 urban TP Buono 0 Conforme LED Lanterna 48 0 0 0

5 2499 Q04E Via Postumia Est Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 2 urban TP Buono 0 Conforme LED Lanterna 48 0 0 0

6 2500 Q04E Via Postumia Est Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 2 urban TP Buono 0 Conforme LED Lanterna 48 0 0 0

7 2501 Q04E Via Postumia Est Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 2 urban TP Buono 0 Conforme LED Lanterna 48 0 0 0

8 2502 Q04E Via Postumia Est Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 2 urban TP Buono 0 Conforme LED Lanterna 48 0 0 0

9 2503 Q04E Via Postumia Est Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 2 urban TP Buono 0 Conforme LED Lanterna 48 0 0 0

10 2504 Q04E Via Postumia Est Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 2 urban TP Buono 0 Conforme LED Lanterna 48 0 0 0

11 2505 Q04E Via Postumia Est Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 2 urban TP Buono 0 Conforme LED Lanterna 48 0 0 0

12 2506 Q04E Via Postumia Est Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 2 urban TP Buono 0 Conforme LED Lanterna 48 0 0 0

Potenza totale - escluse perdite alimentatori) Watt 778 250 0 0

Potenza complessiva quadro(escluse perdite alimentatori) Watt 1028
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Progressivo IDELEM
Codice 

Quadro
Via

Tipo 

Sostegno

Altezza 

Sostegno
Materiale sostegno Stato sostegno Modello plafoniera

Stato 

armature

Inclinazione 

plafoniera

Conformità 

LR17/09

Tipologia 

Lampada

Tipo corpo 

illuminante

Potenza 

lampada 

1 (watt)

Potenza 

lampada 

2 (watt)

Potenza 

lampada 

3 (watt)

Potenza 

lampada 

4 (watt)

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - STATO DI FATTO PUNTI LUCE A DICEMBRE 2022

1 2489 Q05E Via Callaltella Palo 7 Acciaio Zincato Buono tipo City Design Buono 0 Conforme LED Stradale 53 0 0 0

Potenza totale - escluse perdite alimentatori) Watt 53 0 0 0

Potenza complessiva quadro(escluse perdite alimentatori) Watt 53
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Progressivo IDELEM
Codice 

Quadro
Via

Tipo 

Sostegno

Altezza 

Sostegno
Materiale sostegno Stato sostegno Modello plafoniera

Stato 

armature

Inclinazione 

plafoniera

Conformità 

LR17/09

Tipologia 

Lampada

Tipo corpo 

illuminante

Potenza 

lampada 

1 (watt)

Potenza 

lampada 

2 (watt)

Potenza 

lampada 

3 (watt)

Potenza 

lampada 

4 (watt)

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - STATO DI FATTO PUNTI LUCE A DICEMBRE 2022

1 2509 Q06E Via San Francesco Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Accettabile 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

Potenza totale - escluse perdite alimentatori) Watt 100 0 0 0

Potenza complessiva quadro(escluse perdite alimentatori) Watt 100
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Progressivo IDELEM
Codice 

Quadro
Via

Tipo 

Sostegno

Altezza 

Sostegno
Materiale sostegno Stato sostegno Modello plafoniera

Stato 

armature

Inclinazione 

plafoniera

Conformità 

LR17/09

Tipologia 

Lampada

Tipo corpo 

illuminante

Potenza 

lampada 

1 (watt)

Potenza 

lampada 

2 (watt)

Potenza 

lampada 

3 (watt)

Potenza 

lampada 

4 (watt)

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - STATO DI FATTO PUNTI LUCE A DICEMBRE 2022

1 2511 Q07E Via San Francesco Palo 5,5 Acciaio Zincato Buono tipo B Obsoleta 0 Non conforme HQL Stradale 80 0 0 0

2 2512 Q07E Via San Francesco Palo 5,5 Acciaio Zincato Buono tipo B Obsoleta 0 Non conforme HQL Stradale 80 0 0 0

Potenza totale - escluse perdite alimentatori) Watt 160 0 0 0

Potenza complessiva quadro(escluse perdite alimentatori) Watt 160
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Progressivo IDELEM
Codice 

Quadro
Via

Tipo 

Sostegno

Altezza 

Sostegno
Materiale sostegno Stato sostegno Modello plafoniera

Stato 

armature

Inclinazione 

plafoniera

Conformità 

LR17/09

Tipologia 

Lampada

Tipo corpo 

illuminante

Potenza 

lampada 

1 (watt)

Potenza 

lampada 

2 (watt)

Potenza 

lampada 

3 (watt)

Potenza 

lampada 

4 (watt)

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - STATO DI FATTO PUNTI LUCE A DICEMBRE 2022

1 2515 Q08E Via San Francesco Palo 7 Acciaio Zincato Buono tipo C Accettabile 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

2 2517 Q08E Via San Francesco Palo 7 Acciaio Zincato Buono tipo C Accettabile 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

Potenza totale - escluse perdite alimentatori) Watt 200 0 0 0

Potenza complessiva quadro(escluse perdite alimentatori) Watt 200
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Progressivo IDELEM
Codice 

Quadro
Via

Tipo 

Sostegno

Altezza 

Sostegno
Materiale sostegno Stato sostegno Modello plafoniera

Stato 

armature

Inclinazione 

plafoniera

Conformità 

LR17/09

Tipologia 

Lampada

Tipo corpo 

illuminante

Potenza 

lampada 

1 (watt)

Potenza 

lampada 

2 (watt)

Potenza 

lampada 

3 (watt)

Potenza 

lampada 

4 (watt)

1 2519 Q01F Via Mazzini fronte chiesa Palo 3 Acciaio Verniciato Buono tipo L Accettabile 0 Non conforme FLUO Lanterna 20 20 20 0

2 2520 Q01F Via Mazzini fronte chiesa Palo 3 Acciaio Verniciato Buono tipo L Accettabile 0 Non conforme FLUO Lanterna 20 20 20 0

3 2521 Q01F Via Mazzini fronte chiesa Palo 3 Acciaio Verniciato Buono tipo L Accettabile 0 Non conforme FLUO Lanterna 20 20 20 0

4 2522 Q01F Via Mazzini fronte chiesa Palo 3 Acciaio Verniciato Buono tipo L Accettabile 0 Non conforme FLUO Lanterna 20 20 20 0

5 2523 Q01F Via Mazzini fronte chiesa Palo 3 Acciaio Verniciato Buono tipo L Accettabile 0 Non conforme FLUO Lanterna 20 20 20 0

6 2524 Q01F Via Mazzini fronte chiesa Palo 3 Acciaio Verniciato Buono tipo L Accettabile 0 Non conforme FLUO Lanterna 20 20 20 0

7 2525 Q01F Via Argine San Marco Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

8 2526 Q01F Via Argine San Marco Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

9 2527 Q01F Via Argine San Marco Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

10 2528 Q01F Piazza San Pio X Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

11 2529 Q01F Piazza San Pio X Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

12 2530 Q01F Piazza San Pio X Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

13 2531 Q01F Piazza San Pio X Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

14 2532 Q01F Piazza San Pio X Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 100 0 0

15 2533 Q01F Piazza San Pio X Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

16 2534 Q01F Piazza San Pio X Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

17 2535 Q01F Piazza San Pio X Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

18 2536 Q01F Piazza San Pio X Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

19 2537 Q01F Piazza San Pio X Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Revelampe vp Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 70 0 0

20 2538 Q01F Piazza San Pio X Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Revelampe vp Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 70 0 0

21 2539 Q01F Piazza San Pio X Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Revelampe vp Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

22 2540 Q01F Piazza San Pio X Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Revelampe vp Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

23 2541 Q01F Piazza San Pio X Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Revelampe vp Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

24 2542 Q01F Piazza San Pio X Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Revelampe vp Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

25 2543 Q01F Piazza San Pio X Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Revelampe vp Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

26 2544 Q01F Piazza San Pio X Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Revelampe vp Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

27 2545 Q01F Piazza San Pio X Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Revelampe vp Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

28 2546 Q01F Piazza San Pio X Palo 7 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

29 2547 Q01F Piazza San Pio X Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo City Design Tear Light Buono 0 Conforme LED Stradale 53 0 0 0

30 2548 Q01F Piazza San Pio X Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo City Design Tear Light Buono 0 Conforme LED Stradale 53 0 0 0

31 2549 Q01F Via Mazzini Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

32 2550 Q01F Via Mazzini Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

33 2551 Q01F Via Mazzini Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

34 2552 Q01F Via Mazzini Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

35 2553 Q01F Via Mazzini Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

36 2554 Q01F Via Mazzini Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

37 2555 Q01F Via Mazzini Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

38 2556 Q01F Via Mazzini Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

39 2557 Q01F Via Mazzini Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

40 2558 Q01F Via Mazzini Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

41 2559 Q01F Via Mazzini Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

42 2560 Q01F Via Mazzini Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

43 2561 Q01F Via Mazzini Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

44 2562 Q01F Via Mazzini Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

45 2563 Q01F Via Mazzini Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

46 2564 Q01F Via Mazzini Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

47 2565 Q01F Via Mazzini Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

48 2566 Q01F Via Mazzini Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

49 2567 Q01F Via Mazzini Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

50 2568 Q01F Via Mazzini Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

51 2569 Q01F Via Mazzini Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

52 2570 Q01F Via Mazzini Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

53 2571 Q01F Via Mazzini Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

54 2572 Q01F Via Mazzini Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - STATO DI FATTO PUNTI LUCE A DICEMBRE 2022



ELETTROSTUDIO S.R.L. S.T.P.

Parco Munari, 2 - 31041 Cornuda (TV)

info@elettrostudiosrl.eu

Comune di San Biagio di Callalta
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Progressivo IDELEM
Codice 

Quadro
Via

Tipo 

Sostegno

Altezza 

Sostegno
Materiale sostegno Stato sostegno Modello plafoniera

Stato 

armature

Inclinazione 

plafoniera

Conformità 

LR17/09

Tipologia 

Lampada

Tipo corpo 

illuminante

Potenza 

lampada 

1 (watt)

Potenza 

lampada 

2 (watt)

Potenza 

lampada 

3 (watt)

Potenza 

lampada 

4 (watt)

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - STATO DI FATTO PUNTI LUCE A DICEMBRE 2022

55 2573 Q01F Via Colomban Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

56 2574 Q01F Via Colomban Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

57 2575 Q01F Via Colomban Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Accettabile 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

58 2576 Q01F Via Colomban Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Accettabile 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

59 2577 Q01F Via Mazzini park cimitero Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono tipo L Buono 0 Non conforme HQL Lanterna 80 80 0 0

60 2578 Q01F Via Mazzini park cimitero Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono tipo L Buono 0 Non conforme HQL Lanterna 80 80 0 0

61 2579 Q01F Via Serg. L. Mazzer Palo 3,5 Acciaio Zincato Buono tipo G Obsoleta 0 Non conforme HQL Globo 80 0 0 0

62 2580 Q01F Via Serg. L. Mazzer Palo 3,5 Acciaio Zincato Buono tipo G Obsoleta 0 Non conforme HQL Globo 80 0 0 0

63 2581 Q01F Via Serg. L. Mazzer Palo 3,5 Acciaio Zincato Buono tipo G Obsoleta 0 Non conforme HQL Globo 80 0 0 0

64 2582 Q01F Via Serg. L. Mazzer Palo 3,5 Acciaio Zincato Buono tipo G Obsoleta 0 Non conforme HQL Globo 80 0 0 0

Potenza totale - escluse perdite alimentatori) Watt 6286 520 120 0

Potenza complessiva quadro(escluse perdite alimentatori) Watt 6926



ELETTROSTUDIO S.R.L. S.T.P.
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Progressivo IDELEM
Codice 

Quadro
Via

Tipo 

Sostegno

Altezza 

Sostegno
Materiale sostegno Stato sostegno Modello plafoniera

Stato 

armature

Inclinazione 

plafoniera

Conformità 

LR17/09

Tipologia 

Lampada

Tipo corpo 

illuminante

Potenza 

lampada 

1 (watt)

Potenza 

lampada 

2 (watt)

Potenza 

lampada 

3 (watt)

Potenza 

lampada 

4 (watt)

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - STATO DI FATTO PUNTI LUCE A DICEMBRE 2022

1 2583 Q02F Via Quarto Dei Mille Palo 4,5 Acciaio Zincato Buono tipo B Accettabile 0 Non conforme HQL Stradale 80 0 0 0

2 2584 Q02F Via Quarto Dei Mille Palo 4,5 Acciaio Zincato Buono tipo B Obsoleta 0 Non conforme HQL Stradale 80 0 0 0

3 2585 Q02F Via Quarto Dei Mille Palo 4,5 Acciaio Zincato Buono tipo B Obsoleta 0 Non conforme HQL Stradale 80 0 0 0

Potenza totale - escluse perdite alimentatori) Watt 240 0 0 0

Potenza complessiva quadro(escluse perdite alimentatori) Watt 240



ELETTROSTUDIO S.R.L. S.T.P.

Parco Munari, 2 - 31041 Cornuda (TV)

info@elettrostudiosrl.eu

Comune di San Biagio di Callalta
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Progressivo IDELEM
Codice 

Quadro
Via

Tipo 

Sostegno

Altezza 

Sostegno
Materiale sostegno Stato sostegno Modello plafoniera

Stato 

armature

Inclinazione 

plafoniera

Conformità 

LR17/09

Tipologia 

Lampada

Tipo corpo 

illuminante

Potenza 

lampada 

1 (watt)

Potenza 

lampada 

2 (watt)

Potenza 

lampada 

3 (watt)

Potenza 

lampada 

4 (watt)

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - STATO DI FATTO PUNTI LUCE A DICEMBRE 2022

1 2587 Q03F Via Argine San Marco Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

2 2588 Q03F Via Argine San Marco Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

3 2589 Q03F Via Argine San Marco Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Obsoleta 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

4 2590 Q03F Via Argine San Marco Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo B Obsoleta 0 Non conforme HQL Stradale 125 0 0 0

5 2591 Q03F Via Argine San Marco Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo B Obsoleta 0 Non conforme HQL Stradale 125 0 0 0

6 2593 Q03F Via Argine San Marco Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo B Obsoleta 0 Non conforme HQL Stradale 125 125 125 0

7 2594 Q03F Via Argine San Marco Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 150 0 0

Potenza totale - escluse perdite alimentatori) Watt 400 275 125 0

Potenza complessiva quadro(escluse perdite alimentatori) Watt 800



ELETTROSTUDIO S.R.L. S.T.P.
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Progressivo IDELEM
Codice 

Quadro
Via

Tipo 

Sostegno

Altezza 

Sostegno
Materiale sostegno Stato sostegno Modello plafoniera

Stato 

armature

Inclinazione 

plafoniera

Conformità 

LR17/09

Tipologia 

Lampada

Tipo corpo 

illuminante

Potenza 

lampada 

1 (watt)

Potenza 

lampada 

2 (watt)

Potenza 

lampada 

3 (watt)

Potenza 

lampada 

4 (watt)

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - STATO DI FATTO PUNTI LUCE A DICEMBRE 2022

1 2595 Q04F Via Argine San Marco Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo B Accettabile 0 Non conforme SHP Stradale 150 0 0 0

Potenza totale - escluse perdite alimentatori) Watt 150 0 0 0

Potenza complessiva quadro(escluse perdite alimentatori) Watt 150



ELETTROSTUDIO S.R.L. S.T.P.

Parco Munari, 2 - 31041 Cornuda (TV)

info@elettrostudiosrl.eu

Comune di San Biagio di Callalta

P.I.C.I.L.

Progressivo IDELEM
Codice 

Quadro
Via

Tipo 

Sostegno

Altezza 

Sostegno
Materiale sostegno Stato sostegno Modello plafoniera

Stato 

armature

Inclinazione 

plafoniera

Conformità 

LR17/09

Tipologia 

Lampada

Tipo corpo 

illuminante

Potenza 

lampada 

1 (watt)

Potenza 

lampada 

2 (watt)

Potenza 

lampada 

3 (watt)

Potenza 

lampada 

4 (watt)

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - STATO DI FATTO PUNTI LUCE A DICEMBRE 2022

1 2598 Q05F Via Argine 24 Maggio Palo 4 Acciaio Zincato Buono tipo L Buono 0 Non conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

2 2599 Q05F Via Argine 24 Maggio Palo 4 Acciaio Zincato Accettabile tipo L Buono 0 Non conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

Potenza totale - escluse perdite alimentatori) Watt 140 0 0 0

Potenza complessiva quadro(escluse perdite alimentatori) Watt 140



ELETTROSTUDIO S.R.L. S.T.P.

Parco Munari, 2 - 31041 Cornuda (TV)

info@elettrostudiosrl.eu

Comune di San Biagio di Callalta
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Progressivo IDELEM
Codice 

Quadro
Via

Tipo 

Sostegno

Altezza 

Sostegno
Materiale sostegno Stato sostegno Modello plafoniera

Stato 

armature

Inclinazione 

plafoniera

Conformità 

LR17/09

Tipologia 

Lampada

Tipo corpo 

illuminante

Potenza 

lampada 

1 (watt)

Potenza 

lampada 

2 (watt)

Potenza 

lampada 

3 (watt)

Potenza 

lampada 

4 (watt)

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - STATO DI FATTO PUNTI LUCE A DICEMBRE 2022

1 2602 Q06F Via Goito Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo A Obsoleta 0 Non conforme HQL Stradale 125 100 0 0

Potenza totale - escluse perdite alimentatori) Watt 125 100 0 0

Potenza complessiva quadro(escluse perdite alimentatori) Watt 225



ELETTROSTUDIO S.R.L. S.T.P.

Parco Munari, 2 - 31041 Cornuda (TV)

info@elettrostudiosrl.eu

Comune di San Biagio di Callalta
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Progressivo IDELEM
Codice 

Quadro
Via

Tipo 

Sostegno

Altezza 

Sostegno
Materiale sostegno Stato sostegno Modello plafoniera

Stato 

armature

Inclinazione 

plafoniera

Conformità 

LR17/09

Tipologia 

Lampada

Tipo corpo 

illuminante

Potenza 

lampada 

1 (watt)

Potenza 

lampada 

2 (watt)

Potenza 

lampada 

3 (watt)

Potenza 

lampada 

4 (watt)

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - STATO DI FATTO PUNTI LUCE A DICEMBRE 2022

1 2606 Q07F Via Callaltella Palo 9 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

2 2607 Q07F Via Callaltella Palo 9 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

3 2608 Q07F Via Callaltella Palo 9 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

4 2609 Q07F Via Callaltella Palo 9 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

5 2610 Q07F Via Callaltella Palo 9 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

6 2611 Q07F Via Callaltella Palo 9 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

7 2612 Q07F Via Callaltella Palo 9 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

8 2613 Q07F Via Callaltella Palo 9 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

9 2614 Q07F Via Callaltella Palo 9 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

10 2615 Q07F Via Callaltella Palo 9 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

11 2617 Q07F Via Callaltella Palo 10 Acciaio Zincato Buono tipo B Obsoleta 0 Non conforme SHP Stradale 150 150 150 0

12 2605 Q07F Via Callaltella Palo 9 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

13 2616 Q07F Via Callaltella Palo 10 Acciaio Zincato Buono tipo B Obsoleta 0 Non conforme SHP Stradale 150 150 150 0

Potenza totale - escluse perdite alimentatori) Watt 1950 300 300 0

Potenza complessiva quadro(escluse perdite alimentatori) Watt 2550



ELETTROSTUDIO S.R.L. S.T.P.

Parco Munari, 2 - 31041 Cornuda (TV)
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Progressivo IDELEM
Codice 

Quadro
Via

Tipo 

Sostegno

Altezza 

Sostegno
Materiale sostegno Stato sostegno Modello plafoniera

Stato 

armature

Inclinazione 

plafoniera

Conformità 

LR17/09

Tipologia 

Lampada

Tipo corpo 

illuminante

Potenza 

lampada 

1 (watt)

Potenza 

lampada 

2 (watt)

Potenza 

lampada 

3 (watt)

Potenza 

lampada 

4 (watt)

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - STATO DI FATTO PUNTI LUCE A DICEMBRE 2022

1 2619 Q08F via Partisioni Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo B Obsoleta 0 Non conforme SHP Stradale 150 0 0 0

2 2620 Q08F Via Partisioni Palo 3,5 Acciaio Zincato Buono proiettore LED Buono 0 Conforme LED Proiettore 30 0 0 0

3 2621 Q08F Via Partisioni Palo 3,5 Acciaio Zincato Sostituire proiettore LED Buono 0 Conforme LED Proiettore 30 0 0 0

4 2622 Q08F Via Partisioni Palo 3,5 Acciaio Zincato Buono proiettore LED Buono 0 Conforme LED Proiettore 30 0 0 0

5 2623 Q08F Via Partisioni Palo 3,5 Acciaio Zincato Buono proiettore LED Buono 0 Conforme LED Proiettore 30 0 0 0

6 2624 Q08F Via Partisioni Palo 3,5 Acciaio Zincato Buono proiettore LED Buono 0 Conforme LED Proiettore 30 0 0 0

7 2625 Q08F Via Partisioni Palo 3,5 Acciaio Zincato Buono proiettore LED Buono 0 Conforme LED Proiettore 30 0 0 0

8 2626 Q08F Via Partisioni Palo 3,5 Acciaio Zincato Buono proiettore LED Buono 0 Conforme LED Proiettore 30 0 0 0

9 2627 Q08F Via Partisioni Palo 3,5 Acciaio Zincato Buono proiettore LED Buono 0 Conforme LED Proiettore 30 0 0 0

10 2628 Q08F Via Partisioni Palo 3,5 Acciaio Zincato Buono proiettore LED Buono 0 Conforme LED Proiettore 30 0 0 0

Potenza totale - escluse perdite alimentatori) Watt 420 0 0 0

Potenza complessiva quadro(escluse perdite alimentatori) Watt 420



ELETTROSTUDIO S.R.L. S.T.P.

Parco Munari, 2 - 31041 Cornuda (TV)

info@elettrostudiosrl.eu

Comune di San Biagio di Callalta
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Progressivo IDELEM
Codice 

Quadro
Via

Tipo 

Sostegno

Altezza 

Sostegno
Materiale sostegno Stato sostegno Modello plafoniera

Stato 

armature

Inclinazione 

plafoniera

Conformità 

LR17/09

Tipologia 

Lampada

Tipo corpo 

illuminante

Potenza 

lampada 

1 (watt)

Potenza 

lampada 

2 (watt)

Potenza 

lampada 

3 (watt)

Potenza 

lampada 

4 (watt)

1 2630 Q01G via Postumia Est Palo 9 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 30 Non conforme SHP Stradale 150 150 0 0

2 2631 Q01G via Postumia Est Palo 9 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 30 Non conforme SHP Stradale 150 150 0 0

3 2632 Q01G via Postumia Est Palo 9 Acciaio Zincato Buono tipo B Accettabile 0 Non conforme SHP Stradale 150 150 0 0

4 2633 Q01G via Postumia Est Palo 9 Acciaio Zincato Buono tipo B Accettabile 0 Non conforme SHP Stradale 150 150 0 0

5 2634 Q01G Vicolo Postumia Palo 4 Acciaio Zincato Buono tipo Disano Clima Buono 0 Non conforme HQL Lanterna 80 0 0 0

6 2635 Q01G Vicolo Postumia Palo 4 Acciaio Zincato Buono tipo Disano Clima Buono 0 Non conforme HQL Lanterna 80 0 0 0

7 2636 Q01G Vicolo Postumia Palo 4 Acciaio Zincato Buono tipo Disano Clima Buono 0 Non conforme HQL Lanterna 80 0 0 0

8 2637 Q01G Vicolo Postumia Palo 4 Acciaio Zincato Buono tipo Disano Clima Accettabile 0 Non conforme HQL Lanterna 80 0 0 0

9 2638 Q01G Via Postumia Est Palo 4 Acciaio Verniciato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

10 2639 Q01G Via Postumia Est Palo 4 Acciaio Verniciato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

11 2640 Q01G Via Postumia Est Palo 4 Acciaio Verniciato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

12 2641 Q01G Via Postumia Est Palo 4 Acciaio Verniciato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

Potenza totale - escluse perdite alimentatori) Watt 1200 600 0 0

Potenza complessiva quadro(escluse perdite alimentatori) Watt 1800

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - STATO DI FATTO PUNTI LUCE A DICEMBRE 2022
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Progressivo IDELEM
Codice 

Quadro
Via

Tipo 

Sostegno

Altezza 

Sostegno
Materiale sostegno Stato sostegno Modello plafoniera

Stato 

armature

Inclinazione 

plafoniera

Conformità 

LR17/09

Tipologia 

Lampada

Tipo corpo 

illuminante

Potenza 

lampada 

1 (watt)

Potenza 

lampada 

2 (watt)

Potenza 

lampada 

3 (watt)

Potenza 

lampada 

4 (watt)

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - STATO DI FATTO PUNTI LUCE A DICEMBRE 2022

1 2643 Q02G via Montello Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC I-Tron 0 Buono 0 Conforme LED Stradale 52 0 0 0

2 2644 Q02G via Montello Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Italo 1 Buono 0 Conforme LED Stradale 52 0 0 0

3 2645 Q02G via Montello Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Italo 1 Buono 0 Conforme LED Stradale 52 0 0 0

Potenza totale - escluse perdite alimentatori) Watt 156 0 0 0

Potenza complessiva quadro(escluse perdite alimentatori) Watt 156
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Progressivo IDELEM
Codice 

Quadro
Via

Tipo 

Sostegno

Altezza 

Sostegno
Materiale sostegno Stato sostegno Modello plafoniera

Stato 

armature

Inclinazione 

plafoniera

Conformità 

LR17/09

Tipologia 

Lampada

Tipo corpo 

illuminante

Potenza 

lampada 

1 (watt)

Potenza 

lampada 

2 (watt)

Potenza 

lampada 

3 (watt)

Potenza 

lampada 

4 (watt)

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - STATO DI FATTO PUNTI LUCE A DICEMBRE 2022

1 2647 Q03G Via Postumia Est Palo 9 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 1 Buono 0 Conforme LED Stradale 76 0 0 0

2 2649 Q03G Via Postumia Est Palo 9 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 1 Buono 0 Conforme LED Stradale 76 0 0 0

3 2650 Q03G Via Postumia Est Palo 9 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 1 Buono 0 Conforme LED Stradale 76 0 0 0

4 2651 Q03G Via Postumia Est Palo 9 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 1 Buono 0 Conforme LED Stradale 76 0 0 0

5 2652 Q03G Via Postumia Est Palo 9 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 1 Buono 0 Conforme LED Stradale 76 0 0 0

6 2653 Q03G Via Postumia Est Palo 9 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 1 Buono 0 Conforme LED Stradale 76 0 0 0

7 2655 Q03G Via Postumia Est Palo 9 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 1 Buono 0 Conforme LED Stradale 76 0 0 0

8 2656 Q03G Via Postumia Est Palo 9 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 1 Buono 0 Conforme LED Stradale 76 0 0 0

9 2657 Q03G Via Postumia Est Palo 9 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 1 Buono 0 Conforme LED Stradale 76 0 0 0

10 2658 Q03G Via Postumia Est Palo 9 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 1 Buono 0 Conforme LED Stradale 76 0 0 0

11 2660 Q03G Via Postumia Est Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo B Accettabile 0 Non conforme SHP Stradale 150 0 0 0

12 2662 Q03G Via Postumia Est Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo B Accettabile 0 Non conforme SHP Stradale 150 0 0 0

13 2663 Q03G Via Postumia Est Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo B Accettabile 0 Non conforme SHP Stradale 150 0 0 0

14 2668 Q03G Via Postumia Est Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo B Accettabile 0 Non conforme SHP Stradale 150 0 0 0

15 2669 Q03G Via Postumia Est Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo B Accettabile 0 Non conforme SHP Stradale 150 0 0 0

16 2670 Q03G Via Postumia Est Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo B Accettabile 0 Non conforme SHP Stradale 150 0 0 0

17 2671 Q03G Via Postumia Est Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo B Accettabile 0 Non conforme SHP Stradale 150 0 0 0

18 2672 Q03G Via Postumia Est Palo 6 Acciaio Verniciato Buono tipo DLEDs Buono 0 Conforme LED Stradale 50 0 0 0

19 2673 Q03G Via Postumia Est Palo 6 Acciaio Verniciato Buono tipo DLEDs Buono 0 Conforme LED Stradale 50 0 0 0

20 2654 Q03G Via Postumia Est Palo 9 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 1 Buono 0 Conforme LED Stradale 76 0 0 0

21 2659 Q03G Via Postumia Est Palo 9 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 1 Buono 0 Conforme LED Stradale 76 0 0 0

22 2661 Q03G Via Postumia Est Palo 9 Acciaio Zincato Buono tipo B Accettabile 30 Non conforme SHP Stradale 150 150 0 0

23 2664 Q03G Via Postumia Est Palo 9 Acciaio Zincato Buono proiettore LED Buono 30 Non conforme LED Stradale 80 0 0 0

24 2666 Q03G Via Postumia Est Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo B Accettabile 0 Non conforme SHP Stradale 150 0 0 0

25 2667 Q03G Via Postumia Est Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo B Accettabile 0 Non conforme SHP Stradale 150 0 0 0

Potenza totale - escluse perdite alimentatori) Watt 2592 150 0 0

Potenza complessiva quadro(escluse perdite alimentatori) Watt 2742



ELETTROSTUDIO S.R.L. S.T.P.

Parco Munari, 2 - 31041 Cornuda (TV)

info@elettrostudiosrl.eu

Comune di San Biagio di Callalta
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Progressivo IDELEM
Codice 

Quadro
Via

Tipo 

Sostegno

Altezza 

Sostegno
Materiale sostegno Stato sostegno Modello plafoniera

Stato 

armature

Inclinazione 

plafoniera

Conformità 

LR17/09

Tipologia 

Lampada

Tipo corpo 

illuminante

Potenza 

lampada 

1 (watt)

Potenza 

lampada 

2 (watt)

Potenza 

lampada 

3 (watt)

Potenza 

lampada 

4 (watt)

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - STATO DI FATTO PUNTI LUCE A DICEMBRE 2022

1 2670 Q04G Via Argine Piave Palo 9 Acciaio Zincato Buono AEC I-Tron Buono 0 Conforme LED Stradale 52 0 0 0

2 2675 Q04G Via Postumia Est Palo 4 Acciaio Zincato Buono AEC Armonia LED Buono 0 Conforme LED Lanterna 48 0 0 0

3 2676 Q04G Via Argine Piave Palo 4 Acciaio Zincato Buono AEC Armonia LED Buono 0 Conforme LED Lanterna 48 0 0 0

4 2677 Q04G Via Argine Piave Palo 9 Acciaio Zincato Buono AEC I-Tron Buono 0 Conforme LED Stradale 52 0 0 0

5 2679 Q04G Via Argine Piave Palo 9 Acciaio Zincato Buono AEC I-Tron Buono 0 Conforme LED Stradale 52 0 0 0

6 2680 Q04G Via Argine Piave Palo 5 Acciaio Zincato Buono AEC I-Tron Buono 0 Conforme LED Stradale 38 0 0 0

7 2681 Q04G Via Argine Piave Palo 5 Acciaio Zincato Buono AEC I-Tron Buono 0 Conforme LED Stradale 38 0 0 0

8 2682 Q04G Via Argine Piave Palo 5 Acciaio Zincato Buono AEC I-Tron Buono 0 Conforme LED Stradale 32 0 0 0

9 2683 Q04G Via Argine Piave Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC I-Tron Buono 0 Conforme LED Stradale 38 0 0 0

10 2684 Q04G Via Argine Piave Parete altro plafoniera a parete Accettabile 0 Conforme Incandescenza altro 60 0 0 0

Potenza totale - escluse perdite alimentatori) Watt 458 0 0 0

Potenza complessiva quadro(escluse perdite alimentatori) Watt 458



ELETTROSTUDIO S.R.L. S.T.P.

Parco Munari, 2 - 31041 Cornuda (TV)

info@elettrostudiosrl.eu

Comune di San Biagio di Callalta

P.I.C.I.L.

Progressivo IDELEM
Codice 

Quadro
Via

Tipo 

Sostegno

Altezza 

Sostegno
Materiale sostegno Stato sostegno Modello plafoniera

Stato 

armature

Inclinazione 

plafoniera

Conformità 

LR17/09

Tipologia 

Lampada

Tipo corpo 

illuminante

Potenza 

lampada 

1 (watt)

Potenza 

lampada 

2 (watt)

Potenza 

lampada 

3 (watt)

Potenza 

lampada 

4 (watt)

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - STATO DI FATTO PUNTI LUCE A DICEMBRE 2022

1 2686 Q05G via Postumia Est Palo 10 Acciaio Zincato Buono tipo City Design Tear Light Buono 0 Conforme LED Stradale 53 53 0 0

2 2687 Q05G Via Postumia Est Palo 9 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 1 Buono 0 Conforme LED Stradale 76 0 0 0

3 2688 Q05G Via Postumia Est Palo 6 Acciaio Zincato Buono tipo P Buono 0 Conforme LED Proiettore 50 50 0 0

4 2689 Q05G Via Postumia Est Palo 4 Acciaio Verniciato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

5 2690 Q05G Via Postumia Est Palo 4 Acciaio Verniciato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

6 2691 Q05G Via Postumia Est Palo 4 Acciaio Verniciato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

7 2692 Q05G Via Postumia Est Palo 4 Acciaio Verniciato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

8 2693 Q05G Via Postumia Est Palo 4 Acciaio Verniciato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

9 2694 Q05G Via Postumia Est Palo 4 Acciaio Verniciato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

10 2695 Q05G Via Postumia Est Palo 4 Acciaio Verniciato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

11 2696 Q05G Via Postumia Est Palo 4 Acciaio Verniciato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

12 2697 Q05G Via Postumia Est Palo 4 Acciaio Verniciato Sostituire AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

13 2698 Q05G Via Postumia Est Palo 4 Acciaio Verniciato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

14 2699 Q05G Via Postumia Est Palo 4 Acciaio Verniciato Buono AEC Armonia Accettabile 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

15 2700 Q05G Via Postumia Est Palo 4 Acciaio Verniciato Sostituire AEC Armonia Accettabile 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

16 2702 Q05G Via Postumia Est Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

17 2703 Q05G Via Postumia Est Palo 4 Acciaio Verniciato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

18 2704 Q05G Via Postumia Est Palo 4 Acciaio Verniciato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

19 2705 Q05G Via Postumia Est Palo 4 Acciaio Verniciato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

20 2706 Q05G Via Postumia Est Palo 4 Acciaio Verniciato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

21 2707 Q05G Via Postumia Est Palo 4 Acciaio Verniciato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

22 2708 Q05G Via Postumia Est Palo 4 Acciaio Verniciato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

23 2709 Q05G via Postumia Est Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo City Design Tear Light Buono 0 Conforme LED Stradale 53 0 0 0

24 2710 Q05G via Postumia Est parcheggio Piave Palo 6 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 1 Buono 0 Conforme LED Stradale 30 0 0 0

25 2711 Q05G via Postumia Est parcheggio Piave Palo 6 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 1 Buono 0 Conforme LED Stradale 30 0 0 0

26 2712 Q05G via Postumia Est parcheggio Piave Palo 6 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 1 Buono 0 Conforme LED Stradale 30 0 0 0

27 2713 Q05G via Postumia Est parcheggio Piave Palo 6 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 1 Buono 0 Conforme LED Stradale 30 0 0 0

28 2714 Q05G via Postumia Est parcheggio Piave Palo 6 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 1 Buono 0 Conforme LED Stradale 30 0 0 0

29 2715 Q05G via Postumia Est parcheggio Piave Palo 6 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 1 Buono 0 Conforme LED Stradale 30 0 0 0

30 2716 Q05G via Postumia Est parcheggio Piave Palo 6 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 1 Buono 0 Conforme LED Stradale 30 0 0 0

31 2717 Q05G via Postumia Est parcheggio Piave Palo 6 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 1 Buono 0 Conforme LED Stradale 30 0 0 0

32 2718 Q05G via Postumia Est parcheggio Piave Palo 6 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 1 Buono 0 Conforme LED Stradale 30 0 0 0

33 2719 Q05G via Postumia Est parcheggio Piave Palo 6 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 1 Buono 0 Conforme LED Stradale 30 0 0 0

34 2720 Q05G via Postumia Est parcheggio Piave Palo 6 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 1 Buono 0 Conforme LED Stradale 30 0 0 0

35 2721 Q05G via Postumia Est parcheggio Piave Palo 6 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 1 Buono 0 Conforme LED Stradale 30 0 0 0

36 2722 Q05G via Postumia Est parcheggio Piave Palo 3 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 1 Buono 0 Conforme LED Stradale 16 0 0 0

37 2723 Q05G via Postumia Est parcheggio Piave Palo 3 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 1 Buono 0 Conforme LED Stradale 16 0 0 0

38 2724 Q05G via Postumia Est parcheggio Piave Palo 3 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 1 Buono 0 Conforme LED Stradale 16 0 0 0

39 2725 Q05G via Postumia Est parcheggio Piave Palo 3 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 1 Buono 0 Conforme LED Stradale 16 0 0 0

40 2726 Q05G via Postumia Est Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo City Design Tear Light Buono 0 Conforme LED Stradale 53 0 0 0

41 2727 Q05G via Postumia Est Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo City Design Tear Light Buono 0 Conforme LED Stradale 53 0 0 0

42 2728 Q05G via Postumia Est Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo City Design Tear Light Buono 0 Conforme LED Stradale 53 0 0 0

Potenza totale - escluse perdite alimentatori) Watt 2175 103 0 0

Potenza complessiva quadro(escluse perdite alimentatori) Watt 2278



ELETTROSTUDIO S.R.L. S.T.P.

Parco Munari, 2 - 31041 Cornuda (TV)
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Progressivo IDELEM
Codice 

Quadro
Via

Tipo 

Sostegno

Altezza 

Sostegno
Materiale sostegno Stato sostegno Modello plafoniera

Stato 

armature

Inclinazione 

plafoniera

Conformità 

LR17/09

Tipologia 

Lampada

Tipo corpo 

illuminante

Potenza 

lampada 

1 (watt)

Potenza 

lampada 

2 (watt)

Potenza 

lampada 

3 (watt)

Potenza 

lampada 

4 (watt)

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - STATO DI FATTO PUNTI LUCE A DICEMBRE 2022

1 2730 Q06G Via Manzoni Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

2 2731 Q06G Via Manzoni Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

3 2732 Q06G Via Manzoni Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

4 2733 Q06G Via Manzoni Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

5 2734 Q06G Via Manzoni Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

6 2735 Q06G Via Manzoni Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

7 2736 Q06G Via Manzoni Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

8 2737 Q06G Via Manzoni Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

9 2738 Q06G Via Manzoni Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

10 2739 Q06G Via Manzoni Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

11 2740 Q06G Via Manzoni Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

12 2741 Q06G Via Manzoni Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 100 100 0

13 2742 Q06G Via Manzoni Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

14 2743 Q06G Via Manzoni Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

15 2744 Q06G Via Manzoni Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

16 2745 Q06G Via Manzoni Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

17 2746 Q06G Via Manzoni Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

18 2747 Q06G Via Manzoni Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

19 2748 Q06G Via Redipuglia Palo 5 Acciaio Verniciato Buono tipo L Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

20 2749 Q06G Via Redipuglia Palo 5 Acciaio Verniciato Buono tipo L Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

21 2750 Q06G Via Redipuglia Palo 5 Acciaio Verniciato Buono tipo L Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

22 2751 Q06G Via Redipuglia Palo 5 Acciaio Verniciato Buono tipo L Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

Potenza totale - escluse perdite alimentatori) Watt 2080 100 100 0

Potenza complessiva quadro(escluse perdite alimentatori) Watt 2280
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Progressivo IDELEM
Codice 

Quadro
Via

Tipo 

Sostegno

Altezza 

Sostegno
Materiale sostegno Stato sostegno Modello plafoniera

Stato 

armature

Inclinazione 

plafoniera

Conformità 

LR17/09

Tipologia 

Lampada

Tipo corpo 

illuminante

Potenza 

lampada 

1 (watt)

Potenza 

lampada 

2 (watt)

Potenza 

lampada 

3 (watt)

Potenza 

lampada 

4 (watt)

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - STATO DI FATTO PUNTI LUCE A DICEMBRE 2022

1 2753 Q07G Via Bortolozzi Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 0 Conforme HQL Stradale 125 0 0 0

2 2754 Q07G Via Bortolozzi Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 0 Conforme HQL Stradale 125 0 0 0

3 2755 Q07G Via Bortolozzi Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 0 Conforme HQL Stradale 125 0 0 0

4 2756 Q07G Via Bortolozzi Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 0 Conforme HQL Stradale 125 0 0 0

Potenza totale - escluse perdite alimentatori) Watt 500 0 0 0

Potenza complessiva quadro(escluse perdite alimentatori) Watt 500



ELETTROSTUDIO S.R.L. S.T.P.

Parco Munari, 2 - 31041 Cornuda (TV)
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Progressivo IDELEM
Codice 

Quadro
Via

Tipo 

Sostegno

Altezza 

Sostegno
Materiale sostegno Stato sostegno Modello plafoniera

Stato 

armature

Inclinazione 

plafoniera

Conformità 

LR17/09

Tipologia 

Lampada

Tipo corpo 

illuminante

Potenza 

lampada 

1 (watt)

Potenza 

lampada 

2 (watt)

Potenza 

lampada 

3 (watt)

Potenza 

lampada 

4 (watt)

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - STATO DI FATTO PUNTI LUCE A DICEMBRE 2022

1 2758 Q08G Via Bortolozzi Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 0 Conforme HQL Stradale 125 0 0 0

2 2759 Q08G Via Bortolozzi Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 0 Conforme HQL Stradale 125 0 0 0

3 2760 Q08G Via Bortolozzi Palo 7 Acciaio Zincato Buono tipo B Accettabile 0 Non conforme SHP Stradale 150 0 0 0

Potenza totale - escluse perdite alimentatori) Watt 400 0 0 0

Potenza complessiva quadro(escluse perdite alimentatori) Watt 400



ELETTROSTUDIO S.R.L. S.T.P.

Parco Munari, 2 - 31041 Cornuda (TV)

info@elettrostudiosrl.eu

Comune di San Biagio di Callalta

P.I.C.I.L.

Progressivo IDELEM
Codice 

Quadro
Via

Tipo 

Sostegno

Altezza 

Sostegno
Materiale sostegno Stato sostegno Modello plafoniera

Stato 

armature

Inclinazione 

plafoniera

Conformità 

LR17/09

Tipologia 

Lampada

Tipo corpo 

illuminante

Potenza 

lampada 

1 (watt)

Potenza 

lampada 

2 (watt)

Potenza 

lampada 

3 (watt)

Potenza 

lampada 

4 (watt)

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - STATO DI FATTO PUNTI LUCE A DICEMBRE 2022

1 2763 Q09G via Baracca Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo B Accettabile 0 Non conforme SHP Stradale 150 0 0 0

2 2764 Q09G via Baracca Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo B Accettabile 0 Non conforme SHP Stradale 150 150 0 0

3 2765 Q09G via Baracca Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo B Accettabile 0 Non conforme SHP Stradale 150 0 0 0

4 2766 Q09G via del Solstizio Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo B Accettabile 0 Non conforme SHP Stradale 150 150 0 0

5 2767 Q09G via del Solstizio Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo B Accettabile 0 Non conforme SHP Stradale 150 0 0 0

6 2768 Q09G via del Solstizio Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo B Accettabile 0 Non conforme SHP Stradale 150 0 0 0

7 2769 Q09G via del Solstizio Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo B Accettabile 0 Non conforme SHP Stradale 150 0 0 0

Potenza totale - escluse perdite alimentatori) Watt 1050 300 0 0

Potenza complessiva quadro(escluse perdite alimentatori) Watt 1350



ELETTROSTUDIO S.R.L. S.T.P.

Parco Munari, 2 - 31041 Cornuda (TV)

info@elettrostudiosrl.eu
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P.I.C.I.L.

Progressivo IDELEM
Codice 

Quadro
Via

Tipo 

Sostegno

Altezza 

Sostegno
Materiale sostegno Stato sostegno Modello plafoniera

Stato 

armature

Inclinazione 

plafoniera

Conformità 

LR17/09

Tipologia 

Lampada

Tipo corpo 

illuminante

Potenza 

lampada 

1 (watt)

Potenza 

lampada 

2 (watt)

Potenza 

lampada 

3 (watt)

Potenza 

lampada 

4 (watt)

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - STATO DI FATTO PUNTI LUCE A DICEMBRE 2022

1 2762 Q10G via Baracca Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

2 2770 Q10G via Colonban Palo 6 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

3 2771 Q10G via Colonban Palo 6 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

4 2772 Q10G via Colonban Palo 7 Acciaio Zincato Buono tipo B Buono 0 Non conforme SHP Stradale 150 0 0 0

Potenza totale - escluse perdite alimentatori) Watt 500 0 0 0

Potenza complessiva quadro(escluse perdite alimentatori) Watt 500

1 2774 Q11G via Colomban Palo 3,5 Acciaio Zincato Buono AEC Kaos Buono 0 Conforme HQL Stradale 80 0 0 0

2 2776 Q11G via Colomban Palo 3,5 Acciaio Zincato Buono AEC Kaos Buono 0 Conforme HQL Stradale 80 0 0 0

3 2777 Q11G via Colomban Palo 3,5 Acciaio Zincato Buono AEC Kaos Buono 0 Conforme HQL Stradale 80 0 0 0

4 2778 Q11G via Colomban Palo 3,5 Acciaio Zincato Buono AEC Kaos Buono 0 Conforme HQL Stradale 80 0 0 0

5 2780 Q11G via Colonban Palo 8 Acciaio Zincato Buono proiettore LED Buono 0 Conforme LED Proiettore 80 0 0 0

Potenza totale - escluse perdite alimentatori) Watt 240 0 0 0

Potenza complessiva quadro(escluse perdite alimentatori) Watt 240



ELETTROSTUDIO S.R.L. S.T.P.

Parco Munari, 2 - 31041 Cornuda (TV)

info@elettrostudiosrl.eu

Comune di San Biagio di Callalta

P.I.C.I.L.

Progressivo IDELEM
Codice 

Quadro
Via

Tipo 

Sostegno

Altezza 

Sostegno
Materiale sostegno Stato sostegno Modello plafoniera

Stato 

armature

Inclinazione 

plafoniera

Conformità 

LR17/09

Tipologia 

Lampada

Tipo corpo 

illuminante

Potenza 

lampada 

1 (watt)

Potenza 

lampada 

2 (watt)

Potenza 

lampada 

3 (watt)

Potenza 

lampada 

4 (watt)

1 2782 Q01H via Postumia Est Palo 10 Acciaio Zincato Buono AEC Italo 1 Buono 0 Conforme LED Stradale 76 0 0 0

2 2783 Q01H via Postumia Est Palo 10 Acciaio Zincato Buono tipo C Obsoleta 30 Non conforme SHP Stradale 150 150 0 0

3 2784 Q01H via Postumia Est Palo 10 Acciaio Zincato Buono tipo C Obsoleta 30 Non conforme SHP Stradale 150 150 0 0

4 2785 Q01H Via Postumia Est Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 2 urban TP Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

5 2786 Q01H Via Postumia Est Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 2 urban TP Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

6 2787 Q01H Via Postumia Est Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 2 urban TP Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

7 2788 Q01H Via Postumia Est Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 2 urban TP Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

8 2789 Q01H Via Postumia Est Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 2 urban TP Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

9 2790 Q01H Via Postumia Est Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 2 urban TP Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

10 2791 Q01H Via Postumia Est Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 2 urban TP Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

11 2792 Q01H Via Postumia Est Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 2 urban TP Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

12 2793 Q01H Via Postumia Est Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 2 urban TP Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

13 2794 Q01H Via Postumia Est Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 2 urban TP Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

14 2795 Q01H Via Postumia Est Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 2 urban TP Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

15 2796 Q01H Via Postumia Est Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 2 urban TP Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

16 2797 Q01H Via Postumia Est Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 2 urban TP Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

17 2798 Q01H Via Postumia Est Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 2 urban TP Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

18 2799 Q01H Via Postumia Est Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 2 urban TP Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

19 2800 Q01H Via Postumia Est Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 2 urban TP Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

20 2801 Q01H Via Postumia Est Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 2 urban TP Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

21 2802 Q01H Via Postumia Est Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 2 urban TP Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

22 2803 Q01H Via Postumia Est Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 2 urban TP Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

23 2804 Q01H Via Postumia Est Palo 1 Acciaio Verniciato Buono paletto Buono 0 Conforme JMT Lanterna 35 0 0 0

24 2807 Q01H Via Postumia Est Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 2 urban TP Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

25 2809 Q01H Via Postumia Est Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 2 urban TP Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

26 2813 Q01H Via Postumia Est Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 2 urban TP Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

27 2822 Q01H Via Postumia Est Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 2 urban TP Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

28 2823 Q01H Via Postumia Est Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 2 urban TP Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

29 2805 Q01H Via Postumia Est Palo 1 Acciaio Verniciato Buono paletto Buono 0 Conforme JMT Lanterna 35 0 0 0

30 2806 Q01H Via Postumia Est Palo 5 Acciaio Verniciato Buono tipo P Buono 0 Conforme LED Proiettore 50 0 0 0

31 2808 Q01H Via Postumia Est Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 2 urban TP Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

32 2810 Q01H Via Postumia Est Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 2 urban TP Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

33 2811 Q01H Via Postumia Est Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 2 urban TP Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

34 2812 Q01H Via Postumia Est Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 2 urban TP Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

35 2814 Q01H Via Postumia Est Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 2 urban TP Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

36 2815 Q01H Via Postumia Est Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 2 urban TP Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

37 2816 Q01H Via Postumia Est Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 2 urban TP Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

38 2817 Q01H Via Postumia Est Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 2 urban TP Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

39 2818 Q01H Via Postumia Est Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 2 urban TP Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

40 2819 Q01H Via Postumia Est Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 2 urban TP Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

41 2820 Q01H Via Postumia Est Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 2 urban TP Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

42 2821 Q01H Via Postumia Est Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 2 urban TP Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

43 2825 Q01H Via Aldo Moro Palo 6 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 70 0 0 0

44 2826 Q01H Via Aldo Moro Palo 6 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 70 0 0 0

Potenza totale - escluse perdite alimentatori) Watt 1748 300 0 0

Potenza complessiva quadro(escluse perdite alimentatori) Watt 2048

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - STATO DI FATTO PUNTI LUCE A DICEMBRE 2022
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Codice 

Quadro
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Materiale sostegno Stato sostegno Modello plafoniera

Stato 
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Inclinazione 
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Tipologia 

Lampada

Tipo corpo 

illuminante

Potenza 

lampada 

1 (watt)

Potenza 

lampada 

2 (watt)

Potenza 

lampada 

3 (watt)

Potenza 

lampada 
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IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - STATO DI FATTO PUNTI LUCE A DICEMBRE 2022

1 3065 Q02H Via Postumia Est Palo 18 Acciaio Zincato Buono tipo P Buono 0 Conforme SHP Proiettore 1750 0 0 0

2 3066 Q02H Via G. D Annunzio Palo 2 Acciaio Zincato Buono tipo L Buono 45 Non conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

3 3067 Q02H Via G. D Annunzio Palo 2 Acciaio Zincato Buono tipo L Buono 45 Non conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

4 3068 Q02H Via G. D Annunzio Palo 2 Acciaio Zincato Buono tipo L Buono 45 Non conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

5 3069 Q02H Via G. D Annunzio Palo 2 Acciaio Zincato Buono tipo L Buono 45 Non conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

6 3070 Q02H Via G. D Annunzio Palo 2 Acciaio Zincato Buono tipo L Buono 45 Non conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

7 3071 Q02H Via G. D Annunzio Palo 2 Acciaio Zincato Buono tipo L Buono 45 Non conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

8 3072 Q02H Via G. D Annunzio Palo 2 Acciaio Zincato Buono tipo L Buono 45 Non conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

9 3073 Q02H Via G. D Annunzio Palo 2 Acciaio Zincato Buono tipo L Buono 45 Non conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

10 3074 Q02H Via Asiago Palo 2 Acciaio Zincato Buono tipo L Buono 45 Non conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

11 3075 Q02H Via Asiago Palo 2 Acciaio Zincato Buono tipo L Buono 45 Non conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

12 3076 Q02H Via G. D Annunzio Parete altro tipo L Accettabile 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

13 3077 Q02H Via G. D Annunzio Parete altro tipo L Accettabile 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

Potenza totale - escluse perdite alimentatori) Watt 2590 0 0 0

Potenza complessiva quadro(escluse perdite alimentatori) Watt 2590
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Progressivo IDELEM
Codice 

Quadro
Via
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Sostegno
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Sostegno
Materiale sostegno Stato sostegno Modello plafoniera

Stato 

armature

Inclinazione 

plafoniera

Conformità 

LR17/09

Tipologia 

Lampada

Tipo corpo 

illuminante

Potenza 

lampada 

1 (watt)

Potenza 

lampada 

2 (watt)

Potenza 

lampada 

3 (watt)

Potenza 

lampada 

4 (watt)

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - STATO DI FATTO PUNTI LUCE A DICEMBRE 2022

1 2827 Q03H Via G. D Annunzio Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 15 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

2 2828 Q03H Via G. D Annunzio Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 15 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

3 2829 Q03H Via G. D Annunzio Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 15 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

4 2830 Q03H Via G. D Annunzio Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 15 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

5 2831 Q03H Via G. D Annunzio Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 15 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

6 2832 Q03H Via G. D Annunzio Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 15 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

7 2833 Q03H Via G. D Annunzio Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 15 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

8 2834 Q03H Via G. D Annunzio Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 15 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

9 2835 Q03H Via G. D Annunzio Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 15 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

10 2836 Q03H Via G. D Annunzio Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 15 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

11 2837 Q03H Via G. D Annunzio Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 15 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

12 2838 Q03H Via G. D Annunzio Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 15 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

13 2839 Q03H Via G. D Annunzio Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 15 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

14 2840 Q03H Via G. D Annunzio Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 15 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

15 2841 Q03H Via G. D Annunzio Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 15 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

16 2842 Q03H Via G. D Annunzio Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 15 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

17 2843 Q03H Via G. D Annunzio Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 15 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

18 2844 Q03H Via G. D Annunzio Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 15 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

19 2845 Q03H Via G. D Annunzio Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 15 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

20 2846 Q03H Via G. D Annunzio Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 15 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

21 2847 Q03H Via G. D Annunzio Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 15 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

22 2848 Q03H Via G. D Annunzio Palo 7 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 15 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

23 2849 Q03H Via G. D Annunzio Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

24 2850 Q03H Via G. D Annunzio Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

25 2851 Q03H Via Ortigara Palo 6 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 15 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

26 2852 Q03H Via Ortigara Palo 6 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 15 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

27 2853 Q03H Via Ortigara Palo 6 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 15 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

28 2854 Q03H Via Ortigara Palo 6 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 15 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

29 2855 Q03H Via Ortigara Palo 6 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 15 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

30 2856 Q03H Via Ortigara Palo 6 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 15 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

31 2857 Q03H Via Ortigara Palo 6 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 15 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

32 2858 Q03H Via Ortigara Palo 6 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 15 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

33 2859 Q03H Via Ortigara Palo 6 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 15 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

34 2860 Q03H Via Ortigara Palo 6 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 15 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

35 2861 Q03H Via Ortigara Palo 6 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 15 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

36 2892 Q03H Via G. D Annunzio Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Accettabile 15 Conforme HQL Stradale 125 0 0 0

37 2893 Q03H Via G. D Annunzio Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Accettabile 15 Conforme HQL Stradale 125 0 0 0

38 2894 Q03H Via G. D Annunzio Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Accettabile 15 Conforme HQL Stradale 125 0 0 0

39 2895 Q03H Via G. D Annunzio Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Accettabile 15 Conforme HQL Stradale 125 0 0 0

40 2896 Q03H Via G. D Annunzio Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Accettabile 15 Conforme HQL Stradale 125 0 0 0

41 2947 Q03H Via G. D Annunzio Palo 6 Acciaio Verniciato Buono tipo G Buono 0 Non conforme SHP Globo 100 0 0 0

42 2948 Q03H Via G. D Annunzio Palo 6 Acciaio Verniciato Buono tipo G Buono 0 Non conforme SHP Globo 100 0 0 0

Potenza totale - escluse perdite alimentatori) Watt 5425 0 0 0

Potenza complessiva quadro(escluse perdite alimentatori) Watt 5425
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Progressivo IDELEM
Codice 

Quadro
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illuminante
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IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - STATO DI FATTO PUNTI LUCE A DICEMBRE 2022

1 2864 Q05H Via Lancieri di Aosta Palo 3,5 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

2 2865 Q05H Via Lancieri di Aosta Palo 3,5 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

3 2866 Q05H Via Lancieri di Aosta Palo 3,5 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

4 2867 Q05H Via Lancieri di Aosta Palo 3,5 Acciaio Verniciato Accettabile tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

5 2868 Q05H Via Lancieri di Aosta Palo 3,5 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

6 2869 Q05H Via Lancieri di Aosta Palo 3,5 Acciaio Verniciato Buono tipo G Obsoleta 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

8 2870 Q05H Via Lancieri di Aosta Palo 3,5 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

9 2871 Q05H Via Lancieri di Aosta Palo 3,5 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

10 2872 Q05H Via Lancieri di Aosta Palo 3,5 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

11 2873 Q05H Via Lancieri di Aosta Palo 3,5 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

12 2874 Q05H Via Lancieri di Aosta Palo 3,5 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

13 2875 Q05H Via Lancieri di Aosta Palo 3,5 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

14 2876 Q05H Via Lancieri di Aosta Palo 3,5 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

15 2877 Q05H Via Lancieri di Aosta Palo 3,5 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

16 2879 Q05H Via Lancieri di Aosta Palo 3,5 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

17 2880 Q05H Via Lancieri di Aosta Palo 3,5 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

18 2881 Q05H Via Lancieri di Aosta Palo 3,5 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

19 2882 Q05H Via Lancieri di Aosta Palo 3,5 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

20 2883 Q05H Via Lancieri di Aosta Palo 3,5 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

21 2884 Q05H Via Lancieri di Aosta Palo 3,5 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

22 2885 Q05H Via Lancieri di Aosta Palo 3,5 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

23 2886 Q05H Via Lancieri di Aosta Palo 3,5 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

24 2887 Q05H Via Lancieri di Aosta Palo 3,5 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

25 2888 Q05H Via Lancieri di Aosta Palo 3,5 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

26 2889 Q05H Via Lancieri di Aosta Palo 3,5 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

Potenza totale - escluse perdite alimentatori) Watt 1750 0 0 0

Potenza complessiva quadro(escluse perdite alimentatori) Watt 1750
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IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - STATO DI FATTO PUNTI LUCE A DICEMBRE 2022

1 2891 Q06H Via G. D Annunzio Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo B Obsoleta 0 Non conforme SHP Stradale 150 0 0 0

2 2897 Q06H Via G. D Annunzio Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Accettabile 15 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

3 2898 Q06H Via G. D Annunzio Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Accettabile 15 Conforme HQL Stradale 125 0 0 0

4 2899 Q06H Via G. D Annunzio Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme HQL Stradale 125 0 0 0

5 2900 Q06H Via G. D Annunzio Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Accettabile 15 Conforme HQL Stradale 125 0 0 0

6 2901 Q06H Via Cap. A. Dalla Pasqua Palo 8 Acciaio Zincato Buono City Design Tear Light Buono 0 Conforme LED Stradale 53 0 0 0

7 2902 Q06H Via Cap. A. Dalla Pasqua Palo 8 Acciaio Zincato Buono City Design Tear Light Buono 0 Conforme LED Stradale 53 0 0 0

8 2903 Q06H Via Cap. A. Dalla Pasqua Palo 8 Acciaio Zincato Buono City Design Tear Light Buono 0 Conforme LED Stradale 53 0 0 0

9 2904 Q06H Via Cap. A. Dalla Pasqua Palo 8 Acciaio Zincato Buono City Design Tear Light Buono 0 Conforme LED Stradale 53 0 0 0

10 2905 Q06H Via dei Bersaglieri Palo 6 Acciaio Zincato Buono City Design Tear Light Buono 0 Conforme LED Stradale 53 0 0 0

11 2906 Q06H Via dei Bersaglieri Palo 6 Acciaio Zincato Buono City Design Tear Light Buono 0 Conforme LED Stradale 53 0 0 0

12 2907 Q06H Via dei Bersaglieri Palo 6 Acciaio Zincato Buono City Design Tear Light Buono 0 Conforme LED Stradale 53 0 0 0

13 2908 Q06H Via dei Bersaglieri Palo 6 Acciaio Zincato Buono City Design Tear Light Buono 0 Conforme LED Stradale 53 0 0 0

14 2909 Q06H Via dei Bersaglieri Palo 3,5 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

15 2910 Q06H Via dei Bersaglieri Palo 3,5 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

16 2911 Q06H Via dei Bersaglieri Palo 3,5 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

17 2912 Q06H Via dei Bersaglieri Palo 3,5 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

18 2913 Q06H Via dei Bersaglieri Palo 3,5 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

19 2914 Q06H Via dei Bersaglieri Palo 3,5 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

20 2915 Q06H Via dei Bersaglieri Palo 3,5 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

21 2916 Q06H Via dei Bersaglieri Palo 3,5 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

22 2917 Q06H Via dei Bersaglieri Palo 3,5 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

23 2918 Q06H Piazza IV Novembre Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Accettabile 15 Conforme HQL Stradale 125 0 0 0

24 2919 Q06H Piazza IV Novembre Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Accettabile 15 Conforme HQL Stradale 125 0 0 0

25 2920 Q06H Piazza IV Novembre Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Accettabile 15 Conforme HQL Stradale 125 0 0 0

26 2921 Q06H Piazza IV Novembre Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo B Accettabile 30 Non conforme HQL Stradale 125 0 0 0

27 2922 Q06H Piazza IV Novembre Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Accettabile 15 Conforme HQL Stradale 125 0 0 0

28 2923 Q06H Piazza IV Novembre Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Buono 0 Non conforme HQL Globo 80 0 0 0

29 2924 Q06H Piazza IV Novembre Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Buono 0 Non conforme HQL Globo 80 0 0 0

30 2926 Q06H Piazza IV Novembre Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Buono 0 Non conforme HQL Globo 80 0 0 0

31 2927 Q06H Piazza IV Novembre Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Buono 0 Non conforme HQL Globo 80 0 0 0

32 2928 Q06H Piazza IV Novembre Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Buono 0 Non conforme HQL Globo 80 0 0 0

33 2929 Q06H Piazza IV Novembre Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo B Accettabile 0 Non conforme SHP Stradale 100 0 0 0

34 2938 Q06H Piazza IV Novembre Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Accettabile 15 Conforme HQL Stradale 125 0 0 0

35 2939 Q06H Piazza IV Novembre Palo 6 Acciaio Zincato Buono tipo B Accettabile 0 Non conforme HQL Stradale 125 0 0 0

36 2941 Q06H Piazza IV Novembre Palo 6 Acciaio Zincato Buono tipo B Accettabile 0 Non conforme HQL Stradale 125 0 0 0

37 2942 Q06H Piazza IV Novembre Palo 6 Acciaio Zincato Buono tipo B Accettabile 0 Non conforme HQL Stradale 125 0 0 0

38 2943 Q06H Piazza IV Novembre Palo 6 Acciaio Zincato Buono tipo P Buono 60 Non conforme LED Proiettore 50 0 0 0

39 2944 Q06H Piazza IV Novembre Palo 3,5 Acciaio Verniciato Buono tipo G Obsoleta 0 Non conforme HQL Globo 80 0 0 0

40 2945 Q06H Piazza IV Novembre Palo 3,5 Acciaio Verniciato Buono tipo G Obsoleta 0 Non conforme HQL Globo 80 0 0 0

41 2925 Q06H Piazza IV Novembre Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Buono 0 Non conforme HQL Globo 80 0 0 0

42 2940 Q06H Piazza IV Novembre Palo 6 Acciaio Zincato Buono tipo B Accettabile 0 Non conforme HQL Stradale 125 0 0 0

Potenza totale - escluse perdite alimentatori) Watt 3769 0 0 0

Potenza complessiva quadro(escluse perdite alimentatori) Watt 3769
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Progressivo IDELEM
Codice 

Quadro
Via

Tipo 

Sostegno

Altezza 

Sostegno
Materiale sostegno Stato sostegno Modello plafoniera

Stato 

armature

Inclinazione 

plafoniera

Conformità 

LR17/09

Tipologia 

Lampada

Tipo corpo 

illuminante

Potenza 

lampada 

1 (watt)

Potenza 

lampada 

2 (watt)

Potenza 

lampada 

3 (watt)

Potenza 

lampada 

4 (watt)

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - STATO DI FATTO PUNTI LUCE A DICEMBRE 2022

1 2930 Q07H Via Palmanova Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Buono 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

2 2931 Q07H Via Palmanova Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Buono 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

3 2932 Q07H Via Palmanova Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Buono 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

4 2933 Q07H Via Palmanova Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Buono 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

5 2934 Q07H Via Palmanova Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Buono 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

6 2935 Q07H Via Palmanova Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Buono 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

7 2936 Q07H Via Palmanova Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Buono 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

Potenza totale - escluse perdite alimentatori) Watt 490 0 0 0

Potenza complessiva quadro(escluse perdite alimentatori) Watt 490
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Progressivo IDELEM
Codice 

Quadro
Via

Tipo 

Sostegno

Altezza 

Sostegno
Materiale sostegno Stato sostegno Modello plafoniera

Stato 

armature

Inclinazione 

plafoniera

Conformità 

LR17/09

Tipologia 

Lampada

Tipo corpo 

illuminante

Potenza 

lampada 

1 (watt)

Potenza 

lampada 

2 (watt)

Potenza 

lampada 

3 (watt)

Potenza 

lampada 

4 (watt)

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - STATO DI FATTO PUNTI LUCE A DICEMBRE 2022

1 2949 Q08H Via Castello Piave Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo B Accettabile 0 Non conforme SHP Stradale 150 0 0 0

2 2950 Q08H Via Castello Piave Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo B Accettabile 0 Non conforme SHP Stradale 150 0 0 0

Potenza totale - escluse perdite alimentatori) Watt 300 0 0 0

Potenza complessiva quadro(escluse perdite alimentatori) Watt 300
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Progressivo IDELEM
Codice 

Quadro
Via

Tipo 

Sostegno

Altezza 

Sostegno
Materiale sostegno Stato sostegno Modello plafoniera

Stato 

armature

Inclinazione 

plafoniera

Conformità 

LR17/09

Tipologia 

Lampada

Tipo corpo 

illuminante

Potenza 

lampada 

1 (watt)

Potenza 

lampada 

2 (watt)

Potenza 

lampada 

3 (watt)

Potenza 

lampada 

4 (watt)

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - STATO DI FATTO PUNTI LUCE A DICEMBRE 2022

1 2952 Q09H Via Cal Bassa - Argine Piave Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

2 2953 Q09H Via Cal Bassa Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

3 2954 Q09H Via Cal Bassa Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

4 2955 Q09H Via Cal Bassa Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

5 2956 Q09H Via Cal Bassa Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

6 2957 Q09H Via Cal Bassa Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

7 2958 Q09H Via Cal Bassa Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

8 2959 Q09H Via Cal Bassa Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

9 2960 Q09H Via Cal Bassa Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

10 2961 Q09H Via Cal Bassa Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

11 2962 Q09H Via Cal Bassa Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

Potenza totale - escluse perdite alimentatori) Watt 1150 0 0 0

Potenza complessiva quadro(escluse perdite alimentatori) Watt 1150
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Progressivo IDELEM
Codice 

Quadro
Via

Tipo 

Sostegno

Altezza 

Sostegno
Materiale sostegno Stato sostegno Modello plafoniera

Stato 

armature

Inclinazione 

plafoniera

Conformità 

LR17/09

Tipologia 

Lampada

Tipo corpo 

illuminante

Potenza 

lampada 

1 (watt)

Potenza 

lampada 

2 (watt)

Potenza 

lampada 

3 (watt)

Potenza 

lampada 

4 (watt)

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - STATO DI FATTO PUNTI LUCE A DICEMBRE 2022

1 2965 Q11H Via Tagliamento Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 0 Conforme HQL Stradale 125 0 0 0

2 2966 Q11H Via Tagliamento Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

3 2967 Q11H Via Tagliamento Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

4 2968 Q11H Via Tagliamento Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

5 2969 Q11H Via Tagliamento Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 0 Conforme HQL Stradale 125 0 0 0

Potenza totale - escluse perdite alimentatori) Watt 550 0 0 0

Potenza complessiva quadro(escluse perdite alimentatori) Watt 550
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Progressivo IDELEM
Codice 

Quadro
Via

Tipo 

Sostegno

Altezza 

Sostegno
Materiale sostegno Stato sostegno Modello plafoniera

Stato 

armature

Inclinazione 

plafoniera

Conformità 

LR17/09

Tipologia 

Lampada

Tipo corpo 

illuminante

Potenza 

lampada 

1 (watt)

Potenza 

lampada 

2 (watt)

Potenza 

lampada 

3 (watt)

Potenza 

lampada 

4 (watt)

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - STATO DI FATTO PUNTI LUCE A DICEMBRE 2022

1 2972 Q12H Via Cà Lion Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 0 Conforme HQL Stradale 125 0 0 0

Potenza totale - escluse perdite alimentatori) Watt 125 0 0 0

Potenza complessiva quadro(escluse perdite alimentatori) Watt 125

1 2975 Q13H Via Foscarine Palo 9,5 Acciaio Zincato Buono tipo B Obsoleta 0 Non conforme SHP Stradale 150 150 0 0

2 2976 Q13H Via Postumia Est Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

3 2977 Q13H Via Postumia Est Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

4 2978 Q13H Via Postumia Est Palo 6 Acciaio Verniciato Buono tipo P Buono 0 Conforme LED Proiettore 80 0 0 0

5 2979 Q13H Via Postumia Est Palo 6 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

6 2980 Q13H Via Foscarine Parete altro tipo P Buono 0 Conforme JMT Proiettore 70 0 0 0

7 2981 Q13H Via Foscarine Parete altro tipo P Buono 0 Conforme JMT Proiettore 70 0 0 0

8 2982 Q13H Via Postumia Est Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 2 urban TP Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

9 2983 Q13H Via Postumia Est Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 2 urban TP Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

10 2984 Q13H Via Postumia Est Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 2 urban TP Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

11 2985 Q13H Via Postumia Est Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 2 urban TP Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

12 2986 Q13H Via Postumia Est Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 2 urban TP Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

13 2987 Q13H Via Postumia Est Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 2 urban TP Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

14 2988 Q13H Via Postumia Est Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 2 urban TP Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

15 2989 Q13H Via Postumia Est Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 2 urban TP Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

16 2990 Q13H Via Postumia Est Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 2 urban TP Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

17 2991 Q13H Via Postumia Est Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 2 urban TP Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

18 2992 Q13H Via Postumia Est Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 2 urban TP Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

19 2993 Q13H Via Postumia Est Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 2 urban TP Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

20 2994 Q13H Via Postumia Est Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 2 urban TP Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

21 2995 Q13H Via Postumia Est Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 2 urban TP Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

22 2996 Q13H Via Postumia Est Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 2 urban TP Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

23 2997 Q13H Via Postumia Est Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 2 urban TP Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

24 2998 Q13H Via Postumia Est Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 2 urban TP Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

25 2999 Q13H Via Postumia Est Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 2 urban TP Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

26 3000 Q13H Via Postumia Est Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 2 urban TP Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

27 3001 Q13H Via Postumia Est Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 2 urban TP Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

28 3002 Q13H Via Postumia Est Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 2 urban TP Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

29 3003 Q13H Via Postumia Est Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 2 urban TP Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

30 3004 Q13H Via Postumia Est Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 2 urban TP Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

31 3005 Q13H Via Postumia Est Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 2 urban TP Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

32 3006 Q13H Via Postumia Est Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 2 urban TP Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

33 3007 Q13H Via Postumia Est Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 2 urban TP Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

34 3008 Q13H Via Postumia Est Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 2 urban TP Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

35 3009 Q13H Via Postumia Est Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 2 urban TP Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

36 3010 Q13H Via Postumia Est Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 2 urban TP Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

37 3011 Q13H Via Postumia Est Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 2 urban TP Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

38 3012 Q13H Via Postumia Est Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 2 urban TP Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

39 3013 Q13H Via Postumia Est Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 2 urban TP Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

40 3014 Q13H Via Postumia Est Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 2 urban TP Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

41 3015 Q13H Via Postumia Est Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 2 urban TP Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

42 3016 Q13H Via Postumia Est Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 2 urban TP Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

43 3017 Q13H Via Postumia Est Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 2 urban TP Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

44 3018 Q13H Via Postumia Est Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 2 urban TP Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

45 3019 Q13H Via Postumia Est Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 2 urban TP Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

46 3020 Q13H Via Postumia Est Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 2 urban TP Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

47 3021 Q13H Via Postumia Est Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 2 urban TP Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

48 3023 Q13H Via Postumia Est Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 2 urban TP Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

49 3022 Q13H Via Postumia Est Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 2 urban TP Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

50 3024 Q13H Via Postumia Est Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 2 urban TP Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

51 3025 Q13H Via Postumia Est Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 2 urban TP Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0
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Codice 

Quadro
Via

Tipo 

Sostegno

Altezza 

Sostegno
Materiale sostegno Stato sostegno Modello plafoniera

Stato 

armature

Inclinazione 

plafoniera

Conformità 

LR17/09

Tipologia 

Lampada

Tipo corpo 

illuminante

Potenza 

lampada 

1 (watt)

Potenza 

lampada 

2 (watt)

Potenza 

lampada 

3 (watt)

Potenza 

lampada 

4 (watt)

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - STATO DI FATTO PUNTI LUCE A DICEMBRE 2022

52 3026 Q13H Via Postumia Est Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 2 urban TP Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

53 3027 Q13H Via Postumia Est Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 2 urban TP Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

54 3028 Q13H Via Postumia Est Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 2 urban TP Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

55 3029 Q13H Via Postumia Est Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 2 urban TP Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

56 3030 Q13H Via Postumia Est Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 2 urban TP Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

57 3031 Q13H Via Postumia Est Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 2 urban TP Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

58 3032 Q13H Via Postumia Est Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 2 urban TP Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

59 3033 Q13H Via Postumia Est Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 2 urban TP Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

60 3034 Q13H Via Postumia Est Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 2 urban TP Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

61 3035 Q13H Via Postumia Est Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 2 urban TP Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

62 3036 Q13H Via Postumia Est Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 2 urban TP Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

63 3037 Q13H Via Postumia Est Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 2 urban TP Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

64 3038 Q13H Via Postumia Est Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 2 urban TP Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

65 3039 Q13H Via Postumia Est Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 2 urban TP Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

66 3040 Q13H Via Postumia Est Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 2 urban TP Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

67 3041 Q13H Via Postumia Est Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 2 urban TP Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

68 3042 Q13H Via Postumia Est Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 2 urban TP Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

69 3043 Q13H Via Postumia Est Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 2 urban TP Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

70 3044 Q13H Via Postumia Est Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 2 urban TP Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

71 3045 Q13H Via Postumia Est Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 2 urban TP Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

72 3046 Q13H Via Postumia Est Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 2 urban TP Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

73 3047 Q13H Via Postumia Est Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 2 urban TP Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

74 3048 Q13H Via Postumia Est Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 2 urban TP Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

75 3049 Q13H Via Postumia Est Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 2 urban TP Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

76 3050 Q13H Via Postumia Est Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 2 urban TP Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

77 3051 Q13H Via Postumia Est Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 2 urban TP Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

78 3052 Q13H Via Postumia Est Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 2 urban TP Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

80 3053 Q13H Via Postumia Est Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 2 urban TP Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

81 3054 Q13H Via Postumia Est Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 2 urban TP Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

82 3055 Q13H Via Postumia Est Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Italo 2 urban TP Buono 0 Conforme LED Lanterna 33 0 0 0

Potenza totale - escluse perdite alimentatori) Watt 3212 150 0 0

Potenza complessiva quadro(escluse perdite alimentatori) Watt 3362



ELETTROSTUDIO S.R.L. S.T.P.

Parco Munari, 2 - 31041 Cornuda (TV)

info@elettrostudiosrl.eu

Comune di San Biagio di Callalta

P.I.C.I.L.

Progressivo IDELEM
Codice 

Quadro
Via

Tipo 

Sostegno

Altezza 

Sostegno
Materiale sostegno Stato sostegno Modello plafoniera

Stato 

armature

Inclinazione 

plafoniera

Conformità 

LR17/09

Tipologia 

Lampada

Tipo corpo 

illuminante

Potenza 

lampada 

1 (watt)

Potenza 

lampada 

2 (watt)

Potenza 

lampada 

3 (watt)

Potenza 

lampada 

4 (watt)

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - STATO DI FATTO PUNTI LUCE A DICEMBRE 2022

1 3064 Q14H via Argine Piave Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

Potenza totale - escluse perdite alimentatori) Watt 150 0 0 0

Potenza complessiva quadro(escluse perdite alimentatori) Watt 150
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Progressivo IDELEM
Codice 

Quadro
Via

Tipo 

Sostegno

Altezza 

Sostegno
Materiale sostegno Stato sostegno Modello plafoniera

Stato 

armature

Inclinazione 

plafoniera

Conformità 

LR17/09

Tipologia 

Lampada

Tipo corpo 

illuminante

Potenza 

lampada 

1 (watt)

Potenza 

lampada 

2 (watt)

Potenza 

lampada 

3 (watt)

Potenza 

lampada 

4 (watt)

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - STATO DI FATTO PUNTI LUCE A DICEMBRE 2022

1 3057 Q15H Via Pascoli Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo B Obsoleta 0 Non conforme SHP Stradale 150 0 0 0

2 3058 Q15H Via Pascoli Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo B Obsoleta 0 Non conforme SHP Stradale 150 0 0 0

3 3059 Q15H Via Pascoli Palo 9 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

4 3060 Q15H Via Pascoli Palo 9 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

5 3061 Q15H Via Pascoli Palo 9 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

6 3062 Q15H Via Pascoli Palo 9 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 150 150 0

Potenza totale - escluse perdite alimentatori) Watt 900 150 150 0

Potenza complessiva quadro(escluse perdite alimentatori) Watt 1200
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Progressivo IDELEM
Codice 

Quadro
Via

Tipo 

Sostegno

Altezza 

Sostegno
Materiale sostegno Stato sostegno Modello plafoniera

Stato 

armature

Inclinazione 

plafoniera

Conformità 

LR17/09

Tipologia 

Lampada

Tipo corpo 

illuminante

Potenza 

lampada 

1 (watt)

Potenza 

lampada 

2 (watt)

Potenza 

lampada 

3 (watt)

Potenza 

lampada 

4 (watt)

1 3119 Q01I via Olivo Bredariol Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

2 3120 Q01I via Olivo Bredariol Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

3 3121 Q01I via Olivo Bredariol Palo 5,5 Acciaio Zincato Buono tipo B Accettabile 0 Non conforme SHP Stradale 70 0 0 0

4 3122 Q01I via Olivo Bredariol Palo 5,5 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 0 Conforme SHP Stradale 70 0 0 0

5 3123 Q01I via Olivo Bredariol Palo 5,5 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 0 Conforme SHP Stradale 70 0 0 0

Potenza totale - escluse perdite alimentatori) Watt 410 0 0 0

Potenza complessiva quadro(escluse perdite alimentatori) Watt 410

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - STATO DI FATTO PUNTI LUCE A DICEMBRE 2022
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Progressivo IDELEM
Codice 

Quadro
Via

Tipo 

Sostegno

Altezza 

Sostegno
Materiale sostegno Stato sostegno Modello plafoniera

Stato 

armature

Inclinazione 

plafoniera

Conformità 

LR17/09

Tipologia 

Lampada

Tipo corpo 

illuminante

Potenza 

lampada 

1 (watt)

Potenza 

lampada 

2 (watt)

Potenza 

lampada 

3 (watt)

Potenza 

lampada 

4 (watt)

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - STATO DI FATTO PUNTI LUCE A DICEMBRE 2022

1 3079 Q02I Piazza Martiri del Lavoro di Marcinelle Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 70 70 0

2 3082 Q02I Piazza Martiri del Lavoro di Marcinelle Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 70 70 0

3 3083 Q02I Piazza Martiri del Lavoro di Marcinelle Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 70 70 0

4 3084 Q02I Piazza Martiri del Lavoro di Marcinelle Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 70 70 0

5 3085 Q02I Piazza Martiri del Lavoro di Marcinelle Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 70 70 0

6 3086 Q02I Piazza Martiri del Lavoro di Marcinelle Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 70 70 0

7 3087 Q02I Piazza Martiri del Lavoro di Marcinelle Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 70 70 0

8 3088 Q02I Piazza Martiri del Lavoro di Marcinelle Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 70 70 0

9 3089 Q02I Via Mozart Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

10 3090 Q02I Via Mozart Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

11 3091 Q02I Via Mozart Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

12 3092 Q02I Via Mozart Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

13 3093 Q02I Via Mozart Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

14 3094 Q02I Via Mozart Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

15 3095 Q02I Via Mozart Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

16 3096 Q02I Via Mozart Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

17 3097 Q02I Via Mozart Palo 4 Acciaio Verniciato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

Potenza totale - escluse perdite alimentatori) Watt 1190 560 560 0

Potenza complessiva quadro(escluse perdite alimentatori) Watt 2310
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Progressivo IDELEM
Codice 

Quadro
Via

Tipo 

Sostegno

Altezza 

Sostegno
Materiale sostegno Stato sostegno Modello plafoniera

Stato 

armature

Inclinazione 

plafoniera

Conformità 

LR17/09

Tipologia 

Lampada

Tipo corpo 

illuminante

Potenza 

lampada 

1 (watt)

Potenza 

lampada 

2 (watt)

Potenza 

lampada 

3 (watt)

Potenza 

lampada 

4 (watt)

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - STATO DI FATTO PUNTI LUCE A DICEMBRE 2022

1 3098 Q03I via Borgo Cattanei Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 100 0 0

2 3099 Q03I via Borgo Cattanei Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 100 0 0

3 3100 Q03I via Borgo Cattanei Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

4 3101 Q03I via Borgo Cattanei Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

5 3102 Q03I via Borgo Cattanei Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

6 3103 Q03I via Borgo Cattanei Palo 10 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

7 3104 Q03I via Borgo Cattanei Palo 10 Acciaio Zincato Buono tipo B Obsoleta 0 Non conforme SHP Stradale 150 0 0 0

8 3105 Q03I via Borgo Cattanei Palo 10 Acciaio Zincato Buono tipo B Obsoleta 0 Non conforme SHP Stradale 150 0 0 0

9 3106 Q03I via Borgo Cattanei Palo 10 Acciaio Zincato Buono tipo B Obsoleta 0 Non conforme SHP Stradale 150 0 0 0

10 3107 Q03I via Borgo Cattanei Palo 10 Acciaio Zincato Buono tipo B Obsoleta 0 Non conforme SHP Stradale 150 0 0 0

11 3108 Q03I via Marche Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

12 3109 Q03I via Borgo Cattanei Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

13 3110 Q03I via Borgo Cattanei Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

14 3112 Q03I via Borgo Cattanei Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

15 3113 Q03I via Borgo Cattanei Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

16 3114 Q03I via Borgo Cattanei Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

17 3115 Q03I via Borgo Cattanei chiesa Palo 9 Acciaio Zincato Buono tipo P Buono 45 Non conforme JMT Proiettore 400 0 0 0

18 3117 Q03I via Borgo Cattanei Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

19 3118 Q03I via Borgo Cattanei Palo 7 Acciaio Zincato Buono tipo DLEDs Buono 0 Conforme LED Stradale 80 0 0 0

20 3125 Q03I via Borgo Cattanei Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 100 0 0

21 3126 Q03I via Borgo Cattanei Palo 8 Acciaio Zincato Accettabile AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

22 3127 Q03I via Borgo Cattanei Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 100 0 0

23 3128 Q03I via Borgo Cattanei Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

24 3129 Q03I via Borgo Cattanei Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

25 3130 Q03I via Borgo Cattanei Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

26 3131 Q03I via Borgo Cattanei Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

27 3132 Q03I via Borgo Cattanei Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

28 3133 Q03I via Borgo Cattanei Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

29 3134 Q03I via Borgo Cattanei Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

30 3135 Q03I via Borgo Cattanei Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo B Accettabile 0 Non conforme SHP Stradale 100 100 100 0

31 3136 Q03I via Maretti Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo B Buono 30 Non conforme SHP Stradale 100 0 0 0

32 3137 Q03I via Maretti Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo B Buono 30 Non conforme SHP Stradale 100 0 0 0

33 3138 Q03I via Maretti Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo B Buono 30 Non conforme SHP Stradale 100 0 0 0

34 3139 Q03I via Maretti Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo B Buono 30 Non conforme SHP Stradale 100 0 0 0

35 3140 Q03I via Maretti Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo B Buono 30 Non conforme SHP Stradale 100 0 0 0

36 3141 Q03I via Maretti Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo B Buono 30 Non conforme SHP Stradale 100 0 0 0

37 3142 Q03I via Maretti Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo B Buono 30 Non conforme SHP Stradale 100 0 0 0

38 3143 Q03I via Maretti Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo B Buono 30 Non conforme SHP Stradale 100 0 0 0

39 3144 Q03I via Zanin Palo 8 Acciaio Zincato Buono City Design Tear Light Buono 0 Conforme LED Stradale 53 0 0 0

40 3145 Q03I via Zanin Palo 8 Acciaio Zincato Buono City Design Tear Light Buono 0 Conforme LED Stradale 53 0 0 0

41 3146 Q03I via Zanin Palo 8 Acciaio Zincato Buono City Design Tear Light Buono 0 Conforme LED Stradale 53 0 0 0

42 3147 Q03I via Zanin Palo 8 Acciaio Zincato Buono City Design Tear Light Buono 0 Conforme LED Stradale 53 0 0 0

43 3148 Q03I via Zanin Palo 8 Acciaio Zincato Buono City Design Tear Light Buono 0 Conforme LED Stradale 53 0 0 0

44 3149 Q03I via Valdrigo Palo 8 Acciaio Zincato Buono City Design Tear Light Buono 0 Conforme LED Stradale 53 0 0 0

45 3150 Q03I via Valdrigo Palo 8 Acciaio Zincato Buono City Design Tear Light Buono 0 Conforme LED Stradale 53 0 0 0

46 3151 Q03I via Valdrigo Palo 8 Acciaio Zincato Buono City Design Tear Light Buono 0 Conforme LED Stradale 53 0 0 0

47 3152 Q03I via Valdrigo Palo 8 Acciaio Zincato Buono City Design Tear Light Buono 0 Conforme LED Stradale 53 0 0 0

48 3153 Q03I via Valdrigo Palo 8 Acciaio Zincato Buono City Design Tear Light Buono 0 Conforme LED Stradale 53 0 0 0

49 3154 Q03I via Valdrigo Palo 8 Acciaio Zincato Buono City Design Tear Light Buono 0 Conforme LED Stradale 53 0 0 0

50 3156 Q03I Via Giacomo Puccini Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

51 3157 Q03I Via Giacomo Puccini Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

52 3158 Q03I Via Giacomo Puccini Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

53 3159 Q03I Via Giacomo Puccini Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

54 3160 Q03I Via Giacomo Puccini Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

55 3161 Q03I Via Valdrigo Palo 4,5 Acciaio Verniciato Buono AEC Armonia Buono 0 Conforme SHP Lanterna 70 0 0 0

56 3162 Q03I Via Valdrigo Palo 4 Acciaio Zincato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0
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Codice 

Quadro
Via
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Sostegno
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Sostegno
Materiale sostegno Stato sostegno Modello plafoniera

Stato 

armature

Inclinazione 

plafoniera

Conformità 

LR17/09

Tipologia 

Lampada

Tipo corpo 

illuminante

Potenza 

lampada 

1 (watt)

Potenza 

lampada 

2 (watt)

Potenza 

lampada 

3 (watt)

Potenza 

lampada 

4 (watt)

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - STATO DI FATTO PUNTI LUCE A DICEMBRE 2022

57 3163 Q03I Via Valdrigo Palo 4 Acciaio Zincato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

58 3164 Q03I Via Valdrigo Palo 4 Acciaio Zincato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

59 3165 Q03I Via Valdrigo Palo 4 Acciaio Zincato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

60 3166 Q03I Via Valdrigo Palo 4 Acciaio Zincato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

61 3167 Q03I Via Valdrigo Palo 4 Acciaio Zincato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

62 3168 Q03I Via Valdrigo Palo 4 Acciaio Zincato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

63 3169 Q03I Via Valdrigo Palo 4 Acciaio Zincato Buono tipo G Accettabile 0 Non conforme SHP Globo 70 0 0 0

64 3170 Q03I via Paganini Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

65 3171 Q03I via Paganini Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

66 3172 Q03I via Paganini Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

67 3173 Q03I via Paganini Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

Potenza totale - escluse perdite alimentatori) Watt 6243 500 100 0

Potenza complessiva quadro(escluse perdite alimentatori) Watt 6843

1 3174 Q04I via Mario del Monaco Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

2 3175 Q04I via Mario del Monaco Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

3 3176 Q04I via Mario del Monaco Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

4 3177 Q04I via Mario del Monaco Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

5 3178 Q04I via Mario del Monaco Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

6 3179 Q04I via Mario del Monaco Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

7 3180 Q04I via Mario del Monaco Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

Potenza totale - escluse perdite alimentatori) Watt 700 0 0 0

Potenza complessiva quadro(escluse perdite alimentatori) Watt 700
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Codice 

Quadro
Via

Tipo 

Sostegno

Altezza 

Sostegno
Materiale sostegno Stato sostegno Modello plafoniera

Stato 

armature

Inclinazione 

plafoniera

Conformità 

LR17/09

Tipologia 

Lampada

Tipo corpo 

illuminante

Potenza 

lampada 

1 (watt)

Potenza 

lampada 

2 (watt)

Potenza 

lampada 

3 (watt)

Potenza 

lampada 

4 (watt)

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - STATO DI FATTO PUNTI LUCE A DICEMBRE 2022

1 3155 Q05I via Valdrigo Palo 8 Acciaio Zincato Buono City Design Tear Light Buono 0 Conforme LED Stradale 53 0 0 0

2 3183 Q05I via Fornasata Palo 6 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 70 0 0 0

3 3184 Q05I via Fornasata Palo 6 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 70 0 0 0

4 3185 Q05I via Fornasata Palo 6 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 70 0 0 0

5 3186 Q05I via Bellini Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

6 3187 Q05I via Bellini Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

7 3188 Q05I via Bellini Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

8 3189 Q05I via Valdrigo Palo 8 Acciaio Zincato Buono City Design Tear Light Buono 0 Conforme LED Stradale 53 0 0 0

9 3190 Q05I via Valdrigo Palo 8 Acciaio Zincato Buono City Design Tear Light Buono 0 Conforme LED Stradale 53 0 0 0

10 3191 Q05I via Valdrigo Palo 8 Acciaio Zincato Buono City Design Tear Light Buono 0 Conforme LED Stradale 53 0 0 0

Potenza totale - escluse perdite alimentatori) Watt 722 0 0 0

Potenza complessiva quadro(escluse perdite alimentatori) Watt 722
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Quadro
Via
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Sostegno
Materiale sostegno Stato sostegno Modello plafoniera

Stato 
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Inclinazione 
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Conformità 

LR17/09

Tipologia 

Lampada

Tipo corpo 

illuminante

Potenza 

lampada 

1 (watt)

Potenza 

lampada 

2 (watt)

Potenza 

lampada 

3 (watt)

Potenza 

lampada 

4 (watt)

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - STATO DI FATTO PUNTI LUCE A DICEMBRE 2022

1 3192 Q06I via Olivo Bredariol Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

2 3193 Q06I via Olivo Bredariol Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

Potenza totale - escluse perdite alimentatori) Watt 200 0 0 0

Potenza complessiva quadro(escluse perdite alimentatori) Watt 200
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Materiale sostegno Stato sostegno Modello plafoniera

Stato 
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Inclinazione 

plafoniera

Conformità 

LR17/09

Tipologia 

Lampada

Tipo corpo 

illuminante

Potenza 

lampada 

1 (watt)

Potenza 

lampada 

2 (watt)

Potenza 

lampada 

3 (watt)

Potenza 

lampada 

4 (watt)

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - STATO DI FATTO PUNTI LUCE A DICEMBRE 2022

1 3196 Q07I via Olivo Bredariol Palo 9 Acciaio Zincato Buono tipo B Buono 0 Non conforme SHP Stradale 100 0 0 0

Potenza totale - escluse perdite alimentatori) Watt 100 0 0 0

Potenza complessiva quadro(escluse perdite alimentatori) Watt 100
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Materiale sostegno Stato sostegno Modello plafoniera

Stato 

armature
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LR17/09

Tipologia 

Lampada

Tipo corpo 

illuminante

Potenza 

lampada 

1 (watt)

Potenza 

lampada 

2 (watt)

Potenza 

lampada 

3 (watt)

Potenza 
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IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - STATO DI FATTO PUNTI LUCE A DICEMBRE 2022

1 3207 Q08I via Valdrigo Palo 9 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

2 3208 Q08I via Valdrigo Palo 9 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

3 3209 Q08I via Valdrigo Palo 9 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

4 3210 Q08I via Valdrigo Palo 9 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

5 3211 Q08I via Valdrigo Palo 9 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

6 3212 Q08I via Valdrigo Palo 9 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

7 3213 Q08I via Valdrigo Palo 9 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

8 3214 Q08I via Valdrigo Palo 9 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

9 3215 Q08I via Valdrigo Palo 9 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

10 3216 Q08I via Valdrigo Palo 9 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

11 3217 Q08I via Valdrigo Palo 9 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

12 3218 Q08I via Valdrigo Palo 9 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

13 3219 Q08I via Valdrigo Palo 9 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

14 3220 Q08I via Valdrigo Palo 9 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

15 3221 Q08I via Valdrigo Palo 9 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

16 3222 Q08I via Valdrigo Palo 9 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

17 3223 Q08I via Valdrigo Palo 9 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

18 3224 Q08I via Valdrigo Palo 9 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

19 3225 Q08I via Valdrigo Palo 9 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

20 3226 Q08I via Valdrigo Palo 9 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

21 3227 Q08I via Valdrigo Palo 9 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

22 3228 Q08I via Valdrigo Palo 9 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

23 3229 Q08I via Tito Speri Palo 9 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

24 3230 Q08I via Tito Speri Palo 9 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

25 3231 Q08I via Tito Speri Palo 9 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

26 3232 Q08I via Tito Speri Palo 9 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

27 3233 Q08I via Tito Speri Palo 9 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

28 3234 Q08I via Tito Speri Palo 9 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

Potenza totale - escluse perdite alimentatori) Watt 4200 0 0 0

Potenza complessiva quadro(escluse perdite alimentatori) Watt 4200



ELETTROSTUDIO S.R.L. S.T.P.

Parco Munari, 2 - 31041 Cornuda (TV)

info@elettrostudiosrl.eu

Comune di San Biagio di Callalta

P.I.C.I.L.

Progressivo IDELEM
Codice 

Quadro
Via

Tipo 

Sostegno

Altezza 

Sostegno
Materiale sostegno Stato sostegno Modello plafoniera

Stato 

armature

Inclinazione 

plafoniera

Conformità 

LR17/09

Tipologia 

Lampada

Tipo corpo 

illuminante

Potenza 

lampada 

1 (watt)

Potenza 

lampada 

2 (watt)

Potenza 

lampada 

3 (watt)

Potenza 

lampada 

4 (watt)

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - STATO DI FATTO PUNTI LUCE A DICEMBRE 2022

1 3201 Q09I via Olivo Bredariol Palo 9 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

2 3202 Q09I via Olivo Bredariol Palo 9 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

3 3203 Q09I via Olivo Bredariol Palo 9 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

4 3204 Q09I via Olivo Bredariol Palo 9 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

Potenza totale - escluse perdite alimentatori) Watt 400 0 0 0

Potenza complessiva quadro(escluse perdite alimentatori) Watt 400



ELETTROSTUDIO S.R.L. S.T.P.

Parco Munari, 2 - 31041 Cornuda (TV)

info@elettrostudiosrl.eu

Comune di San Biagio di Callalta

P.I.C.I.L.

Progressivo IDELEM
Codice 

Quadro
Via

Tipo 

Sostegno

Altezza 

Sostegno
Materiale sostegno Stato sostegno Modello plafoniera

Stato 

armature

Inclinazione 

plafoniera

Conformità 

LR17/09

Tipologia 

Lampada

Tipo corpo 

illuminante

Potenza 

lampada 

1 (watt)

Potenza 

lampada 

2 (watt)

Potenza 

lampada 

3 (watt)

Potenza 

lampada 

4 (watt)

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - STATO DI FATTO PUNTI LUCE A DICEMBRE 2022

1 3235 Q10I via Molino Soligon Palo 9 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

2 3236 Q10I via Molino Soligon Palo 9 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

3 3237 Q10I via Molino Soligon Palo 9 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

4 3238 Q10I via Molino Soligon Palo 9 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

Potenza totale - escluse perdite alimentatori) Watt 600 0 0 0

Potenza complessiva quadro(escluse perdite alimentatori) Watt 600



ELETTROSTUDIO S.R.L. S.T.P.

Parco Munari, 2 - 31041 Cornuda (TV)

info@elettrostudiosrl.eu

Comune di San Biagio di Callalta

P.I.C.I.L.

Progressivo IDELEM
Codice 

Quadro
Via

Tipo 

Sostegno

Altezza 

Sostegno
Materiale sostegno Stato sostegno Modello plafoniera

Stato 

armature

Inclinazione 

plafoniera

Conformità 

LR17/09

Tipologia 

Lampada

Tipo corpo 

illuminante

Potenza 

lampada 

1 (watt)

Potenza 

lampada 

2 (watt)

Potenza 

lampada 

3 (watt)

Potenza 

lampada 

4 (watt)

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - STATO DI FATTO PUNTI LUCE A DICEMBRE 2022

1 3242 Q11I via Valdrigo/ Trieste Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

Potenza totale - escluse perdite alimentatori) Watt 100 0 0 0

Potenza complessiva quadro(escluse perdite alimentatori) Watt 100



ELETTROSTUDIO S.R.L. S.T.P.

Parco Munari, 2 - 31041 Cornuda (TV)

info@elettrostudiosrl.eu

Comune di San Biagio di Callalta

P.I.C.I.L.

Progressivo IDELEM
Codice 

Quadro
Via

Tipo 

Sostegno

Altezza 

Sostegno
Materiale sostegno Stato sostegno Modello plafoniera

Stato 

armature

Inclinazione 

plafoniera

Conformità 

LR17/09

Tipologia 

Lampada

Tipo corpo 

illuminante

Potenza 

lampada 

1 (watt)

Potenza 

lampada 

2 (watt)

Potenza 

lampada 

3 (watt)

Potenza 

lampada 

4 (watt)

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - STATO DI FATTO PUNTI LUCE A DICEMBRE 2022

1 3243 Q12I via Molino Soligon / Trieste Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

Potenza totale - escluse perdite alimentatori) Watt 100 0 0 0

Potenza complessiva quadro(escluse perdite alimentatori) Watt 100



ELETTROSTUDIO S.R.L. S.T.P.

Parco Munari, 2 - 31041 Cornuda (TV)

info@elettrostudiosrl.eu

Comune di San Biagio di Callalta

P.I.C.I.L.

Progressivo IDELEM
Codice 

Quadro
Via

Tipo 

Sostegno

Altezza 

Sostegno
Materiale sostegno Stato sostegno Modello plafoniera

Stato 

armature

Inclinazione 

plafoniera

Conformità 

LR17/09

Tipologia 

Lampada

Tipo corpo 

illuminante

Potenza 

lampada 

1 (watt)

Potenza 

lampada 

2 (watt)

Potenza 

lampada 

3 (watt)

Potenza 

lampada 

4 (watt)

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - STATO DI FATTO PUNTI LUCE A DICEMBRE 2022

1 3199 Q13I via Cavriè Palo 8 Acciaio Zincato Accettabile tipo B Accettabile 0 Non conforme SHP Stradale 100 0 0 0

2 3200 Q13I via Cavriè Palo 8 Acciaio Zincato Accettabile tipo C Accettabile 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

Potenza totale - escluse perdite alimentatori) Watt 200 0 0 0

Potenza complessiva quadro(escluse perdite alimentatori) Watt 200



ELETTROSTUDIO S.R.L. S.T.P.

Parco Munari, 2 - 31041 Cornuda (TV)

info@elettrostudiosrl.eu

Comune di San Biagio di Callalta

P.I.C.I.L.

Progressivo IDELEM
Codice 

Quadro
Via

Tipo 

Sostegno

Altezza 

Sostegno
Materiale sostegno Stato sostegno Modello plafoniera

Stato 

armature

Inclinazione 

plafoniera

Conformità 

LR17/09

Tipologia 

Lampada

Tipo corpo 

illuminante

Potenza 

lampada 

1 (watt)

Potenza 

lampada 

2 (watt)

Potenza 

lampada 

3 (watt)

Potenza 

lampada 

4 (watt)

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - STATO DI FATTO PUNTI LUCE A DICEMBRE 2022

1 3262 Q14I Via Cucca Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

Potenza totale - escluse perdite alimentatori) Watt 150 0 0 0

Potenza complessiva quadro(escluse perdite alimentatori) Watt 150



ELETTROSTUDIO S.R.L. S.T.P.

Parco Munari, 2 - 31041 Cornuda (TV)

info@elettrostudiosrl.eu

Comune di San Biagio di Callalta

P.I.C.I.L.

Progressivo IDELEM
Codice 

Quadro
Via

Tipo 

Sostegno

Altezza 

Sostegno
Materiale sostegno Stato sostegno Modello plafoniera

Stato 

armature

Inclinazione 

plafoniera

Conformità 

LR17/09

Tipologia 

Lampada

Tipo corpo 

illuminante

Potenza 

lampada 

1 (watt)

Potenza 

lampada 

2 (watt)

Potenza 

lampada 

3 (watt)

Potenza 

lampada 

4 (watt)

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - STATO DI FATTO PUNTI LUCE A DICEMBRE 2022

1 3251 Q15I via Borgo Cattanei Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Accettabile 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

2 3252 Q15I via Borgo Cattanei Palo 8 Acciaio Zincato Buono City Design LED Buono 0 Conforme LED Stradale 53 0 0 0

3 3253 Q15I via S Menna Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

Potenza totale - escluse perdite alimentatori) Watt 303 0 0 0

Potenza complessiva quadro(escluse perdite alimentatori) Watt 303



ELETTROSTUDIO S.R.L. S.T.P.

Parco Munari, 2 - 31041 Cornuda (TV)

info@elettrostudiosrl.eu

Comune di San Biagio di Callalta

P.I.C.I.L.

Progressivo IDELEM
Codice 

Quadro
Via

Tipo 

Sostegno

Altezza 

Sostegno
Materiale sostegno Stato sostegno Modello plafoniera

Stato 

armature

Inclinazione 

plafoniera

Conformità 

LR17/09

Tipologia 

Lampada

Tipo corpo 

illuminante

Potenza 

lampada 

1 (watt)

Potenza 

lampada 

2 (watt)

Potenza 

lampada 

3 (watt)

Potenza 

lampada 

4 (watt)

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - STATO DI FATTO PUNTI LUCE A DICEMBRE 2022

1 3247 Q16I via S. Menna Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

Potenza totale - escluse perdite alimentatori) Watt 150 0 0 0

Potenza complessiva quadro(escluse perdite alimentatori) Watt 150



ELETTROSTUDIO S.R.L. S.T.P.

Parco Munari, 2 - 31041 Cornuda (TV)

info@elettrostudiosrl.eu

Comune di San Biagio di Callalta

P.I.C.I.L.

Progressivo IDELEM
Codice 

Quadro
Via

Tipo 

Sostegno

Altezza 

Sostegno
Materiale sostegno Stato sostegno Modello plafoniera

Stato 

armature

Inclinazione 

plafoniera

Conformità 

LR17/09

Tipologia 

Lampada

Tipo corpo 

illuminante

Potenza 

lampada 

1 (watt)

Potenza 

lampada 

2 (watt)

Potenza 

lampada 

3 (watt)

Potenza 

lampada 

4 (watt)

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - STATO DI FATTO PUNTI LUCE A DICEMBRE 2022

1 3254 Q17I via Giacomini Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

2 3255 Q17I via Giacomini Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

3 3256 Q17I via Giacomini Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

Potenza totale - escluse perdite alimentatori) Watt 300 0 0 0

Potenza complessiva quadro(escluse perdite alimentatori) Watt 300



ELETTROSTUDIO S.R.L. S.T.P.

Parco Munari, 2 - 31041 Cornuda (TV)

info@elettrostudiosrl.eu

Comune di San Biagio di Callalta

P.I.C.I.L.

Progressivo IDELEM
Codice 

Quadro
Via

Tipo 

Sostegno

Altezza 

Sostegno
Materiale sostegno Stato sostegno Modello plafoniera

Stato 

armature

Inclinazione 

plafoniera

Conformità 

LR17/09

Tipologia 

Lampada

Tipo corpo 

illuminante

Potenza 

lampada 

1 (watt)

Potenza 

lampada 

2 (watt)

Potenza 

lampada 

3 (watt)

Potenza 

lampada 

4 (watt)

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - STATO DI FATTO PUNTI LUCE A DICEMBRE 2022

1 3246 Q18I via Molino Soligon Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

Potenza totale - escluse perdite alimentatori) Watt 150 0 0 0

Potenza complessiva quadro(escluse perdite alimentatori) Watt 150



ELETTROSTUDIO S.R.L. S.T.P.

Parco Munari, 2 - 31041 Cornuda (TV)

info@elettrostudiosrl.eu

Comune di San Biagio di Callalta

P.I.C.I.L.

Progressivo IDELEM
Codice 

Quadro
Via

Tipo 

Sostegno

Altezza 

Sostegno
Materiale sostegno Stato sostegno Modello plafoniera

Stato 

armature

Inclinazione 

plafoniera

Conformità 

LR17/09

Tipologia 

Lampada

Tipo corpo 

illuminante

Potenza 

lampada 

1 (watt)

Potenza 

lampada 

2 (watt)

Potenza 

lampada 

3 (watt)

Potenza 

lampada 

4 (watt)

1 3264 Q01L via Alessandro Volta Palo 6 Acciaio Verniciato Accettabile AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

2 3265 Q01L via Alessandro Volta Palo 6 Acciaio Verniciato Accettabile AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

3 3266 Q01L via Alessandro Volta Palo 6 Acciaio Verniciato Accettabile AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

4 3267 Q01L via Alessandro Volta Palo 6 Acciaio Verniciato Accettabile AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

5 3268 Q01L via Alessandro Volta Palo 6 Acciaio Verniciato Accettabile AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

6 3269 Q01L via Alessandro Volta Palo 6 Acciaio Zincato Buono armatura LED Buono 0 Conforme LED Stradale 30 0 0 0

7 3270 Q01L via San Martino Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

8 3271 Q01L via San Martino Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

9 3272 Q01L via San Martino Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

10 3273 Q01L via San Martino Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

11 3274 Q01L via San Martino Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

12 3275 Q01L via San Martino Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

13 3276 Q01L via Pra Roveri Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Kaos Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

14 3277 Q01L via Pra Roveri Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Kaos Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

15 3278 Q01L via Pra Roveri Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Kaos Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

16 3279 Q01L via Pra Roveri Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Kaos Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

17 3280 Q01L via Greguoli Palo 4,5 Acciaio Zincato Buono tipo B Accettabile 0 Non conforme HQL Stradale 80 0 0 0

18 3281 Q01L via Greguoli Palo 4,5 Acciaio Zincato Buono tipo B Accettabile 0 Non conforme HQL Stradale 80 0 0 0

19 3282 Q01L via Greguoli Palo 4,5 Acciaio Zincato Buono tipo B Accettabile 0 Non conforme HQL Stradale 80 0 0 0

20 3283 Q01L via Greguoli Palo 4,5 Acciaio Zincato Buono tipo B Accettabile 0 Non conforme HQL Stradale 80 0 0 0

21 3284 Q01L via Greguoli Palo 4,5 Acciaio Zincato Buono tipo B Obsoleta 0 Non conforme HQL Stradale 80 0 0 0

22 3285 Q01L via San Martino Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

23 3286 Q01L via San Martino Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

24 3287 Q01L via San Martino Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

25 3288 Q01L via San Martino Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

26 3289 Q01L via San Martino Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

27 3290 Q01L via San Martino Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

28 3291 Q01L via San Martino Palo 8 Acciaio Zincato Buono AEC Lunoide vp Buono 0 Conforme SHP Stradale 150 0 0 0

29 3292 Q01L via San Martino Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Buono 0 Conforme HQL Stradale 125 0 0 0

30 3293 Q01L via San Martino Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Accettabile 0 Conforme HQL Stradale 125 0 0 0

31 3294 Q01L via San Martino Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Accettabile 0 Conforme HQL Stradale 125 0 0 0

32 3295 Q01L via San Martino Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Accettabile 0 Conforme HQL Stradale 125 0 0 0

Potenza totale - escluse perdite alimentatori) Watt 3980 0 0 0

Potenza complessiva quadro(escluse perdite alimentatori) Watt 3980

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - STATO DI FATTO PUNTI LUCE A DICEMBRE 2022



ELETTROSTUDIO S.R.L. S.T.P.

Parco Munari, 2 - 31041 Cornuda (TV)

info@elettrostudiosrl.eu

Comune di San Biagio di Callalta

P.I.C.I.L.

Progressivo IDELEM
Codice 

Quadro
Via

Tipo 

Sostegno

Altezza 

Sostegno
Materiale sostegno Stato sostegno Modello plafoniera

Stato 

armature

Inclinazione 

plafoniera

Conformità 

LR17/09

Tipologia 

Lampada

Tipo corpo 

illuminante

Potenza 

lampada 

1 (watt)

Potenza 

lampada 

2 (watt)

Potenza 

lampada 

3 (watt)

Potenza 

lampada 

4 (watt)

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - STATO DI FATTO PUNTI LUCE A DICEMBRE 2022

1 3307 Q02L via Levada Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Accettabile 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

2 3308 Q02L via Levada Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Accettabile 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

3 3309 Q02L via Levada Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo C Accettabile 0 Conforme SHP Stradale 100 0 0 0

Potenza totale - escluse perdite alimentatori) Watt 300 0 0 0

Potenza complessiva quadro(escluse perdite alimentatori) Watt 300



ELETTROSTUDIO S.R.L. S.T.P.

Parco Munari, 2 - 31041 Cornuda (TV)

info@elettrostudiosrl.eu

Comune di San Biagio di Callalta

P.I.C.I.L.

Progressivo IDELEM
Codice 

Quadro
Via

Tipo 

Sostegno

Altezza 

Sostegno
Materiale sostegno Stato sostegno Modello plafoniera

Stato 

armature

Inclinazione 

plafoniera

Conformità 

LR17/09

Tipologia 

Lampada

Tipo corpo 

illuminante

Potenza 

lampada 

1 (watt)

Potenza 

lampada 

2 (watt)

Potenza 

lampada 

3 (watt)

Potenza 

lampada 

4 (watt)

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - STATO DI FATTO PUNTI LUCE A DICEMBRE 2022

1 3310 Q03L via Levada / Greguoli Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo B Obsoleta 0 Non conforme HQL Stradale 125 0 0 0

Potenza totale - escluse perdite alimentatori) Watt 125 0 0 0

Potenza complessiva quadro(escluse perdite alimentatori) Watt 125



ELETTROSTUDIO S.R.L. S.T.P.

Parco Munari, 2 - 31041 Cornuda (TV)

info@elettrostudiosrl.eu

Comune di San Biagio di Callalta
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Progressivo IDELEM
Codice 

Quadro
Via

Tipo 

Sostegno

Altezza 

Sostegno
Materiale sostegno Stato sostegno Modello plafoniera

Stato 

armature

Inclinazione 

plafoniera

Conformità 

LR17/09

Tipologia 

Lampada

Tipo corpo 

illuminante

Potenza 

lampada 

1 (watt)

Potenza 

lampada 

2 (watt)

Potenza 

lampada 

3 (watt)

Potenza 

lampada 

4 (watt)

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - STATO DI FATTO PUNTI LUCE A DICEMBRE 2022

1 3313 Q04L via Fermi Palo 8 Acciaio Zincato Sostituire tipo B Accettabile 0 Non conforme SHP Stradale 150 150 150 0

2 3314 Q04L via Fermi Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo B Accettabile 0 Non conforme SHP Stradale 150 150 150 0

3 3315 Q04L via Fermi Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo B Obsoleta 0 Non conforme SHP Stradale 150 0 0 0

4 3316 Q04L via Fermi Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo B Obsoleta 0 Non conforme SHP Stradale 150 0 0 0

5 3317 Q04L via Fermi Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo B Obsoleta 0 Non conforme SHP Stradale 150 0 0 0

6 3318 Q04L via Fermi Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo B Obsoleta 0 Non conforme SHP Stradale 150 0 0 0

7 3319 Q04L via Fermi Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo B Obsoleta 0 Non conforme SHP Stradale 150 0 0 0

8 3320 Q04L via Fermi Palo 8 Acciaio Zincato Sostituire tipo B Obsoleta 0 Non conforme SHP Stradale 150 0 0 0

9 3321 Q04L via Fermi Palo 8 Acciaio Zincato Sostituire tipo B Obsoleta 0 Non conforme SHP Stradale 150 0 0 0

10 3322 Q04L via Fermi Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo B Obsoleta 0 Non conforme SHP Stradale 150 0 0 0

11 3323 Q04L via Fermi Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo B Obsoleta 0 Non conforme SHP Stradale 150 0 0 0

11 3324 Q04L via Fermi Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo B Obsoleta 0 Non conforme SHP Stradale 150 0 0 0

12 3325 Q04L via Fermi Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo B Obsoleta 0 Non conforme SHP Stradale 150 0 0 0

13 3326 Q04L via Fermi Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo B Obsoleta 0 Non conforme SHP Stradale 150 0 0 0

14 3327 Q04L via Fermi Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo B Obsoleta 0 Non conforme SHP Stradale 150 0 0 0

15 3328 Q04L via Fermi Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo B Obsoleta 0 Non conforme SHP Stradale 150 0 0 0

16 3329 Q04L via Fermi Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo B Obsoleta 0 Non conforme SHP Stradale 150 0 0 0

17 3330 Q04L via Fermi Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo B Accettabile 0 Non conforme SHP Stradale 150 150 150 0

18 3331 Q04L via Fermi Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo B Accettabile 0 Non conforme SHP Stradale 150 150 150 0

Potenza totale - escluse perdite alimentatori) Watt 2700 450 450 0

Potenza complessiva quadro(escluse perdite alimentatori) Watt 3600
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Progressivo IDELEM
Codice 

Quadro
Via

Tipo 

Sostegno

Altezza 

Sostegno
Materiale sostegno Stato sostegno Modello plafoniera

Stato 

armature

Inclinazione 

plafoniera

Conformità 

LR17/09

Tipologia 

Lampada

Tipo corpo 

illuminante

Potenza 

lampada 

1 (watt)

Potenza 

lampada 

2 (watt)

Potenza 

lampada 

3 (watt)

Potenza 

lampada 

4 (watt)

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - STATO DI FATTO PUNTI LUCE A DICEMBRE 2022

1 3298 Q05L via Canova Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo B Obsoleta 0 Non conforme SHP Stradale 150 0 0 0

2 3299 Q05L via Postumia Ovest Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo B Obsoleta 0 Non conforme SHP Stradale 150 0 0 0

3 3300 Q05L via Postumia Ovest Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo B Obsoleta 0 Non conforme SHP Stradale 150 0 0 0

4 3301 Q05L via Postumia Ovest Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo B Obsoleta 0 Non conforme SHP Stradale 150 0 0 0

5 3302 Q05L via Postumia Ovest Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo B Obsoleta 0 Non conforme SHP Stradale 150 0 0 0

6 3303 Q05L via Postumia Ovest Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo B Obsoleta 0 Non conforme SHP Stradale 150 0 0 0

7 3304 Q05L via Postumia Ovest Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo B Obsoleta 30 Non conforme SHP Stradale 150 0 0 0

8 3305 Q05L via Postumia Ovest Palo 8 Acciaio Zincato Buono tipo B Obsoleta 0 Non conforme SHP Stradale 150 150 150 0

Potenza totale - escluse perdite alimentatori) Watt 1200 150 150 0

Potenza complessiva quadro(escluse perdite alimentatori) Watt 1500
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Progressivo IDELEM
Codice 

Quadro
Via

Tipo 

Sostegno

Altezza 

Sostegno
Materiale sostegno Stato sostegno Modello plafoniera

Stato 

armature

Inclinazione 

plafoniera

Conformità 

LR17/09

Tipologia 

Lampada

Tipo corpo 

illuminante

Potenza 

lampada 

1 (watt)

Potenza 

lampada 

2 (watt)

Potenza 

lampada 

3 (watt)

Potenza 

lampada 

4 (watt)

1 533 FTV Via Trieste Palo 6 Acciaio Verniciato Buono Fotovoltaico Buono 0 Conforme SHP Stradale 70 0 0 0

2 690 FTV via Bosco Palo 7 Acciaio Zincato Sostituire Fotovoltaico Buono 0 Conforme LED Stradale 26 0 0 0

3 691 FTV via Bosco Palo 7 Acciaio Zincato Sostituire Fotovoltaico Buono 0 Conforme LED Stradale 26 0 0 0

4 816 FTV via Bosco Palo 7 Acciaio Zincato Buono Fotovoltaico Buono 0 Conforme LED Stradale 26 0 0 0

5 817 FTV via Bosco Palo 7 Acciaio Zincato Buono Fotovoltaico Buono 0 Conforme LED Stradale 26 0 0 0

6 2225 FTV via Borgo Furo Palo 7 Acciaio Zincato Buono ON OFF SSL 26-B RX Buono 0 Conforme SHP Stradale 26 0 0 0

7 2226 FTV via Borgo Furo Palo 7 Acciaio Zincato Buono ON OFF SSL 26-B RX Buono 0 Conforme SHP Stradale 26 0 0 0

8 2227 FTV via Borgo Furo Palo 7 Acciaio Zincato Buono ON OFF SSL 26-B RX Buono 0 Conforme SHP Stradale 26 0 0 0

9 2514 FTV via San Francesco Palo 7 Acciaio Zincato Buono ON OFF SSL 26-B RX Buono 0 Conforme LED Stradale 26 0 0 0

10 2600 FTV via Callaltella Palo 7 Acciaio Zincato Buono ON OFF SSL 26-B RX Buono 0 Conforme LED Stradale 26 0 0 0

11 2601 FTV via Callaltella Palo 7 Acciaio Zincato Buono ON OFF SSL 26-B RX Buono 0 Conforme LED Stradale 26 0 0 0

12 2973 FTV via 47 Rgt Artiglieria Palo 7 Acciaio Zincato Buono ON OFF SSL 26-B RX Buono 0 Conforme SHP Stradale 26 0 0 0

13 3240 FTV via Marche Palo 7 Acciaio Zincato Buono ON OFF SSL 26-B RX Buono 0 Conforme LED Stradale 26 0 0 0

14 3258 FTV via Giacomini Palo 7 Acciaio Zincato Buono ON OFF SSL 26-B RX Buono 0 Conforme SHP Stradale 26 0 0 0

15 3259 FTV via Fornasata Palo 7 Acciaio Zincato Buono ON OFF SSL 26-B RX Buono 0 Conforme SHP Stradale 26 0 0 0

16 3332 FTV via Antonio Palo 7 Acciaio Zincato Buono ON OFF SSL 26-B RX Buono 0 Conforme SHP Stradale 26 0 0 0

17 3333 FTV via Antonio Palo 6 Acciaio Zincato Buono ON OFF SSL 26-B RX Buono 0 Conforme SHP Stradale 26 0 0 0

18 688 FTV via Bosco Palo 7 Acciaio Zincato Buono Fotovoltaico Buono 0 Conforme LED Stradale 26 0 0 0

19 689 FTV via Bosco Palo 7 Acciaio Zincato Buono Fotovoltaico Buono 0 Conforme LED Stradale 26 0 0 0

Potenza totale - escluse perdite alimentatori) Watt 538 0 0 0

Potenza complessiva quadro(escluse perdite alimentatori) Watt 538

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - STATO DI FATTO PUNTI LUCE A DICEMBRE 2022
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